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I . CZĘŚĆ OPISOWA
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostosowanie  istniejących  pomieszczeń  i  instalacji  w  budynku  Szpitala  do  potrzeb  Sali
intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19.
Zamówienie obejmuje:

 dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych na poz. 1 budynku Szpitala,
 demontaż istniejącego wyposażenia,
 wykonanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej i  powykonawczej. 

Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wraz 
z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu „pod klucz”, tj. umożliwiające użytkowanie pracowni
bez  ponoszenia  dodatkowych  kosztów  przez  Zamawiającego.  Prace  adaptacyjne,  montażowo-instalacyjne i  rozruchowe
muszą  być  wykonane  w sposób  pozwalający  na  stworzenie  warunków  dla  prawidłowej  pracy  urządzeń i  zapewnienie
bezpieczeństwa dla pacjentów, personelu i osób znajdujących się w pomieszczeniach sąsiadujących z salą.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu faktycznego pomieszczeń 
z  natury,  a  projektanci  Wykonawcy  są  zobowiązani  do  dokonania  inwentaryzacji  pomieszczeń,  wyposażenia
technologicznego i instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.
Roboty  określone  w  przedmiocie  zamówienia  należy  wykonać  siłami  własnymi  lub  podwykonawcami  zgodnie  z
opracowanym  i  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  programem  funkcjonalno-
użytkowym,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  sztuką  budowlaną.  Wykonawca  odpowiada  za  działania
podwykonawców, jak za własne.
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  zadania  dostarcza  Wykonawca.  Zastosowane  materiały  
i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie
materiały przed wbudowaniem wymagają zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.
Obszar zadania obejmuje lokalizację znajdującą się na poz. 1  budynku Szpitala oraz inne w razie konieczności.

1.1. Charakterystyka pomieszczeń 

1.1.1.Pomieszczenia objęte przebudową

Pomieszczenia obecnie Nr pom. Nowe przeznaczenie Uwagi

Sala wybudzeń przy bloku 
operacyjnym

1
 Sala intensywnej terapii dla 
pacjentów z COVID-19

Wielkość pomieszczenia – ok. 25 m2

Zamawiający nie przewiduje ingerencji w pomieszczenia powyżej lub poniżej poziomu, w którym jest zlokalizowana sala.
Pomieszczenie obecnie pełni funkcję sali wybudzeń przy bloku operacyjnym. Nowym przeznaczeniem pomieszczenia ma być
sala intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19. Wstępnie ma się znajdować w niej przestrzeń magazynowa dla bloku
operacyjnego,  natomiast  w ciągu  ok.  12  godz.  sala  może zmienić  swoje  przeznaczenie  na  salę  intensywnej  terapii  dla
pacjentów z COVID-19.

Wytyczne użytkownika:

1. Branża budowlana:

1.1. prace demontażowe i wyburzeniowe otwory drzwiowe;

1.2. wykonanie gładzi gipsowych;

1.3. prace malarskie;

1.4. wylanie wylewek samopoziomujących;
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1.5. dostawa i montaż wykładziny PCV winylowej lub równoważnej;

1.6. dostawa i montaż stolarki drzwiowej;

1.7. prace wykończeniowe;

1.8. prace porządkowe;

1.9. budowa śluzy.

2. Branża instalacja wod.-kan.: 

2.1. nowe instalacje prowadzić podtynkowo;

2.2. zastosować rozwiązania istniejące już w szpitalu;

2.3. nowe grzejniki w wykonaniu higienicznym;

2.4. preferowana armatura w wykonaniu ściennym;

3. Branża instalacja wentylacji i klimatyzacji:

3.1. podłączenie do istniejącej centrali wentylacyjnej. 

4. Dokumentacja projektowa
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca  wykona na swój  koszt  wszelkie niezbędne materiały  do  projektowania,  ekspertyzy,  badania,  pomiary  oraz
koncepcja wykonania robót (dokumentacja wykonawcza).
Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał  z Zamawiającym rozwiązania projektowe w zakresie zastosowanych rozwiązań
technicznych  i  materiałowych  oraz  wyposażenia  pomieszczeń.  Wykonawca  uzyska  od  szpitala  wytyczne  w  zakresie
przyłączenia projektowanych instalacji do sieci szpitalnych.
Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kompletu dokumentacji  wykonawczej zaopiniuje ją i ewentualnie wniesie
swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciągu 7 dni od ich otrzymania od Zamawiającego.
W projekcie należy uwzględnić istniejącą instalację elektryczną i gazów medycznych oraz ich ewentualne modyfikacje jeśli
wymagane. 

1.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  wykonawczą  oraz
poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii
stosowanych przy wykonaniu robót określonych umową.

1.2.1.Przekazanie  placu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w warunkach umowy, przekaże Wykonawcy obszar prac.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obszarów i materiałów, do
chwili  odbioru  końcowego  przez  Komisję  Odbiorową.  Uszkodzone  lub  zniszczone  elementy,  materiały,  urządzenia,  itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.2.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  zawierająca  rysunki,  opisy  i  dokumenty  formalno-prawne,  składa  się  z:  zgłoszenia  robót
budowlanych  wraz  ewentualnymi  z  kopiami  uzgodnień  administracyjnych  (w zależności  od  sporządzonej  dokumentacji
wykonawczej), projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki oraz przedmiaru robót.
Ponadto  przed  przystąpieniem  do  prac  projektowych,  Wykonawca  wykona  inwentaryzację  –  w zakresie  architektury  
i  instalacji  obszaru  objętego  zakresem  opracowania  –  Zamawiający  udostępni  pomieszczenia  w  celu  wykonania
inwentaryzacji.
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to urządzenia, systemy
oraz programy komputerowe i sprzęt biurowy.

1.2.3.Zabezpieczenie obszaru prac
O fakcie przystąpienia do robót, Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 7 dni przed ich rozpoczęciem fakt przystąpienia
do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
umieści w miejscach oraz ilościach określonych tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w
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tym zakresie przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót. Wykonawca wykona szczelne wydzielenie korytarza przyległego do pracowni zabiegowej, na
czas budowy.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywał  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,
poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców  oraz  wszelkie  inne  środki,  niezbędne  do  ochrony  robót,
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
wynagrodzenie ryczałtowe.

1.2.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie
bez  wody  stojącej.  Będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

 środki ostrożności  i zabezpieczenia  przed zanieczyszczeniem  powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania
pożaru.

1.2.5.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  ważny  sprzęt
ochrony  przeciwpożarowej,  wymagany przez  odpowiednie  przepisy na terenie  budowy,  w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych,  magazynowych  i  innych  pomieszczeń  wykorzystywanych  w  trakcie  trwania  prac  budowlanych  oraz  
w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel  Wykonawcy.

1.2.6.Materiały szkodliwe  dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

1.2.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na
terenie  objętym  pracami  budowlanymi.  Wykonawca  uzyska  od  jednostek  będących  ich  właścicielami,  potwierdzenie
informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  ich  uszkodzeniem  w  czasie  trwania  budowy,  przy
obecności  właściciela  tych  obiektów,  instalacji  lub  urządzeń.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji
lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  lub  urządzeń,  Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  Lokalne  Centrum
Nadzoru  Szpitala  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  niezbędnej  do  dokonania  napraw.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  urządzeń  i  instalacji  nadziemnych  i  podziemnych,  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.2.8.Bezpieczeństwo  i higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
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urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

1.2.9.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót,  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót,  od  daty
rozpoczęcia robót do chwili wystawienia protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy,  były  w  zadowalającym stanie  przez  cały  czas  prowadzenia  robót,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to roboty  budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

1.2.10. Stosowanie się do przepisów prawa
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub  metod.  Ponadto  w  sposób  ciągły  będzie  informować  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

1.3. Materiały

1.3.1.Wymogi prawne
Do  wykonania  robót  Wykonawca  może użyć  tylko  materiały  posiadające  dokumenty  dopuszczające  je  do  stosowania  
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub UE:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa,  wskazujący na to,  że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  technicznych,  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  placu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

1.3.2.Przechowywanie  i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Szpital lub poza Placem budowy,
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych ze Szpitalem.

1.4. SPRZĘT
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej.
Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dźwigi, wibratory, samochody itp.) powinien
być dobrany w zależności od rodzaju robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót
powinien być uzgodniony i zaakceptowany. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  specyfikacji  i  dokumentacji  technicznej,  w  terminie  przewidzianym Umową.  Sprzęt  będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz
musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentów,  potwierdzonych  za zgodność  z  oryginałem,  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam
gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  i  warunków
wyszczególnionych w Umowie, nie zostaną dopuszczone do wykonywania Robót.

1.5. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, w terminie określonym Umową. Przy ruchu
na drogach publicznych,  pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym,  w odniesieniu do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
Umowy, zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy na własny koszt.

1.6. WYKONANIE  ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi
w Polsce  normami  oraz za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych Robót,  za ich zgodność z  dokumentacją
techniczną,  Specyfikacjami  technicznymi  i  Kierownika  budowy.  Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wszystkich elementów Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  techniczną  lub  poleceniami.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót . Sprawdzenie wytyczenia Robót lub
wyznaczenia wysokości, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność wykonania.
Decyzje, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, zostaną uwzględnione: wyniki
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na decyzję. Polecenia będą
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.7.1.Certyfikaty, deklaracje i atesty
Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności  z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli  nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie
posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.
dokumenty,  wydane  przez  producenta,  a  w razie  potrzeby,  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań, będą
odrzucone.

1.8. ODBIÓR  ROBÓT
W zależności od ustaleń, roboty podlegają odbiorowi końcowemu.

1.8.1.Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości   i  wartości.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do obioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.
Dokumenty do odbioru  końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  dokumentacją
powykonawczą.

1.9. Szczegółowe  wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych

1.9.1.Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym  przez Zamawiającego kontenera do składowania i wywożenia
pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny.
Wykonawca  ma  obowiązek  ustawienia  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego,  zaplecza  budowy  nietrwale
powiązanego z gruntem, który posłuży do składowania materiałów budowlanych. 
Wszystkie  prace  i  działania  Wykonawca  powinien  wcześniej  zgłaszać  i  uzgadniać  z  pracownikami  wyznaczonymi  przez
Zamawiającego.
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1.9.2.Architektura i wykończenie pomieszczeń
Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne i programowe wyszczególnione przez Zamawiającego.
Wykończenie   pomieszczeń
W pomieszczeniach objętych przebudową przewidziano:

 naprawa ściany wraz z pomalowaniem; 

 naprawa, uzupełnienie lub wymiana okładzin ściennych;

 malowanie farbą lateksową lub równoważną;

 podłoża pod posadzki – betonowe;

 posadzki z wykładziny PCV; pod wykładzinę PCV należy stosować masę samopoziomującą;

 nową stolarkę drzwiową;

     zbudowanie śluzy;

 prace wykończeniowe.
Prace  przedprojektowe
W  celu  wykonania  otworów  w  ścianach  nośnych  przed  rozpoczęciem  prac  projektowych  należy  wykonać  ekspertyzę
techniczną zawierającą następujące elementy:

a. weryfikację istniejącej dokumentacji technicznej z stanem istniejącym,
b. ustalenie  układu  konstrukcyjnego  i  wymiarów  elementów  konstrukcji  budynku,  które  wg.

projektowanego schematu funkcjonalnego mają ulec przebudowie
c. określenie stanu technicznego  i faktycznej nośności elementów konstrukcji: ścian, podciągów, nadproży

i stropów w obrębie dokonywanej przebudowy konstrukcji.
Ekspertyza techniczna powinna obejmować również ocenę stanu technicznego elementów wykończeniowych posadzek,
tynków  oraz  stolarki  okiennej  ze  wskazaniem zakresu  prac  jakie  należy  wykonać  w celu  doprowadzenia  ich  do  stanu
zapewniającego możliwość dalszej eksploatacji budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.9.3.Instalacje wodno-kanalizacyjne
W związku z demontażem instalacji sanitarnych znajdującej się w pomieszczeniu należy zabezpieczyć miejsca zaślepienia
instalacji wod.-kan. w ścianie i pozostałe otwory montażowe.

II.CZĘŚC INFORMACYJNA

1. Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami  wynikającymi  z  przepisów
odrębnych
Planowana sala zlokalizowana będzie w budynku Szpitala,  jest  to obiekt szpitalny,  w którym obecnie na 1 piętrze
zlokalizowane są pomieszczenia Bloku Operacyjnego.  Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowej  sali  nie powoduje
zmiany bryły i kubatury budynku, nie ulegnie zmianie też zagospodarowanie wokół budynku. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Oświadczenie  stwierdzające  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  Zamawiający  przekaże
Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami)
• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zmianami)
• Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zmianami)
• Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póżn. zmianami)
• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zmianami)
• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami)
• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami)
• Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654)
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• Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26.06.2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność  leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07.06.2010  r  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z późn. zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8.11.2004  r  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn.  zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25.01.2011  r  w  sprawie  próbek  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich aprobat  technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz.  2375)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz.  2011)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r  w sprawie  sposobu nadawania i  wykorzystywania znaku
zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z późn. zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  w  sprawie  ogólnych  zasad  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
 ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 )

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  26.06.2002 r w sprawie  dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki
tablicy informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy   i  ochrony zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami)

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.201O r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  3.07.2003 r w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003 r w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę,
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z późn. zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28.04.2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późn. zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

• Zarządzenie  Ministra  Zdrowia i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12.03.1996 r  w sprawie  najwyższych dopuszczalnych
stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

• Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ wymagania NFZ wobec sali hybrydowej diagnostycznych
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Uwaga:
W powyższym wykazie podano tylko najważniejsze akty prawne, związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
inwestycyjnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych obowiązujących aktów prawnych, przepisów i
norm mających zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Dokumenty i informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

4.1. Inwentaryzacja  pomieszczeń objętych zakresem opracowania
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych i wszystkich instalacji w zakresie
potrzebnym do zrealizowania robót budowlanych i montażowych.

4.2. Przyłączenie do sieci wod.-kan., cieplnych, energetycznych i teletechnicznych
Jeżeli nastąpi zmiana parametrów lub sposobu zasilania. Na etapie projektowania Wykonawca winien uzgodnić ze służbami
technicznym szpitala sposób zasilania i miejsca włączenia do istniejących wewnętrznych sieci  szpitalnych.

4.3. Rozmieszczenie urządzeń
Wszystkie  elementy  dostarczane  w ramach zlecenia  muszą  współdziałać  z  istniejącymi  oraz  należy  opracować  projekt
funkcjonalny eliminujący wszelkie kolizje, np. z elementami budynku czy wyposażenia.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

5.1. Opis zasad postępowania przy realizacji prac projektowych i robót budowlanych  na terenie szpitala
Prace adaptacyjne będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym i muszą być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla
normalnego funkcjonowania szpitala. W związku z tym Zamawiający narzuca Wykonawcy  następujące wymagania w trakcie
realizacji robót:

 uzgadnianie  z  Zamawiającym  czasowych  wyłączeń  instalacji  elektrycznych  i  sanitarnych  (jeśli  będą
bezwzględnie konieczne),

 Zamawiający  nie  przewiduje  ingerencji  w  pomieszczenia  powyżej  lub  poniżej  poziomu,  w  którym  jest
zlokalizowana pracownia,

 uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą,
czasu wykonywania robót uciążliwych oraz czasu pracy pracowników Wykonawcy,

 realizowanie  robót  w  sposób  jak  najmniej  uciążliwy  dla  pacjentów  i  personelu  medycznego  (hałas,
utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość  pracowników),

 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,

 zabezpieczenie funkcjonujących części obiektu przed uciążliwościami budowy (kurzenie, pylenie itp.),  

 wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleń rejonu prowadzenia robót,

 realizowanie  robót  etapami,  zgodnie  z  opracowanym  i  uzgodnionym  z  użytkownikiem  obiektu
harmonogramem robót,

 korzystanie  wyłącznie  z  ręcznego  transportu  materiałów  i  gruzu  (nie  dotyczy  transportu  materiałów  
i elementów konstrukcyjnych i urządzeń medycznych),

 posiadanie  przez  pracowników  Wykonawcy  i  podwykonawców  odzieży  roboczej,  umożliwiającej
identyfikację firmy,

 przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
Osoby  biorące  udział  w  procesie  budowlanym  odpowiedzialne  za  realizację  umowy  ze  strony  Zamawiającego  i
przedstawiciele sekcji  BHP i  p.poż.  mają  prawo przerwać roboty  w każdej  chwili  w przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów BHP lub p.poż.
Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w szpitalu i obowiązujących instrukcjach
postępowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania robót.
Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi dla pracowników Wykonawcy robót - konieczne jest
zorganizowanie  własnego zaplecza budowy.

5. Uwagi ogólne
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5.1. Terminy umowne:
5.1.1. Wykonawca  przygotuje  w  ciągu  7  dni  od  podpisania  umowy  do  akceptacji  Zamawiającego

dokumentację wykonawczą 
5.1.2. Termin odbioru  prac budowlanych – do dnia 31 lipca 2023 r.  

5.2. Należy  w pierwszej  kolejności  zastosować  rozwiązania  obowiązujące już w Szpitalu,  wszelkie odstępstwa
wymagają uzyskania zgody Zamawiającego. Zapis ten obejmuje przede wszystkim instalacje słaboprądowe
oraz integrację z systemami istniejącymi już w Szpitalu.

5.3. Pomieszczenia i instalacje będą wykonywane w czynnym obiekcie i wszelkie prace mają zostać zaplanowane 
w taki sposób, aby zminimalizować negatywne skutki dla Szpitala.

5.4. Wszelkie prace wykonać w sposób kompleksowy ze względu na przedmiot zamówienia oraz funkcjonowanie
szpitala.

5.5. Zamawiający udostępni posiadaną, niepełną dokumentację obszarów niezbędnych do przebudowy.

Uwagi dodatkowe:

1. Wykonawca  przed  złożeniem  swojej  oferty,  zobowiązany  jest  dokonać  wizji  lokalnej  celem  zapoznania  się  
z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy. 

2. Przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie 7 dni po protokolarnym przekazaniu terenu prac.
3. Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia odpowiedniego działu o osobach

przebywających na terenie Szpitala.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac.
5. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  wykonanie  robót  oraz  za   zapewnienie  warunków

bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową.
6. Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem

do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP 
i  przepisów  ppoż.,  przez  odpowiedniego  specjalistę  do  spraw  BHP  lub  bezpośredniego  przełożonego
(posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

7. Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz
pobytu  na terenie  obiektu szpitala  w oznakowane  ubrania  robocze,  lub identyfikatory  przypięte  do ubrania  
w widocznym miejscu.

8. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  codziennego  sprzątania  po  sobie  miejsca  pracy  (na  bieżąco),  aż  do  dnia
końcowego odbioru robót. 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania
zaplecza  dla  potrzeb  wykonawstwa  robót,  transportu  materiałów  i  urządzeń  do  bezpośredniego  miejsca
wykonywania prac.

10. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  wszelkiego mienia  znajdującego  się  w rejonie  prac  przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

11. Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do
ich zagospodarowania na własny koszt i  ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w
sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku,  o
odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

12. Wykonawca zawiadamia pisemnie  Zamawiającego  o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który
zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

13. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu
przerobowego.
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