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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 10/TP/2023 
(art. 284 pzp) 

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, 

w trybie PODSTAWOWYM, 

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej „pzp”,  

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 

na: DOSTAWĘ GAZÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 

Z dnia: 27-06-2023r. 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  
TEL./FAX 58.777.66.73  

Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl 

Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl 
KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689, BDO000038394 

 

Pytania 1 

1.1. (dot. pakietu nr 6): 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na „Gaz medyczny sprężony, podtlenek azotu50% 

v/v i tlen 50% w butlach o pojemności 10 litrów 2,8 m3” z odpowiednim przeliczeniem ilości 

sztuk butli ? 

 

1.2. (dot. pakietu nr 6): 

Czy Zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen med. i 50% podtlenek azotu 

med. (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez 

producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma 

być  nierozbieralny/nierozkręcalny , tzn. nie posiadać elementów, które pacjent i/lub osoby 

odwiedzające i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może 

samowolnie odkręcić, a następnie usunąć/zagubić i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie 

oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia lub nawet uniemożliwić podawanie opisanej 

powyżej mieszaniny gazów. 

„Nierozbieralność” systemu w ramach codziennego użytkowania zapewnia, że w zaworze 

dozującym nie będzie żadnych elementów, które pacjent może samowolnie usunąć  i stworzyć 

dla siebie potencjalne zagrożenie, które może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności  

całego układu do podawania mieszaniny. Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w 

tym również przez personel medyczny)  może spowodować jego przypadkowe uszkodzenie, a 

niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia wydajności podawania , uszkodzenia 

oraz związanych z tym kosztów naprawy. 

 

1.3.  (dot. pakietu nr 6): 

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa 
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prowadzonej terapii mieszaniną 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, 

wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tej mieszaniny (ustnik, zawór 

wydechowy z filtrem)  mają być konfekcjonowane w jednym opakowaniu jednostkowym po 

100 sztuk? 

 

1.4. (dot. pakietu nr 6): 

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 

50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi 

w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą 

Wykonawca winien dołączyć do oferty? 

 

1.5. (dot. pakietu nr 6): 

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownik przyszłego wykonawcy , który odpowiedzialny jest 

za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu i 

podtlenku azotu 50%/50%, posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, 

potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania 

gazu? Czy na etapie badania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawców 

do przedłożenia w/w certyfikatów ? 

 

1.6. (dot. pakietu nr 8): 

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie do ARKUSZA CENOWEGO 

poniższych pozycji: 

Transport butli 

Cena dzierżawy 1 butli podtlenku azotu med. tzw. 

butlodniach 

 

1.7. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany 

podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 

sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, 

albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? 

Odpowiedź:  

Ad. 1.1. Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 1.2. Ma być jednoelementowy i nierozkręcalny. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ. 

Zamawiający oczekuje urządzenia bez konieczności ingerencji w jego strukturę. 

Wykonawca musi tak skalkulować cenę oferty, aby Zamawiający nie ponosił żadnych 

dodatkowych kosztów. 

Ad. 1.3. Opakowanie do decyzji Wykonawcy. 

Ad. 1.4. Zamawiający zawarł w SWZ (cz. IX) rodzaje dokumentów jakich wymaga. 

Karta Charakterystyki musi zawierać wszystkie elementy, które jest zobowiązany 

zamieścić w tego typu dokumencie jego wystawa (producent). Wymagania, co do 

przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w zał. nr 3 do SWZ. Proszę postępować 

zgodnie z zapisami SWZ. 

Ad. 1.5. Zamawiający w SWZ zapisał jakich dokumentów wymaga. Nie ma wśród nich 
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wskazanych w pytaniu dokumentów. Postępować zgodnie ze SWZ. 

Ad. 1.6. Punkt 4 pod tabelą asortymentowo – cenową (zał. 3 do SWZ) informuje, że 

Wykonawca musi zapewnić butlę i dostarczać gaz w swoich butlach. W cenę gazu należy 

wkalkulować ten wymóg. Postępować zgodnie ze SWZ. 

Ad. 1.7. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający może jednak wysłać umowę do 

podpisu, pod warunkiem szybkiego zwrotu podpisanego egzemplarza.  

 
Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński 
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