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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
im. Bohaterów Westerplatte 

ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl 

47/ZP/21                          Gdynia, 27.09.2021 r. 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 Pzp pt.: 
                Nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, 

węzłów cieplnych, systemów solarnych i instalacji c.w.u. i c.o. w obiektach 
AMW w Gdyni oraz kotłowni olejowej w AOS w Czernicy 

 
Zmiana do SWZ  

 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 537, informuje, że zgodnie z art. 137 ust 1 Pzp, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  
z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści SWZ: 
 
W SWZ Załącznik 3 - Projekt umowy – zamawiający dokonuje zmian w paragrafach 
 
BYŁO: 
1. § 1 ust 3.pkt. VI 

 
I. Czynności niezbędne do wykonania wraz z zakupem materiałów do dnia 
31.10.2021r.: 
Wykonawca na własny koszt musi dokonać wymiany następujących urządzeń: 
1) Kotłownia - Budynek nr 256: 

a)  Wymiana siłownika zaworu 3 drogowego ciepłej wody typu „Satchwell” ALE 
1376, 24V, 50 HZ; 

b) Wymiana czujnika STB temperatury kotła K-3; 
c) Wymiana czujnika płomienia UV typ RA-2 kotła K-4; 
d) Wymiana reduktora gazu palnika Kotła nr 4 ; 
e) Wymiana pompy cyrkulacyjnej  c.w.u. „Grundfos” typ UPS 40-180/F B (jedna z 

dwóch pomp pracujących równolegle) ; 
f) Wymiana kontrolera zarządzania systemem sterowania, monitoringu i 

wizualizacji firmy Satchwell typ MNN-50-100 wraz z przeprowadzeniem 
konfiguracji urządzenia do istniejącego systemu. 

2) Węzły: 
- budynek nr 7  

a) Wymiana siłownika zaworu AMB 162; 
b) Wymiana zaworu mieszającego 3-drogowy HRE3, DN 50; 

- budynek nr 9 
a) Wymiana czujnika temperatury zewnętrznej automatyki węzła; 

- budynek nr 10 
a) Wymiana czujnika temperatury zewnętrznej automatyki węzła; 

- budynek nr 13 
a) Wymiana siłownika zaworu AMB 162; 
b) Wymiana zaworu mieszającego 3-drogowy HRE3, DN 50; 

- budynek nr 354 
a) Wymiana pompy ładującej 3,5-4,5 m3/h, 1400 obr/min.; 

- budynek nr 600 
a) Wymiana siłownika zaworu regulacyjnego typ Schneider MG900. 
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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
im. Bohaterów Westerplatte 

ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl 

2. § 4 ust. 1 i 2 
§ 4 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust.3 pkt I-V 
– 36 miesięcy licząc od dnia 1 października 2021r. (do dnia 30.09.2024r.) 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust.3 pkt VI 
– w terminie 30-tu dnia od dnia podpisania Umowy. (do dnia 31.10.2021r.) 

 
 
3. § 6 ust. 2 pkt. a) 

a. za miesiąc październik 2021r. – kwota wynikająca z § 1 ust 3. pkt. I – VI tj. 
suma wartości określonej w ust. 1 a) i b) niniejszego paragrafu, co stanowi …. 
% wartości zamówienia. 

 
4. § 7ust. 6 w pierwszej wersji nie było wcale jego ustępu 

 
 
JEST: 
1. § 1 ust 3.pkt. VI 

II. Niezbędne czynności do wykonania: 
Wykonawca na własny koszt musi zakupić niezbędne materiały oraz dokonać 
wymiany następujących urządzeń: 

3) Kotłownia - Budynek nr 256: 
a)  Wymiana siłownika zaworu 3 drogowego ciepłej wody typu „Satchwell” ALE 

1376, 24V, 50 HZ; 
b) Wymiana czujnika STB temperatury kotła K-3; 
c) Wymiana czujnika płomienia UV typ RA-2 kotła K-4; 
d) Wymiana reduktora gazu palnika Kotła nr 4 ; 
e) Wymiana pompy cyrkulacyjnej  c.w.u. „Grundfos” typ UPS 40-180/F B (jedna  

z dwóch pomp pracujących równolegle) ; 
f) Wymiana kontrolera zarządzania systemem sterowania, monitoringu i wizualizacji 

firmy Satchwell typ MNN-50-100 wraz z przeprowadzeniem konfiguracji 
urządzenia do istniejącego systemu. 

4) Węzły: 
- budynek nr 7  

a) Wymiana siłownika zaworu AMB 162; 
b) Wymiana zaworu mieszającego 3-drogowy HRE3, DN 50; 

- budynek nr 9 
a) Wymiana czujnika temperatury zewnętrznej automatyki węzła; 

- budynek nr 10 
a) Wymiana czujnika temperatury zewnętrznej automatyki węzła; 

- budynek nr 13 
a) Wymiana siłownika zaworu AMB 162; 
b) Wymiana zaworu mieszającego 3-drogowy HRE3, DN 50; 

- budynek nr 354 
a) Wymiana pompy ładującej 3,5-4,5 m3/h, 1400 obr/min.; 

- budynek nr 600 
a) Wymiana siłownika zaworu regulacyjnego typ Schneider MG900. 
 

- w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy 
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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
im. Bohaterów Westerplatte 

ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,  
www.amw.gdynia.pl 

2. § 4 ust. 1 i 2 
  § 4 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust.3 pkt I-V  
– 36 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym następuje podpisanie Umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust.3 pkt VI  
–30 dni od dnia podpisania Umowy. 

 
 

3. § 6 ust. 2 pkt. a) 
a) za pierwszy miesiąc – kwota wynikająca z § 1 ust 3. pkt. I – VI tj. suma wartości 

określonych w ust. 1 a) i b) niniejszego paragrafu, co stanowi …. % wartości 
zamówienia 

 
4. § 7ust. 6  

6. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania zakresu niezbędnych 
czynności kolejnemu Wykonawcy wyłonionemu w procesie postepowania 
przetargowego celem zachowania sprawnej ciągłości nadzoru oraz obsługi 
przedmiotu zamówienia w okresie nie krótszym niż 14 dni. 

  
 
Załącznik nr 3 (projekt umowy) w całości w załączeniu do zmiany 
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