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Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel.
(14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl
adres strony internetowej: www.ryglice.pl, https://bip.malopolska.pl/umryglice
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065072
Zamówienie publiczne nr RI.271.1.1.2025                                                Ryglice, dnia 03.03.2025 r.                                                                                                                                
Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.1.2025 prowadzonego                     w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) na dostawy p.n. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Ryglice”.
W dniach 20.02.2025 r. oraz 25.02.2025 r.  wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6, art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7, ust. 9 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP”, przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z  wyjaśnieniami oraz informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  i ogłoszenia  o zamówieniu, a także o przedłużeniu terminu składania ofert:
Pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga:

Barwa 3000K dla drogowych i parkowych

Najpowszechniej w Polsce stosowaną temperaturą barwową do oświetlania ulic jest niewątpliwie temperatura 4000K. Wcześniejsze tradycyjne źródła światła, zwykle w postaci lamp sodowych emitowały światło żółte o temperaturze barwowej poniżej 2500K. Tego typu oświetleniu towarzyszyła słaba jakość widzenia, obniżenie refleksu uczestników ruchu i stosunkowo niski współczynnik oddawania barw.

Natomiast chłodna barwa zawierająca zwykle wysoka zawartość światła niebieskiego, może powodować zaburzenia gospodarki hormonalnej w żywych organizmach. Z tego powodu lampy generujące zimne światło nie są wskazane do stosowania w skupiskach miejskich. Kompromisem są źródła światła dające neutralną barwę, czyli około 4000K. Jest ona najbardziej zbliżona do naturalnej, dzięki czemu ma wpływ zarówno na komfort jak i bezpieczeństwo użytkowników. Wnosimy                         o dopuszczenie użycia opraw oświetleniowych o temperaturze barwowej 4000K.
Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Dokumentacja Techniczna jest opracowana na bazie opraw LED o temperaturze barwowej 3000 K zgodnie z wytycznymi dot. projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe dokumentu WR-D-72-1 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe.

Zamawiający dopuszcza oprawy LED z temperaturą barwową źródła światła 3500 K ±5% przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Dokumentacji Technicznej.

Pytanie nr 2:
Zamawiający wymaga..:

Redukcja mocy - min. 8 stopni

Cała specyfikacja ustawienia opraw sugeruje na mniejszą ilość stopni redukcji strumienia. Specyfikacja nie wskazuje na wykorzystanie aż 8 stopniowej redukcji, dlatego wnosimy                                   o dopuszczenie 5 stopniowej redukcji strumienia.
Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Należy spełnić wymagania określone w SWZ. Zamawiający wymaga większej elastyczności przy programowaniu redukcji strumienia oprawy, przez co zakres min. 8 stopni jest niezbędny. Wymagania pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3:
Zamawiający wymaga..:

IDA Dark Sky.

oprawy muszą posiadać certyfikat "DARK SKY".

„DARK SKY” jest prywatną organizacją non-profit założoną w Stanach Zjednoczonych. Przy całym szacunku do ciemnego nieba, należy zauważyć i zaakceptować fakt, że znajdujemy się na terenie Unii Europejskiej i jeżeli chodzi o ochronę przed niepożądanym światłem wysyłanym ku górze, to obowiązuje tu Rozporządzenie WE nr 245/2009 i każdy z producentów deklaruje zgodność z normą implementującą je w Polsce PN-EN 13201. Prosimy o wykreślenie wymagania posiadania certyfikatu DARK-SKY. W wymaganiach stawianych oprawom oświetleniowym – parametry techniczne oprawy drogowej pojawił się zapis: „oprawa powinna posiadać certyfikat Dark Sky”.

To wymaganie w połączeniu z innymi zapisami (temperatura barwowa 4000K, kąt regulacji -15° do +15°) jest podstawą do skutecznego zaskarżenia postępowania.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że ten problem został już przez Zamawiającego dostrzeżony               w unieważnionym postępowaniu. Pismem sygn. ZP.271.1.21.2024 Zamawiający, uznając argumenty pytających, zrezygnował z wymogu posiadania certyfikatu Dark Sky.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o wykreślenie wymogu posiadania certyfikatu Dark Sky mając jednocześnie na uwadze, że oprawy muszą spełniać rozporządzenie WE nr 245/2009 w zakresie wartości wskaźnika światła wysyłanego ku górze (ULOR).

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Dla opraw drogowych Zamawiający nie wymaga certyfikatu Dark Sky. W przypadku opraw parkowych/ozdobnych zamawiający dopuszcza dokument równoważny. Oprawa parkowa musi posiadać certyfikat wydany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Ciemnego Nieba (International Dark-Sky Association – IDA) lub równoważny, potwierdzający, że stosowane rozwiązania gwarantują ochronę nocnego środowiska i związanego z nim dziedzictwa. Pozyskanie takich badań i deklaracji jest ogólnie dostępne. Wymagania pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4:
Zamawiający wymaga..:

Zhaga w drogowej zainstalowane od dołu oprawy.

Prosimy o dopuszczenie oprawy ze standardowym gniazdem od góry. Gniazda umieszczone od dołu z racji położenia są zazwyczaj przeznaczone do montowania czujników, dlatego prosimy                              o dopuszczenie gniazD od góry przeznaczonych do montażu sterowników- zgodnie z wymaganiem SIWZ .

W wymaganiach technicznych Zamawiający umieścił zapis „ Ze względu na estetykę, urządzenia bezprzewodowej automatyki sterującej zainstalowane w komplecie z oprawą led nie mogą mieć wysokości większej niż 40 mm.” Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia ograniczenia dotyczącego wysokości urządzeń bezprzewodowej automatyki sterującej (maks. 40 mm), skoro oprawa oświetleniowa będzie zamontowana na wysokości 6-8 metrów, gdzie wielkość tego elementu nie wpływa na estetykę? Prosimy o wycofanie tego wymagania. Pozwoli to na pewno uzyskać Zamawiającemu więcej korzystnych ofert i uniknąć zarzutu o ograniczanie konkurencji
Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Z uwagi na zwiększenie żywotności urządzeń automatyki sterującej po okresie gwarancji, m.in. uniknięcie bezpośredniego wystawienia urządzeń na działanie promieni UV (szczególnie silnego nasłonecznienia), które w drastycznym tempie przyspiesza starzenie się urządzeń w przypadku montażu od góry oprawy, Zamawiając podtrzymuje wymagania montażu od dołu oprawy drogowej. Standard Zhaga ZD4i określa dwa rodzaje montażu: od góry i od dołu oprawy, umożliwiając Zamawiającemu dokonanie odpowiedniego wyboru.

W nawiązaniu do zapytania o wysokość urządzenia, Zamawiający zwiększa tolerancję wysokości sterownika do +5%.
Pytanie nr 5:
W SWZ na str. 9 znajduje się zapis: „Zamawiający dopuszcza złożenie lub uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP.” Natomiast w OPZ na pierwszej stronie jest zapis: „W przypadku niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz          z ofertą lub złożenia dokumentów niezgodnych z wymaganiami SWZ, oferta nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp i zostanie odrzucona.” Wnosimy o jednoznaczne określenie, czy przedmiotowe środku dowodowe, które należy złożyć wraz z ofertą będą mogły zostać uzupełnione jak to zostało zapisane w SWZ.

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

Zapis w SWZ pozostaje wiążący. Zamawiający wykreśla zapis "W przypadku niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożenia dokumentów niezgodnych                           z wymaganiami SWZ, oferta nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp i zostanie odrzucona." z OPZ i wraz z wyjaśnieniami udostępnia aktualizację pliku "OPZ - 25.02.2025.docx"
Pytanie nr 6:
W związku z rozbieżnościami w opisie oprawy parkowej typ 1b, prosimy o potwierdzenie, że ma być to oprawa montowana na wysięgniku w sposób zwieszany.
Wyjaśnienie do pytania nr 6:

Zgodnie z Dokumentacją Techniczną, rozdział 3 "MATERIAŁY – WYMAGANIA TECHNICZNE/WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI" oprawa parkowa typ 1b ma być oprawą montowaną na wysięgniku w sposób zwieszany.

Pytanie nr 7:
W związku z rozbieżnościami w opisie oprawy parkowej typ 2, prosimy o potwierdzenie, że ma być to oprawa montowana na wysięgniku w sposób zwieszany.
Wyjaśnienie do pytania nr 7:

Zgodnie z Dokumentacją Techniczną, rozdział 3 "MATERIAŁY – WYMAGANIA TECHNICZNE/WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI" oprawa parkowa typ 2 ma być oprawą montowaną na wysięgniku w sposób zwieszany.

Pytanie nr 8:
W pliku Ryglice Dokumentacja Techniczna.pdf pojawia się opis oprawy parkowej typ 1A i 1B, natomiast w Załączniku do oferty – tabela do obliczeń referencyjnych.xlsx jest jedynie pozycja - oprawa parkowa typ 1. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, ile sztuk opraw parkowych typ 1 ma być montowanych bezpośrednio na słupie (typ 1A) a ile ma być zwieszanych (typ 1B)
Wyjaśnienie do pytania nr 8:

Oprawa parkowa typ 1a to 17 sztuk (montaż bezpośrednio na szczycie oprawy), natomiast oprawa parkowa typ 1b to 18 sztuk (montaż oprawy zwieszany). W związku z tym Zamawiający udostępnia aktualizację  pliku "Załącznik do oferty – tabela do obliczeń fotometrycznych - aktualizacja 25.02.2025.xlsx" z zawartą informacją o ilości opraw dla sytuacji nr 8.

Załączniki do wyjaśnień:

1. OPZ - aktualizacja 25.02.2025 zastępujący plik OPZ

2. Załącznik do oferty – tabela do obliczeń fotometrycznych - aktualizacja 25.02.2025, zastępujący plik Załącznik do oferty – Tabela do obliczeń fotometrycznych

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający zmienia również treść SWZ oraz OGŁOSZENIA                         O ZAMÓWIENIU w następujący sposób:
1. W rozdz.  XII SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.04.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.04.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2. W rozdz.  XV ust. 1 SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065072 w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 06.03.2025 r. do godz. 09:00.”
zastępuje się nowym zapisem:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065072 w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13.03.2025 r. do godz. 09:00.”

3. W rozdz.  XV ust. 7 SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:
„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 06.03.2025 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 13.03.2025 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

4. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2025/BZP 00127953/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 03.03.2025 r.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienie i zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. 
Burmistrz Ryglic 

                                                                                                                   /-/

                                                                                                       Paweł Augustyn
…………................................................................

       podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Otrzymują:
1 x Wykonawcy, którzy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ - za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065072 - strona  internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a
