Komora Sl1 =

Rysunek szalunkowy — rzut — skala 1:50
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Uwaga:
W miejscu otwordw i przebi¢ prety
. . . zbrojeniowe nacigé i odgiqé.
OUHQWDHQDH@. Wszystkie wymiary podano w mm.
1 — lzolacja pionowa i pozioma
wg opisu technicznego.
2 — Dr2 - Drabina stalowa Dr2.

S — Podmurdwka wyrdwnawcza—bloczki
betonowe na zaprawie cementowe;.
Zeliwny wtaz kanafowy typu
ciezkiego z zamknigciem.

Beton owo\% auud
W8 F150 nasiakliwo$¢ max 5%
Chudy beton Em\a G-@
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Otulina zbrojenia

min.
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§ciana rozbieralna

m:m_‘Qom_AmUm_A Sp. Z0.0.
energia i ekologia
40-145 Katowice, ul. Kartowicza 11A
tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

ul. Ks. Jozefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Tytut opracowania

analizacji sanitarnej"
w ramach zadania:

Etap VI - "Budowa sieci cieptowniczej w ul. Nad Torem DK25, Orlicza, Krajeniska
do skrzyzowania z ul. Wiejskg wraz z _ucaoém_ xo:..om< cieplowniczej S1,
m_‘chc owg sieci gazowej, przebudowa kanal e

izacji deszczowej, przebudowa

"Budowa sieci cieptowniczej tgczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta
Bydgoszczy z siecig cieptowniczg cieptowni Osowa Géra"

Tytut rysunku
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