CENTRALA NW5
I— KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT nie mniej niz: A CENTRALA W10
\ NAWIEW- 10 100 m3/h  WYWIEW- 8 850 m3/h KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT nie mniej niz: E
L5208 mm/H 1960 mm/W 1660 mm MASA- 1 568 kg WYWIEW- 1 100 m3/h
Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza nie wiecej niz: 2,20 kW / (m3/s) L 4082 mm/H 538 mm/W 961 mm MASA- 268 kg
FILTR KLASY M5 - SEKCJA NAWIEWU | WYWIEWU FStosunek poboru mocy do przeptywu powietrza nie wiecej niz: 0,42 kW / (m3/s)
WYMIENNIK GLIKOLOWY- WSPOLNY Z SEKCJA W6- Min. moc grzewcza 20 kW FILTR KLASY M5
WYMIENNIK OBROTOWY- Min. sprawnos$¢ temp. 78 % WYMIENNIK GLIKOLOWY- WSPOLNY Z SEKCJA NW9
WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacjg obrotow WENTYLATOR Z SILNIKIEM EC z regulacjg obrotéw
MOC DO SILNIKOW nie wigcej niz($redniozabrudzone filtry): MOC DO SILNIKOW nie wigcej niz($redniozabrudzone filtry): Wyw: 0,17 kW
Naw: 3,82 kW + Wyw: 2,65 kW POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWE MAX. 32 dB(A)
NAGRZEWNICA (Glikol propylenowy 35%) - Moc 25,2 kW TELUMIKI NA SEKCJI WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI
AP nie wigcej niz= 3,57 kPa (spadek cisnienia na nagrzewnicy) | >
POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWE MAX. 42,8 dB(A) i - ——— — — i
TELUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI T ; . Pl
ZINTEGROWANA CZERPNIA | WYRZUTNIA ZAPEWNIAJACA L i NP
SKUTECZNY ROZDZIAL. POWIETRZA
L I —— ,Eiéﬁgr'E. KOPWLA SYSTEMOWA
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Obiekt: PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE
- - B . B R . I R Adres UL. KOSCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKOW Branza:
i | : : inwestycji: DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBREB 21 SANITARNA
i SRR SRR . SR PP I SIS ST . . . - R P POWIAT PRUSZKOWSKI
POZ.7.6 Inwestor: REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD POWIATU ‘
7 UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW j;i‘i';fgmaqt
STOPA FUNDAMENTOWA Tematys: ROZWINIECIE INSTALACII NW5 i W10 PROJEKT
WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA WYKONAWCZY
. . L. Podpis Skala:
POZ. 7.6 POZ. 7.2 POZ.7.2 POZ. 7.2 POZ.7.2 POZ.7.2 POZ.7.16 P | P 0146 | POOS 1 08 50
STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA STOPA FUNDAMENTOWA LAWA FUNDAMENTOWA
Data:
Sprawdzajgcy: | mgrinz. Pawet Kwiatkowski Podpis 12.2018
upr. nr WKP / 0153 / POOS / 13 Nrrys.
WM.11-08
. . . . Podpis Nr str.
Opracowanie: [ mgrinz. Mikotaj Stelmach
mgr inz. Tomasz Wozny




