
Rozdzilnica RG / rehabilitacja

Złącze ZK

(według odrębnego 

opracowania i 

postępowania 

administracyjnego)

Kabel zasilający obiekt

N2XH 5x50mm2

TKo - tablica kotłowni
 N2XH 5x6mm2

Parter

Proj. przyciski 

PWP

wejście gł.

NHXH 

5x1,5mm2

Złącze ZK-PWP

Kabel zasilający obiekt

YKY 5x50mm2

Dach

AWK - awaryjny wyłacznik prądu kotłowni
NHXH 5x2,5mm2

TP - tablica przychodni / gabinetów
 N2XH 5x10mm2

FE180/E90

TK - tablica kuchni
 N2XH 5x10mm2

TS - tablica świetlicy
 N2XH 5x10mm2

NHXH 3x1,5mm2

NHXH 3x1,5mm2

FE180/E90

FE180/E90
S4
S2

Fotowoltaika (S2, S4) 

 N2XH 5x16mm2
 +N2XH 3x2,5mm2

elektryczna

I. ELEKTRYCZNE

temat rysunku:

sprawdzający:

branża:

adres:

projekt:

projektant:

asystent:

I. ELEKTRYCZNE

I. ELEKTRYCZNE

mgr inż. arch. Wojciech Gąsiorek    nr upr. WKP/0392/PWOE/12

mgr inż. Krzysztof Just       nr upr. WKP/0175/POOE/09

inż. Sebastian Drajer

dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, 
gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie 

Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach 
wraz z niezbędną infrastrukturą

Schemat blokowy zasilania

nr rys.:
-:-

skala:

podpis:

IE-01PW
stadium:

czerwiec 2021
data: rewizja:

podpis:

podpis:

firma:firma:


