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Odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu pn.: 

„Dostawa serwerów  oraz przełączników sieciowych na potrzeby Sano Centrum Medycyny 

Obliczeniowej” 

 

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie  

treści SWZ zawierające następujące pytania: 

 

Pytanie : 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie. Dotyczy - Część I Serwery obliczeniowe i usługowe 

Atrybut „Chłodzenie” - Serwer obliczeniowy A, Serwer obliczeniowy B, Serwer usługowy.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymagania: „Każdy serwer musi być 

wyposażony w system redundantnego chłodzenia powietrznego co najmniej typu N+1”. 

Pragniemy wskazać, że większość producentów platform serwerowych nie stosuje systemów 

redundantnego chłodzenia. Obecnie wentylatory, które są dedykowane oraz wykorzystywane 

przez producentów rozwiązań serwerowych zapewniają wydają i stabilną pracę ciągłą 

urządzeń. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie proponowanej zmiany. Warto nadmienić, że 

opisana modyfikacja pozytywnie wpłynie na szerokorozumianą korzyść ekonomiczną 

Zamawiającego, poprzez rozszerzenie portfolio urządzeń możliwych do zaoferowania, a co za 

tym idzie doprowadzi do zwiększenia ilości otrzymanych ofert od Oferentów, jak również 

podniesienie ich konkurencyjności względem ceny oraz jakości zaoferowanego sprzętu 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie 

załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia: 

1. w  punkcie 3.2.9 Chłodzenie: 

Było: 

„Każdy serwer musi być wyposażony w system redundantnego chłodzenia powietrznego 

co najmniej typu N+1.” 

Jest: 

„Każdy serwer musi być wyposażony w system chłodzenia powietrznego.” 
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2. w punkcie 3.3.9. Chłodzenie: 

Było: 

„Każdy serwer musi być wyposażony w system redundantnego chłodzenia 

powietrznego co najmniej typu N+1.” 

Jest: 

„Każdy serwer musi być wyposażony w system chłodzenia powietrznego.” 

 

3. w punkcie 3.4.8. Chłodzenie: 

Było: 

„Każdy serwer musi być wyposażony w system redundantnego chłodzenia 

powietrznego co najmniej typu N+1.” 

Jest: 

„Każdy serwer musi być wyposażony w system  chłodzenia powietrznego.” 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie załącznika nr 2a do SWZ. 

Zmodyfikowany załącznik nr 2a stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

Uwaga! Ze względów praktycznych, Zamawiający zamieszcza jeden plik, w którym znajduje 

się załącznik nr 2- Formularz oferty (bez modyfikacji), oraz zmodyfikowany w zakresie części I 

załącznik nr 2a- Szczegółowy formularz oferty. 

 

W związku z dokonaną modyfikacją treści SWZ Zamawiający dokonuje zmiany 

terminów składania oraz otwarcia ofert określonych w punkcie 14 - Sposób oraz termin 

składania i otwarcia ofert, podpunkt 14.1. i 14. 2. , które otrzymują brzmienie:  

„14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/sano_czmo 

do dnia 20.12.2022 r.,  do godz. 10:00. 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2022 r.  o godz.  10:15.” 

 

Zmianie ulegają zapisy punktu 12 SWZ - Termin związania ofertą, podpunkt  12.1, który 

otrzymuje brzmienie: 

„12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez  90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 

19.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.” 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 2 - zawierający zmodyfikowany załącznik nr 2a. 

 


