
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Dostawa i wymiana na nowe wodomierzy oraz ciepłomierzy 

 

Część 1: sukcesywna dostawa i wymiana na nowe wodomierzy oraz 

ciepłomierzy wraz z systemem inkasenckim do zdalnego odczytu 

liczników 

Część 2: dostawa i wymiana na nowe wodomierzy oraz ciepłomierzy 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 2 

 

1. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia zapisu „wdrożenie systemu inkasenckiego” 

Uzasadnienie: Zgodnie z SJP system inkasencki służyć ma do inkasowania 

pieniędzy. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poszukuje rozwiązania do 

zdalnego odczytywania wodomierzy i inkasowania pieniędzy, czy do samego 

zdalnego odczytu. 

Odpowiedź: Zamawiający poszukuje rozwiązania do samego zdalnego odczytu, 

zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w dokumentach postępowania. 

 

2. Dot. Części 1 pkt 1 ppkt 8 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez stwierdzenie „zintegrowany 

moduł radiowy” rozumie wbudowany moduł radiowy w konstrukcję wodomierzy 

czy fabrycznie zamontowane moduły na liczydle wodomierza. 

Odpowiedź: moduł radiowy wbudowany w konstrukcję wodomierzy. 

 

3. Dot. Część 2, pkt 4 ppkt 2 

Zamawiający w tym punkcie określa że wodomierzem pierwszego wyboru jest 

wodomierz objętościowy, zaś w Części 1, pkt 2 Specyfikacji technicznej, w ppkt 1 

Zamawiający mówi o wodomierzach skrzydełkowych. Prosimy jasne wskazanie 

typu wodomierza jaki należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: do wyceny należy przyjąć wodomierz skrzydełkowy. Zapis o 

wodomierzu objętościowym jest omyłką, proszę go zignorować. 
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