
-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

-2,40

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

-2,40

-1,20

+1,60

+4,40

+8,40
4317

012

1185 W
S-130/I
[13 el]

20 °C

112

875 W
S-130/I
[9 el]

20 °C

212

1240 W
S-130/I
[13 el]

20 °C 5,50  

4,00  

3,50  

8

007

515 W
S-130/I
[5 el]

20 °C

107

564 W
S-130/I
[7 el]

20 °C

207

594 W
S-130/I
[6 el]

20 °C 3,50  

3,00  

2,50  

9

004

1413 W
S-130/I
[15 el]

20 °C

104

956 W
S-130/I
[10 el]

20 °C

204

1194 W
S-130/I
[12 el]

20 °C 5,50  

5,00  

4,00  

11 10

005

870 W
S-130/I

[9 el]

20 °C

105

652 W
S-130/IV

[4 el]

20 °C

205

999 W
S-130/IV

[6 el]

20 °C4,50  

3,50  

3,00  

208

1136 W
S-130/IV

[7 el]

20 °C5,00  

108

752 W
S-130/IV

[5 el]

20 °C3,00  

008

770 W
S-130/I

[8 el]

20 °C3,50  

8911
10

Φ=1200 W

24 °C

4

DN 15

kl.13-II

616 W
S-130/I

[7 el]

16 °C3,50  

3

2

10
Φ=1100 W

24 °C

2

DN 15

010

567 W
S-130/I

[6 el]

20 °C

110

351 W
S-130/I

[4 el]

20 °C

210

504 W
S-130/I

[6 el]

20 °C3,00  

3,00  

2,00  

1

011

1367 W
S-130/I
[15 el]

20 °C

111

817 W
S-130/I

[8 el]

20 °C

211

1315 W
S-130/IV

[8 el]

20 °C5,50  

4,50  

4,00  

7

10
Φ=1100 W

24 °C

10

DN 15

003

1374 W
S-130/I
[17 el]

20 °C

103

660 W
S-130/IV

[7 el]

20 °C

203

1145 W
S-130/IV

[8 el]

20 °C6,00  

5,50  

2,50  

6

DN 20

6

kl.13-I

366 W
S-130/I

[7 el]

16 °C1,00  

5

3,50  

3,00  

2,50  

5

002

589 W
S-130/I

[7 el]

20 °C

420 W
S-130/I

[5 el]

20 °C

202

577 W
S-130/I

[7 el]

20 °C

OBIEKT

TEMAT     
RYSUNKU

AUTOR

Piony instalacji c.o.

mgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. SKL/5351/POOS/14

Skala

1:100

Nr rys.

5

TEMAT

INWESTOR

Data

07-2018
Podpis

STADIUM

PW
INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik

44-105 GLIWICE, ul. Śląska 16, tel. 503-107-104

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy 
ul. Morcinka 21 w Jastrzębiu Zdroju

P.W. Modernizacji Instalacji centralnego ogrzewania 

Budynek mieszkalny przy 
ul. Morcinka 21 w Jastrzębiu Zdroju

brak grzejnika


