W dniu 22.07.2020 r. wptynelo pytanie do postepowania o udzielenie zamowienia
sektorowego, ktorego przedmiotem jest Serwis okresowy dwdch jednostek kogeneracyjnych MB
3042 L3 zasilanych biogazem zainstalowanych w 0$ Pomorzany. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie przedstawia odpowiedz.

Pytanie

Dota wysfania wicdomeosci: 2020-07-22 12:48:57

Szanowni Panistwo. W harmonogramie serwisowym pozycjo rwigzana z wymiang $wiec zaptonowych
dotyczy wszystkich rodzajow przeglgddw. Biorge pod uwage interwaly poszczegdinych przeglgddw co
600 godzin, wymiana swiec przy kaizdym prreglgdzie jest zbyt czesta. Prosimy o zmiane zakresu
harmonogramu zwigzanego ze swiecami oraz ograniczenie wymian Swiec zoapfonowych do przeglgdu
S3.

Data wystania wiadomosci: 2020-07-22 12:55:41

Przepraszam w odniesieniu do poprzedniej wiadomosci zapomniatem dopisac w ostatnim zdaniu
przeglgddw 52. Szanowni Paristwo. W harmonogramie serwisowym pozycja zwigzana z wymiang $wiec
zaptonowych dotyczy wszystkich rodzajow przeglgdow. Biorgc pod uwage interwafy poszczegolnych
przeglgdow co 600 godzin, wyrniang Swiec przy kazdym przegiqdzie jest zbyt czesta. Prosimy o zmiane
zakresu harmonogramu zwigzanego ze swiecami do wymian Swiec zaplfonowych tylko i wylfqcznie do
przeglgdow S 2 oraz 53.

Odpowiedz

Zatacznik nr 2 do Umowy .... bedgcy harmonogramem serwisowym pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam




