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ZAKRES OPRACOWANIA

S/3.1 Obudowa

2,5cm 2x płyta g-k gr. 1,25cm*
   5cm stelaż stalowy

S/3.3

2,5cm 2x płyta g-k gr. 1,25cm*
17cm stelaż stalowy 2x 10cm

(wypełniony wełną min. 50%)
2,5cm 2x płyta g-k gr. 1,25cm*

S/3.2

2,5cm 2x płyta g-k gr. 1,25cm*
10cm stelaż stalowy

(wypełniony wełną min. 50%)
2,5cm 2x płyta g-k gr. 1,25cm*

( * ) - w pomieszczeniach mokrych lub 

przy elementach  bialego montażu 

zastosować

płyty gk wodoodporne.

(**) - w pomieszczeniach z 

wydzieleniem p.poż. zastosować płyty gkf 

ognioodporne

- miejsca przylegania brodzików do ścian 

należy zabezpieczyć folią w płynie.
S/3.2p REI60

2,5cm 2x płyta g-k gr. 1,25cm**
10cm stelaż stalowy

(wypełniony wełną min. 50%)
2,5cm 2x płyta g-k gr. 1,25cm**
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A/01

Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową III
piętra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem

realizacji Apteki szpitalnej i pomieszczeń
administracyjnych

Rzut III piętra - stan projektowany

2020-12

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

46-082 Kup; ul Karola Miarki 14

214/91

1315/94

arch. Krzysztof Walaszek

Kategoria XI

Zestawienie pomieszczeń

Nr Pom. Posadzka Pow.

Pomieszczenia administracyjne

A/26 Pok. przełożonej pielęgniarek PCV 21,80 m²

A/27 Pom. administracyjne PCV 12,75 m²

A/28 Pom. administracyjne PCV 17,33 m²

A/29 Pom. pielęgniarki epidem. PCV 17,00 m²

A/30 WC damskie Pł. gres 4,36 m²

A/31 WC męskie Pł. gres 7,99 m²

A/32 Pom. informatyków PCV 22,52 m²

A/33 Magazyn PCV 11,65 m²

A/34 Zaplecze sali konferencyjnej PCV 16,70 m²

A/35 Pom. porządkowe Pł. gres 2,59 m²

A/36 Komunikacja PCV 38,19 m²

A/37 Komunikacja PCV 29,37 m²

A/38 Sala konferencyjna PCV 56,15 m²

258,40 m²

Pomieszczenia apteki

A/02 Komunikacja PCV 12,23 m²

A/03 Komunikacja PCV 19,90 m²

A/04 Pokój kier. apteki PCV 11,90 m²

A/05 Pok. admin.-szkoleniowy PCV 12,43 m²

A/06 Mag. leków PCV 28,61 m²

A/07 Izba ekspedycyjna PCV 6,01 m²

A/08 Komunikacja PCV 12,52 m²

A/09 Komora przyjęć PCV 7,26 m²

A/10 Mag. płynów infuzyjnych PCV 11,70 m²

A/11 Mag. wyrobów medycznych PCV 19,35 m²

A/12 Archiwum PCV 3,49 m²

A/13 Pom. porządkowe Pł. gres 2,34 m²

A/14 Śluza PCV 3,87 m²

A/15 Izba recepturowa PCV 7,90 m²

A/16 Zmywalnia PCV 6,36 m²

A/17 Śluza/ szatnia brudna PCV 4,25 m²

A/18 Śluza/ szatnia czysta PCV 5,25 m²

A/19 Pom. jałowego przyg. lek. PCV 8,69 m²

A/20 Dyspensatorium PCV 5,90 m²

A/21 Śluza umywalkowo- fartuchowa PCV 3,18 m²

A/22 Komunikacja Pł. gres 4,02 m²

A/23 Szatnia Pł. gres 2,76 m²

A/24 Łazienka Pł. gres 2,97 m²

A/25 Pom. socjalne Pł. gres 6,86 m²

209,75 m²

Pomieszczenia ogólne

A/01 Spocznik kl.sch. Pł. gres 5,83 m²

5,83 m²

473,98 m²Pomieszczenia apteki w piwnicy:
- Magazyn płynów żrących i łatwopalnych (wydzielenie EI60)     12 m²
- Magazyn opakowań szklanych       15 m²
Ewentualnie dodatkowe pomieszczenia magazynów; wyrobów medycznych 
lub płynów infuzyjnych

Wydzielenie REI 60

Wydzielenie REI 120

NR DATA OPIS REWIZJI PODPIS
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