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Data zmiany

-PE1:1
L2-X0 L1 L3 N PE

1 2PE

-XGN1

PE

XPE
Płyta

montażowa

PE

Drzwi

PE

Ścianki

5x16
LgY
-W0

+WLZ
L1 L2 L3 N PE

U1 V1 W1 PE

-P1
2,2 kW 3

M

U1 V1 W1 PE

-P2
2,2 kW 3

M

L1

T1

L2

T2

L3

T3

-Q1P1
Ir= 4-6,3A
PKZM0-6,3

In=6,3A I> I>I>

1.53

1.54

/4
.7

L1

T1

L2

T2

L3

T3

-Q1P2
Ir= 4-6,3

PKZM0-6,3
In=6,3A I> I>I>

1.53

1.54

/6
.4

7x1,5
H07RN-F 7x1,5

-W2

7x1,5
H07RN-F 7x1,5

-W3

3

4

1

2

-K1P1
/5.3

5

6

3

4

1

2

-K1P2
/5.4

5

6

1 2 3 GNYE 1 2 3 GNYE

-X1 1 2 3 PE

-X1

4 5 6 PE

1L1

2T1

3L2

4T2

5L3

6T3

7L4

8T4

-Q1

7L4

8T4

5L3

6T3

3L2

4T2

1L1

2T1

5P
wtyk

L1 L2 L3 N PE

-X1

1

2

3

4

5

6

N

N

-Q2
25A, 30mA,

 Typ AC

I Δ

1
L1

4

L3

6
L2

3

N

-K2
CKF-316

10 11
12

A1 A2 /8.a.3

10
1112 /2.4

12
1114 /8.5

1

2

-F2
B, 6A, 1p

1

2

-F3
B, 6A, 1p

1

2

-F4
B, 6A, 1p

L1

PE

L2

PE

L3

PE

N

PE

-F1

-U1

PV + PV -L_in N_in PE

L_out N_out

-PV1

-PV2

x1

x2

-L1
x1

x2

-L2

-BAT1

BAT + BAT -

1

2

-Q3
Wyłącznik

systemu PV

N / 2.0

PE / 2.0

L / 2.0

-A
P2

/
3.

8

-A
P1

/
3.

7

AP0VDC/3.7

N PEL3L2L1 NL3L2L1 PE L1 L1

L2 N BATBAT

-+
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Data zmiany

-G1
LOW.C

LOW.NO

AC.C

AC.NOBAT-BAT+ V+ V- V-

PENL

+

-

-G2

+

-

-G3

1

2

-F6

13

14

-S11 Θ

x1

x2

-E1
Stego 50W

10

11

12

-K2
/1.6

13

14

-S1
LVL1

Suchobieg

13

14

-S2
LVL2

Poziom 1

13

14

-S3
LVL3

Poziom 2

13

14

-S4
LVL4

Poziom
alarmowy

-X2 1 2 3 4 5 6 7 8

-SF1
/8.a.1
/10.8

E+H Promag

-SF2
/8.a.2
/11.6

D-I BOX

L N PE

L N PE

1

2

-F5

V+

x1

x2

-H7
Oświetlenie LED

A1

A2

-K3
Poziom

suchobieg

12
1114 /6.5

A1

A2

-K4
Poziom 1

12
1114 /6.6

A1

A2

-K5
Poziom 2

12
1114 /6.7

A1

A2

-K6
Poziom

alarmowy

12
1114 /7.4

22
2124 /5.2

L/1.9

N/1.9

PE/1.9

DC- / 3.0

DC+ / 3.0

PE / 3.0

AC
_O

K
/

4.
2

BAT

BAT

BAT

DC DCDC DC
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Data zmiany

-A1
Rack X
Slot Y

SIEMENS6ES7212-1AE31-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DCX10

-X10 1
L+

X10/1/L+

-X10 2
M

X10/2/M

-X10 3
PE

X10/3/PE

-X10 4
L+

X10/4/L+

-X10 5
M

X10/5/M

ANALOG INPUT

-A1
Rack X
Slot Y

SIEMENS6ES7212-1AE31-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DC

-X11 1
2M

X11/1/2M

-X11 2
AI 0

IWX
X11/2/IWX

-A1:1

-X11 3
AI 1

IWX+2
X11/3/IWX+2

-A1:2

DC+ / 4.0

DC- / 4.0

DC+/2.9

DC-/2.9

PE/2.9 PE / 4.0

-A
P2

/
1.

5

-A
P1

/
1.

3

-A
P0

VD
C

/
1.

3
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Data zmiany

INPUT BYTE X

-A1
Rack X
Slot Y

SIEMENS6ES7212-1AE31-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DC

-X10 10
DI a

IX.3
X10/10/IX.3

-AUTO

-X10 11
DI a

IX.4
X10/11/IX.4

-MAN

-X10 12
DI a

IX.5
X10/12/IX.5

-PRACA P1

-X10 7
DI a

IX.0
X10/7/IX.0

-AC_OK

-X10 8
DI a

IX.1
X10/8/IX.1

-STUDNIA_OK

-X10 9
DI a

IX.2
X10/9/IX.2

-SKRZYNKA_OK

-X10 6
1M

X10/6/1M

-X10 13
DI a

IX.6
X10/13/IX.6

-AWARIA P1

-X10 14
DI a

IX.7
X10/14/IX.7

-PRACA P2

1.53

1.54

-Q1P1
/1.3

13

14

-K1P1
/5.3

13

14

-K1P2
/5.4

13

14

-S12
13

14

-S13
13

14

S5
/4.6

AUTO

23

24

S5
/4.5
MAN

x1

x2

-H3
PRACA x1

x2

-H4
AWARIA x1

x2

-H5
PRACA

DC+ / 5.0

DC- / 5.0

DC+/3.9

DC-/3.9

PE/3.9 PE / 5.0

AC
_O

K
/

2.
4

-AUTO_S4 / 5.3
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Data zmiany

OUTPUT BYTE X-A1
Rack X
Slot Y

SIEMENS6ES7212-1AE31-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DC

2
3M

X12/2/3M

-X121
3L+

X12/1/3L+

-X12 3
DQ a

QX.0
X12/3/QX.0
Zał P1

-X12 4
DQ a

QX.1
X12/4/QX.1
Zał P2

-X12 5
DQ a

QX.2
X12/5/QX.2
Awaria

-X12 6
DQ a

QX.3
X12/6/QX.3

-X12 7
DQ a

QX.4
X12/7/QX.4

-X12 8
DQ a

QX.5
X12/8/QX.5

-X12

A1

A2

-K1P1

1 2 /1.3
3 4 /1.4
5 6 /1.4

1413 /4.6
2423 /7.5

A1

A2

-K1P2

1 2 /1.5
3 4 /1.5
5 6 /1.5

1413 /4.8
2423 /7.6

x1

x2

-H2
AWARIA

22

21

24

-K6
/2.9

Poziom
alarmowy

DC+ / 6.0

DC- / 6.0

DC+/4.9

DC-/4.9

PE/4.9 PE / 6.0

AU
TO

_S
4

/
4.

5 DC DC DC
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Data zmiany

INPUT BYTE X

-A2

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDC

-X10 3
1M

X10/3/1M

-X10 4
DI a

IX.0
X10/4/IX.0

-Q1P2:1.54

-X10 7
DI a

IX.3
X10/7/IX.3

-K5:14

-X10 6
DI a

IX.2
X10/6/IX.2

-K4:14

-X10 5
DI a

IX.1
X10/5/IX.1

-K3:14

-X10 1
PE

X10/1/PE

1.53

1.54

-Q1P2
/1.5 x1

x2

-H6
AWARIA 12

11

14

-K3
/2.7

Poziom
suchobieg

12

11

14

-K4
/2.8

Poziom 1
12

11

14

-K5
/2.8

Poziom 2

DC+ / 7.0

DC- / 7.0

DC+/5.9

DC-/5.9

PE/5.9 PE / 7.0
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Data zmiany

-A2

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDCINPUT BYTE X

-X11 4
DI a

IX.4
X11/4/IX.4

-K6:14

-X11 5
DI a

IX.5
X11/5/IX.5

-S7:12

-X11 6
DI a

IX.6
X11/6/IX.6

-S9:12

-X11 7
DI a

IX.7
X11/7/IX.7

-S10:14

-X11 3
2M

X11/3/2M

23

24

-K1P1
/5.3

23

24

-K1P2
/5.4

11

12

-S7
STOP P1

11

12

-S9
STOP P2

13

14

-S6
START P1

13

14

-S8
START P2

13

14

-S10
KASOWANIE

AWARI
12

11

14

-K6
/2.9

Poziom
alarmowy

DC+ / 8.0

DC- / 8.0

DC+/6.9

DC-/6.9

PE/6.9 PE / 8.0
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Data zmiany

-A2

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDCINPUT BYTE X+1.0

-X12 4
DI b

IX+1.0
X12/4/IX+1.0

-K1:14

-X12 5
DI b

IX+1.1
X12/5/IX+1.1

-K2:14

-X12 6
DI b

IX+1.2
X12/6/IX+1.2

-X12 7
DI b

IX+1.3
X12/7/IX+1.3

-X12 3
3M

X12/3/3M

12

11

14

-K1
/8.a.1 12

11

14

-K2
/1.6

DC+ / 8.a.0

DC- / 8.a.0

DC+/7.9

DC-/7.9

PE/7.9 PE / 8.a.0



Arkusz8 + POMP

10 76 8 93

9

4

FHU JANOS

8.a

2

=

5

USER

ul. Szkolna 24
34-434 Dębno 05.08.2021

USERZmienił

Data zmiany

-SF1
/2.1

/10.8
BO1

Wyjście
impulsowe

A1

A2

-K1

12
1114 /8.4

-SF2
/2.2

/11.6
BO1

Wyjście
impulsowe

A1

A2

-K2

10 11
12

1 4

6 3

/1.6

10
1112 /2.4

12
1114 /8.5

11 14 11 14

DC+ / 9.0

DC- / 9.0

DC+/8.9

DC-/8.9

PE/8.9 PE / 9.0
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Data zmiany

-A2

SIEMENS6ES7221-1BH30-0XB0 SM1221 DI 16 x 24 VDCINPUT BYTE X+1.0

-X13 4
DI b

IX+1.4
X13/4/IX+1.4

-X13 5
DI b

IX+1.5
X13/5/IX+1.5

-X13 6
DI b

IX+1.6
X13/6/IX+1.6

-X13 7
DI b

IX+1.7
X13/7/IX+1.7

-X13 3
4M

X13/3/4M

DC+ / 10.0

DC- / 10.0

DC+/8.a.9

DC-/8.a.9

PE/8.a.9 PE / 10.0
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Data zmiany

INPUT CHANNEL X/X+2

-A3

SIEMENS6ES7231-4HD30-0XB0 SM1231 AI 4 x 13 Bit

-X10 4
M0+

IWX
X10/4/IWX/M0+

-DD1:-

-X10 7
M1-

IWX+2
X10/7/IWX+2/M1-

-X10 6
M1+

IWX+2
X10/6/IWX+2/M1+

-SF1:+

-X10 5
M0-

IWX
X10/5/IWX/M0-

-X10 1
L+

X10/1/L+

-X10 2
M

X10/2/M

-X10 3
PE

X10/3/PE

4-20 mA
Aplisens
-SH1

+

-

SHD

4-20 mA
E+H Promag

/2.1
/8.a.1

-SF1

SHD

+

-

ITP11
Akytec
-DD1

+

-

DC+ / 11.0

DC- / 11.0

DC+/9.9

DC-/9.9

PE/9.9 PE / 11.0
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Data zmiany

-A3

SIEMENS6ES7231-4HD30-0XB0 SM1231 AI 4 x 13 BitINPUT CHANNEL X+4/X+6

-X11 4
M2+

IWX+4
X11/4/IWX+4/M2+

-SF2:+

-X11 5
M2-

IWX+4
X11/5/IWX+4/M2-

-X11 6
M3+

IWX+6
X11/6/IWX+6/M3+

-X11 7
M3-

IWX+6
X11/7/IWX+6/M3-

4-20 mA
D-I BOX

/2.2
/8.a.2

-SF2

SHD

+

-

DC+ /

DC- /

DC+/10.9

DC-/10.9

PE/10.9 PE /
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