
         Słupsk, dnia 19.01.2021 r. 
 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku socjalno-biurowego na 
terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” – sprawa nr 38/PI/2020 

 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu 

przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z 
wyjaśnieniem:    

 
Pytanie nr 1: 
Zgodnie z geologią do głębokości średnio - 1,9 m pod planowanym budynkiem znajdują się 
nasypy niekontrolowane ( gleba, piasek, pokruszona cegła). Proszę o potwierdzeni czy należy 
pod budynkiem wymienić oraz zutylizować na pełną wysokość nasypy niekontrolowane? 
Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem grunt niekontrolowany z wykopu pod stopy 
należy wykorzystać do zasypania wykopu fundamentów 
Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową PW Tom II, grunty określone w opinii 
geotechnicznej jako nienośne – nasypy niekontrolowane należy usunąć. Zamawiający 
wskazuje, że urobek należy wywieźć zmagazynować na terenie oczyszczalni ścieków.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy dla wariantu II Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek działowych murowanych oraz 
wykonanie elewacji w systemie lekko mokrej (metoda BSO)? 
Odp. Zamawiający zgodnie z IDW dopuszcza zmianę technologii wykonania 
wskazanych ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Wymienione przegrody muszą 
zapewniać parametry techniczne (wytrzymałościowe, cieplno-wilgotnościowe i 
akustyczne) jak określono w dokumentacji projektowej dla oferty podstawowej, 
zachowując dla ścian zewnętrznych architekturę elewacji.  
 
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 19.01.2021 r.   
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