


	  
	
	
	
	Białystok, dnia 9 października 2024 r.

	 Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Białymstoku
FZ.2380.50.C.24.2024
	
	
	
	
	




dotyczy postępowania na „MONTAŻ SYSTEMU KLIMATYZACJI TYPU VRF W BUDYNKU 
KWP W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 65” (postępowanie 50/C/24):
Wyjaśnienia treści SWZ:
W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie                 art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320) udziela następujących wyjaśnień:.

Pytanie:

W przedmiarze prac sanitarnych, pozycja nr 23: zabetonowanie otworów… . Czy zakres prac obejmuje również szpachlowanie oraz malowanie zatynkowanych bruzd, ewentualnie całych ścian? Jeśli tak, proszę o sprecyzowanie oraz podanie szczegółowego przedmiaru.

Odpowiedź:
Ściany po wykonaniu instalacji w bruzdach należy naprawić i odtworzyć do stanu pierwotnego.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść wyjaśnień  należy uwzględnić  w składanej ofercie.

			
					                                          Sławomir Wilczewski
								           (podpis na oryginale)
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