Znak: RG3.271.16.2025						Wiązownica, 14.04.2025 r. 


								Wykonawcy – wszyscy


Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:  Budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego dróg gminnych   na terenie gminy Wiązownica”.


Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2, art. 286 ust. 1, 3, 5, 7   ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający  udziela  odpowiedzi oraz  dokonuje   zmiany (modyfikacji)  treści  SWZ  i  uzupełnienia dokumentów związanych z opisem przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1

1.	Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy parkowe z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, malowanego proszkowo, z dyfuzorem z płaskiego szkła hartowanego,              o sylwetce i wymiarach zbliżonych do poniższych?
2.	Czy Zamawiający zaakceptuje kolor opraw parkowych antracyt RAL 7016?
3.	Dla opraw parkowych wymagane są moce max. 20, 30, 35 i 38W. Czy Zamawiający potwierdza? Prosimy o wskazanie mocy opraw dla lokalizacji: Manasterz, Zapałów droga gminna, Szówsko ul. Sanowa, Wiązownica ul. Orzechowa? Czy w przytoczonych lokalizacjach należy wszędzie montować oprawy uliczne? Z projektu technicznego dla Manasterza wynika na przykład, że chodzi o oprawy parkowe max 20 i max 30W. Jest to niejasne, prosimy o doprecyzowanie.
4.	Czy dla wszystkich rodzajów opraw (uliczne, parkowe oraz boiskowe) wymagana jest ta sama temperatura barwowa, tj. 4000K?


Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia i informuje, że  wszystkie oprawy  oświetleniowe  oświetlenia ulicznego montowane  na wszystkich projektowanych  odcinkach sieci elektroenergetycznej  opisanych      w rozdziale V  SWZ (za wyjątkiem części nr 5 pkt. 6 (boisko sportowe), winny spełniać następujące parametry:
- 	korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium o budowie dwukomorowej, górna powierzchnia korpusu bez łączeń, zawiasów oraz żeber,
-    oprawa wyposażona  fabrycznie w przewód przyłączeniowy,
-  	oprawa zamykana narzędziowo za pomocą prostych narzędzi. 
- 	obudowa musi być wyposażona w filtr wyrównujący ciśnienie.
- 	obudowa malowana proszkowo na kolor czarny,
-    klosz oprawy- płaskie hartowane szkło,
-    oprawa musi być wyposażona w dwuramienny uchwyt do montażu bezpośrednio na słupie fi 60-75 mm,
-    system optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń,
-    oprawa musi posiadać rozsył światła dedykowany do oświetlenia ulic, 
-    oprawa II klasy ochrony przeciwporażeniowej, IP 66, IK 09, 
-    skuteczność świetlna oprawy ( z uwzględnieniem wszystkich strat) min. 160 lm/W,
-    napięcie znamionowe  230 V 50 Hz,
-    moc znamionowa 30 W,
-    strumień min 4500 lm,
[bookmark: _Hlk195271695]-    wsp. mocy ≥0.98 dla mocy znamionowej, CRI>70, -40 ºC do + 40 ºC,
-    ochrona przepięć minimum 10 kV,
-    zabezpieczenie termiczne zapobiegające przegrzaniu się oprawy,
-    oprawa musi być przystosowana do współpracy z systemem zdalnego sterowania.
-   zasilacz musi posiadać interfejs DALI z możliwością zaprogramowania min. 5 stopniowej autonomicznej redukcji mocy, 
-    złącze Zhaga.

W związku z wprowadzoną zmianą  parametrów technicznych opraw oświetleniowych, wynikającą z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcy,  zmianie ulegają odpowiednio dotychczasowe zapisy dotyczące parametrów technicznych opraw oświetleniowych, opisanych w:

Części nr 1    Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Manasterz i Nielepkowice – 
· w pkt. 1 ppkt. 3 SWZ
· w pkt. 2 ppkt. 3 SWZ
[bookmark: _Hlk195274339]Części nr 2    Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Cetula, Radawa i Mołodycz – 
· w pkt. 1 ppkt. 3 SWZ  
· w pkt. 2 ppkt. 3 SWZ
· w pkt. 3 ppkt. 3 SWZ.
Części nr 3    Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Wiązownica – 
· w pkt. 4 SWZ.
Części nr 4    Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Zapałów – 
· w pkt. 4  SWZ.
Części nr 5    Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Szówsko – 
· w pkt. 1 ppkt. 3 SWZ,   
· [bookmark: _Hlk195274438]w pkt. 2 ppkt. 3 SWZ,  
· w pkt. 3  ppkt. 3 SWZ, 
· w pkt. 4  ppkt. 3 SWZ
· w pkt. 5  ppkt. 3 SWZ.

Wprowadzone zmiany w opisie parametrów technicznych opraw oświetleniowych należy uwzględnić w przedmiarach i przygotowywanych ofertach.

W związku z wprowadzonymi zmianami do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że:

 	Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 22.05.2025 r. do godz. 09:00

W wyniku wprowadzonych zmian i uzupełnień, zmianie ulegną również zapisy SWZ w sposób następujący:
W rozdziale  XV pkt. 15.1 było:
Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 14.05.2025 r.   
W rozdziale  XV pkt. 15.1 po zmianie jest:   
Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 21.05.2025 r.   

W rozdziale  XVII pkt. 1. i 3. było:   
1.	Oferty wraz z wymaganymi  dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica wybierając przedmiotowe postępowanie,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.04.2025 r. do godz. 09:00
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.	Otwarcie ofert nastąpi  niezwłocznie  po upływie terminu składania ofert, nie później jednak  niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 15.04.2025 r.                 o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

W rozdziale  XVII pkt. 1. i 3. po zmianie jest:
1.   Oferty wraz z wymaganymi  dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica wybierając przedmiotowe postępowanie,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22.04.2025 r. do godz. 09:00
Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.	Otwarcie ofert nastąpi  niezwłocznie  po upływie terminu składania ofert, nie później jednak  niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 22.04.2025 r.                o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 9 było:
OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą do dnia 14.05.2025 r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W załączniku - formularz ofertowy po zmianie jest:
OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą do dnia 21.05.2025 r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.





  Wójt Gminy
Krzysztof Strent 









Otrzymują:
1.	Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.	Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa
3.	a/a 

