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Bydgoszcz, dnia 09.07.2021 r.

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z o. 0. jako Zamawiajacy w
przetargu nieograniczonym ,Dostawa pomp do brudnej wody - - 59/FZ/2021 na rzecz KPEC Spdtka z 0. o.
informuje, iz od uczestnikéw postepowania wptynety zapytania:

Pytanie 1

Czy wysokos¢ podnoszenia pompy ma wynosi¢ 21 bar tj. 210 m?
OdpowiedZ 1

Zamawiajacy informuje, iz wysoko$¢ podnoszenia ma wynosi¢ 2,1bar tj.21m.
Pytanie 2

Jaka jest konkretnie maksymalna temperatura pompowanego medium?

Odpowiedi 2

Zamawiajacy informuje iz . temperatura max wynosi 80°C.

Pytanie 3

Czy moc silnika moze by¢ P2=5,6 kw?

Odpowiedi 3

Zamawiajacy dopuszcza moc silnika 5,6 kW.

Pytanie 4

Czy pompa bedzie przenosna?

- Jak nie to nie ma tego pytania

- Jak tak - to czy powinna by¢ wyposazona w przytacze STORZ (tzw. szybkoztacze) oraz wtedy pompa powinna
posiadac rozrusznik przenosny, przeznaczony do instalacji tymczasowych np. wyposazony w szybko ztaczke z
wbudowanym wtykiem CEE, zapewniajacy sterowanie sekwencjg faz, zapewniajacy wtasciwy kierunek obrotéw
pompy oraz wbudowane zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem i zalecany stopien ochrony IP 54

Odpowiedi 4

Pompa ma by¢ przenosna, i powinna by¢ wyposazona we wszystkie systemy o ktérych mowa w zapytaniu oraz
dodatkowo w system START —STOP.
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