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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: "Projekt budowlano-wykonawczy 

modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej.” 

 

1.2. Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

ST - 1. Instalacje elektryczne. 

ST - 2. Roboty murowe. 

ST - 3. Tynki. 

ST - 4. Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych. 

ST - 5. Prace malarskie. 

ST - 6. Utylizacja. 

ST - 7. Wykaz przepisów prawnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

> Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 

> Roboty murarskie; 

> Wykonanie podłóg i posadzek; 

> Wykonanie ścian i okładzin z płyt kartonowo - gipsowych; 

> Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych; 

> Prace malarskie; 

> Wykonanie instalacji elektrycznej 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w Projekcie 

budowlanym 

 

1.4. Nazwy i kody. 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 

45410000-4 Tynkowanie. 

45421141-4 Instalowanie przegród. 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych. 
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45442100-8 Roboty malarskie. 

45442110-1 Malowanie budynków. 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.5.Określenia podstawowe. 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.5.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.. 

1.5.2. Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca Inwestora na budowie przez: 

> Sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją Projektową, ST, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

> Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych. 

> Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 

1.5.3. Teren Budowy - przestrzeń, w której są prowadzone Roboty Budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.5.6. Dokumentacja Budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów czesiowych i końcowych; w miarę potrzeby rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.5.7. Dziennik Budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.8. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

1.5.9. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 

wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.5.10. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
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zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

1.5.11. Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.5.12. Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

technologii technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

1.6.1. Dokumentacja. 

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w zadaniu: "Projekt budowlany adaptacji strychu na 

lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Bielszowickiej 112.” 

 

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

> Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z pracami 

remontowymi i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

>  Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

Stosować się Ustawy z 27.06.1997 r. o Odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r wraz z późniejszymi 

zmianami). 

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
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lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 

baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 

z 2002, poz.8111). 

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa technicznego stosowanych materiałów i 

przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Miejsce na wykonie zaplecza dla Wykonawcy wskaże Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 

1.6.7. Ogrodzenia. 

Ze względu na charakter prac - prace rozbiórkowe, montażowe - Teren Budowy należy dodatkowo 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

> Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z pracami 

remontowymi i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

> Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wykonania prac budowlanych muszą odpowiadać 
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warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 

2003 r. Nr 207. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub 

powinny posiadać Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat Zgodności lub Znak Zgodności oraz Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę (na jego koszt) 

wywiezione z ternu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Transport materiałów. 

Transport materiałów powinien odbywać się po drogach publicznych pojazdami przystosowanymi do tego celu. 

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej 

nośności lub udźwigu danego środka transportowanego. Masa i rozmieszczenie ładunków na środkach 

transportowych powinno zapewnić bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt służący do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Maszyny i urządzenia należy eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi tych urządzeń. 

Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości 

zapewniającej użytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane 

tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania Robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Wykonanie Robót. 

Prace budowlano - montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych” obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi kart technicznych 

zastosowanych materiałów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR. 

Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapów realizacji prac, a także 

sprawdzenia jakości i pochodzenia stosowanych materiałów. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

> Posiadają Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych, oraz właściwych 

przepisów. 

>  Posiadają Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną jak wyżej i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda ich partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.3. Dokumentacja budowy. 

> Dziennik budowy. 

Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 

Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

> Pozostała Dokumentacja Budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

- Decyzja pozwolenia na budowę. 

- Protokoły przekazania Terenu Budowy. 

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi. 

- Protokoły odbioru robót. 

- Protokoły z narad i ustaleń. 

- Plan BIOZ. 

> Przechowywanie Dokumentacji Budowy. 

Dokumentacja Budowy będzie przechowywana na Teranie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru. 

6.4. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

> Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają aktualną Aprobatę 

Techniczną, Certyfikat Zgodności lub Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 

> Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Przedmiar Robót określać będzie przewidywany zakres Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowej. 

Wartości przedmiarów zostaną wpisane do Książki Przedmiarów stanowiącej załącznik do Dokumentacji 

Projektowej. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i STWiOR, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale Wykonawcy: 

1/ Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2/ Odbiór końcowy; 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Po zakończeniu całości Robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na sprawdzeniu zgodności 

wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną, STWiOR oraz z uwzględnieniem: 

- zapisów w dzienniku budowy, 

- protokółów odbiorów częściowych, 

- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. 

Po przeprowadzeniu odbioru końcowego należy sporządzić Protokół Odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 

na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
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wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

10. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Podstawą do rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących stanowią faktury VAT, które należy 

wystawić na podstawie protokołów typowania ww. robót oraz na podstawie protokołów odbiorów podpisanych 

przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

11.1. Dokumentacja projektowa. 

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej.” 

 

11.2. Dokumenty związane. 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). 

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

tom I „ Budownictwo Ogólne ” 

> Zalecane normy: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji 

instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 
 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

� Wykonanie elementów elektrycznych instalacji wewnętrznych - zasilanie urządzeń i 

elementów wyposażenia lokalu 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

1.5.1. Dokumentacja. 

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w zadaniu: 

" Projekt budowlany modernizacji klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 
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1.5.2.   Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Zastosowane materiały - zestawione w Dokumentacji Projektowej - powinny posiadać wymagane odrębnymi 

przepisami atesty, deklaracje producenta oraz dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 

Osprzęt instalacyjny oraz urządzenia instalacyjne powinny posiadać Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 

Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne należy przed przekazaniem do eksploatacji poddać sprawdzeniu oraz 

przeprowadzić wymagane przepisami próby. 

Należy wykonać następujące próby: 

� Ciągłości obwodów [PN IEC 60364/61 p.612.2 wraz z aktualizacjami]; 

� Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN IEC 60364/61 p.612.3 wraz z aktualizacjami]; 

� Próby biegunowości [PN IEC 60364/61 p. 612.7 wraz z aktualizacjami]; 

� Próby wytrzymałości elektrycznej, [PN IEC 60364/61 p.612.8 wraz z aktualizacjami]; 

� Próby działania; 

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

� Zgodności z dokumentacją; 

� Poprawności montażu; 

� Kompletności wyposażenia; 
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Podczas wykonywania robót należy: 

� Podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób; 

� Podjąć środki techniczne w celu uniknięcia uszkodzeń obiektu; 

�  Podjąć środki techniczne w celu uniknięcia uszkodzeń istniejących i instalowanych urządzeń; 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4. Transport materiałów. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

 

3. SPRZĘT 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed 

dostępem osób postronnych. 

Uwagi wykonawcze przy prefabrykacji tablicy rozdzielczej. 

�  Przewody przygotowywać do przyłączenia  wyłącznie specjalistycznymi 

kleszczami; 

� Długość odsłoniętego z izolacji przewodu dostosować do zastosowanych elementów 

łączeniowych. Dla typowych listew zaciskowych - długość do 6 mm; 

� Kolory przewodów roboczych zgodnie z PNE. 

�  Wszystkie urządzenia stosowane do wyposażenia tablicy rozdzielczej powinny posiadać 

atest producenta. 

� W obudowie każdej z tablicy rozdzielczej należy: 

- Przy listwie przyłączeniowej oznaczyć w sposób czytelny przewody fazowe oraz 

przewody N i PN zgodnie z PNE.  

- o Miejsce przyłączenia „masy" oznaczyć zgodnie z PNE. 

Podczas wykonywania robót należy: 
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� Podjąć środki ostrożności w celu zabezpieczenia osób; 

� Podjąć środki techniczne w celu uniknięcia uszkodzeń obiektu; 

�  Podjąć środki techniczne w celu uniknięcia uszkodzeń istniejących i instalowanych urządzeń; 

Wszystkie prace w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w przedmiotowym budynku wymagają 

koordynacji z pozostałymi branżami. 

Uwagi dotyczące Wykonawcy: 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakość dostarczanych i montowanych 

wyrobów oraz powinien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych 

 wykonywanych prac instalacyjnych. Wszystkie badania i pomiary winny być wykonywane zgodnie 

z aktualnymi normami. 

� Wykonawca winien zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość dokonywania kontroli 

zastosowanych materiałów i urządzeń. 

�  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udostępniania do wglądu. 

�  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru; 

Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich etapów realizacji prac, a także 

sprawdzenia jakości i pochodzenia stosowanych materiałów. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

6.3. Dokumentacja budowy. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

6.4. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

� Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają aktualną 

Aprobatę Techniczną, Certyfikat Zgodności lub Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 

� Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest, 1 szt. przełożonych opraw i źródeł 

światła, 1m ułożenia kabli elektrycznych. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

� Odbiór częściowy; 

� Odbiór etapowy; 

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

� Odbiory instalacji i urządzeń technologicznych; 

� Odbiór końcowy; 

� Odbiór po okresie rękojmi. 

Odbiorom kontrolnym należy poddać sprawdzenie: 

� Prawidłowej pracy instalacji; 

� Równomierności oświetlenia pomieszczeń; 

� Prawidłowej pracy przełączników; 

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

� Zgodności z Dokumentacją Projektową; 

� Poprawnością montażu; 

� Kompletnością wyposażenia; 

Do odbioru instalacji należy przedstawić: 

� Dokumentacje powykonawczą; 

� Protokoły pomiarów; 

� Protokoły pomiarów urządzeń tego wymagających; 

� Protokół z 72 godzinnej próby działania urządzeń; 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 
 

10.2. Dokumenty związane. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ące rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

109, poz. 1156). 

� PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

� Zalecane normy: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 

 



Ruda Śląska, wrzesień 2021 r. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji 

instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej ”. 

 Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.2.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

> Roboty murarskie: 

- Zamurowanie rozkutych bruzd w ścianach z cegły, 

- Zamurowanie otworów drzwiowych, 

- Montaż nadproży prefabrykowanych. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione w zadaniu "Projekt 

budowlany modernizacji klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

1.4.1. Dokumentacja. 

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w zadaniu: 

"Projekt budowlany modernizacji klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej” 

1.4.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

2.4.1. Cegła pełna klasy 15 wg PN-75/B-12001 

- wymiary cegły - 6,5 x 12 x 25 cm; 

- masa 4,0 - 4,5 kg, 

- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych - nasiąkliwość 

nie powinna być większa od 16% 

- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa - odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa, 

- odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpada się na kawałki: może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzonych cegieł; 

- 3 na 25 sprawdzonych cegieł , 
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- 5 na 40 sprawdzonych cegieł; 

- Krawędzie - gładkie; 

2.4.2. Zaprawa murarska. 

Zaprawa murarska powinna odpowiadać wymaganiom AT - 15 2795/2001. 

2.4.3. Nadproża prefabrykowane typu L19. 

Wg wymagań Dokumentacji Projektowej. 

3. SPRZĘT 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Wykonanie Robót murowych. 

> Elementy murowe z cegły należy wykonywać z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin; 

> Przed ułożeniem bloczków na murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby cegła nie odciągała 

wody z zaprawy; 

> Elementy murowe z cegły pełnej wykonywać na zaprawie murarskiej 

5.3. Montaż nadproży prefabrykowanych. 

> Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z 

każdej strony. 

>  Końce belek stalowych lub żelbetowych monolitycznych powinny opierać się na długości ok. 

1,5 ich wysokości. 

> Nadproża z betonu komórkowego należy układać na zaprawie cem - wap. marki 3 opierając je 

minimum 9 cm z każdej strony. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m3 wykonanego muru.  

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór końcowy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.4. Odbiór robót murowych. 

� Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

� Mury i elementy z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

aktualnych norm, instrukcji oraz warunków technicznych. 

� Największe dopuszczalne odchyłki dla elementów murowych (ściany spoinowane) powinny 

odpowiadać wymaganiom jak niżej:  

• Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

- Na długości 1 m - 3 mm; 

- Na całej powierzchni ściany pomieszczenia - 10 mm; 

•  Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

- Na wysokości 1 m - 3 mm; 

- Na wysokości 1 kondygnacji - 6 mm; 

- Na całej wysokości ściany - 20 mm; 

• Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 

- Na długości 1 m - 1 mm; 

- Na całej długości budynku - 15 mm; 
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• Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: 

- Na długości 1 m - 1 mm; 

- Na całej długości budynku - 10 mm; 

• Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach: 

- Do 100 cm:  szerokość + 6, - 3 mm; 

 wysokość + 15, - 10 mm; 

- Powyżej 100 cm: szerokość + 10, - 5 mm; 

wysokość + 15, - 10 mm; 

� Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 

wymaganiami Dokumentacji Technicznej, niniejszej ST. 

� Odbiór przewodów kominowych polega na sprawdzeniu: 

� Drożności przewodów, prawidłowości przebiegu przewodów, kształtu i wymiarów zewnętrznych, 

wypełnienia spoin i gładkości ścian wewnętrznych przewodu. 

� Szczelności przewodów, prawidłowości wykonania otworów, sposobów wykonania wylotów 

przewodów. 

8.5. Odbiór nadproży prefabrykowanych. 

� Rodzaj i typ nadproży na zgodność z Dokumentacją Projektową.  

� Sprawdzić długości oparcia belek. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej” 

10.2. Dokumenty związane. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „ Budownictwo 

Ogólne" 

� Aprobaty techniczne ITB: 

- AT - 15 - 2700/2001 

- AT - 15 - 2795/2001 

� Zalecane normy: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji 

instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 

Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.2.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

� oczyszczenie tynków zewnętrznych, 

� przecieranie tynków zewnętrznych 

� gruntowanie siatek i pow. tynków zaprawą cementową 

�  gruntowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych podkładem gruntującym. 

� Wykonanie tynków wewnętrznych; 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione w Dokumentacji 

Projektowej. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

1.4.1. Dokumentacja. 

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w zadaniu: 

" Projekt budowlany modernizacji klatki schodowej budynku przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej.” 

1.4.2.   Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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- ok. 30 - 60 minut; 

- ok. 30 - 60 minut; 

- ok. 60 - 180 minut (zależnie od 

chłonności podłoża oraz 

-  temperatury 

1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.4.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

 

2.4.1. Środek gruntujący, ochronny i zwiększający przyczepność. 

Baza materiałowa - specjalne modyfikowane potasowe szkło wodne; 

Składniki - jednoskładnikowy; 

Gęstość - ok. 1,3 g/cm3; 

Temperatura użycia - +5 oC do + 30 oC (temperatura podłoża); 

 

Czasy utwardzania*: 

Możliwość chodzenia po Nakładanie 

drugiej warstwy po Dalsze etapy obróbki po 
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i wilgotności powietrza). 

* przy +23 oC i 50% względnej powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają 

podane czasy. 

Odporność termiczna suchej błony — 20 oC do + 80 oC; 

 

2.4.2. Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna do wykonywania tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych (wg. PN-90/B-14501). 

 

Proporcje mieszanki     – 3,9 ÷ 4,8 l wody na 30 kg zaprawy; 

Czas gotowości zaprawy do pracy    – ok. 3 godziny; 

Przyczepność      – min. 0,5MPa; 

Temperatura przygotowania zaprawy   – od + 5oC do +30 oC; 

Temperatura podłoża     – od + 5oC do +30 oC; 

Gęstośc zaprawy w stanie suchym   – ok. 1,6 kg/m3; 

Wytrzymałość na ściskanie    – min. 2 MPa; 

Wytrzymałość na zginanie    – min. 1 MPa; 

Min. grubość zaprawy     – 6 mm; 

Max. grubość zaprawy     – 30 mm; 

 

3. SPRZĘT 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie tynków zewnętrznych. 

5.2.1. Przygotowanie podłoży pod tynki. 

Podłoże powinno być: 

> Suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 

osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 

resztek farby olejnej i emulsyjnej. 

>  Słabo związane części powierzchni odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST – 3. ROBOTY TYNKARSKIE 

 

6 
 

szczotki stalowej. 

> Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże zmoczyć czystą wodą. 

>  Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej. 

>  Zaprawy tynkarskiej nie stosować na podłożach drewnianych, metalowych, z tworzyw 

sztucznych. 

>  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami. 

> Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże zmoczyć czystą wodą. 

5.2.2. Wykonanie robót tynkowych. 

> Tynki wewnętrzne należy wykonać jako dwuwarstwowe. 

> W celu uzyskania równych powierzchni należy zastosować prowadzące listwy tynkarskie - 

mocowane mechanicznie bądź przez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). 

> Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykonać zgodnie z kartą techniczną. 

> Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutki wstępnej. 

> Po jej związaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni. 

> Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią. 

> Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do 

naczynia. 

> Świeży tynk można wyrównywać długa łatą, wykorzystując listwy prowadzące. 

>  Moment przystąpienia do zacierania należy dobrać doświadczalnie, tak by nie nastąpiło zbytnie 

przesuszenie powierzchni tynku. 

>  Zacieranie wykonać po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej 

grubości kruszywa. 

>  Prace wykończeniowe wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia 

odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. 

> W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 

5.2.3. Narzędzia do prac tynkarskich. 

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzące, długa łata. Narzędzia należy czyścić czystą wodą 

bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywać środkiem do usuwania 

pozostałości po cemencie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 powierzchni wykonanych 

tynków. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór końcowy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.4. Odbiór tynków 

 

8.4.1. Odbiór podłoża. 

>  Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami wg. p. 5.2. 

>  Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 

8.4.2.  Odbiór tynków. 

> Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

> Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 

zwykłych wewnętrznych podano poniżej: 

- Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m; 

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej 

niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
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wysokości; 

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp); 

- Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 3 mm na 1 

mm. 

> Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinno być większe niż 7 mm. 

> Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinno być 

większe niż: 

• Na całej wysokości kondygnacji - 10 mm; 

• Na całej wysokości budynku - 30 mm; 

> Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne są następujące wady: 

• Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp.; 

• Trwałe ślady zacieków na powierzchni; 

• Odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 

8.4.3. Odbiór końcowy. 

>  Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 

odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową, 

•  Protokoły badań kontrolnych lub atesty jakości użytych materiałów, 

• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• Pisemne uzasadnienie odstępstw od Dokumentacji potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 

>  Odbiór końcowy zakończonych elementów powinien polegać na sprawdzeniu: 

• Zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, wymaganiami niniejszej ST. 

• Prawidłowości kształtu i wymiarów elementów. 

• Prawidłowości złączy między elementami. 

 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 

10.2. Dokumenty związane. 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „ Budownictwo 

Ogólne ” 

•  Zalecane normy: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji 

instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej. 
 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

� Wykonanie ścianek działowych z płyt k-g na rusztach metalowych. 

� Obudowę kanałów wentylacyjnych, słupów stalowych, ścian zewnętrznych oraz 

nadproży. 

� Okładziny stropów, ścian płytami gipsowymi. 

� Sufity podwieszane z płyt g-k. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

1.5.1. Dokumentacja. 

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w zadaniu: 
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" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 
 

 

1.5.2.   Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

2.4.1. Płyty wełny mineralnej 

Płyty:  gr. 10 cm; 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λobl = 0,035W/m2K; 
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Wymiary płyt:  1000 x 600 mm; 

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 0,35 kN/m3  

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą: ≤ 0,3 kg/m3 

Klasyfikacja ogniowa: wyrób niepalny 

2.4.2. Płyty kartonowo - gipsowe. 

Rodzaj płyt - płyty kartonowo - gipsowe ognioodporne (GKF); 

Rodzaj płyt - płyty kartonowo - gipsowe wodoodporne (GKBI); 

Grubość płyt -12,5 mm; 

Wymiary płyt - 120 x 260 cm; 

Współczynnik przewodności cieplne j λ= 0,21 W/mK; 

Rodzaj krawędzi - krawędź półokrągła spłaszczona; 

2.4.3. Akcesoria do montażu płyt kartonowo - gipsowych. 

Profile nośne - 60 / 27; 

Profile przyścienne - 28/27; 

Kształtowniki stalowe profilowane - U 100x0,75; U 55x0,75; C 100x0,75; 

Wieszaki w 60 x 60; 

Wkręty do montażu płyt kartonowo - gipsowych 3,5 x 25 mm fosforanowane; 

Łączniki wzdłużne i krzyżowe; 

2.4.4. Biała masa szpachlowa o przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi 

gipsowych i szpachlowania połączeń płyt gipsowo - kartonowych wg. PN - B - 30042:1997. 

Proporcje mieszanki - 13,75 l wody na 25 kg zaprawy; 

Czas gotowości do pracy - ok. 2 godziny; 

Czas otwarty pracy - ok. 15 minut; 

Przyczepność - min. 0,50 MPa; 

Temperatura przygotowania - od +5 oC do +25 oC; 

Gęstość w stanie suchym - ok. 1,0 g/cm ; 

Max. grubość jednej warstwy - 2 mm; 

2.4.5. Profil ozdobny. 

Wg wymagań Dokumentacji Projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie okładzin z płyt kartonowo - gipsowych na ruszcie stalowym - ściany i sufity. 

5.2.1. Wymagania dla materiałów pomocniczych. 

� Wkręty samogwintujące do mocowania płyt okładzinowych do elementów metalowych powinny 

mieć średnicę 3,5 mm i długość 25 mm. Wkręty powinny być fosforanowane. 

� Wkręty muszą przenikać profile blaszane na głębokość większą niż 10 mm. 

� Stalowe elementy rusztu powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.2.2. Zasady wykonywania okładzin z płyt kartonowo - gipsowych. 

� Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 17 cm (sufity), na ścianach nie większy niż 30 

cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić: 10 mm - od krawędzi pokrytych kartonem; 15 

mm - od krawędzi bez powłoki kartonowej. 

� Mocowanie okładziny na wkręty bez spoinowania styków płyt należy wykonywać w temperaturze 

nie niższej niż 5 oC. 

� Mocowanie płyt na wkręty, lecz z wykonaniem spoinowania należy wykonywać w przy 

temperaturze w pomieszczeniu nie niższej niż 15 oC i wilgotności powietrza nie większej niż 60 %. 

� Płyty gipsowo - kartonowe należy przecinać mechanicznie piłą tarczową, ręcznie piłą otwornicą 

lub ostrym nożem. 

� Wykończenie naroży i obrzeży powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. W 

miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy stosować listwy ochronne - kątowniki 

perforowane ocynkowane. 

� Montaż profili ozdobnych wg. wytycznych dostawcy profili. 

� Płyty kartonowo - gipsowe należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków 

(niedopuszczalne jest tworzenie styków krzyżowych). 

� Powierzchnie okładzin z płyt kartonowo - gipsowych powinny być wykończone powłoką 

malarską z farb emulsyjnych. 

� Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okładzin powinna wynosić, co najmniej + 5 
oC. 

5.2.3. Dopuszczalne odchylenie w wykonaniu okładzin. 

� Odchylenie powierzchni okładzin z płyt kartonowo - gipsowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/m. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 powierzchni wykonanych okładzin 

z płyt k-g. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór końcowy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.4. Odbiór okładzin z płyt kartonowo - gipsowych 

� Należy sprawdzić zlicowanie metalowych elementów rusztu pod montaż okładziny z płyt 

kartonowo - gipsowych. 

� Płyty kartonowo - gipsowe i materiały pomocnicze powinny posiadać aktualne certyfikaty 

zgodności z aprobatami technicznymi oraz inne dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. 

� Badanie gotowej okładziny z płyt kartonowo - gipsowych polega na sprawdzeniu: 

� Należytego przylegania do podłoża lub podkładu;  

� Zachowania dopuszczalnych odchyleń do płaszczyzny, odchyleń od krawędzi od linii prostej 

wg. pkt. 5.2.3. 

�  Prawidłowości przebiegu spoin pionowych miedzy płytami przez naciągnięcie cienkiego 
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sznura wzdłuż spoin i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.  

�  Prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny i ścian przez przyłożenie w 

prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2, 0 m w dowolnych 

miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 
 

10.2. Dokumenty związane. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

tom I „ Budownictwo Ogólne ” 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003, 

Warszawa 2003. 

� Zalecane normy: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji 

instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 
 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

� Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną. 

� Dwukrotne malowanie ścian i sufitów z płyt gipsowych farbą emulsyjną. 

� malowanie farbą olejną. 

� Malowanie tynków zewnętrznych farbami emulsyjnymi lub krzemianowymi. 

� zabezpieczenie okien folią pcv. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

1.5.1. Dokumentacja. 

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w zadaniu: 
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" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 

1.5.2.   Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

2.4.1. Farba polikrzemianowa na podłoża mineralne i organiczne. 

Dane techniczne 

- Ciężar właściwy: ok. 1,65 g/cm3 

- Zawartość części organicznych: < 5% 

- Wartość pH: ok. 11 
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Właściwości produktu: 

- Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i szkła wodnego 

- Zastosowanie uniwersalne 

- Odporny na działanie warunków atmosferycznych 

- Odporny na działanie promieni UV i kwasów 

- Alkaliczny 

- Niepalny (DIN 4102-A2) 

- Zawiera pigmenty światłotrwałe 

- Mineralnie matowy 

- Paroprzepuszczalny, nie tworzy powłok błonotwóczych, mikroporowaty 

- Wysoce hydrofobowy 

- Nie zawiera rozpuszczalników i środków zmiękczających Wg PN-EN 1062-1 

- Współczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d) Dyfuzyjnie równoważna grub. warstwy 

powietrza= współczynnik. oporu 

dyfuzyjnego: SD < 0,01 m (grubość suchej warstwy powłoki ok. 236pm) 

Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2 

-  Przepuszczalność wody W < 0,1 kg/(m2.h0,5), (grubość suchej warstwy powłoki ok. 338pm), Klasa III 

(W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3 

-  Połysk przy 85o: 1,5 (grubość suchej warstwy ok. 100pm), Klasa G3 - mat (współczynnik odbicia <10) 

wg PNISO 2813. 

- kolor wg. dokumentacji projektowej 

 

2.4.2. Polikrzemianowy środek rozcieńczający i gruntujący. Właściwości produktu: 

- Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i szkła wodnego 

- Stabilny w każdych warunkach atmosferycznych 

- Odporny na działanie promieni UV 

- Niepalny 

- Paroprzepuszczalny, mikroporowaty, nie jest błonotwórczy 

• Nie zawiera rozpuszczalników i środków zmiękczających 

Dane techniczne: 

• Ciężar właściwy: ok. 1,03 g/cm3 

• Udział części organicznych: < 5% 

• Wartość pH: > 11 

Kolor: 

Mleczny i niebieskawy. 
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2.4.3. Farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych. 

Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych wg. PN - C -81914:2002. 

2.4.4. Farba olejna. 

Farby olejne wg. PN - C - 81901:2002. 

 

3. SPRZĘT 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.3. Wykonanie powłok malarskich wewnętrznych farbami emulsyjnymi. 

5.3.1. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich. 

� Roboty malarskie należy rozpocząć na po wyschnięciu tynków wewnętrznych. 

� Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż + 5 oC i nie 

wyższej niż + 25 oC. 

� Temperatura podłoża nie powinna przekraczać + 20 oC. 

� Tynki wewnętrzne uprzednio malowane farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 

wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

� Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 

jest nie większa niż podano poniżej: 
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� Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej 

powietrza nie większej niż 80%. 

� W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

� Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych 

źródeł ognia. 

5.3.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 

� Nowe tynki niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100: 1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (kurzu, rdzy, tłuszczy wykwitów solnych itp). Wystające lub widoczne 

nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

� Tynki uprzednio malowane farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia 

tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy stalowe zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

� Podłoża z płyt gipsowo - kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, 

na którą wydano Aprobatę techniczną. 

� Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 

tłuszczu. 

5.3.3. Kontrola podłoży pod malowanie. 

� Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża,  

w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4 
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� Kontrola w przypadku podłoży z tynków zwykłych powinna obejmować: 

• Zgodność z Dokumentacją Projektową; 

• Równość i wygląd powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10100:1970; 

• Czystość powierzchni; 

• Ewentualne naprawy i uzupełnienia; 

• Zabezpieczenie elementów metalowych; 

• Wilgotność; 

� W przypadku podłoży z płyt gipsowo - kartonowych kontrola powinna obejmować: 

• Wilgotność; 

• Wygląd i czynność powierzchni; 

• Naprawy i uzupełnienia; 

• Wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. 

� W przypadku elementów metalowych kontrola powinna obejmować czystość powierzchni. 

� Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości ok. 1,0 m 

w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

� Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez 

przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do 

przetarcia należy użyć czystej szmatki. 

� Wilgotność podłoży należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 

suszarkowo - wagową. 

� Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 

Dziennika Budowy. 

� W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoża z wymaganiami j.w. należy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usuniecie tych 

nieprawidłowości. Po usunięciu niedogodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę 

podłoży, a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

5.3.4. Kontrola materiałów. 

� Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• Czy Wykonawca dostarczył Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności 

z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną; 

• Termin przydatności do spożycia podany na opakowaniu; 

• Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu; 

� Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszankę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 

widać: 

• Skoagulowane spoiwo;  
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• Nieroztarte pigmenty; 

• Grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych);  

• Kożuch;  

• Ślady pleśni; 

• Trwały nie dający się wymieszać osad; 

• Nadmierne, utrzymujące się spienienie;  

• Obce wtrącenia; o Zapach gnilny; 

 

5.3.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. 

� Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża i warunki 

wymagania spełnią wymagania jak wyżej. 

� Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej 

jakości robót. 

� Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 

oraz armatury łazienkowej (gniazdka, wyłączniki); 

• Wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe;  

• Ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych;  

• Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki; 

� Drugie malowanie można wykonać po: 

• Wykonaniu tzw. białego montażu; 

• Ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów; 

� Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 

następujące informacje: 

• O ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy do stosować; 

• Sposób przygotowania farby do malowania;  

• Sposób nakładania farby w tym informację o narzędziach (np. 

• pędzle, wałki, agregaty malarskie);  

• Krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m ; 

• Czas między nakładaniem kolejnych warstw;  

• Zalecenia odnośnie mycia narzędzi; o Zalecenia w zakresie BHP; 

� Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
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5.4. Wymagania w stosunku do powłok malarskich. 

5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych. 

� Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

• Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na 

reemulgację, 

• Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

• Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

Dokumentacją Projektową,  

• Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

• Bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

� Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i 

wypełniaczy. 

5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych. 

 

� Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

• Odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i 

szorowanie. 

• Bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 

łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi podłoża.  

• Zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

 

5.4.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoi wach żywicznych 

rozcieńczalnych wodą. 

� Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny 

spełniać wymagania podane poniżej: 

• Odporność na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho 

i na szorowanie; 

• Brak uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 

łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża; 

• Zgodność ze wzorcem producenta i Dokumentacji Projektowej w zakresie barwy i 

połysku; 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 powierzchni malowania. 

Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór końcowy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.4. Odbiór robót malarskich. 

8.4.1. Zakres kontroli i badań. 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza 

nie niższej niż + 5 oC i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót 

malarskich obejmuje: 

� Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

� Sprawdzenie zgodności barwy i połysku; 

� Sprawdzenie odporności na wycieranie; 

� Sprawdzenie przyczepności powłoki; 

� Sprawdzenie odporności na zmywanie; 
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8.4.2. Metody kontroli i badań 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

� Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5 m. 

� Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle; rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 

� Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby; 

� Sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• Na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 

jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie; 

• Na podłożach metalowych - metodą opisaną e normie PN EN - ISO 2409. 

� Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

� Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 

8.4.3. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wymienione powyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki 

nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 

niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 

sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 

protokołu kontroli i badań. 

8.4.4. Odbiór Robót. 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określają Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych 

w p. 5.6 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i niniejszej ST. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 

odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy 

je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
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Protokół odbioru powinien zawierać: 

� Ocenę wyników badań, 

� Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

� Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 
 

10.2. Dokumenty związane. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „ 

Budownictwo Ogólne ” 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: 

Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i 

wewnętrzne. 

� Zalecane normy: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są roboty w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: " Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji 

instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 

Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej j”. 
 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

Usuniecie powstałego gruzu z obiektu - tynki, posadzki, opaski betonowe, gruz ceglany, oraz wywóz na 

koncesjonowane składowisko. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

   

1.5.1. Dokumentacja. 

Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w zadaniu: 

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 

1.5.2.   Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 

Patrz ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 

   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spełniać muszą wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

• Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe elementów obiektu budowlanego, należy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi; 

• Przed rozpoczęciem robót konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej. Strefa 

niebezpieczna - zasięg 2,50 m; 

• Niedopuszczalne jest okresowe składowanie większych ilości materiałów i gruzu z rozbiórki na 

pomostach rusztowań; 

• Gruz i materiały z rozbiórki powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera lub 
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bezpośrednio na środki transportu; 

• Gruz z rozbiórki należy systematycznie wywozić na koncesjonowane składowisko przystosowanymi 

do tego celu środkami transportu; 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST - 0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m3 odpadów.. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Rodzaje odbiorów Robót 

Patrz ST - 00. „Wymagania ogólne”. 

8.1.  Odbiór Robót rozbiórkowych 

• Należy sprawdzić czy stan elementów po pracach rozbiórkowych jest zgodny z założeniami 

Dokumentacji Technicznej; 

• Należy sprawdzić czy wywieziony gruz i materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym 

składowisku. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

" Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 7-9 w Rudzie Śląskiej”. 
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10.2. Dokumenty związane. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I „ Budownictwo 

Ogólne” 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

•  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 

2002, poz.8111). 

• Zalecane normy: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 



Ruda Śląska, wrzesień 2021 r. 
 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
Temat:  

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI KLATKI SCHODOWEJ  

41- 700 Ruda Śląska, ul. Matejki 7-9  
 

 
ST -7. WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH NORM 

I STANDARDÓW PRZYWOŁANYCH 
W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH 

OBOWIĄZUJĄCYCH AKTUALNIE W POLSCE (dla 
celów informacyjnych) 

 
 

Inwestor:   

 

MIASTO RUDA ŚLĄSKA 
41-709 RUDA ŚLĄSKA, UL. JANA PAWŁA II 6 

 
Lp. Branża: tytuł / Imię i NAZWISKO/ specjalizacja Podpis 

2.  Budowlana 
Opracował: 

mgr inż. Leszek Hajda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST – 7 WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

 123 

   
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami. 
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[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 
75/2002, poz. 640 z późniejszymi zmianami). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 /2003, poz. 401) 

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z 1995 r. poz. 48 z późniejszymi zmianami) 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) 

[7] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 
163 z późniejszymi zmianami) 

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. Nr.14 z 1985 r. z 
późniejszymi zmianami) 

[9] Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 
627) 

[10] Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) 

[11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 
1650) 

[12] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 z 1972 r. z późniejszymi 
zmianami) 

[13] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 z 1990 r. poz. 473 z późniejszymi 
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[14] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie 
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Uwaga: 

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie 
z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 

 


