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Protokół nr 1l2O22

z badań okresowych

Wyniki pońiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia
Wyniki z badania wyłączników różnicowoprądowych
Wyniki z pomiarów rezystancji izolacji instalacji TNS
Wyniki z pomiarów uziomów

1. Zleceniodawca: Miejskie Pzedsiębiorstwo Wodociągów l KanaIizacji w Piekarach Śląskich
Ul, Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Sląskie

2. Obiekt Oczyszczalnia ścieków "Południe"
Ul. Przyjaźni, 41 -948 Piekary Śląskie

3. Warunki pomiarów

Układ sieci: TNS
Napięcie uzględem ziemi Uo = 230 M
Napięcie probiercze: 500 M

4. Data badania: luty 2022

5, Przyrządy pomiarowe

1. MlC 1 ,027297lOO, Uniwersalny Miernik lzolacji

2. M RU-200, 2OO91 1 02, Miernik rezystancji uziemienia

3. MP1-502, AE2293, Miernik Parametrów lnsta|acji

4. MRP-1 , 061326197, Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych

6. Wynikipomiarów

Wyniki pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia

lp, Nazwa obwodu Typ

zabezp.
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Ocena

pomiafu

Blok biologiczny

1 Pompa P1 PKZM0-4 4 62 0,2 0,9 3,71 Tak

2 Pompa P2 PKzMo- 4 62 0,2 0,5 3,71 Tak

J Pompa P3 PKzM0-4 4 62 0,9 3,71 Tak

4 Pompa P4 PKzMo-4 4 oz 0,2 0,9,1 3,71 Tak

Pompa P5 PKZM0-1 0 10 155 ^) 0,89 1,48 Tak

6 Pompa P6 PKZM0-1 0 ,l0 155 0,2 no 1,48 Tak

7 Pompa P7 PKZMo-1 0 10 155 ^)
no 1,48 Tak

8 Pompa P8 PKzM0_4 4 62 o,2 1 3,71 Tak

9 Pompa P9 PKzM0_6,3 6,3 88 0,2 0,6 2,61 Tak

10 Pompa Pl 1 PlęM0-4 4 62 o,2 0,6 3,71 Tak

11 \/ieszadło M1 PKZM0-6,3 6,3 88 o,2 0,6 2,61 Tak

12 Vlieszadło M2 PKZM0_6,3 6,3 88 0,2 0,58 2,61 Tak

,l3 Mieszadło M3 PKzM0-1 0 10 155 0,2 0,62 1,48 Tak

14 ,ozdzieInia soB WT-o0/gG 20 160 0,2 0,36 1,44 Tak

15 ozdzielnia spwD s191 B 6 30 0,2 0,55 7,67 Tak

16 Rozdzielnia sPs2H WT-o0/gG )ą 201 0,2 0,66 1 ,14 Tak

17 Rozdzielnia spso s191 B 6 30 0,2 0,66 7,67 Tak

,l8 compownia DąbróWka zK-PD WT-o0/gG 290 o,2 o,52 n70 Tak

Budynek technologiczny

19 PKZM0-4 4 62 0,4 o,75 3,71 Tak

zU Mieszadło osadu 5191 c 6 60 0,4 0,75 3,83 Tak
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Wyniki pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia

Ip. Nazwa obwodu Typ

zabezp.
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Ocena

pomiaru

58 Gniazdo GN6 s191 B 16 80 0,4 0,89 2,88 Tak

59 Gniazdo GN7 s19,1 B 16 80 0,4 0,87 2,88 " Tak

Wc_1

60 Gniazdo GN1 s191 B lo 80 0,4 0,53 2,88 Tak

6,1 Gniazdo GN2 s191 B 20 100 0,4 0,55 2,3 Tak

sprżęt porządkowy

62 Gniazdo GN1 s191 B 16 80 o,4 0,44 2,88 Tak

63 Gniazdo GN2 s191 B ,l6 80 0,4 0,44 2,88 Tak

Dyspozytornia

64 Gniazdo GN1 s191 B 16 80 0,4 0,88 2,88 Tak

65 Gniazdo GN2 s191 B lo 80 0,4 0,89 2,88 Tak

66 Gniazdo GN3 s191 B 10 50 0,4 0,69 4,6 Tak

67 Gniazdo GN4 s191 B 100 0,4 0,48 z,ó Tak

Pomieszczenie agregatu

68 Gniazdo GN1 s191 B 16 80 0,4 0,45 2,88 Tak

Rozdzielnia

69 Gniazdo GN1 sl91 B lo 80 0,4 0,47 2,88 Tak

Gniazdo GN2 s191 B 20 100 0,4 0,43 l,ó Tak

71 RozdzieInia RsZR WTN-2/gL 315 1733 0,,l 0,1 3 Tak

7) Rozdzielnia RG WTN-2/gL 315 1733 5 0,12 0,1 3 Tak

Rozdzielnia RBB WTN-00/gF 63 ,l58 0,14 1,46 Tak

74 Rozdzielnia RD WTN-00/gF 100 250 5 0,11 0,92 Tak

pomieszczenie dmuchaw

75 Gniazdo GN1 s191 B 16 80 0,2 0,56 2,88 Tak

ośWietlenie zewnętrzne

Ió Słup S0-1 WT-O0c/gG cA 201 0,2 0,75 1,14 Tak

77 Słup S0_2 WT-O0c/gG 25 201 0,2 0,8 1,14 Tak

78 Słup S0-3 WT-O0c/gG 25 201 0,2 0,85 1,14 Tak

79 Słup S0-4 WT-O0C/gG 25 201 0,2 0,9 1 ,14 Tak

80 Słup S0-5 WT-OoC/gG 201 0,2 0,8 1,14 Tak

81 słup so-6 WT-O0c/9G ,ą 201 0,2 0,85 1,14 Tak

óz Słup S0-7 WT-O0C/gG 25 201 ^, 0,8 1 ,14 Tak

óJ Słup S0-8 WT-O0c/gG 25 201 0,2 0,9 1 ,14 Tak

84 Słup S0-9 WT-O0c/gG 25 201 o,2 0,85 1 ,14 Tak

oznaczenia: lp - liczba poźądkowa, Symbol - oznaczenie na rysunku, ln - prąd znamionowy zabezpieczenia, l" _ prąd zapewniający samoczynne Wyączenie, L - maksymalny
czas wyłączenia urządzeniazabezpieczającego, zsz- zmieĘona impedancja pętli zwarcia, zs - dopuszczalna impedancja pętli zwarcia, Re - dopuszczalna wańość rezystancji
uziemienia badanego urządzenia, Re - obliczona wartość rezystancji uziemienia uwzględniająca stan gruntu.

Wyni ki z badan ia wyłączni ków różnicowoprądowych

Ip. Nazwa obwodu lub urządzenia Typ

zabezp.

Przycisk
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M
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Rozdzielnia RG

1 oświetlenie terenu cFl 6 40/4/003 Tak 40 JU 20 ,i 0 Tak

2 Oświetlenie budynku cFl6 40l4l0o3 Tak 40 30 26 21 0 Tak

o Monitoring cFl 6 40/4/003 Tak 40 JU 23 21 0 Tak

4 ośWietlenie pom, techniczne cFl 6 40/4/003 Tak 40 JU 26 21 0 Tak

5 Gniazda pom, techniczne cFl 6 40/4/003 Tak 40 30 20 20 0 Tak

6 Gniazdo ZG3 cFl 6 40/4/003 Tak 40 JU zJ 21 0 Tak

7 Gniazdo ogrzewanie CFl6 40141003 Tak 40 30 zó 21 0 Tak
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