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dotyczaca mieszkania Nr. 1,2,3. Lok. projektowane mieszkania
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. 1. Wskazanie miejsca na podtaczenie 3
2. Ustalenia prawidlowosci podlaczenia ?

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dziatania urzadzen 3
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ego w lazience po zamurowaniu
. (wymieni¢ sposéb usuniecia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe / od urzadzen gazowych / podlegaja obowigzkowemu
. przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast
Inne uwagi

Ustawg o ochronie p/poz. 24.VIIL.1991r.(DZ.
rzepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

waMOpinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podiaczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli,

.Sporzqdzona zostataw.....3......egzpo. .. 1....egz dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

nia : podpis
“Uwagi :
1. Po, wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
. prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzgdzen kominowych
. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreslig.




Szkic orientacyjny

obecnej wentylacji zgodnie ze szkicem dolaczonym do opinii. Z uwagi na brak dostatecznej

ilo$ci przewodéw kominowych zaleca si¢ dobudowaé brakujgcy przewod wentylacyjny

budujac go ponad wysokosé istniejacego budynku. Ponadto nalezy dobudowaé przewéd
wentylacyjny dla projektowanej kuchni zgodnie ze szKicem.

m.nr.3 - w projektowanym mieszkaniu nalezy dobudowa¢ dwa przewody wentylacyjne w kuchni
i lazience oraz przewéd spalinowy w kuchni, do ktérego zostanie podigczony kociol C.O.
spalinowy dwufunkeyjny z zamknigtg komorj spalania zgodnie ze szkicem dolgczonym do opinii.
W istniejacym mieszkaniu na pierwszym pigtrze przewody wentylacyjne w kuchni i lazience s3
drozne. Obecnie mieszkanie jest ogrzewane kottem C.O. weglowym, ktéry znajduje si¢ na

klatce schodowej. Po likwidacji w/w kotla mozna wykorzystaé dwa przewody na podlgczenie
kotla C.O. spalinowego dwufunkcyjnego z zamknigtg komorj spalania oraz wentylacji.

Nalezy réwniez zlikwidowaé dwa piece weglowe w pokojach.

Do opinii zostal dolgczony szkic projektowy, na ktérym zaznaczono sposob przelgczenia,
podlgczenia oraz miejsce dobudowy przewodow kominowych.

Zgodnie 7 §155 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
"sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie"

(Dz. U. Nr 201 z 2008 r. poz. 1238) - w przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji
grawitacyjnej, doplyw powietrza zewngtrznego w ilosci niezbe¢dnej dla potrzeb wentylacyjnych,
nalezy zapewnié przez urzqdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub
innych czesciach przegrod zewnetrznych.
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