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3.09

Φ=697 W

VK21-600 700 mm

2,00

3.01_a

Φ=1328 W

VK22-600 1000 mm

3,00

3.01_b

Φ=1328 W

VK22-600 1000 mm

3,00

3.02

Φ=525 W

Prosty 530
1140 mm

3.04

Φ=387 W

Prosty 530
1140 mm

3.08

Φ=693 W

VK21-600 700 mm

1,00
3.07

Φ=522 W

VK21-600 500 mm

1,00

3.11_a

Φ=1623 W

VK22-600 1200 mm

2,00

3.11_b

Φ=1623 W

VK22-600 1200 mm

2,00

3.17_b

Φ=1482 W

VK33-600 800 mm

3,00

3.17_c

Φ=1522 W

VK33-600 900 mm

2,00

3.19

Φ=796 W

VK21-600 800 mm

1,00

3.24

Φ=559 W

VK21-600 500 mm

1,00

3.22-U

Φ=206 W

Prosty 530
750 mm

3.22

Φ=748 W

Prosty 630
1700 mm

3.21

Φ=687 W

Prosty 630
1700 mm

3.25_d

Φ=2019 W

VK22-600 1400 mm

3,003.25_a

Φ=2019 W

VK22-600 1400 mm

3,00

3.17_a

Φ=1001 W

VK33-600 600 mm

1,00

3.25_b

Φ=2019 W

VK22-600 1400 mm

3,00

-1.07

Φ=1883 W

VK22-600 1200 mm

3,00

3.25_c

Φ=2019 W

VK22-600 1400 mm

3,00

Zejście pod posadzkę
Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę
Zejście pod posadzkę Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

CO2

CO1

CT1

3.11_d

Φ=1623 W

VK22-600 1200 mm

3,00

3.03

Φ=138 W

Prosty 530
750 mm

3.11_c

Φ=1623 W

VK22-600 1200 mm

2,00

3.12_a

Φ=1544 W

VK22-600 1200 mm

3,00

3.12_b

Φ=1544 W

VK22-600 1200 mm

3,00

3.13_b

Φ=2010 W

VK22-600 1600 mm

3,00

3.14_b

Φ=2013 W

VK22-600 1600 mm

3,00

3.15_a

Φ=1654 W

VK22-600 1200 mm

3,00

3.16_b

Φ=1836 W

VK22-600 1400 mm

3,00

3.13_a

Φ=1340 W

VK22-600 1000 mm

3,00
3.14_a

Φ=1342 W

VK22-600 1000 mm

3,00

3.15_b

Φ=1103 W

VK22-600 900 mm

2,00

3.16_a

Φ=1224 W

VK22-600 900 mm

2,00

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę
Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

Zejście pod posadzkę

3.04 +20 °C

Φwym: 387 W

3.11+20 °C

Φwym: 6490 W

3.03 +20 °C

Φwym: 138 W

3.02 +20 °C

Φwym: 525 W

↕2.01 A

+20 °C

Φwym: 5576 W

↕2.01 C

+20 °C

Φwym: 3994 W

↕2.01 D

+20 °C

Φwym: 1830 W

↕2.01 B

+20 °C

Φwym: 807 W

↕2.01

+20 °C

Φwym: 6569 W

3.06 +20 °C

Φwym: 0 W

3.24 +20 °C

Φwym: 559 W

3.22-U +20 °C

Φwym: 206 W

3.22 +20 °C

Φwym: 748 W

3.23 +20 °C

Φwym: 0 W

3.17 +20 °C

Φwym: 4004 W

3.25 +20 °C

Φwym: 8078 W

3.19 +20 °C

Φwym: 796 W

3.18 +15 °C

Φwym: 0 W

3.08 +20 °C

Φwym: 693 W

3.07 +20 °C

Φwym: 522 W

3.01+20 °C

Φwym: 2655 W

3.05 +20 °C

Φwym: 0 W

12 +16 °C

Φwym: 0 W

3.09 +20 °C

Φwym: 697 W

↕S_0.1+18 °C

Φwym: 0 W

↕S_0.2 +20 °C

Φwym: 0 W

3.16 +20 °C

Φwym: 3059 W

↕S_1.5 +20 °C

Φwym: 0 W

3.12 +20 °C

Φwym: 3089 W

↕S_1.4 +20 °C

Φwym: 0 W

3.15 +20 °C

Φwym: 2757 W

3.14 +20 °C

Φwym: 3356 W

3.13 +20 °C

Φwym: 3349 W

S_3.3 +20 °C

Φwym: 0 W

↕-1.07

+16 °C

Φwym: 9415 W

↕-1.18

+16 °C

Φwym: 4633 W

3.21+20 °C

Φwym: 687 W

COCO I.

CTCT I.


