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Uwaga: W
-grzejniki zasilane z dotu

-instalacja wody i c.o. z tworzywa, na rys.podano cerednice zewnetrzne rur
-instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych,
na rys.podano $rednice wewnetrzne rur

-moc grzejnikéw dla parametréw 75/65/20st

-wszystkie instalacje oprécz hydrantowej prowadzié w posadzkach i §cianach
Przed kuciem wykonaé odkrywke i powiadomié inspektora budowy
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