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Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści
specyfikacji  warunków zamówienia



Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą projektów fotometrycznych zgodnych w zakresie parametrów infrastruktury z Załącznikiem „Gmina Radomyśl Wielki - symulacje fotometryczne”. Analizując daną dokumentację wygląda na to, że Zamawiający świadomie dopuszcza aby proponowane oprawy nie spełniały w żadnym stopniu normy PN-EN13201 Oświetlenie dróg i ulic. Część z przedstawionych sytuacji oświetleniowych nie osiąga wymaganych normą wyników fotometrycznych. Publikując dany załącznik Zamawiający akceptuje niespełnienie warunków normy, co jednoznacznie wpływa na drastyczne zmniejszenie bezpieczeństwa na jezdni.
Jednocześnie pozostałe sytuacje oświetleniowe przedstawione w projekcie nie są spójne z tabelą inwentaryzacyjną, którą również Zamawiający przedstawił w dokumentacji przetargowej. Przykładem tego są parametry takie jak rozstaw między słupami czy odległość słupów od jezdni przedstawionej w tabeli inwetaryzacyjnej i obliczeniach fotometrycznych. Jedną z takich ulic może być ul. Mickiewicza gdzie w obliczeniach przedstawiono rozstaw 40m natomiast pomiar wskazuje rozstaw 70m. Inną sytuacją jest lokalizacja słupów w miejscowości Żarówka gdzie odstęp od jezdni wg projektu wynosi -2.492 a pomiar rzeczywisty wskazuje odległość średnią -6.5m. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje niepoprawnie przygotowany przez projekt fotometryczny z Załącznika „Gmina Radomyśl Wielki - symulacje fotometryczne” i zdejmuje z wykonawcy odpowiedzialność za niespełnienie normy wszędzie tam gdzie stan rzeczywisty odbiega od przedstawionych symulacji. W przeciwnym razie wnosimy o udostępnienie obliczeń zgodnych ze stanem rzeczywistym z dopasowaniem wszystkich parametrów do tabeli inwentaryzacyjnej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza odstępstwa od wskazanej normy, ponieważ oprawy będą wymieniane tylko na istniejącej infrastrukturze oświetleniowej.

Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.
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