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UWAGI:
-  zapewnić około 20-30% wolnych pól  
-  wykonanie w stopniu ochrony IP20

-  lokalizację wypustów gniazd koordynować
   z wyposażeniem  w uzgodnienu z inwestorem 
-  zabezpieczenia i linie zasilające urządzenia wyposażenia 

   technologicznego sprawdzić z wymogami określonymi 
   w DTR

-  zasilanie innych urządzeń wyposażenia wg odrębnych

   ustaleń z inwestorem
-  niezbędne zmiany w projekcie w trakcie realizacji prac

   wymagają uzgodnień z inwestorem   
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