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Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZENIE 

SPEŁNIANIA 

WYMAGAŃ*  
1. Wymagania ogólne: 

1.1  
Przedmiot fabrycznie nowy, produkcja nie wcześniej niż 2021 

rok 

 

1.2 Silnik: elektryczny trójfazowy max. 400 V  

1.3 Liczba stopni sprężania min. 3  

1.4 Ciśnienie napełniania 315-330 bar  

1.5 Czas ładowania butli 6l od 0 do 300 bar : ok 7 minut  

1.6 Wydajność min. 315 l/min  

1.7 Max poziom hałasu max 82 dB  

1.8 

Urządzenie musi posiadać wymiary pozwalające na 

umiejscowienie jej w pomieszczeniu gdzie dostęp przez drzwi 

wynosi max 98 cm szerokości. 

 

1.9 Możliwość napełniania w jednym czasie min 4 butli  

1.10 System AUTO-STOP  

1.11 Automatyczny spust kondensatu  

1.12 Manometr ciśnień na każdym stopniu sprężania  

1.13 
System wyłączenia sprężarki po obniżeniu się dopuszczalnego 

poziomu oleju 

 

1.14 
System wyłączenia sprężarki po przekroczeniu dopuszczalnej 

temperatury wewnątrz obudowy - termostat 

 

1.15 
Panel napełniający powieszony na ścianie /rampa (min. 4 wyjścia 

300 bar z manometrem) 

 

1.16 Wózek do chłodzenia i transportu butli (min 4 butle)  

1.17 Węże napełniające o długości min 2 metry w ilości 2 szt.  

1.18 Węże napełniające o długości min 1,2 metr w ilości 2 szt.  

1.19 Mobilny serwis ze strony Oferenta w przypadku awarii  

1.20 
Uruchomienie i montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego 

 

1.21 
Oferent przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym 

 

1.22 Okres gwarancji na cały zestaw min 24 miesiące  

1.23 Sprężarka wyposażona w licznik motogodzin pracy   

1.23  Do zestawu dołączony adapter redukcji ciśnienia 300-232 bar  

1.24 Kompresor stacjonarny obudowany i wyciszony  
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UWAGA!: 

*- Wypełnia Oferent  w odniesieniu do wymagań Zamawiającego 

 

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie 

spełnia” lub równoważnymi sformułowaniami, zaś w przypadku żądania 

wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane 

konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy 

Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje 

niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej 

treść nie odpowiada treści OPZ. 
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