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Dotyczy: postępowania pn.:  „Budowa świetlic wiejskich w Kurowie Wielkim i Dzikowie” 
 
 

ZAWIADOMIENIE NR 2  
 

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 

SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień: 

Pytanie 1: „(…) Pytania do przedmiaru robót pn. "Przyłącza w wody i kanalizacji Kurów Wielki- 

przedmiar " (…) do działu "Kanalizacja sanitarna" 

Poniżej przedstawione pozycje przedmiarowe: 

1 d.1 KNR-W 2-01 0310-01 Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, 

kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; 

głębokość do 1.5 m m3 45  

2 d.1 KNR 9-18 0201-04 Kanały z rur kanalizacyjnych typu PCV 160 m 20  

3 d.1 KSNR 4 0205-04 Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową m 20 

4 d.1 KNR-W 2-18 0523-06 Zbiornik na ścieki komunalne 9,5 m3 kpl. 1  

Przedstawiony przedmiar w sposób znaczący odbiega od dokumentacji projektowej , gdyż brak jest 

poniższych robót : 

 brak jest podsypki piaskowej pod zbiornik i rury, brak obsypki rur piaskiem, przedstawione rury są 

niezgodne z dokumentacją, brak prób szczelności dla rur, brak wykopu mechanicznego pod zbiornik 

bezodpływowy,brak wywozu nadmiaru gruntu, brak szalowania wykopów, brak złączki strażackiej, 

brak informacji o czujniku przepełnienia w zbiorniku. 

 Czy Zamawiający udostępni przedmiar robót zgodny z przedstawioną dokumentacją?” 

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza uzupełniony przedmiar robót instalacyjnych ( załącznik nr 1 

do zawiadomienia) 

Pytanie 2: „(…) do działu "sieć wodociągowa" 

Poniżej przedstawione pozycje przedmiarowe: 

5 d.2 KNR-W 2-18 0109-01 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,  

PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm m 20  

6 d.2 KNR-W 2-18 0210-01 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.50-90 mm montowane na 

rurociągach PVC i PE z nasuwką kpl. 1  



 

7 d.2 KNR-W 2-18 0219-03 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl 1  

8 d.2 KNR 2-18 0907-01 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą  

zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu do 63 mm m 1  

9 d.2 KNR 2-18 0802-01 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o  

śr.nom. do 100 mm prob. 1 

 10 d.2 KNR 2-18 0803-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm  

odc.200m 1 

 11 d.2 KNR 2-18 0207-04 Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu 

(PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 160 mm sieć kanakizacji zewnętrznej m 

20  

12 d.2 KNR 2-01 0202-01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 

w gr.kat.I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 15  

13 d.2 KNR 2-01 0320-0102 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach 

kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m m3 45 

Przedstawiony przedmiar w sposób znaczący odbiega od dokumentacji projektowej , gdyż 

przedstawiono roboty nie związane z tym obiektem : 

tj. montaż hydrantu nadziemnego śr. 80mm - wg projektu Hp jest istniejący, projekt nie przewiduje 

 montażu rur DN160mm. 

brak jest poniższych robót : brak wpięcia do istniejącej sieci, brak studni wodomierzowej wraz z 

zestawem wodomierzowym, brak jest podsypki piaskowej pod rury, brak osypki rur piaskiem, brak 

szalowania wykopów itd.  

Czy Zamawiający udostępni przedmiar robót zgodny z przedstawioną dokumentacją?” 

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza uzupełniony przedmiar robót instalacyjnych                     

(załącznik nr 1 do zawiadomienia) 

Pytanie 3: „Zwracamy się z prośbą o wskazanie producenta sprzętu sportowego i fitness dotyczy 

świetlicy wiejskiej w m. Dzików” 

Odpowiedź:  Wskazanie przez Zamawiającego nazwy handlowej - określa klasę produktu, 

będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny 

wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w 

celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu 

zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. 

Producent Reebook: 
HANTLE 1 KG – 15 ZESTAWÓW (PO 2 SZTUKI) 
PIŁKI GIMNASTYCZNE – 15 SZTUK 
MATY DO ĆWICZEŃ – 15 sztuk (kolor  szary, czarny lub bordo) 
ŁAWKA STEP REGULOWANA DO ĆWIECZEŃ – 15 sztuk. 
Producent ATX®: 
PIŁKI SLAM BALL – 3 SZTUKI 
Producent Gorilla Sports: 
ZESTAW STOJAK + 11 KETTLEBRLLI WINYLOWYCH O ŁĄCZNEJ WADZE 113 GK. – 10 sztuk. 
Producent 4FIZJO:  
GUMY OPOROWE DO ĆWICZEŃ - 15 ZESTAWÓW  
Producent golbox: 

https://gorillasports.pl/producent=gorilla-sports/produkty,2&sort=10
https://gorillasports.pl/producent=gorilla-sports/produkty,2&sort=10


BOISKO STACJONARNE S  
Producent SportSYSTEMS: 
Urządzenie do treningu strzałów piłkarskich 
Urządzenie do TRENOWANIA CELNOŚCI I TECHNIKI STRZAŁU 
Urządzenie do ĆWICZENIA CELNOŚCI strzałów piłkarskich dla dzieci 
 

Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio. 

 

Niniejsze zmiany treści SWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Informację zamieszczono w dniu 17.05.2023 r. na stronie prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce 

 

           Wójt 

          /-/ Jacek Szwagrzyk 
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