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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKU U+W NALEŻĄCYM DO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku U+W należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.
Niniejsze zamówienie powinno być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania uwarunkowań istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizować zamówienie z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Stan istniejący
Budynek posiada oświetlenie awaryjne. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano oprawy ewakuacyjne, kierunkowe. Dla zapewnienia gwarantowanego zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zastosowano system centralnego zasilania (centralna bateria). System centralnego zasilania składa się z centralnej baterii typ  Santera, rozdzielni SO1F, modułów US (podstacje) oraz z zamontowanych w oprawach oświetleniowych modułów LSB. Szafa centralnej baterii 600Ah zamontowana w pomieszczeniu rozdzielni, szafy z akumulatorami w pomieszczeniu akumulatorowni. Skrzynki rozdzielcze typu SO1F montowane w przestrzeni między sufitowej zapewniają odporność ogniową 30 minutową (E30). Podstacje US zamontowano w szafkach rozdzielczych w pobliżu szachtów eklektycznych na poziomie każdego piętra. Do każdej oprawy oświetlenia awaryjnego doprowadzone jest zasilanie podstawowe z przed wyłącznika i zasilanie z modułu US z danego piętra. 
3. Lokalizacja obiektu
Budynek U+W położony jest przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wrocław, działka nr 16, AM-25, obręb Południe, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00048610/7. Budynek znajduje się  na obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
POGLĄDOWY PLAN ROZMIESZCZENIA BUDYNKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
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4. Zakres robót.
Opis zakresu prac stanowi załączona dokumentacja techniczna, a także specyfikacje techniczne i przedmiar. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do ryczałtowej wyceny prac i nie może być podstawą do jej sporządzenia. Faktyczną ilości robót Wykonawca określi samodzielnie.

Poniżej przedstawiono skrócony opis tych prac:
a. Demontaż starej rozdzielnicy, modułów piętrowych oraz opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
b. Zakup, dostawa i montaż rozdzielnicy, centralnej baterii oraz modułów piętrowych.

c. Wymiana opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

d. Pomiar oświetlenia.

e. Sporządzenie mapki topograficznej z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego.

f. Uruchomienie systemu centralnej baterii oraz adresowanie lamp.

5. Wymagania wobec Wykonawcy
Najważniejsze wymagania:

a. Protokoły z wykonanych pomiarów ochronnych instalacji i prób należy przedłożyć Zamawiającemu.
b. Wykonanie projektu powykonawczego instalacji oświetlenia awaryjnego.
c. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
d. Wykonawca będzie realizować przedmiot zamówienia na obiekcie czynnym, w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania. Wszelkie wyłączenia prądu należy zgłaszać Zamawiającemu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

e. Wykonawca powinien przewidzieć prace towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

f. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca dostarcza własnym staraniem, na swój koszt i ryzyko.

g. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji na roboty i urządzenia.
6. Załączniki

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót 

3. Dokumentacja techniczna 

4. Przedmiar robót


