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Projekt techniczny zasilania stanowisk ładowania autobusów
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Zacisk kablowy VK-240

Obudowa STN 40x84
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Fundament FTN-40 - 855mm

Wyposażenie standardowe
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Rozłącznik bezpiecznikowy ARS-2
Płyta izolacyjna przeźroczysta4
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poziom gruntu
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2 Rozłącznik bezpiecznikowy ARS-00

Szyna N5
Szyna PE6

7 Uchwyty kablowe
8 Kieszeń kablowa KKN 1
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