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2P.272.13.2.2022
Załącznik nr 1 do S|IVZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: ,,Wymiana oświetlenia wrazzwykonaniem nowej instalacjielektrycznej,
informatycznej i ppoz wrazz nowym przyłączem energetycznym''.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. ,,Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej
instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoŻ. wraz z nowym pzyłączem prądu'' w budynku
Zespołu Szkoł im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze. Zadanie przewiduje wykonanie nowej
instalacji podtynkowej oświetleniowej i gniazd Mykowych wlaz z nową rozdzielnicą główna
oraz rozdzielnicami na piętrach, rozbudowę istniejącej instalacji informatycznej w korytach
kablowych oraz wykonanie nowej podtynkowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.
W ramach zadania przewidziano również demontaz istniejącej ścianki drewnianej i rozbiorkę
częŚci Ścianki działowej w budynku ,,A" oraz zamurowanie tzech par drzwi i wstawienie
nowych drzwi w ścianie działowej. lstniejący osprzęt elektryczny naleŻy zdemontować i po
uzgodnieniu z inwestorem poddac utylizacji lub przekazaÓ inwestorowi. Przewody istniejącej
instalacji unieczynnić bez demontażu instalacji ze ścian. Po wykonaniu nowych instalacji
bruzdy uzupełnić, na ścianach i sufitach wykonaÓ gładzie gipsowe wlazz malaturami. Ściany
do wysokości 1,6m od poziomu podłogi zabezpieczyć lakierem lamperyjnym. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań ZamawiĄącego W zakresie realizaĄi i odbioru
został okreŚlony w załącznikach do SWZ:

Projekt budowlany

Kosztorysy

Roboty muszą byc wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami,
normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robÓt oraz na ustalonych w umowie
warunkach.

KaŻdy oferent przed złożeniem ofeńy winien szczegołowo zapoznac się z dokumentacją
projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzględtlienie ewentualnych
robot koniecznych do wykonania, a nie wynikających wprost z dokumentacji projektowej.

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
4531 0000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4531 1 100-'l Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453 1 6000-5 l nstalowanie systemów oświetleniowych i syg nalizacyj nych
4531 4310-7 Układanie kabli
Termin realizacii zamówienia od daty podpisania umowv do 15.1 1 '2022 rok.
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2P.272.13.2.2022
Załącznik nr 2 do SWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

postępowanie o udzielenie zamÓWienia publicznego prowadzone W trybie przetargu
podstawowego' zgodnie z ustawą z dnia 11września 2019 r. Prawo zamowień
publicznych (t.j' Dz. U , poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn': ,,Wymiana oświetlenia wrazz
wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoŻ wraz z nowym przyłączem
energetycznym."

I. ZAMAWIAJAGY:
Zamawiający: Powiat Górowski
Adres: ul. Mickiewicza 1

56-200 Góra
NIP: 6931957453
Regon: 411050468
tel.: (65) 544-39-00
faks: (65) 543-35-11
e-mai I : sekretariat@powi atoora. pl

adres strony internetowej: www.powiatqora.pl

!I. WYKONAWCA
1. Pełna nazwa Wykonawcy(Ów):

2. Adres Wykonawcy(ow)

(w przypadku składania oferty pzez podmioty występujące wspolnie naleŻy podać nazwy i dokładne adresy
w szy stki ch w s p Ól n i ków s p ołki cyw i l n ej l u b czło n ków ko n so rcj u m )

3. NIP/ REGON Wykonawcy

4. KRS/CEIDG:

5. Numer tel., fax

6. Adres poczty elektronicznej (e-mail):

7. Adres do korespondencji (eżelijest inny niz adres wskazany w pkt. 2)

ofertę:
osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy(Ów) i podpisująca



8. Osoba odpowiedzialnaza kontakty zZamawia

III. GENA OFERW:
Gałkow',te wyrngrodzenie Wykonawcy, uwzgtędniające wszystkie koszty związane z
realizacją pnedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWz)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego rea|izację
za następującą cenę poszczególnych części obliczoną zgodnie z Wymogami pobranej od
Zamawia1ąceg o S pecyfi kacj i Waru n ków Za mówien i a, to j est:

TERMIN GWARANCJI
Gwarancja za wykonane zamÓwienie wynosi:
n 24 m-ce * ! 36 m-cy*
* zakreślić właściwe)

tv.TERMtN PŁATNośct
30 dni

V- TERM IN !:

ZobowiązĄemy się do wykonania całości robÓt w terminie: od daty podpisania umowy do
15.11.2022r.

Vt. DoŚWlADczENtE WYKoNAWCY :

w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert wykonał nalezycie co najmniej 2
zamÓwienia polegające na wykonaniu robÓt budowlanych lub ogÓlnobudowlanych i instalacyjnych
elektrycznych jezeli okres prowadzenia działalnościjest krotszy - w tym okresie wykonał 1
zamÓwienie o wańoŚci minimum 500 000,00 zł' porownywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi
przedmiot zamowienia
VII. OSWIADCZENIA
Ja, (my) niŻcj podpisany(i) oświadczam(y), Że:
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamÓwienia w zakresie określonym w

Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
2. osWlADczAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunkÓw zamÓwienia i nie

wnosimy zastrzeŻeń.

3. AKCEPTUJEMY warunki płatnoŚci okreśIone pzez Zamawiającego W Specyfikacji
WarunkÓw Zamowienia.

lmię inazwisko

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Wartość netto ( bez podatku vAT) -
cvfrowo:

obowiązujący podatek vAT _ cyfrowo:

Wartość brutto (z podatkiem vAT) _
cvfrowo:

słownie:



4. UWAżAMY StĘ za związanych niniejszą ofeftą przez czas wskazany W Specyfikacji
WarunkÓw Zamowienia przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofeń, przy czym
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w ktÓrym upĘwa termin składania
ofeń, tj. do dnia

5. ZAMOWIENIE ZREALIZIIJEMY:
a) sami*/przy udziale PodwykonawcÓw"

(zakres powiełzonych robót, Nazwa Podwykonawcy )
b) wartość lub procentowa części zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy

lub podwykonawcom

6. oŚWtADczAMY, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorcow (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz.1292 ze zm.) stanowimy *:

a) mikroprzedsiębiorstwo,
b) przedsiębiorstwo małe,
c) przedsiębiorstwo średnie,
d) przedsiębiorstwo duże

7. osWlADczAMY, Że sposóÓ reprezentacji społki/konsoĘum* dla potrzeb niniejszego
za mÓwie n i a jest n astę p uj ący :

(vvypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspolną ofeftę-społki cywilne lub konsorcja)

8. oŚWADczAMY, iż _ za wyjątkiem informacji i dokumentow zawaftych w ofercie na
stronach od ..'..'....... do . _ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są
jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę płzedsiębiorstvva w rozumieniu
P Ęe p i sow o zw al cz a n i u n i e u czc iwej ko n ku re n cj i'

9. osWlADczAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
ofefty, do zawarcia umovvy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
Specyfikacii Warunkow Zamowienia, w miejscu i terminie Wznaczonym przez
Zamawiającego.

10. INFORMUJEMY, że:
Zgodnie z ustawą o podatku od towarow i usług obowiązek odprowadzenia
podatku powstaje po stronie t)(Wykonawcy lub
Zamawiającego).
a) Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego oSWlADczAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne
przewidziane W art' 13 lub art. 14 RoDo wobec osób fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezpośrednio lub poŚrednio pozyskaliśmy W celu ubiegania się o udzielenie
zamÓwienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. OFERTĘ niniejszą składamy na stronach

12. zAŁĄczNlKAMl do niniejszej oferty są
a) Kosztorys ofeftowy/ kosztorysy ofeftowe
b) .............
c) .............

2022 r.(miejscowość), dnia

(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)



* niepotrzebne skreŚlić
t)należy wpisać

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.



2P.272.13.2.2022

Przedmiar
robót /
Kosztorys
ofeńowy

Załącznik nr 2a,2b,do formularza ofeńy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobisĘm.Zamawiający zaleca zapisanie
dokumentu w formacie PDF.



Załącznik 2a
Przedmiar robót

Biuro projektowania kosztorysowania i nadzoru w budownictwie Paweł Puk
oś. K. Wielkiegol6a/6; 56 - 200 Góra; tel 504 085 732

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego słownlka Zamówień

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
oświetlenie sufitowe
Tynkowanie
Roboty malarskie

4531 1 000-0
31524120-2
454100004
45,142100-8

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

Wymiana oŚwietlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoŻ. wraz z no-
wym przyłączem prądu _ branża budowlana
ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 GÓra
ZespÓł Szkół im. Gen. sylwestra Kaliskiego w Góze
ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 GÓra

sPoRZĄDZlŁ KALKULACJE : Paweł Puk (ogÓlnobudowlana )
DATA oPMcoWANlA : kwiecień 2022



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia l.m. Poszcz, Razem
,| Rozbiórki i zamurowania

1-1 Budynek A
1

d.l
1

KNR 4.01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż ist-
niejących drzł,ti vlraz z oscieznicami

3

sa.

sŹ. 3 000
RAZEM 3.000

2
d.'l

1

KNR 4.01
0354-05

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż
okna w ściance działowej

2.66"1.18

1n2

vn2 3.1 39
RAZEM 3.1 39

3
d.1.

1

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianki drewnianej

5.75.3.26

m2

62 '18.745
RAZEM 18.745

4
d.1.

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie Ścianki z cegieł o grubości 112 ceg' na zaprawie cementowo-wa-
piennej

2.75"3.26

m2

7n2 8.965
RAZEM 8.965

5
d.1.

1

KNR 4-01
0329-O2

Wykucie otworÓw w Ścianach z cegieł o grubości 1l2 ceg. na zaprawie wapien_
nej lub cementowo-wapiennej dla otworÓw dzwiowych i okiennych

0.9-2.05

7n2

7n2 't-84s
RAZEM 1.845

6
d.1.

1

KNR 4.04
110',t-02
1 101-05

Transpoń gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skzyniowym na odległoŚĆ 15 km -wraz zopłatąza utylizację

poz.3* 0.'l 2+poz.4* 0. 1 2+ poz.5" O.'l 2

rr13

63 3-547
RAZEM 3.97

7
d.1.

I

KNR 4.01
0304-02

Uzupełnienie Ścian lub zamurowanie otworÓw W Ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

O.7 " 2.O5* O -24+O -9* 2.O5" O.24

63

63 0.787
RAZEM 0.787

8
d.'t.

,|

KNR 4.01
07't 1-08

Uzupełnienie ĘnkÓw zwykłych wewnętrznych kat' lll z zawaw cementowo-
wapiennej na Ścianach i słupach prostokątnych na podłoŹu z betonu, zagrunto-
wanych siatek' pM wiÓrowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.7-2-2+0.9-2.05"2

mz

vn2 6 4qn
RAZEM 6-490

o

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaŹ drzwi wewnętrznych 80x200cm wraz z ościeżnicą i komple-
tem klamek izamkÓw

I

szt

Śzt 1 000
RAZEII 1-000

1.2 Budvnek C
10

d.1.
2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru oŚcieŹnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż ist-
niejących drani wraz z oscieznicami

I

sa.

sŹ. 1.000
RAZEM {_000

11
d.1.

2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie Ścian lub zamurowanie otworóW W ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komÓrkowego

0.8.2.05-0.24

m3

63 o 394
RAZEM 0.394

12
d.'1.

2

KNR 4.01
071 1-08

Uzupełnienie ĘnkÓw zwykłych wewnętrznych kat. lll z zaprawy cementowo-
wapiennej na Ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto-
Wanych siatek, płyt wiÓrowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.8.2.05"2

mz

m2 3 2An
R,AZEM 3.280

2
2-'l BUDYNEK "A"

2.1
1

PARTER

13
d.2.
1.1

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (Wyniesienie lawek, kzeseł, mebli, itp.) Wyposażenia pomiesz-
czenia.

'15

kpl

kpl 15,000

RAZEM 15.000

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

-2-



1.'l

KNR 4-01
1204-08
analogia
1 Pracownia
mechaniczna
'lA Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
32Zaplecze
4 Sala lek-
cyJna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matomatycz-
na
I Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze

Przedmiar robÓt

Przygotowanie powiezchni sufitów pod gładzie gipsowe.

12.62

16.21

15.52
12

50.75

15.52
16.14

't5.93

16.'t8

33.43

't 6.19

33.44

67.56

16.74

I

7n2

1n2

1n2

62

1n2

7n2

1n2

62

7n2

1n2

1n?

7n2

16.

12.620

16.21

51.1

50.

16.

16.'l

33.440

67.560

16.740

3

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
'lĄ

d.2.
1.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

'l Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
'lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
8 Gabinet
pedagoga i

psychologa
I Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 WC Męs-
ki
16 Hall

10.9.21+3-42.4.21

[0.9.2]+[0.8.0.881
10.9- 21+2-12.4. 0.81+['1 .8.0.851+2-[1 .88.21+2.[1 .3 1. 2l+2. 1.a1. 21

10.7 
- 2l+12. 4" 0.81 + [0. 88.0. 6]

[0.7-21+[0.88"0.61

10.9" 2l+2- 12.4- 0. 8l+[ 1 . 8-0. 85]+4- 11 .21" 2l+2- 12.7 5" 2l

2"l1"21+8'ł0.g'2l+5*10.8"2l+2-I0 .7*21+2"ł1 .8'o.85l+2+1'|.15"2|+4"12.4*21

Zabezpieczenie okien idrzwi folią

10.9"21+12.4-21
40.8-21+12.4-21

10.8-21+12.4"21

[0.9-21+2'12.a-21

2.12.94"0.9',t1

[2.94-0.91 ]+[1.73-1.58]+[0.8-2]

[0.8-2]+[0.9'21
2.10.s.21+3.12.4-21

2.10.s"21+3.12.4'21

40.8"21+12.4-21

10.8'21+12.4-21

10.9.21+2"42.4-21

62

1n2

7n2

1n2

112

7n2

112

1n2

7n2

1n2

1n2

1n2

7n2

g2

1n2
1n2

62

7n2

1n2

1n2

16.200

2.504
25.s70

3.848

1.928

27.850

55.760

1'1.400

6.400

5.351

7.009

3.400
18.000

18.000

6.600
6.400

6.400

6.400

1 1.400

RAZEM 2Ąo-lL2o

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjnyr 28914



Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Oois i wvliczenia l.m. Poszcz. Razem
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
't4 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15WC Męs_
ki
16 Hall

't5.12

4.13

2.85

15.19

220.04

m2

7n2

112

g2

1p

15.120

4.1 30

2.850

15.'190

220.O40
RAZEM 634.680

16
d.2.
1.1

KNR 4.01
1204-08
analogia

'l Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
'lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
8 Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
'12 WC Dam-
ski
'13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 WC Męs-
ki
'16 Hall

Przygotowanie powierzchni ścian pod gladzie gipsowe

3.27.12-2.7+2-5.751-12.4-21+0.2'12+2.4+21
3.24- 12- 8.89 + 2- 5.7 5l-3" 12.4. 2l+ 3- 10.2- (2+2. 4 +2)l

3.27. 12. 2. 89 + 5.7 5l-12.4" 2l+ O.2- a2+ 2.4+21
3. 1 9- |2' 2.84+ 2- 5.7 5|-p.a- Ą+ 0.2" a2+2. 4+ 2|

3. 1 7 
- 
l2+2.7 7 +2- 5.7 5l-12. 4' 2l

3.2- 42- 2.82+ 2- 5.7 5l-12.4- 2l+ 0.2- l2+2. 4 +21

3.22. 42. 5. 82+ 2. 5.7 5)-2" 12. 4" 2l+ 2" 0.2" a2+2.4+21

3.23" 42" 2.82+ 2' 5.7 5l-12.4" 2l+ 0.2- 12+ 2. 4 + 2l

3.25- a2" 5.82+2* 5.7 5l-2- 12.4- 2l+ 2- O.2- 12+2. 4 +21

3.2 1 " a2* 1 1 .7 5+ 2- 5.7 514- 12.4- 2l+ 4" 0.2. 12+ 2. 4 + 2l

3.23-12-2.82+2.5.621-42.4-21+0.2'a2+2.4+21
1.2" |2" 2.7 5+2-2.7 5|+|1 .2-3.25l+',l.2-ł2.7 5+2'7 5+2'7 5|+ 1'2-|2- 0'85l

3.28-42.7 5+2.62+0.85+1.62+2. t 5+1 l

3.28-12"1.84+2"1.561

1.2"a4-2.75+2-61

3.17.[25.43+3+'l5.38+3+5.17+2 .62+49.1+3+1 .4414-12.4-21-2-a1 .'15-21-2-11 .24-
3l-[2.0 1 "3]-[2.s-2.21-12.1-2.931+1 0.[0.2.2]+610 .2- 2.41+2"10.2" 3l

3.21' 42- 8.8 1 + 5.7 5l-3. 12.4. 2l

3.24-42'4.59+2"2.751

2.83"12.82+2"5.751

1f

qP

1n2

7n2

vn2

1n2

v112

7n2

7n2

1n2

1n2

62

1n2

1n2

1n2

7n2

1n2

1112

1n2

7n2

47.563

40.526

51.743
84.307

60.618

34.183
51.284

46.776

5't.328

67.471

68.165

51.002
29.040

36.047

22.3U

27.600

301.961

51.842

98.270

RAZEM ,1222-O30

preparatem
d.2. 202 113/.-01

'l Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyJna
lZZaplecze
2 PracoMla
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-

Gabinet

12.62

't6.21

15.52
51.12

50.75

1n2

1n2

1n2

62

1n2

7n2

7n2

1f

1n2

16-2',1

51

50,

15.52
16.',t4

15.93

16.18

16.

pielęgniarki

-4-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

16.



Przedmiar robót

mmNN
2022015-01

't9

d.2.
1.1

psowe gr
o pow. ponad 5 m2

1 Pracownia
mechaniczna
1,Ą Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna

12.62

16.2',1

'15.52

12

1n2

1n2

1112

1n2

12.620

16.21

5

Lp. Podstawa Oois i wvliczenia t.m. Poszcz. Razem
7 Pracownia
malematycz-
na
8 Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15WC Męs-
ki
6 Hall

16.19

33.43

33.44

67.56

16.74
15.',t2

4.13

2.85

15.'t 9

220 04

1n2

1|p

112

7n2

1n2

1n2

112

7n2

1n2

vn2

67.560

't6.740
'15.120

4.',t30

2.850

15.190

220 040

16.190

33.430

33.,{40

RAZEM 634-680
18

d.2.
1.1

NNRNKB
202 1'.134-02

1 Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
32Zaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
I Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15WC Męs-
ki
16 Hall

Gruntowanle podłoŻy preparatem "ATLAS UNl GRUNT" - Ściany

3.24-12-4.59+2.2.751

2.83-12.82+2"s.751

3.27 " 12- 2.7 + 2. 5.7 5)-12.4. 2l+ 0.2- 12+ 2.4+21
3.24-12"8.89+2-5.751-3"12.4"21+3-10.2*(2+2.4+2)l

3.2 t "[2"8. 8 1 +s.7 5l-3- 12.4. 2l

3.27 - 
12- 2. 89 + 5.7 5l-12.4- 2l+ 0.2- a2+ 2.4+ 2l

3. 1 9. 42. 2.84+ 2. 5.7 5l-12.4' 21+ 0.2- 12+ 2. 4+ 2l

3. 1 7 
- 
l2+2.7 7 +2- 5.7 5l-12. 4- 2l

3.2- 12- 2.82+ 2- 5.7 5l-12. 4- 2l+ 0.2. 42+ 2.4+ 21

3.22' 12. 5.82+ 2. 5.7 5l-2- 12.4. 2l+ 2- 0.2- 42+ 2.4+21

3.23' 12' 2. 82+ 2. 5.7 s1-12.4- 2l+ 0.2. 12+ 2. 4+21

3.25- 12- 5.82+2" 5.7 5l-2- 12.4* 2l+2 0.2" l2+2. 4 +21

3.21-12'11.75+2"5.7514'12.4-21+4*O.2*12+2.4+21

3.23.12"2.82+2-5.621-12.4"21+0.2.12+2.4+21
1.2"12-2.7 5+2"2.7 5l+11 .2- 3.251+ 1.2"12.7 5+2.7 5+2.7 5l+ 1 .2-12-9.951

3.28-12.7 5+2.62+0.85+1.62+2.1 5+1 l

3.28-12-1.U+2.1.561

1 .2-14"2.75+2"61

3.17-425.43+3+'15.38+3+5.17+2.62+49.1+3+'l .4414-12.4-21-2-11 .15-21-2-11 .24-
3l-12-0'| "3l_t2.5*2.2\-]2.1"? 03lł1 0-r0.2-2l+6-r0 2"2.4l+2{0 2*3I

m2

7n2

62

62
112

p2

1n2

7n2

112

1n2

7n2

62

1n2

7n2

7n2

7n2

1n2

1n2

112

62

47.563

40.526

51.743
84.307

60.618

34.183
51.284

46.776

51.328

67.471

51.842

68.165

98.270

51.002
29.040

36.047

22.3U

27.600

301.961

RAZEM 1222.O30

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

na na z tyn-

5 t.'l



Przedmiar robÓt

LD. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
8 Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
1'l Zaplecze
'12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
'14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15WC Męs_
ki
16 Hall

50.75

't5.52
16.14

15.93

16.18

33.43

16.19

33.44

67.56

16.74
1s.12

4.13

2.85

15.19

220.O4

m2

1n2
62

7n2

1n2

sf

1n2

1f

1n2

7n2
nl2

1n2

112

62

1n2

50.750

15.520
16.'t40

15.930

16.180

33.430

16.190

33.440

67.560

16.740
15.120

4.'130

2.850

1 5.190

220 n4/J
RAZEM 634_680

20
d.2.

1 I

NNRNKB
2022013-01

1 Pracownia
mechaniczna
'1A Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
32Zaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
I Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
'10 Pracow-
nio rcklomy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
'14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 WC Męs-
ki
'16 Hall

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowafstwowe na Ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5 m2

3.24.12.4.59+2"2.751

2.83"12.82+2"5.751

3.27'a2-2.7+2*5.7s1-a2.4-21+0.2"a2+2.4+21
3.24' 12. 8.89 +2- 5.7 5l- 3- 12. 4" 2l+ 3" 10.2" (2+ 2. 4 + 2)l

3.21 * 
12'. 8.8't + 5.7 5l-3- 12. 4" 2l

3.27 * 

12- 2.89 + 5.7 5l-12. 4* 2l+ 0.2" a2+ 2.4 + 2l
3. 1 9- 12- 2.84+ 2- 5.7 5l-12. 4" 2)+ 0.2- 12+ 2. 4+ 2l

3. 1 7 " l2+2.7 7 +2- 5.7 5l-12. 4' 2l

3.2- 12" 2.82+ 2" 5.7 5l-12.4- 2l+ 0.2. l2+2. 4 + 2l

3.22. 12" 5.82+ 2" 5.7 5l-2' 12.4- 2l+ 2" 0.2- 12+ 2.4+ 2l

3.23* 12* 2.82+ 2- 5.7 5l-12.4. 2l+ 0.2. 12+ 2.4 + 2l

3.25- 12* 5. 82+ 2- 5.7 5l-2. 12.4- 2l+ 2. 0.2- a2+ 2.4 + 2l

3.21-12-'l 1 .7 5+2- 5.7 514"12.4.21+4-0.2.12+2.4+21

3.23- 42- 2.82+ 2. s.621-12. 4- 21+ 0.2- 12+ 2. 4+ 2l
1 .2-12"2.75 | ?-2.751 I [1 .2-3.25] t',l.2*lZ.75t ?.75t2.751t 1 .2*[2*0.05]

3.28-a2.7 5+?.6?+0.86+ t.62+2. 1 5+'l l

3.28-a2-'t.U+2-1.561

1.2-14',2.75+2"61

3. 17.[25.43+3+15.38+3+5. 17+2.62+49.1+3+1.4414.12.4-21-2-11.15"21-2-a1.24-
3l-t2.01.31-t2.5'2.21-t2.',1*2.931+1 0.10.2*21+5-r0 2-2 41+2-tO 2.31

mz

7n2

7n2

1p
7n2

7n2

fif
1n2

1112

1n2

62

7n2

7n2

7n2

1'p
6?

62

1112

62

1n2

47.563

40.526

51.743
84.307

60.618

34.183
51.2U

46.776

51.328

67.471

s',t.u2

68.165

98.270

51.002
29.040

36.047

22.304

27.600

30't.961

RAZEM ,1222-030

6

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:28914



Przedmiar robÓt

emulsyjnymi powieŻchni wewnętznych _

- Ściany
1.1

't5't0-03

'I Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
'lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna

sklep
3ZZaplecze 3.27. 12. 2.89 + 5.7 5l-12.4- 2l+ 0.2" 12+ 2.4+ 2l

Sala lek- 3.19.12.2.U+2"5.751-12.4-21+0.2-12+2.4+21

3.',t 7. 12+ 2.7 7 +2- 5.7 5l-12. 4- 2l

3.2- 12. 2.82+2" 5.7 5l-12.4- 2l+ 0.2. 12+ 2.4 + 2l

3.??-l?-5.82+?'5.751-2.[2.4.2] ] 2"0.2"12t 2.4 | 2l

3.23- 12. 2.82+2" 5.7 5l-12.4-21+0.2"12+2.4+21

3.25- 12- 5.82+ 2. 5.7 5l-2- 12. 4- 2l+ 2. 0.2. l2+2.4 + 2l

3.2 1 
- 

12- 1 1 .7 5+ 2- 5.7 514" 12.4" 2l+ 4" 0.2- a2+ 2. 4 +21

3.23- 12" 2.82+2- 5.621-a2. 4- 2l+ 0.2. I2+2. 4 + 2l
1.2- 12- 2.7 5+2t 2.7 5l+11 .2-3.251+ 1 .2-12.7 5+2.7 5+2.7 sl+ I .2-12"9.951

Źy gipsowych z gruntowaniem

3.24"12"4.59+2-2.751

2.83.12.82+2"5.751

3.27 " 12- 2.7 + 2. 5.7 5l-12.4- 2l+ 0.2- 12+ 2.4 + 2l
3.24" 42- 8. 89 + 2- 5.7 5l-3. a2.4" 2l+ 3. 10.2. (2+ 2.4 + 2)l

3. 2 1.[2.8. 8'l + 5.7 5l-3-12.4. 2l

112

nl2

1'.p

62
7n2

7n2

1n2
1n2

1n2

1n2

6?

1n2

1n2

7n2

1n2
7n2

cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Praoownia
matematycz-
na
B Gabinet
pedagoga i

psychologa
I Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
'12 WC Dam-

47.563

40.526

51.743
84.307

60.618

34.183
51.2U

46.776

5'.1.328

a7.471

51.842

68.165

98.270

5't.002
29.040

7

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
21

d.2.
1.1

KNR-W 2.02
I 51 0-03

1 Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
32Zaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
I Gabinet
pedagoga i

psychologa
I Pracownia
matematycz-
na
'10 Pracow-
nia reklamy
11 Zaplecze
12 WC Dam-
ski
13 WC dla
personelu
'14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 WC Męs-
ki
16 Hall

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni WeWnętrznych - podto-
ży gipsowych z gruntowaniem _ sufity

12.62

16.19

33.44

16.21

50.75

15.52
16.14

't 5.93

16.1 I

33.43

67.56

16.74
15.',t2

4.13

2.85

15.t9

220.04

15.52
51.12

m2

1n2

1n2

112

912

1n2

nf
1n2

1n2

112

112

1112

71f

62

1112

nl2

712

62

62

112

33.440

67.560

16.740
15.120

4.'130

2.850

1 5.1 90

220,O40

16.190

12.620

16.210

't5.520
51.120

50.750

15.520
'16.140

15.930

16.180

33.430

RAZEM 634.680

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 289'14



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia t.m. Poszcz. Razem
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'l5WC Męs-
ki
16 Hall

3.28'12.7 5+2.62+0.85+1.62+2. 1 5+ l I

3.28. 42-'1 . 84+ 2- 1 . 561

1 .2-14-2.75+2.61

3.17.125.43+3+15.38+3+5. 17+2.62+49.',t+3+'t .4414.12.4-21-2.11.15-21-2-11.24-
3l-12.0 1.3f -t2. 5-2.21-l2.'t - 2.931+ I 0"10.2-21 +6.f 0. 2- 2.41+2- t0.2' 31

I'p

1n2

1f

62

36.O47

22.304

27.600

30't.961

R.AZEM 1222.O30
23

d.2.
't -1

KNR 4-01
1208-01
analogia
1 Pracownia
mechaniczna
1A Sala lek-
cyjna
'lZZaplecze
2 Pracownia
mechaniczna
3 Pracownia
symulacyjna
- sklep
3ZZaplecze
4 Sala lek-
cyjna
5 Sala lek-
cyjna
6 Gabinet
pielęgniarki
7 Pracownia
matematycz-
na
8 Gabinet
pedagoga i

psychologa
9 Pracownia
matematycz-
na
10 Pracow-
nia reklamy
1'l Zaplecze
13 WC dla
personelu
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
6 Hall

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnoŚć = 2

1.6"[25.43+3+1 5.38+3+5.1 7a2.62+49.'l+3+1.441

1.6-ł2-2'82+2"5.75]l

1.6"12-5.82+2-5.751

1.6-12-4.59+2.2.751

1.6-12.82+2.5.751

L6.[2-8.81+5.75]

1 .6"[2.2.89+5.75]
1.6'a22.84+2-5.751

1.6.12+2.77+2"5.751

1.6-12-2.82+2-5.751

1.6-12-5.82+2.5.75'l

1.6'12"11 .75+2-5.751

'1.6-[2*2.82+2*5.621
1.6.12.7 5+2.62+0.85+1.62+2. 1 5+1 l

'1.6-[2-1.84+2.'1.56]

1 .6-42-2.7+2*5.751
1 ,6.[2"8.89+2.5.75]

112

1112

1n2

1p
62

1n2

1n2

1n2

1n2

1n2

62

62

7n2

1n2

7n2

1n2

7n2

1n2

23.488

22.9'12

27.040
46.848

37.392

18.448
27.488

26.032

27.424

37.024

27.424

37-O24

56.000

27.008
'17.584

10.880

173.O24
RAZEM 643.040

2.1.
2

! PIĘTRo

24
d.2.
1.2

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krueseł' mebli, itp.) wyposazenia pomiesz-
czenia.

12

kpl.

kpl. 12.000

RAZEM 12.000
R AT-26 Zabezpieczenie

d.2 03-02

101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia J. polskle-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne

Sala lek- [0.9-2]+[1 .73.1 .58]

lo.9'21+4'12.4-2||

l0.s"2l+3-12.4-21

10.8.21+2-12.4-21

10.8-21+12.4-21

I

7n2

21

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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27

Przedmiar robót

powierzchni Ścian pod gładzie gipsowe.

3.24-12-7.54+2-5.751

3.26-12* 1 1 .7 5+2- 5.7 514-12.4'21+8"10.2. 2)+ 4-10.2-2.41

1204-08
analogia
99 Sala lek-
oyjno
101 Pracow-

1n2

112

7n2

112

86.1 I I

100.020

83.530

nia hietorycz
na
'102 Pracow-
nia j. polskie-

3.24" 12- 8.7 7 +2* 5.7 5l-3- 12.4' 21+6" 10.2. 2l+3. 10.2 2.41

'103 Pracow- 3.24' a2- 5.7 9+2" 5.7 5l-2" 12.4. 2l+ 4- 10.2" 2l+2-10.2. 2.41
nia j. nie-
mieckiego

I

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
107 Pracow
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1'16 WC
Męski
1'17 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1'18 WC dta
personelu
1'19 WC
Damski
120 Hall

[0.9. 2l+2"12.4- s.8]+[1 .8.0.85]+4"11 .21 " 2l+2.12.7 5. 2l

[0.7-2]+[0.88.0.6]

10.7 " 2l+12.4- 0.81+[0. 88-0. 6]

10.9-21+2-12.4- s.8l+[1.8-0.851+4-[1 .9-2]+4-[1.31 -zl+4.10.94-21

9.t0.9-21+9.12.4.21+2"11.8-0.851

2- a0.9" 21+ 12. 4' 2l + [0. 8- 0. 88]

10.9"21+3.P.a.21

10.9-21+3-P.a-21

2.10.9-21+4"12.4-21

1n2

1n2

612

1f

g2

7n2

1n2

7n2

1n2

16.200

22.800

27.850

1.928

3.848

40.370

62 46'fJ

9.'104

16.200

RAZEM 260.093
26

d.2.
1.2

KNR 4-01
1204-08
analogia
99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
'106 Praconia
j. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
'108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
'r'18 WC dta
personelu
119 WC
Damski
12O Hall

Przygotowanie powiezchni sufitÓW pod gładzie gipsowe'

33.70

'15.92

50.31

'17.05

50.43

29.19

67.56

s0.31

67.56

15.22

2.85

4.10

15.1 1

220.04

m2

1n2

1n2

1n2

612

7n2

7n2

7n2

62

7n2

7n2

62

7n2

7n2

7n2

4.100

15.1 10

220 040

33.700

15.920

50.310

't7.050

50.430

29.190

67.560

50.310

67.560

15.220

2.850

RAZEM 639.350

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

67.739



Przedmiar roból

podłoży preparatem'ATLAS UNl GRUNT" -
?0?'t134 0?

99 Sala lek- 3,24"12-7.54+2-5.751

3.26"12"'t 1 .7 5+2- 5.7 514-12.4-21+8.10.2-21+4.10.2. 2.41
nia historycz-
na
102 Pracow
nia j. polskie-
go

3.24' a2- 8.7 7 +2. 5.7 5l-3. 12.4- 2l+6. 10.2- 2l+3-10.2- 2.41

d.?.
't.2

cyjna
10'l Pracow-

1n2

7n2

vn2

86.1 '1 I

100.020

LD. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
'106 Praconia
j. polskiego
'107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
'1 18 WC dla
personelu
1t9WC
Damski
'120 Hall

3.31-12-2.77+2"5.751-12.4"21+2-10.2-21+10.2-2.41

3.26. 12. 8.7 5+2- 5.7 5l-3- 12.4" 2l+6- 10.2" 2l+3"10.2- 2.41

3.26" 42. 8.7 5+2- 5.7 5l-3' 12.4- 2l+6- 10.2- 2l+3. 1o.2" 2.41

3.26.12-1'1.75+2-5.7514-12.4"21+8*10.2*21+4-10.2-2.41

3.27"12"3.21+2"5.751-12.4.21+40.2-21+a0.2"2.41

3.27. 12. 2.62+ 2. 2.7 5l+2- 13.27 " 1 |

1 .23- 12- 5.62+ 4- 2.7 5+ 2- 0.91

3.23'143.92+3-3+5.'17+2.62+49.101-9-12.4*21-12.1"2.931+'18-10.2.21+9*10.2.2,41

1 .25"14.2.75+2"61

3.27.42.'l.U+2-1,561

1n2

vn2

7n2

1n2

1n2

112

1n2

1n2

1112

vn2

52.882

83.980

83.980

100.020

54.678

28.750

22.236

41.660

29.569

316.853
RAZEM 1152.0.t 6

28
d.2.
't.2

NNRNKB
202 11U-O1

99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
'103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
i. polskiego
'107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1't6 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
118 WC dla
personelu
't 19 WC
Damski
20 Hell

Gruntowanie podłoży preparatem ''ATLAS UNl GRUN l'' - sufity

50.43

33.70

15.92

50.31

17.05

29.19

67.56

50.31

67.56

15.22

2.85

4.10

15.',t1

220.04

7n2

7n2

112

62

7n2

7n2

1n2

7n2

1n2

62

7n2

7n2

7n2

7n2

vn2

29.190

67.560

50.430

50.3't 0

67.560

4.100

15.1 1 0

220,O40

33.700

't 5.920

50.310

17.050

15.220

2.850

RAZEM 639.350

Nom PRO Wersja 4.75 Nr serylny: 289 14

-10-



31

Przedmiar robót

gipsowc gr. 3 mm jednowgrstwowe na ścianach na
2022013-01 w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
N z

99 Sala lek-
cyjna
'101 Pracow-
nia historycz-
na

3.24"12-7.54+2-5.751

3.26-12-'l 1 .7 5+2" 5.7 514-t'2.4"21+8"10.2' 2l+ 4.10.2. 2.41

1n2

112

86.1 19

100.020

-1't-

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
'107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
't'18 WC dta
personelu
1'l9WC
Damski
12O Hall

3.24' 42- 5.7 9+2- 5.7 5l-2-12.4- 21+ 4"aO.2- 2l+2" 10.2- 2.41

3.31-12-2.77+2-5.751-a2.4"21+2-10.2-21+10.2-2.41

3.26- 12. 8.7 5+2 5.7 5l-3- 12.4" 2l+ 6" 10.2- 2l+3.10.2" 2.41

3.26. 42- 8.7 5+2. 5.7 5l-3-a2.4-21+6. 10.2.21+310.2- 2.41

3.26. 12" 1 1 .7 5+2- 5.7 514"12.4" 2l+B-10.2"21+4"10.2" 2.41

3 -27- [2- 3.21 +2" 5.7 5l-12.4- 2l+a0.2" 2l+10.2. 2.41

3.27 - 
12- 2.62+ 2" 2.7 5!+ Z- 13.27 " 1 1

1 .23- 42* 5.62+ 4" 2.7 5+2- 0.91

3.23.443.92+3-3+5.17+2.62+49.101-9-12.4"21-12. 1'2.931+18.t0.2"21+9"10.2-2.41

't.25"14-2.75+2"61

3.27-12-1 ,84+2*1.561

62

7n2

1',p

7n2

1n2

112

112

1n2

7n2

7n2

71f

67.739

52.882

83.980

83.980

100.020

54.678

28.750

22.236

41.660

29.569

316.853
RAZEM 1 t52-O{6

30
d.2.
1.2

NNRNKB
2022015-01

99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
'102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
'104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow
nia logistycz-
na
'106 Praconia
j. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
't16 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1't8 WC dta
personelu
't19WC
Damski
'120 Hall

(z.X) Gładzie gipsowe gr' 3 mm jednowarstt^,or^/e na stropach na podłożu z Ęn-
ku o pow. ponad 5 m2

33.70

1s.92

50.31

17.05

50.43

s0.31

67.56

'15.22

2.85

4.10

15.11

220.0Ą

29.19

67.56

1n2

7n2

1n2

1112

62

7n2

1n2

112

7n2

112

712

7n2

v112

62

7n2

29.190

67.560

50.430

33.700

15.920

50.310

50.310

67.560

17.050

15.220

2.850

4.'100

15.110

?20.040
RAZEM 639.350

Noma PRO Wersja 4.75 Nr seryjnyi 28914



Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
1 07 Pracow-
nia budowal-
na
'108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
118 WC <lla
personelu
'119 WC
Damski
120 Hall

3.24" 12" 8.7 7 +2- 5.7 5l-3- 12.4- 2l+6" 1o.2" 2l+3"10.2" 2.41

3.24- a2- 5.7 9+2- 5.7 5l-2" 12.4. 2l+ 4. 10.2" 2l+2" a0.2- 2.41

3.31-12-2.77+2-5.751-12.4"21+2-10.2-21+a0.2.2.41

3.26- 12- 8.7 5+2" 5.7 5!-3-12.4-21+6-10.2-21+3.10.2 2.41

3.26' 12- 8.7 5+2. 5.7 5l-3- 12.4" 2l+6' 10.2- 2l+3- 10.2" 2.41

3.26" 12"'l 1.7 5+2- 5.7 514"12.4"21+8-10.2-21+4-10.2. 2.41

3.27-12-3.21+2-5.751-12.4-21+10.2"21+10.2"2.41

3.27 - 
12- 2.62+ 2" 2.7 5l+ 2- 13.27' I I

1 .23- 12- 5.62+ 4- 2.7 5+ 2" 0.91

3.23-t43.92+3-3+5.17+2.62+49.',l01-912.4-21-12-1-2.931+18-lo.2-21+9*ł0'2-2.41

1.25.14-2.75+2"61

3 .27"12- 1 .U+2- 1 .561

m2

1n2

62

7n2

v1:P

fip

1n2

7n2

1n2

1n2

62

62

83.530

67.739

52.882

83.980

83.980

100.020

54.678

28.750

22.236

41.660

29.569

316 853
RAZEM I t52.0{6

32
d.2.
1.2

KNR-W 2.02
't510-03

99 Sala lek-
cyjna
'101 Pracow.
nia historycz-
na
102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia i. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
i. polskiego
107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1't6 WC
Męski
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1't8 WC dta
personelu
119WC
Damski
120 Hall

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni wewnętŻnych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

29.19

33.70

15.92

17.O5

50.43

50.3'l

67.56

50.31

67.56

15.22

2-85

4.10

15.11

220.O4

62

1112

1n2

112

1n2

1n2

1n2

7n2

1n2

1n2

112

1n2

1n2

1n2

7n2

29.190

67.s60

50.430

33.700

15.920

50.310

50.310

67.560

17.050

15.220

2.850

4.100

't 5.1 10

220.040
RAZEM 639.350

KNR-W 2-02
151 0-03

99 Sala lek-

Dwukrotne malowanie
ży gipsowych z gruntowaniem - Ściany

3.24'42-7.U+2-5.751

-12-

Nom PRO Wersja 4.75 Nr seryjny; 289'14

62 86.1 19



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
10'l Pracow
nia historycz-
na
'102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
'104 Po-
mieszczenie
techniczne
'105 Pracow-
nia logisĘcz-
na
106 Praconia
j. polskiego
1 07 Pracow.
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
1't6WC
Męski
'117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
't'18 WC dta
personelu
119 WC
Damski
12O Hall

3.26' 12.'l'1.7 5+2" 5.7 514-12.4-21+8-10.2"21+4"10.2' 2.41

3.24. 12- 8.7 7 +2- 5.7 5l-3' 12.4- 2l+6- 10.2- 21+310.2" 2.41

3.24- 12- 5.7 9+2" 5.7 5l-2- 12.4- 21+ 4-10.2" 2l+2-a0.2- 2. 4l

3.3',t"42-2.77+2-5.751-12.4-2!+2-10.2.21+10.2-2.41

3.26. 12. 8.7 5+2- 5.7 5l-3-[2.4. 2l+6-10.2- 2l+3.10.2.2.41

3.26- 12- 8.7 5+2 5.7 5l-3-12.4.21+6-10.2. 2l+3"10.2- 2.4!

3.26' 12. 1 1.7 5+2- 5.7 514-12.4"21+8.10.221+4"10.2"2.41

3.27 - 
12- 3.21 + 2- 5.7 5l-12. 4- 2l+10.2- 2l+10.2. 2.41

1.25-14-2.75+2"61

3.27-42"'t.U+2*1.s61

3.27 " 12" 2.62+2- 2.7 5l+2" [3.27 
- 

1 I

1 .23- 12. 5.62+ 4- 2.7 5+2- O.9l

3.23*143.92+33+5.17+2.62+49.101-9-12.4-21-12.1.2.931+18"t0.2*21+9.10.2.2.41

1v12

1n2

7n2

62

7n2

1n2

1n2

1n2

7n2

7n2

62

1n2

62

'100.020

83.530

67.739

52.882

83.980

83.980

100.020

54.678

28.750

22.236

4't.660

29.569

316 853
RAZEM 1 { 52-0{ 6

3Ą
d.2.
1-2

KNR 4-01
1208-01
analogia
99 Sala lek-
cyjna
101 Pracow-
nia historycz-
na
'102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
'107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
117 Po-
mieszczenie
gospodarcze
't 18 WC dta
personelu
12O Hall

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnośÓ = 2

'l .6.12"7 .54+2-5.751

1 .6"12-11.75+2.5.751

'1.6"12"8.77+2-5.751

1.6"42-5.79+2*5.751

'1.6-42"2.77+2-5.751

'1.6-12-8.7s+2.5.751

'l.6-12-8.75+2*5.751

1 .6"42-11 .75+2*5.751

1.6.12"3.21+2-5.751

I .6.[2-1 .84+2-1 .56]

1 . 6- ł2- 2,62+ 2* 2'7 5|+ z- 13.27 
-',,

1,6.[43.92+3.3+ 5.17 +2.62+49.1 01

1n2

1n2

1n2

1n2

1n2

1n2

62

1n2

1n2

1y12

Jv12

11?

1',f

42.528

56.000

46.4U

36.928

27.264

46.400

46.400

56.000

28.672

'10.880

23.7?4

175.696
RAZEM 596.956

2.1.
3

llPlĘTRo

35
d.2.
1.3

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (Vyyniesienie ławek, kŻesel, mebli' itp') Wyposażenia pomiesz-
czenia.

12

kpl.

kpl. 12.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

-13-



Przedmiar robót

Lo. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 2.000

36
d.2.
1.3

KNR AT-26
0103-02
analogia
200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202Pracow-
nia projektÓw
203 Praco-
wia informa-
Ęczno _ eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
Ęczna
205 Pracow.
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
2O7 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Darnski
210 WC dla
personelu
2'11 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

10.9' 2l+2"a2.4- 0.81+[1 .8"0.851+4"[1 .9-2]+4.[1.31. 2l+ 4-10.94"21

10.7 
- 2l+12. 4- 0.81 + [0. 8 8.0. 6]

[0.7.2]+[0.88-0.61

10.9. 2l+2-?.a- g.8l+[1.8.0.85]+4-11 .21-21+2.12.7 5.21

1 0-10.9-21+10.8"21+2*10.7-21+9.12.4"21+2.1 1 .a- o.8s1

Zabezpleczenie okien i drzwi folią

[0.9.2]+[0.8'21+[1.73.1.58]

10.9"21+3-12.4-21

10.9"21+3-12.4-21

10.9-21+3-P.a-21

[0.8-2]

10.9-21+3-P.a-21

10.821+12.4',21

10.9-21+3-P.a-21

10.9'21++-P.a-21

[0. 9.2] + [0. 8.0. I 8l+12.4- 2l

1112

7n2

112

7n2

912

112

62

1n2

1112

112

1n2

1n2

1n2

7n2

1n2

m2

6.133

16.200

16.200

16.200

1.600

16.200

6.400

16.200

21.000

7.304

40.370

3.848

1.928

27.850

68 66n
RAZEM 266_O93

4-0'l Przygotowanie powiezchni sufi tÓw pod s
1204-08
analogia
200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-

202Pracow-
nia projektÓw
203 Praco-

informa-
- eko-

nomrczna
Pracow-

nia informa-

Pracow
nia informa-

Pracow-
nia informa-

Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC

17.30

8.28

50.68

16.1 I

50.43

50.43

50.31

50.31

67.56

16.68

't5.11

62

1n2

7n2

1',p

112

g2

7n2

7n2

1n2

112

1n2

'17

16.

50.31

50.31

67

Damski

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

-14-
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Przedmiar robót

preparatem " UNI GRUNT" - sufity
d.2 11U-01

Po- 17.30
mteszczente

niczne
wi- 8.28

na dach
1 Pracow- 50.68

nia informa-

Pracrlw- 10.'t9
nia

Pfagc,-
informa-

50.43

- eko-

Pracow- 50.43
informa-

Pracow- 50.31
nia informa-

1n2

vn2

7n2

7n2

17.300

8.280

50.680

r6.190

50.430

50.430

':.12

nE

fif

1n2

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
210 WC dla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

4.10

2.85

15.22

224.27

m2

1n2

1n2

62

4.100

2.850

'15.220

224.270
RAZEM 639.720

38
d.2.
I 3

KNR 4-01
1204-08
analogia

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202Pracow-
nia projektóW
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
Ęczna
207 Pracow.
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
21'l Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

Przygotowanie powerzchni ścian pod gładzie gipsowe.

3.26-12-2.93+2.2.821

3.28 12- 88.22+2- 5.7 5l-3-12.4- 2l+610.2- 2l+3" 10.z'. 2.41

3.27 - 
12. 2. 82+ 2" 5.7 5l-2. 4' 2+2' 10.2- 2l+ 10.2- 2.41

3.29'* 12. 8.7 7 +2. 5.7 5l-3'a2.4', 2l+6" 10.2 2l+3'.10.2- 2.41

3.25" 12- 8.7 7 +2" 5.7 5l-3. 12.4- 2l+6. a0.2" 2l+3-a0.2. 2.41

3.27 " 12- 8.7 7 +2" 5.7 sl-3- 12.4" 2l+6" 10.2- 2l+3-10.2- 2.41

3.26" 12- 8'77 +2- 5'7 5l-3"|2.4- 2|+6"ł0.2-2l+3-a0'2- 2.4l

3.25. 12* 1 1.7 5+2- 5.7 514-12.4. 2l+8-10.2-21+4.10.2-2.41

3.24' 12" 3.21 + 2- 5.621-12.4. 2l+ 2- Io.2 2l+10.2. 2. 4l

1.24.14*2.75+2"61

3.22j44.86+3- 3+2.62+ 50.271-9 12.4- 21+'l 8"10.2. 21+9"10.2- 2.41

3.2-12-6.29+2"2.751

1 -22 12's.62+ 4- 2.75+2.0.91

3.27"12-2-62+2-2.751

3.3.[2-'1 .84+2"1 .56]

mz

112

112

62

7n2

1n2

1n2

1112

62

1f

7n2

7n2

7n2

\'.p

tn2

1n2

57.856

37.490

605.883

52.528

84.982

83.820

84.1 10

29.329

35.'.t20

22.440

28.520

312.055

84.401

99.670

53.698

RAZEM 167'1.902

-15-

Noma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

50.310



Przedmiar robót

gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
2022015-01 o pow. ponad 5 m2

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-

17.30

8.28

50.68

202Pracow-
nia projektów

16.19

q2 17.300

8.280

50.680

LD. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

50.31

67.56

16.68

15.11

4.',to

2.85

15.22

224.27

1112

112

1n2

1n2

1n2

1n2

112

112

50.310

67.560

16.680

15.1 1 0

4.100

2.850

15.220

224 270
RAZEM 639.720

40
d.2.
'1.3

NNRNKB
202't't34-O2

200 Po-
mieszczenie
techniczne
2002 Wyl-
Ście na dach
201 Pracow.
nia informa-
tyczna
202Pracow-
nia projektÓw
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

Gruntowanie podłoŻy preparatem "ATLAS UNl GRUNT'- Ściany

3.26 12 2.9312.2.821

3.28 a2- 8.82+2. 5.7 5l-3-12.4- 2l+6',10.2-2l+3.10.2.2.41

3.27 - 
a2- 2.82+2- 5.7 5l-2. 4" 2+ 2- a0.2- 2l+ 10.2- 2. 4l

3.29. 12- 8.7 7 +2" 5.7 5l-3'a2.4- 2l+6- 10.2-21+3" 10.2- 2.41

3.25" 12" 8.7 7 +2- 5.7 5l-3" 12.4. 2l+6- 10.2' 2l+3. 10.2. 2.41

3.27. 12. 8.7 7 +2- 5.7 5l-3- 12.4- 2l+6" 10.2 21+3- 10.2- 2.41

3.26. 12. 8.7 7 + 2 5.7 5l-3- a2. 4- 2l+ 6- 10.2- 2l+3 10.2- 2. 41

3.25-12- 1 1.7 5+2" 5.7 514-12.4-21+8"10.2. 2l+4"10.2-2.41

3.24" 42* 3.21 + 2- 5.621-12. 4" 21+ 2- a0.2- 2l+1O.2- 2.41

1.24.14.2.75+2*61

3.22- 144.86+3" 3+2.62+50.271-9. 12.4- 21+'l 8" 10.2- 2'l+9- 10.2- 2.41

3.2-12.6.29+2.2.751

1 .22" 42' 5.62+ 4- 2.7 5 + 2- O.9l

3.27.42.2.62+2*2.751

3.3.[2.1.84+2-1.56]

m2

7n2

ry1?

1f

711Ź

7n2

112

7n2

7n2

7n2

1n2

1n2

612

7n2

62

s2

57.856

37.490

85.019

52.s28

u.982

83.820

84.1 I 0

99.670

53.698

29.329

35.120

22.440

28.520

312.0s5

84.401

RAZEM {151.038

Nom PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:28914

't6

1n2

16.190



KNR-W 2.02 Dwukrotne
d.2 '1510-03

99 Sala lek-
cyjna

em
ży gipsowych z gruntowaniem _ sufity

3.24*12*7.54+2-5.751

Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 wc dta
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213l-lall

50.43

50.43

50.3'l

50.31

67.56

16.68

15.',!1

4.10

2.85

15.22

224-27

m2

62

1n2

sf

1n2

7n2

Jv12

112

7n2

m2

62

50.430

50.430

67.560

16.680

15.220

224 270

50.310

50.310

15.110

4.100

2.850

RAZEM 639-720
42

d.2.
't.3

NNRNKB
2022013-01

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
fyczna
202 Pracow
nia projektÓw
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow.
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow
nia informa-
tyczna
207 Pracow
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC dla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

3.26"12"2.93+2'2.821

3.28- 12- 8.82+2* 5.7 5l-3. 12.4- 2l+6-a0.2' 2l+3. a0.2. 2.41

3.27' a2' 2.82+2- 5.7 5l-2.4'2+2-10.2-21+ł0'2-2'4|

3.29. 12' 8.7 7 + 2- 5.7 5l-3- 12.4- 2l+6-10.2-21+3"10.2- 2.41

3.25- 12" 8.77 +2* 5.7 5l-3-12.4" 2l+6-10.2- 2l+3. 10.2- 2.41

3.27' 12'. 8.7 7 +2- 5.7 5l-3- 12.4', 2l+6- 10.2-21+3-10.2- 2.41

3.26- 12- 8.7 7 +2* 5.7 5l-3- 12.4- 2l+6.[0.2"2]+310.2.2.41

3.25-42.11.75+2-5.7514-12.4-21+8-10.2"21+4.10.2"2.41

3.24-12-3.21+2.5.621-12.4',21+2-10.2-21+a0.2-2.41

3.22" t 44 -86+3" 3+2.62+ 50.271-9* 12.4' 21+ I A* IO.2* 21+9* r O 2* 2 41

1,24-14"2.75+2-61

3.2"42.6.29+2-2.75)

1 .22- 42- 5.62+ 4' 2.7 5+2- 0.91

3.27 - 
12- 2.62+ 2- 2.7 511

3.3-[2-1 .84+2-1.56]

m2

1n2

62

62

1n2

7n2

1n2

1n2

1n2

62

7n2

62

7n2

712

7n2

1n2

57.8s6

37.490

85.019

52.528

u.982

83.820

84.1 't 0

99.670

53.698

29.329

35.120

22.440

28.520

312 055

84-401

RAZEM { { 51 _038

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia t.m. Poszcz. Razem
101 Pracow-
nia historycz-
na
'102 Pracow-
nia j. polskie-
go
103 Pracow-
nia j. nie-
mieckiego
104 Po-
mieszczenie
techniczne
'105 Pracow-
nia logistycz-
na
106 Praconia
j. polskiego
'107 Pracow-
nia budowal-
na
108 Po-
mieszczenie
gospodarcze
116 WC
Męski
1 17 Po-
mieszczenie
gospodarcze
'l 18 WC dla
personelu
1't9 WC
Damski
12O Hall

3.26' 12"'t 1.7 5+2- 5.7 514"12.4"21+8"10.2- 2l+4"10.2"2.41

3.24- 12" 8.7 7 +2- 5.7 5l-3" 12.4- 2l+6-10.2" 2l+3 10.2- 2.41

3.24. 12- 5.7 9+2- 5.7 5l-2. 12.4" 2l+ 4- 10.2- 2l+2- 10.2- 2.41

3.31-12"2.77+25.751-12.4-21+2-10.2-21+10.2-2.41

3.26. 12- 8.7 5+2. 5.7 5l-342.4"2)+6'a0.2- 2l+3-10.2- 2.41

3.26-12-8.75+2.5.751-3-12.4"21+6.a0.2-21+3-10.2-2.41

3.26" 12" 1 1 .7 5+2. 5.7 514- 12.4. 2l+8" 10.2" 2l+ 4" 10.2" 2.41

3.27 " 12" 3.21 + 2" 5.7 s1-12. 4- 2l+10.2" 2l+10.2" 2. 4l

1.25-44-2.75+2-61

3.27'12- 1 .84+2-'t .561

3.27 - 
12- 2.62+2- 2.7 5l+Z- 13.27 

- 
1 1

1 .23. 42- 5.62+ 4- 2.7 5 + 2. 0.91

3.23.143.92+3"3+5.17+2.62+49.101-9*12.4t2'l-12.1-2.931+18.10.2"21+9*10.2-2.41

62

7112

7n2

112

7n2

rp

62

1|p

7n2

1n2

1n2

1n2

g2

100.020

83.530

67.739

52-882

83.980

83.980

100.020

54.678

28.7sO

22.236

41.660

29.569

316.853
RAZEM 1152.016

44
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1510-03

200 Po-
mieszczenie
techniczne
200zwyj-
ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202łacow-
nia projektÓw
203 Praco-
wia informa-
tyczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow
nia informa-
tyczna
206 Pracow
nia informa-
tyczna
207 Pracow
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
209 WC
Damski
210 WC rlla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
212WC
Męski
213 Hall

DWukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni WewnętŻnych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - Ściany

3.2-12-6.29+2.2.751

3.26-12-2.93+2-2.821

3.28. 42- 8.82+2" 5.7 5l-3- 12.4' 2l+6" 10.2- 2l+3. 10.2" 2.41

3.27 - 
12- 2.82+2" 5,7 5l-2. 4' 2+2- 1O.2" 2l+ lO.2- 2.41

3,29- 12* 8.7 7 +2* 5.7 5l-3- a2.4. 2l+6- a0.2- 2l+3' 10.2- 2.41

3.25" 12" 8.7 7 +2- 5.7 5l-3" 12.4. 2l+6" 10.2- 2l+3-10.2- 2.41

3.27 - 
12- 8.7 7 +2- 5.7 5l-3- a2.4- 2l+6'10.2' 2l+3- 10.2- 2.41

3.26- 12. 8.7 7 +2" 5.7 5l-3-12.4-21+6-10.2-21+3-10.2-2.41

3.2s-12-11.75+2-5.7514-12.4-21+8-10.2"21+4.10.2-2.41

3.24. 12. 3.2',t + 2 5.621-12. 4- 2l+ 2- 10.2- 2I+1O.2- 2.41

't,2?' 12- 5.62+ 4- 2,7 5+ 2- 0,91

3 27-12-?.62+2-2.751

3.3"[2"1 .84+2-1 .56]

1.24'14.2.75+2-61

3.22- 144.86+3- 3+2.62+ 50.27 t-9* t2.4* 21+ 1 8*tO.2* 2t+9* I O.2* 2.41

m2

1n2

1p

1n2

1n2

yn2

1n2

1n2

62

1n2

62

vn2

7n2

1n2

1',f

7n2

57.856

37.490

85.019

52.528

84.982

83.820

84.40',!

84.'1 1 0

99.670

53.698

29.329

35.120

22.440

28.520

31 2,055
RAZEM 1't 51.038

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robót

NNRNKB Gruntowanie podłożY preparatem "ATLAS UNl
d.2 1134-02

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
45

d.2.
1.3

KNR 4.01
1208-01
analogia
200 Po-
mieszczenie
lechniczne
200zwyj-
Ście na dach
201 Pracow-
nia informa-
tyczna
202Pracow-
nia projektÓw
203 Praco-
wia informa-
Ęczno - eko-
nomiczna
204 Pracow-
nia informa-
tyczna
205 Pracow-
nia informa-
tyczna
206 Pracow-
nia informa-
tyczna
207 Pracow-
nia handlowa
208 Po-
mieszczenie
gospodarcze
210 WC dla
personelu
211 Po-
mieszczenie
gospodarcze
2'13 Hall

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnoŚĆ = 2

1.6-12.8.77+2.5.751

1.6"12"8.77+2.5.751

'1.6-12.8.77+2"5.751

1 .6-f44. 86+3*3+2.62+ 5D.27 I

1.6'12.6.29+2-2.751

1.6"12-2.93+22.821

1.6.12-8.82+2.5.751

1.6"12"2.82+2"5.751

1.6.12"8.77+2.5.751

'l .6" 12- 1 1 .7 5+2- 5.7 5l

1.6-42-3.21+2-5.621

'1.6"12"2.62+2.2.751

1 .6.[2.1 .84+2-1 .sol

112

1112

1n2

sP

7n2

vn2

71',;2

1n2

1'Q

112

1n2

sf
7n2

1n2

28.928

18.400

46.624

27-424

46.464

46.464

46.464

46.4U

56.000

28.256

17.184

10.880

170.800
RAZEM s90.3s2

2.1
4

KLATKI SCHODOWE

46
d.2.
1.4

KNR 4T.26
0103-02
analogia
Klatka scho-
dowa oełna

zabezpieczenie okien i dr^/Vi folią

3.[0.8.0.81

112

vn2 1.920

RAZEM 1.920
47

d.2.
1.4

KNR 4-01
'1204-08

analogia
Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa nCna

Plzygotowanie powieŻchni sufitÓw pod gladzie gipsowe.

4"11.26*2.81+2"11 .35-2.7 5l+12.7 s- 4.231

4. 11.26. 2.81+2-11 .35"2.7 5l+a2.7 5- 4.23)

62

1n2

712

33.1 70

33.170

RAZEM 66.340

d
1 .4

48
.2.

KNR 4-01
1204-08
analogia
Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oełna

Plzygotowanie powiezchni Ścian pod gładzie gipsowe.

3.210.47+2-2.8+2*1 .38+2.751+3.2-10.47+2.8+',1.381+S.67.12.tU+1 .38+2.81-2"

12.1.2.s31

3.2-10.47+2-2.8+2*1 .38+2.751+3.2-a0.47+2.8+1.381+5.97.12.ta+ t .38+2.81

1112

7n2

1n2

74.765

87.O71

RAZEM 161 .836
49

d.2.
1.4

202 1134-01

Klatka scho-
dowa z kratą

NNRNKB

Klatka scho-
dowa oelna

Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT" - sufity

4' 11.26- 2.81+2.11 .35" 2.7 51+12.7 5- 4.231

4. l1 .26-2.81+2-11 .35-2.7 5l+12.7 5- 4.231

7n2

1112

1n2

33.170

33.'170

RAZEM 66.340

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

-19-
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Lp. Podstawa Oois iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oełna

3.2-10.47+2"2.8+2"1.38+2.751+3.2"10.47+2.8+1.381+5.67.12.75+ t .38+2.81-2"

42.'t-2.931

3.2.40.47+2.2.8+2"1.38+2.751+3.2"1O.47+2.8+'.!.381+5.97.12.tt+ 1 .38+2.81

1n2

.t12

74.765

87.O71

RAZEM 161.836
51

d.2.
1.4

NNRNKB
20220',t5-O1

Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oelna

(z.X) Gładzie gipsowe gr' 3 mm jednowarstwowe na stropach na podlożu z tyn_
ku o pow. ponad 5 m2

4- l',t.26" 2.81+2- 11.35- 2.7 5l+12.7 5. 4.231

4-11.26. 2.81+2. 11.35- 2.7 5l+12.7 5" 4.231

612

1n2

1n2

33.170

33.170

RAZEM 66.340
52

d.2.
1.4

NNRNKB
2022013-01

Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oełna

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podlożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

3.2-10.47+2*2.8+2"',t.38+2.751+3.2*10.47+2.8+1.381+5.9712.tU+1 .38+2.81-2"

12.'t-2.931

3.2-10.47+2-2.8+2"1.38+2.751+3.2-40.47+2.8+',1.381+S.6712.tU+1 .38+2.81

1112

1n2

7n2

74.765

87.O71

RAZEM 161.836
s3

d.2.
'1.4

KNR.W 2-02
't510-03

Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa nCna

1n2

1n2

yn2

Dwtlkrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni we-wnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem _ sufity

4-41.26" 2.81+2'. 11.35- 2.7 51+12.7 s" 4.231

4" 11.26" 2.81+2. 11.35" 2.7 5l+12.7 5- 4.231 33.170

33.170

RAZEM 66_340
54

d.2.
1.4

KNR-W 2-02
't 510-03

Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa oełna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło_
ży gipsowych z gruntowaniem - Ściany

3.2'10.47+2.2.8+2*'1.38+2.751+3.2*40.47+2.8+'l.381+5.9712.t4+1 .38+2.81-2-

12.1.2.e31

3.2-10.47+2"2.8+2*1 .38+2.751+3.2-10.47+2.8+1.381+S.9712.tt+1 .38+2.81

m2

7n2

62

74.765

87.07'l

RAZEM 161.836
55

d.2.
't.4

KNR 4-01
1208-01
analogia
Klatka scho-
dowa z kratą

Klatka scho-
dowa nCna

Malowanie lamperii lakierem na wys. '1,60 m

1.6-40.47+2-2.8+2'1 .38+2.751+1 .6"10.47+2.8+'1.381+1.612.75+1 .38+2.81

1.6"40.47+2-2.8+2*1.38+2.751+'1.6-t0.47+2.8+'l .381+1 .6.[2.75+1.38+2.8]

Krotność = 2
1n2

1n2

7n2

37.056

37.056

RAZEM 74,'112
2.2 BUDYNEK "C"

2.2.
1

PIWNICA

56
d.2.
2.1

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (Wyniesienie ławek, krzesel' mebli' itp.) Wyposażenia pomiesz-
czenia.

15

kpl.

kpl. 15.000

RAZEM 15.000

d-2_
2-',\

KNR AT-26
0103-02
analogia
01 Gala lck-

okien i drzwi folią

[0.9*2.051 I 3t[0.04.0.0]

[1.21.2.05]+3-[0.89.2.051
2.[0.91.2.05]+[0.75-1.04]
2-[0.89.2.05]+3"[0.73-0.55]
[0.89.2.05]+[0.64.2.051

Przedmiar robÓt

1n2

6?

62

1n2
1n2
1n2

112

1'p

Pomiesz- [0.9-2.051+[1 .06.2.05] I [0.84.0.8] I [1 .21.2.05]
gos-

podarcze

3.801

7.171

4-511

3.1

Korytarz
Korytaz
Warsztat
Pomiesz-

so-
cjalne
07 wc [0.64-2.05]

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

20

1.3't2



d.2.
2.1

KNR 4-01
1204-08
analogia
01 Sala lek-
cyjna
02 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
03 l(orytaz
04 Korytaz

08 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
09 Korytarz
10 Archiwum

Przedmiar robót

Pzygotowanie powiezchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierÓwności_Ściany

10.7 +3.99+2"2.7 5+5.7 5+2* 4.U+ 1.7 6+2" 0.511

8+2-5.75I

10.7 t2'1.511
2.65t12-8.15+2-11

Warsztat 3.27.[2-6.35 | 2-5.75]
Pomiesz- 2.7 3. 12. 5. 1 2+2" 2.62+ 2- 2. 451

so-

WC 2.66*12-2.75+2-'t.81
2.75-12- 1.33+2-s.751

1n2

1n2

1n2

62
112
62
112

vn2

2.7 3- 42.7 1 + 1 .37 + 1 .2+31
2.71"12"2.89+24.431

1n2

1p

44,71

79.',|

24.206
38.940

22.604
39.674

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz, Razem
08 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
09 Korytaz
10 Archiwum
ll Archiwum
't2 Archiwum
13 Archiwum
't4 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
18 Pomiesz-
czenie gos-
oodarcze

[0.e1"1.e]

3-[0.91-1.9]
[0.91 

-1.9]+[0.73.0.55]

[0.91 
-1.91+[0.73.0.55]

[0.91 
-2.05]+[0.73-0. 55]+[0.

[0.91 
-2.05]+[0.7-0. 5l

[0.91-1.9]+[0.7.0.51

[0.e1.1 .e]

I0.7.0.51

[0.9-2. 05]+[0.7"0.44]

7-0.51

1112

1n2

1n2

1n2

7n2

112
7n2

62

1n2

1n2

't.729

1.729

0.350

2-153

5.187
2.'t31
2.'t31
2.617
2.2',t6
2.O79

RAZEM 55.122
58

d.2.
2.1

KNR 4.01
1204-08
analogia
01 Sala lek-
cyjna
02 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
03 Korytaz
04 Korytarz
05 Warsztat
06 Pomiesz-
czenie so-
cjalne
07 wc
08 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
09 Korytaz
10 Archiwum
11 Archiwum
'12 Archiwum
13 Archivvum
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
18 Pomiesz-
czenie gos-
oodarcze

Przygotowanie powieŻchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierÓWnoŚci-sufity

58.29

39.1

15.81

10.24

12.36

16.16
8.36
30.40
't2.58

4.81
7.65

7.89
7.63
5.71
't6.89

4.14
9.87

7n2

1f

6',p

1n2

1n2

1n2
1n2

712
vn2

112
1n2

1n2

112
112
1f

1n2

1112

vn2

58.290

39.100

16.160
8.360

30.400
12.580

15.810

12.360

10-240

4.810
7.650

7.890
7.630
5.710

16.890
4.140
9.870

RAZEM 267.890

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 289'14

-21 -



61
d.2.
2.1

KNR.W
't 510-03

Przedmiar robót

ży gipsowych z gruntowaniem - Ściany

2.67. 12- 1 0.7 +3.99+2. 2.7 5+5.7 5+2" 4.U+ 1.7 6+2*0.511

4.26.[2-6.8+2.5.75]

2.65-12-10.7+2-1.511
2.65-[2-8.1 5+2-1 ]

3.27-12-6.35+2-s.751
2.7 3' 12' 5. 1 2+ 2' 2.82+ 2' 2.451

2.66-12.2.75+2.1.81
2.7s.12.1.33t 2.5.751

2.73"12.7 I + 1.37+ 1.2+31
2.71-12"2.89+2-4.431
2.68-12-1.29+2.4.431
2.68"12"3.95+2.4.271
2.68-12-2.56+2"1.611

01 Sala lek-
cyjna
02 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
03 Korytaz
04 KorytaŻ
05 Warsztat
06 Ponliesz-
czenie so-
cjalne
07 wc
0B Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
09 Korytaz
'10 Archiwum
1l Archiwum
12 Archiwum
13 Archiwum

112

1n2
1n2
1n2
nt2

112
62

1n2
7n2
112
1n2
vn2

't28.427

106.926

64.713
48.495
79.134
55.037

24.206
38.940

22.604
39.674

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia t.m. Poszcz. Razem
11 Archiwum
12 Archiwum
13 Archiwum
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
18 Pomiesz-
czenie gos-
nodarcze

1f
7n2
7n2

1n2

1n2

1n2

1n2

30.659
44.059
22.351
34.830

46.070

46.084

38.374

2.71"12"2.75+2"s.751

2.7't - 
12- 3.9 5+ 2- 3.'l 3l

2.67 " 12"'1 . 42+2. 7 .21 l

2.68" 12"',| .29+ 2. 4. 431
2.68-12-3.95+2.4.271
2.68"12"2.56+2"1.611
2.7.12.3.95+2.2.51

RAZEM 87{.1 83
60

d.2.
2.1

KNR-W 2-02
'1510-03

01 Sala lek-
cyjna
02 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
03 Korytaz
04 Korytatz
05 Warsztat
06 Pomiesz-
czenie so-
cjalne
07 wc
08 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
09 KorytaŻ
10 Archiwum
'll Archiwum
't2 Archiwum
'13 Archiwum
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
18 Pomiesz-
czenie gos-
oodarcze

DWukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

58.29

15.81

12.36

10.24

39.'t

16.16
8.36
30.40
't2.58

4.81
7.65

7.89
7.63
5.71
'16.89

4.14
9.87

m2

1n2

1n2

1n2
s2
1n2

1n2

1f
7n2

7112

1n2
62
vn2
1n2
112

7n2

7n2

112

15.8'10

12.360

10.240

58.290

39.100

16.160
8.360

30.400
12.580

4.810
7.650

7.890
7.630
5.710

16.890
4.',t40
9.870

RAZEM 267.890

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

-22 -

22.351



Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
14 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
15 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
18 Pomiesz-
czenie gos-
n'ÓdArc7e

2.7"12"3.95+2-2.5\

2.71-12'2.75+2-5.751

2.7'l - 
12- 3.9 5 + 2- 3. 1 3l

2.67.12.1 .42+2.7 .211

1n2

712

7n2

112

34.830

46.070

38.374

46.084

RAZEM 471143
2.2.

2
PARTER

62
d.2.
2-2

analiza indy-
widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
sażeniem

Zabezpieczenie (Wyniesienie łauek, krzesel, mebli' itp') WyposaŻenia pomiesz-
czenia.

16

kpl.

kpl. '16.000

RAZEM 16.000
63

d.2.
2-2

KNR AT-26
0 1 03-02
analogia
1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 Wc Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Gabinet
Doradcy
Zwodowego
'10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
1'1 Przedpo-
kÓj
'l2 PokÓj
13 Pokój
14 Aneks ku-
chenny/ła-
zienkaMC
15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
18 Hall
19 Portiernia
20 Hall
21 Przedsio-
rrek
22:23:34;
35 Szatnie
24-33 Szat-
nie
36 KoMaŻ
37 Magazyn
38 WC

Zabezpieczenie okien i drzwi folią

2. 10.91. 2.051+2.[1 .04-1 .681

3-[0.91.2.05]+2-[1.04"1.68]
[0.91.2.05]+[1.04.1.68]

[0.91.2.051+[0.8.1.35]
[0.91.2.051+[0.8-1.35]

4"[0.91'2.05]+210.8 I.2.051
0.8'1-2,05

[0.81 
-2.05]+[1.05.1.691

[0.81 
-2.05]+2.[1 .05-1 .69]

2-[0.81 -2.05]+3.[1 .05-1 .69]

2-[0.81 -2.05]+[0 .7 1-2.05]

[0.91 "2.05]+[2.34-1 .4]

[0.91 
-2.05]+[2.34"1.41

o-71-2.O5

[0.81.2.05]+[0.91.2.05]

0.91-2.05

[1.46-2.05]+[0.91.2.05]+[0.8'l.2.05]+211.95.1.4tt

[1.46^2.051+4"[0.91 ^2.051

[0.91 
-2.051+[1.2-1. 

1 5]+[1.1 0"0.9]+[0.8.0.8]
[0.9 r^2.05]+[ r .2^ r. r5]+2^[ t.6 I ^2.05]+il .s I ^2.051
2-[1.61 "2.05]+[3.52"2.62]+[1. 1.0.9]

4-[1.68-0.8]

10.[1.68.0.8]

't.01.2.05
0.91.2.05

112

1n2

vn2
112

nl2
7n2

1n2

1n2

vn2

112

1n2

vn2

1n2

62
1n2

62

1n2

62

1112

7n2
p2
nl2

1n2

1n2

1n2
mz

7.225

9.091
3.6'r 3

2.946
2.946

10.783
1.66'l

3.435

5.210

8.645

4.777

5.142
5.142
1.456

3.526

'r.866

18.941

'r0.455
4.876

12.942
16.813

5.376

13.M0

2.071
1.866

RAZEM 164'24Ą

Norma PRO Wersja 4.75 Nr serylny: 28914

23



Lp. Podstawa ODis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem

d.2
KNR 4-01
1204-08
analogia
'l Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
1'l Pzedpo-
kÓj
l2Pokrj
13 Pokój
'14 Aneks ku-
chenny/ła-
zienkaANC
'15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'17 PokÓj
nauczycielski
'18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall
21 PŻedsio-
nek
22;23;34:'
35 Szatnie
2ł33 Szat
nie
36 Korytaz

Magazyn
WC

37
38

Pzygotowanie powiezchni sufitÓw pod gladzie gipsowe.

4
4

74
88

5.99

7.56

35.88

6.02

8.28

15-78

5.95

62.27

4-5.49

10"5.8

10.73
3.17

18.49
11.71

12.73
13.24
5.75

46.10
't 0.19
35.00
14.97

53.91
3.00
2.15

112

712

sf
1n2

7n2

1n2

112
vn2

112

7n2

7n2

7n2

vn2
7n2
1n2

62

nl2

1n2

1n2

1n2

1n2

62

7n2

1n2

1n2

1n2
1n2

5.990

7.560

35.880

6.020

780

8.280

15.

5.950

62.270

21.960

58.000

18.490
11.710

4.740
4.880

10.730
3.'t70

12.730
'13.240
5.750

46.100
10.'190
35.000
14.970

53.910
3.000
2.150

RAZEM 478.450

d.2.
2.2

Przedmiar robÓt

Przygotowanie powierzchni Ścian pod gładzie gipsowe.

95+2-3.991

95+2-4.681
95+2"2.961

0.59"12- 1 .29+22.7 6+2- 1 .29+2' 0.941
0.67-[2-1.20+2.2.76+2.1.20+2.0.04]

S4+2.'1.21
94-12-2.62+2-1 .211

2.97 - 
12" 2. 47 + 2. 2. 4 4+2- 0.6 1 I

2.96"42.3.1+2.2.441

65 KNR 4-01
1204-08
analogia
1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czcgo
4 WC Męski
6 WC Damo
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego

1n2

1n2
1n2

7n2

1n?

7n2

1n2

1n2

1n2

46.687

s0.572
40.769

7.410
7.160

57.392
22.520

32.789

Noma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

-24 -

32.797



d.2.
2.2

202 1134-01
preparatem

Przedmiar robót

1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Gabinet
Doradcy
Zwodowego
'10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
1'l Pzedpo-
kój
12 Pokój
'l3 PokÓj
14 Anckc ku
chenny/ła_
zionkaANC
'15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'17 Pokój
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia

't5.78

't8.49
't1.71

4.74
4.88

10.73
3.17

.56

35.88

5.95

12.73
13.24
5.75

6.02

8-28

62

1112

1n2

15.

't1-71

10.730
3.170

5.990

7.560

35.880

5.950

4.

92

1n2

1n2

62

1n2

112
1',f
62

1'p

112

1|p

't2.730
't3.240
6.760

62.27

46.'10
't 0.19
35.00

46.

Hall

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
'l l Pzedpo-
kÓj
12PokÓj
1 3 PokÓj
'14 Aneks ku-
chenny/ła_
zienka/vvc
I 5 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
'l7 PokÓj
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall

21 PŻedsio-
nek
22;23:34;
35 Szatnie
24-33 Szat-
nie
36 KoMarz

37 Magazyn
38 WC

112

62

7n2

1112

7n2

112

62

1n2

62
1f
1f

1n2

7n2

112

1n2

1n2
1n2

27.279

32.354
32.405
33.747

28.753

40.095

90.748

66.314
33.809
54.527

32.662

20.868

55.272

14.872

70.501

22.156
2.449

2.37. 12" 2.88+2- 4.421-12.34" 1.41+2"10.2" 1.41+40.2- 2.341
2. 38- [2 

- 
3. 8+ 2- 3 . aĄ-[2 3a- 1 .al+ 2- |0.2" 1 .4l+ I0.2- 2.ul

2.39- 12. 2.68+ 2- 2.2+ 4" 0.9 + 2. 0.381

2.94-12''t0.83+2.5.751-7-[1 .05.1 .69]-[1.66.2.051+14-[0.2.1 .69]+7.10.2-1.051+4-

[0.25"2.051+2-[0.25. 1.66]
2.9.[5.75+8.'t 1 +2.7 5+8.171-44.6.1.91+219.36.1.9]+[0.38-4.6]
2.82- l2-3.95+2.2.581-[0.8-2.05+'1.2. 1.1 5l
2.7 5-12*5.7 5+2-6.621-12.01-2.7 5l-2-[1.61 -2.05]-[0.8-2.05+1.2-1. 

1 s]+4.[0.2-
2.051+z-1P.-1 .611
2.88'*12-3.95+2-3.791-2"11 .61"2.051-[3.52-2.62]+4-[0.15.2.05]+2-10.15-1.611+2-
[0.25.2.62]+[0.25-3.52]
4.12.82-1.851

2.82-2"3.95-12.01-2.751-12.01-2.821+2'*1s.25-r.r 5l+[0.25"2.01]+2"10.25"2.821+

2.94"12.6.24+2"5.751

2.37 " 11 .21 +2- 4.05+2.21

2.83-12-3.1+2"1 .981

2.97 - 
12. 4.25+ 2" 1 .98+2 O.521

[0.25.2.011
2.97-12-2.62+2-1 .111
0.97't t .1-1 .981+0.97-2-0.4

1 0.[2.82.1.961

RAZEM 9s7.346

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914

25

112

10.1



Przedmiar robót

NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podlożu z tyn-
d.2. 2022015-01 ku o pow. ponad 5 m2
2.2

'I Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski

'15.78

112

7n2

vn2
1n2

112

15.780

18.490
11.7'l

18.49
11.7',!

4.74

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia i.m, Poszcz. Razem
2t Przedsio-
nek
22:23:34:
35 Szatnie
2zl-33 Szat-
nie
36 Korytaz
37 Magaryn
38 WC

14.97

4-5.49

'10"5.8

53.9'l
3.00
2.',t5

1n2

7n2

1112

1n2
112
62

14.970

21.960

58.000

53.910
3.000
2.150

RAZEM 478.450
67

d.2.
2.2

NNRNKB
202 1134-02

1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 WC Męski
5 WC Dams-
ki
6 KoMaŻ
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ta
'l l Pzedpo-
kÓj
12 Pokój
1 3 Pokój
14 Aneks ku-
chenny/ła_
zienka/WC
15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
18 Hall
19 Portiernia
20 Hall

21 Pzedsio-
nek
22;23;34;
35 Szatnie
24-33 Szat-
nie
36 Korytaz

37 Magazyn
38 WC

Gruntowanie podloŻy preparatem 'ATLAS UNl GRUNT" - Ściany

2.37 - 
11 .21 +2- 4.0 5+2.21

2.37. 12. 2.88+2. 4.421-12.34" I .41+2-a0.2* 1 .41+10.2- 2.341
2.38. 123.8+2- 3.481-a2.34" 1 .41+2.10.2. 1.41+10.2-2.341
2.39- 12. 2.68+ 2- 2.2+ 4' 0.9+ 2* O.381

2.94-1210.83+2-5.751-7-[1.05"1.691-[1.66"2.0s]+'r4-[0.2-1 .691+7-10.2.1.051+4',
[0.25-2.05]+2.[0.25.1.66]
2.9-[5.75+8. 1 1 +2.7 5+8.171-14.6-1.91+2.19.33-1.9]+[0.38-4.6]
2.82-12-3.95+2.2.581-[0.8"2.05+1.2"1.1 5]
2.7 5-12- 5.7 5+2-6.621-12.0'.1" 2.7 51-211.61-2.051-[0.8-2.05+ 1.2.'t. 1 5]+41s.2-
2.051+2-[0.-1.61]
2.88-12-3.95+2"3.791-2-11.61"2.051-[3.52-2.62]+4"[0.15-2.05]+2-[0.15-1 .61]+2-
[0.25.2.62]+[0.25"3.52]
4-12.82-1.851

1 0.[2.82"1.96]

2.82.2"3.95-12.01'2.751-12.01-2.8211+2-a0.25.2.751+[0.25-2.01]+2-10.25'2.821+
10.25.2.011
2.07.[2-2.62+2-1.1 1]

0.97.t1 .'f 
-'1.981+0.97- 2*o.4

2.94.[2.3.95+2-3.99]

2.93-[2.3.95+2"4.681
2.95.[2-3.95+2-2.96]

2.97 - 
12- 2. 47 + 2" 2. 44+2- 0.6 I I

2.96.12.3.1+22.441

2.94*12-6.24+2-5.751

2.83-[2.3.1 +2-1.98]

2.97- 12- 4.25+2" I . 98+2.0.521

.29+2"0.941

.29+2-0.941
0. 59" 12* 1 .29 + 2- 2.7 6+ 2- 1

O. 57 " 12"'1 .29 +2- 2.7 6+ 2*'l

2.83.12-8.94+2-1.2)
2.94-12.2.62+21.211

m2

1n2

1n2

7n2

1n2

7n2

1n2

1n2

1n2

7n2

62

1n2

1n2
62
62

1n2

1n2

62

7n2
62
1n2

1n2

7n2

1n2

112

1n?
1n2

46.687

50.572
40.769

57.392
22.520

32.789

32.797

27.279

32.354
32.405
33.747

28.753

40.095

90.748

66.3't4
33.809
54.527

20.868

70.501

32.662

55.272

14.872

7.410
7.1 59

22.156
2.889

RAZEM 957.3{G

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Lp, Podstawa Oois iwvliczenia t.m. Poszcz. Razem
5 WC Dams-
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
'11 Pzedpo-
kój
12 Pokój
13 PokÓj
14 Aneks ku-
chenny/ła-
zienkaMC
15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall
21 Pzedsio-
nek
22;23;34',
35 Szatnie
2,{-33 Szat
nie
36 Korytarz
37 Magazyn
38 WC

5.99

7.56

6.02

35.88

8.28

4.88

5.9s

62-27

4.5.49

10-5.8

10.73
3-'t7

12.73
13.24
5.75

46.10
10.19
35.00
14-97

53.91
3.00
2.15

m2

1n2

62

sf

712

q12

7n2

7n2
62
1n2

1n2

62

1n2

1n2

1n2

7n2

7n2

7n2

1n2

q2
1n2
1n2

5.990

7.560

35.880

6.020

8.280

4.880

5.950

62.270

2'1.960

58.000

10.730
3.170

12.730
13.240
5.750

46.100
't 0.190
35.000
14-970

53.910
3.000
2-150

RAZEM 478.450
NNRNKB

d.2 2013-01

1 Gabinet

3 Gabinet
Kierownika

Przedmiar robót

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku W pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

2.94.[2.3.95+2.3.991

2.93.[2-3.95+2"4.68]
2.95.[2.3.95+2"2.96]

WC Męski 0. 59- 12* 1 .29+ 2" 2.7 6+2- 1 .29+2-0.941
.29+2-0.9415 WC Dams- 0. 57 - 

12- 1 .29+ 2" 2.7 6+2* 1

ki
KorytaŻ 2.83-12.8.94+2"'t.2\

7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
0 Cobinct
Doradcy

2.94-12-2.62+2-1.211

2.97. 12- 2. 47 + 2. 2. 44+2- 0.6 1 l

2.06.[2.3.'1+2.2.44]

'10 Gabinet

1n2

62
p2

50.572
40.769

7.410
7.159

Dyrekto-
ra
1'l Pęedpo-
kÓj
12PokÓj
'13 PokÓj
14 Aneks ku-

2.94.12.6.24+2-5.751

2.37 - 
11 .21 +2- 4.05+2.21

2.37-12-2.88+2- 4.421-12.34-'1.41+2-10.2" 1.41+10.2"2.341
2. 38.[2.3.8+2"3 .481-12.34*',t .41+2-10.2- 1 .41+10.2-2.341
2.39" a2- 2.68+2*2.2+4.0.9+2-0. 381

1n2

1n2

62

1n2

1n2

1n2

vn2
112

57.392
22_520

32-789

32-757

70.501

27.279

32.354
32.405
33.747

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
'15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 Pokój
nauczycielski
18 Hall
19 Pońiernia
20 Hall

21 Pzedsio-
nek
22',23;34;
35 Szatnie
24-33 Szat-
nie
36 Korytaz

37
38

Magazyn
WC

2.83-[2"3. 1 +2-1 .98]

2.97. 12. 4.25+2. 1 .98+2.0.521

2.94"12.10.83+2.5.751-7-[1 .05"1 .69]-[1.66-2.05]+ 14-[0.2-1 .69]+7"[0.2"1 .0s]+4-
10.25- 2.051+ 2- 10. 25- 1 .661
2.9-[5.75+8. 1 1 +2.7 5+8.171-14.6-1.9]+2.19.36-1 .91+[0. 38.a.6]
2. 82" 12- 3.9 5 +2-2. 581- [0. 8-2. 05 +'t .2-'1 . 1 5l
2.7 s-12" 5.7 5+2-6.621-12.01-2.751-2-[1.61 -2.05]-[0.8'2.05+1.2-1. 

1 5]+4-[0.2-
2.051+2"1P."1 .611
2.88-[2.3.95+2.3.79]-2.11 .61"2.051-[3.52-2.62]+4-[0.'15-2.05]+2-10.'t5-1 .611+2"

10.25- 2.621+ 10.25' 3. 521
4-12.82.1.851

10-[2.82-1.961

2.82"2"3.95-12.0',1-2.751-12.01.2.821+Z"19.25.r.r sl+[0.25.2.01]+2"10.25.2.821+
40.25"2.011
2.97. 12- 2.62+ 2- 1 .'t I I
0.97*f 1. 1.1.981+O.97.2"0 4

62

7n2

1n2

1n2

1n2

112

112

1'p

92

62

1f
1n2

28.753

40.09s

90.748

66.314
33.809
54.527

32.662

20.868

55.272

14.872

22.156
2 889

RAZEM 957.346
70

d.2.
2.2

KNR-W 2.02
I 51 0-03

1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 Wc Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
11 Pzedpo-
kÓj
12 Pokój
13 PokÓj
'14 Aneks ku-
chenny/ła-
zienkaANC
1 5 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
'16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczyciclski
18 Hall
'10 Portiornia
20 Hall
21 Przedsio-
nek
22:23:34;
35 Szatnie
24-33 Szat-
nie
36 KorytaŻ
37 Magazyn
38 WC

DWukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło_
Źry gipsowych z gruntowaniem - sufiĘ

15.78

't8.49
't1-71

4.74
4.88

10.73
3.17

5.99

7.56

35.88

s.95

't2.73
13.24
5.75

6.02

8.28

62.27

46.1 0
10.10
35.00
'14.s7

4-5-49

'10.5.8

53.91
3.00
2.15

m2

1f

7n2
1n2

1n2

1n2

1n2

112

112

1n2

7n2

1n2

1n2
1n2
7n2

62

1p

1n2

g2
11?

1n2

1n2

1112

1p

1n2
q2
1n2

15.780

't8.490
11.710

4.740
4.BBO

10.730
3.170

5.990

7.560

35.880

5.950

12.730
13.240
5.750

6.020

B.2BO

62.270

46.100
10.100
35.000
14.970

21.960

58.000

53.910
3.000
2.150

RAZEM 474-450

Noma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
7'l

2

KNR-W 2-02
1510-03

1 Gabinet
Dyrektora
2 Sekretariat
3 Gabinet
Kierownika
Gospodar-
czego
4 Wc Męski
5 WC Dams-
ki
6 Korytaz
7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Gabinet
Doradcy
Zwodowego
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ta
'11 Pzedpo-
kój
'l2 PokÓj
13 Pokój
14 Aneks ku-
chenny/ła-
zienkaM/C
1 5 Aneks ku-
chenny/ku-
chanl
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
18 Hall
'l9 Pońiernia
20 Hall

21 Przedsio-
nek
22;23:34',
35 Szatnie
24-33 Szal-
nie
36 Korytaz

37 Magazyn
38 WC

lrp

vn2

62
7n2

112
1n2

1n2

1n2

7n2

112

vn2

7n2

62
62
1f

7n2

7n2

nl2

1n2

1n2
7n2

1n2

1f

1n2

7n2

mz
m2

32.789

32-797

28.753

70.501

40.095

46.687

27.279

90.748

20.868

55.272

14.872

32-662

50.572
40.769

7.410
7.1 59

57.392
22.520

32.354
32.405
33.747

22.156
2 889

66.314
33.809
u.527

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni wewnętrznych - podło-
Ży gipsowych z gruntowaniem - Ściany

2.37. 12. 2.88+2- 4.421-12.U- 1.41+2a0.2-'1.41+10.2"2.U1
2.38- 42- 3.8+2. 3.481-12.U-'1.41+2. 1O.2. 1.41+10.2-2.341
2.39- a2- 2.68+ 2" 2.2+ 4- 0.9+ 2* O.381

2.94'12"10.83+2-5.751-7-[1 .05.1.691-[1.66.2.051+14.[0.2-'l .69]+7-[0.2.1.051+4'
[0.25-2.05]+2-[0.25-1.66]
2.9.[5.75+8. 1'l +2.7 s+8.171-14.6-1.91+2"16.39-1.91+[0.38"4.61
2.82" 12' 3.95+2-2.581-[0.8-2.05+'1.2- 1.1 5l
2.75-42-5.75+2"6.621-12.01-2.751-2.[1 .61"2.05]-[0.8-2.05+'1.2-'1.15]+4-[0.2-
2.051+2.1s.-1 .611
2.88"12-3.95+2-3.791-2.11.61-2.051-[3.52.2.621+4.[0.15-2.05]+2.[0.'15.1 .61]+2-

10.25" 2.621+ 10.25" 3. 521
4-12.82.1.851

10"t2.82-1.961

2.82-2"3.95-12.01"2.751-[2.0',t-2.821+210.25*2.75]+[0.25"2.01]+2"10.25-2.821+

2.93-[2-3.95+2.4.68]
2.95.[2-3.95+2-2.96]

2.97 - 
12" 2. 47 + 2" 2. 44+2" 0.6 I \

2.96.42'3.1+2"2.441

2.94-42-6.24+2-5.751

2.37 " 11 .2 1 + 2- 4.0 5+ 2.21

2.83 12',3.1+2-1.981

2.97- 12- 4.25+2- 1 . 98+2-0. 521

2.94"[2"3.95+2-3.99]

0.59- 12- 1 .29+ 2. 2.7 6+2. 1 .29+ 2- 0.941
0.57', 12. 1.29+2- 2.7 6+2-',\.29+2. 0.941

2.83',12.8.94+2'.1.21
2.94"12"2.62+2"1.211

[0.25.2.0'tl
2.97' 42' 2.62+ 2- 1 . 1'l I
0.97-l'l . 1 

-1 .981+0.97-2- 0.4
RAZEM 957-346

d.2

Sekretariat

KNR 4-01
1208-01

I Gabinet
Dyrektora

3 Gabinet
Kicrownika
Gospodar-
0zogo

Korytarz

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
Krotność = 2

1 .6"[2-3.95+2-3.99]

1 .6-[2-3.95+2-4.68]
1 .6-[2"3.95+2-2.96]

1.6"12'8.94+2"1.21
't.6-12-2.62+2-1.211

1 .6" 12. 2.47 +2- 2.44+2 0.6II

1 .6-12-3.1+2-2.44!

Przedmiar roból

7 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
I Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
9 Gabinet
Doradcy

1n2

1|p
62

1n2

62

1n2

7n2

25.408

27.616
22.112

32.448
12.256

17

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Lp. Podstawa Oois i wvliczenia t.m. Poszcz. Razem
10 Gabinet
z-cy Dyrekto-
ra
15 Aneks ku-
chenny/ku-
chani
16 Pomiesz-
czenie gos-
podarcze
17 PokÓj
nauczycielski
'18 Hall
'19 Portiernia
20 Hall
21 Przedsio-
nek
22;23:34;
35 Szatnie
2zl-33 Szat-
nie
36 Korytaz
37 Maoazvn

'1.6-12.6.24+2"5.751

1 .6"[2"3.1 +2"1 .98]

'l .6- 42- 4.25+2- 1. 98+2.0. 521

4.[1.6-1 .85]

1011 .6.1 .e6l

1 .6-[2-1 0.83+2"5.75]

'1.6"[5.75+8. 1 1 +2.7 5+8.171
1 .6"[2-3.95+2.2.58]
1 .6.12-5.75+2.6.621
1 .6-[2-3.95+2-3.791

1 .6- 2- 3.9 $12.O 1 " 2.7 5l
1 .6*lj2"2.62+2*1,'111

112

1n2

62

71f

1n2

1n2

1n2

7n2

62

p2

7n2
1n2

21.600

38.368

16.256

53.056

1 1.840

31.360

39.648
20.896
39.584
24.768

7.113
1't 936

RAZEM 171-657
2.2.

3
lPlĘTRo

d
2.3

73
.2. analiza indy-

widualna
Pomieszcze-
nia z wypo-
saŹeniem

Zabezpieczenie (Wyniesienie ławek, kŻesel, mebli' itp.) wyposaŻenia pomiesz_
czenia.

15

kpl

kpl 15.000

RAZEM ,t 5_OO0

d
2.3

74
-2-

KNR AT-26
0103-02
analogia
100 Hall
10'l Dzial
rozliczeń
102 Ksiego-
WoŚć
'103 Pracow-
nia informa-
tyczna
104 Pracow-
nia informa-
tyczna
105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
107WC
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow
nia informa-
tyczna
1 1 0 Przed-
pokÓl
11 1 Kuchnia
112Łazienka
113 WC
'l'l4 Pokój
1 1 5 PÓkól

zabezpieczenie okien i drałi folią

[1 .51 "2.05]+3.[1 .05-1.69]

[0.91 
-2.05]+4-[2.08.1.7]

.41

.41

3.[0.91 -2.051+[0.81 -2.05]+[0.71 -2.05]

[1.41 
-2.05]+5'[0.91.2.051

[0.91.2.051+[2.08-1.7]

2-[0.91"2.05]+5"[1.05-1.69]

[0.91.2.05]+4.[1.05-1.69]

[1.51-2.05]+[1.41.2.05]+6-[0.8"1.4]

[0.91.2.05]+2.[0.8"1.4]

[0.91 
-2.05]+[0.8-1.4]

[0.91 
-2.051+[0.8-1.4]

2.10.8"1.41
0.81-2.05
0.7't*2.05
[0.91"2.05]+[2.34"1
10.91'2.051+12.34'1

m2

1n2

1n2

712

7n2

1n2

1n2

1n2

62
1n2

1n2

7n2

7n2
1n2
7n2
7n2
62

8.419

16.010

8.964

8.713

12.604

12.706

4.106

2.986
2.986

2.240
'1.661

1.456
5.',!42
5.'t42

12.218
5.402

RAZEM 1't0.755

d.2. 1204-08
analogia
100 Hall
101 Dzial
rozliczeń
102 Ksiego-
woŚĆ
103 Pracow-
nia informa-
tyczna

Przedmiar robÓt

24.02
13.17

1n2
7n2

7n2

1n2

24.020
13.170

z',t.62021.62

33.73

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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77 NNRNKB Gładzie gipsowe gr
d.2. 2022015-01 ku o pow. ponad 5 m2
2.3

24.02
'13.17

21.62

33.73

33.92

51.29

't'1.16

mm

Przedmiar robót

na stropach na z tyn-

100 Hall
101 Dział
rozliczeń
102 Ksiego-
WoŚÓ
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
104 Pracow-
nia informa-
tyczna
'105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
107 WC
108 Po-
mieszczenie
gospodacze

92
1n2

24.020
't3.170

21.620

33.730

33.920

5'1.290

1 1.160

4.880
4.780

62

trt2

4.88
4-78

7n2

1n2

62

1n2

12

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
'104 Pracow-
nia informa-
Ęczna
105 Bibliote-
ka
'106 Magazy-
nek
't07 wc
'108 Po-
mieszczenie
gospodacze
'109 Pracow-
nia informa-
tyczna
110 Przed-
pokÓj
'1 11 Kuchnia
112 Lazienka
1'13WC
'l14 PokÓj
1 '15 Pokói

33.92

54.45

3.91

5.15

5't.29

1't.16

4.88
4.78

11.42
2.06
1.42
't3.99

m2

112

1n2

7n2

1n2

1n2

1f

1p
112

62
1n2

7n2

51.290

'11.160

4.880
4.780

11.420
2.060
't.420

13.990
'15.'150

33.920

54.450

3.910

RAZEM 300.970
/b

d.2.
2.3

KNR 4.01
1204-08
analogia
100 Hall
101 Dział
rozliczeń
102 Ksiego-
WoŚć
'103 Pracow-
nia informa-
Ęczna
'104 Pracow-
nia informa-
tyczna
105 Bibliote-
ka
'106 Magazy-
nek
107 WC
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
'109 Pracow
nia informa-
tyczna
'l't 0 Przed-
pokÓj
1 t 1 Kuchnia
1'l2 Łazienka
113WC
1't4 Pokój
'l 15 Pokói

Przygotowanie powieŻchni Ścian pod gładzie gipsowe.

3.07-15.7 5+4.23+2.75+3. 1 3+1.67 +3.',| 3+2.251-U.41-2.051
3.'1. 42- 5.7 5+2-2.291-[2.08-1 .7]+2"10.2', 1 .71+10.2-2.081

3.O3-12"5.75+2*3.761

3.1 3.[2.5.9+2.5.75]

3. 1 6-[2-5.9+2.5.751-[1.51 -2.05]+2.[0.38-2.051+[0.38-1.51 
]

3.13*12-8.92+2*5.751-[1 .51-2.051-[1 .41-2.051-6.[0.8-1.4]+12"[0.-1 .4]+610.2-
0.81
3.12-12-2.87+2-3.961

3.03- 12- 5.7 5+2. 9.47 l-4- a2.08- 1 .71+ 8-10.2- 1 .71+ 410.2.2. 081

2.35"11.63+2"4.021
2.36-[2-'1.54+2"1.66]
2.36-[2-1 .56+0.91]
2.39-12- 2.93+2- 4.771-12.34" 1.41+2-10.2* 1

2.39"12-2.64+2* 5.7 5l-12.34-'1.41+2.t0.2. 1

.41+10.2-2.341

.41+10.2-2.341

2.61 -[0.91 +3.0'l +2.95]

'l .09- 12. 1 .34+2- 3.7+2.9.631
1.06-12-1.29+2"3.71

1112

7n2

1n2

1n2

1n2

62

112

1n2

1n2

1n2

112

112

62
vn2
112

62
112

67.443
47.408

57.631

72.929

72.664

80.088

42.619

'12.36'l
'10.579

82.473

23.111
15.',t04
9.51 1

34.558
37.856

17 _931

RAZEM 684.266

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
109 Pracow-
nia informa-
tyczna
1 1 0 Przed-
pokÓi
111 Kuchnia
'l12Łazienka
113 WC
114 PokÓj

Pokói't5

54.45

3.91

11.42
2.06
1.42
13.99
5.15

m2

1n2

7n2

112
1n2
g2
1n2

54.450

3.9t0

11.420
2.060
1.420

13.990
15.150

RAZEM 300.970
78

d.2.
2.3

NNRNKB
2022013-01

100 Hall
101 Dział
rozliczeń
102 Ksiego-
WośÓ
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
'104 Pracow-
nia informa-
tyczna
'105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
107WC
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow-
nia informa-
tyczna
1'10 Przed-
pokÓj
111 Kuchnia
1'l2 Łazienka
113WC
1 14 PokÓj
1'l5 Pokói

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Ścianach na podłoŹu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

3.07-15.7 5+4.23+2.75+3. 1 3+1.67 +3.13+2,251-t1. .41-2.051
3.1- 12- 5.7 5+2"2.291-12.08- 1 .71+2-10.2- 1.71+10.2" 2,081

3.03.[2.5.75+2.3.76]

3.1 3'[2'5.9+2-5.75]

3. 1 6.[2-5.9+2-5.75]{1.51.2.051+2.[0.38-2.05]+[0.38-1.51 ]

3.'t3"12*8.92+2-5.751-[1 .51-2.051-[1.41-2.05]-6.[0.8.1.4]+12.[0..1 .4]+6.1s.2-
0.81
3.12-12.2.87+2"3.961

1 .O9' 12- 1 .34+2- 3. 7+2.0.631
1.06"12-1.29+2"3.71

3.03-[2-5.75+2"9.471-4- 12.08- 1 .71+8*10.2- 1 .71+4-[0.2-2.08]

2.61 -[0.9'1 +3.0'l +2.95]

2.39.1'1.63+2"4.021
2.36*12-1 .54+2-1 .661
2.36-[2-1.56+0.91]
2.39- 12. 2.93+2- 4.771-12.34- 1.41+2-10.2- 1 .41+a0.2- 2.341
2.39- 12* 2.64+2- 5.7 51-t2.34-'l .41+2"1 O.2*'1,41+10.2. 2.341

1f

62
62

7n2

tll2

g2

1n2

7n2

fif
112

62

1|p

1n2

7n2
1n2

612
7n2

67.443
47.408

57.631

72.929

72.664

80.088

42.6't9

12.361
10.579

82.473

17.931

23.1',t1
15.104
9.51 1

34.558
37.8s6

RAZEM 684.266
79

d.2.
2.3

KNR-W 2-02
1510-03

100 Hall
101 Dzial
lozliczeń
102 Ksiego-
WoŚÓ
'103 Pracow-
nia informa-
tyczna
104 Pracow-
nia informa-
tyczna
105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
107 WC
108 Po-
mieszczenie
gospc'dacze
109 Pracow-
nia informa-
tyczna
1 10 Przed-
pokÓj
11'1 Kuchnia
112Łazienka
113WC
1 14 PokÓj
1 1 5 Pokói

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - sufity

24.02
13.17

21.62

33.73

33.92

51.29

1 1.16

4.88
4.78

54.45

3.91

11.42
2.06
1.42
13.99
15.15

112

1n2

7n2

1n2

62

1n2

7n2

1n2

112
lt t2

7n2

fip

g2
112
1n2
7n2
1n2

24.020
13.170

21.620

33.730

33.920

51.290

11.160

4.880
4.780

54.450

3.910

11.420
2.060
1.420

13.990
1 5.1 50

RAZEM 300.970
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Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
80

d.2.
2.3

KNR-W 2.02
1510-03

'100 Hall
'l01 Dział
rozliczeń
'102 Ksiego-
woŚć
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
104 Pracow-
nia informa-
tyczna
105 Bibliote-
ka
'106 Magazy-
nek
107 WC
108 Po-
mieszczenie
gospodacze
109 Pracow
nia informa-
tyczna
1 10 Przed-
pokÓj
111 Kuchnia
112Łazienka
't13WC
114 Pokój

PÓkói15

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni wewnętznych - podlo-
Ży gipsowych z gruntowaniem - ściany

3.07"45.7 5+4.23+2.7 5+3.13+ 1 .67 +3.13+2.251-11 .41-2.051
3.1. 12- 5.7 5+2' 2.291-12.08- 1 .71+2"10.2"'t.7!+10.2"2.081

3.03-[2-5.75+2-3.76]

3.'13.[2-5.9+2-5.75]

3.16.12. 5.9+2. 5.751-[1.51 "2.05]+2"[0.38"2.05]+[0.38"1.51 I

3.13"12"8.92+2"5.751-[1 .51.2.05]-[1 .41-2.05]-6"[0.8"1 .4]+12"[0."1.4]+6"[0.2"
0.81
3.12"12-2.87+2"3.961

'l .09- 12* 1 .34+2- 3.7+2-0.631
1.06-12-1.29+2-3.71

3. 03'[2-5.75+2-9.47 14. 12.08- 1 .7 1+8- 10.2" 1 .71+ 4' 10.2" 2.081

2.6'l -[0.9'l +3.01 +2.95]

2.35.11.63+2t4.021
2.36-[2-1.54+2.1.66]
2.36-[2-1.56+0.9'l I
2.39- 12"2.93+2- 4.771-12.34' 1.41+2-40.2- 1.41+10.2-2.341
2.39-12-2.U+2" 5.7 5t-12.34" 1.41+210.2* 1 .41+tO.2*2.341

1n2

1n2

1n2

1n2

62

vn2

7n2

1f

62
1n2

7n2

7n2

7n2
1n2
1n2

1n2

1n2

67.443
47.408

57.631

72.929

72.664

80.088

42.619

12.361
10.579

82.473

17.931

23.',t11
15.1M
9.51 1

34.558
37.856

RAZEM 684-266
E1

d.2.
2.3

KNR 4.01
'r208-0'l
analogia
100 Hall
101 Dział
rozliczeń
'102 Ksiego-
woŚĆ
103 Pracow-
nia informa-
tyczna
104 Pracow
nia informa-
tyczna
105 Bibliote-
ka
106 Magazy-
nek
109 Pracow-
nia informa-
tvczna

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnośÓ = 2

1 .6-[5.75+4.23+2.7 5+3.1 3+ 1 .67 +3.13+2.251
't.6-12-5.75+2.2.291

I .6-[2.5.75+2-3.76]

I .6-[2"5.9+2"5.75]

1 .6-[2"5.9+2-5.75]

1 .6*12"8.92+2*5.751

1.6.12-2.87+2-3.961

1 .6"12"5.75+2*9.471

m2

1f
112

7n2

7n2

7n2

62

71f

1n2

36.656
25.728

30.432

37.280

37-280

46.944

21.856

48.7M

RAZEM 284.880
2.2.

4
KLATKASCHODOWA

82
d.2.
2.4

KNR AT-26
01 03-02
analogia

zabezpieczenie okien i drzwi folią

2-10.8-0.551+2.10.8-1.41

mz

12 3j20
RAZEM 3.1 20

83
d.2.
2.4

KNR 4.01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni sufitÓW pod gładzie gipsowe.

1 .3*2.75+1 .33*2.52+ 1.33"1 .36

1n2

1n2 8.735
RAZEM 8.735

u
d.2.
2.4

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.

2-10.5-1.6-2.521+2"40.5"'t .76*2.521+4.83-['l .3+2.751+3.07"4.07+2"1'l .14-2.021+
2.5* 12*'l -36+ 1 -331+ 1.34*2.O2+1O.5. 1. 34.0.88]

m2

1n2 58.551

RAZEM 58.55't
85

d.2.
2.4

NNRNKB
2022015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podlożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

1.3" 2.7 5+',t.33. 2.52+ 1.33*1 .36

1n2

s2 8.735

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Oois i wvliczenia i.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8.735

86
d.2.
2.4

NNRNKB
2022013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

2"10.5"1.6"2.521+2"[0.5-1 .76-2.52]+4.83.[1 .3+2.751+3.07"4.07+2'11.14*2.021+
2.5-12- 1.36+ 1.331+ 1.34.2.02+10.5-1.34-0.881

1112

1n2 58.551

RAZEM 58.55't
87

d.2.
2.4

KNR-W 2-02
1510-03

DWukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni Wewnętrznych _ podlo_
ży gipsowych z gruntowaniem _ sufiĘ

I .3"2.75+1.33-2.52+ 1 .33.1 .36

m2

1n2 8.735
RAZEM 8.735

88
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
't 510-03

DWukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnęlrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany

2-40.5-1.6"2.521+2'a0.5''l .76-2.521+4.83.[1 .3+2.751+3.07*4.07+2-U .14"2.021+
2.5-12- 1.36+ 1 .331+ 1.34*2.02+a0.5.1.34-0.881

112

1n2 58.551

RAZEM 58.551
B9

d.2.
2.4

KNR 4-01
'1208-01
analogia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnoŚĆ = 2

1-6*12.98+1 .3+2,75+1 .3+2.981-0.96+ 1 .6*12*1 .14+2*1,36+1 .331

1n2

112 27.264
RAZEM 27-264

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Biuro projektowania kosztorysowania i nadzoru w budownictwie Paweł Puk
oś. K. Wielkiego16a/6; 56 - 200 Góra; tel 504 085732

4531 1000-0
31524120-2
45410000-4
45442't00-8

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
oświetlenie sufitowe
Tynkowanie
Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

sPoRZĄDZlŁ KALKULAOJE : Paweł Puk (Elektryczna)
DATA OPMCOWANIA : 28.03.2022

Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż. wraz z no-
wym przyłączem prądu - branża elektryczna
ul. Armii Polskiej 'l5A; 56 - 200 Góra
ZespÓł SzkÓł im. Gen' sylwestra Kaliskiego w GÓze
ul' Armii Polskiej 15A; 56 - 200 GÓra



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
1 Budynek szkołv

1-l Prace demontażowe
,|

d.1.
,|

KNR 4-03
1134-02
analogia

Demontaż opraw oŚwietleniowych

756

szt.

szt. 756.000
RAZEM 756.000

2
d.1.

1

KNR 4-03
1124-03
analogia

Demontaż łącznikÓW i

1 wylot (wyłącznik lub

300

nstalacyjnych
przelącznik'|

natynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
biegunowy)

szt.

szt. 300.000
RAZEM 300.000

J
d.1

1

KNR 4-03
't122-02
analogia

Demontaż gniazd vĄczkowych podtynkowych o natęŹeniu prądu do 63 A

600

szt.

szt. 600.000
RAZEM 600.000

4
d.1

1

KNR 4-03
1 t 16-04
analogia

Demontaż przewodÓw kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego

300

m

m 300.000
RAZEM 300.000

5
d.1.

1

KNR-W 4.03
't148-02
analogia

Demontaż puszek vĘnkowych/natynkowych trójnikowych lub krzyżowych

500

szt.

szt 500 000
RAZEM 500-000

6
d.1.

1

KNR 4-03
1'129-03
kalk. rłłasna

Demontaż tablic elektrycznych

't5

kpl

kol 15.000
RAZEM { 5.000

1-2 Zasilanie i instalacie w terenie
7

d.1.
2

KNNR 5
0701 -05

Kopanie rowÓw dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. lll-lV

5

63

63 5.000
RAZEM 5.000

I
d.'t.

2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoŚci do 0'4m
Krotność = 2

2

m

m 2.000
RAZEM 2_O00

I
d.l.

2

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3'0 kg/m w rowach kablowych ręcznie _ YAKXS
1x120
KrotnośĆ = 4
5

m

m 5.000
RAZEM 5.000

'10

d.1.
2

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomÓw pionowych prętowych w gruncie kat.lll

't5

m

m 15.000
RAZEM ,t5.000

11
d.1.

2

KNNR 5
0603-01

Przewody uziemiające i WyrÓwnawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednar-
ka o pzekroju do 120 mm2) - płaskownik Fezn 30x4

5

m

m 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1.

2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat' lll-lV

5

63

63 5.000
RAZEM 5.000

{.3 Tahlice rczdzielcze
13

d1
3

KNNR 5
0405-09

Skzynki i rozdzielnice skzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mo-
nowaną do podłoża pŻez przykręcenie _ rozdzielnica RG

1

sa.

szt. 1 000
RAZEM {.000

14
d. 1.

3

KNNR 5
0405-08

Skzynki i rozdzielnice skzynkowe o masie do 50 kg Wraz z konstrukcją moco-
Waną do podloŻa pzez przykręcenie - rozdzielnica R1.'|

1

sŻ.

szl 1.000
RAZEM 1.000

2

Noma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914



Przedmiar roból

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
3

KNNR 5
0405-08

skŻynki i rozdzielnice skŻynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco_
waną do podłoża przezprzykręcenie _ rozdzielnica R1.2

1

szt.

sń 1 000
RAZEi' 't-000

d
16
.1.
3

KNNR 5
0405-08

skŻynki i rozdzielnice skŻynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco_
waną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica R2'1

1

sa.

sŹ 1 000
RAZEM 1.000

17
d.1.

3

KNNR 5
0405-08

skŻynki i rozdzielnice skŻynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pŻez przykręcenie - rozdzielnica R2'2

,|

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

3

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przezprzykręcenie - rozdzielnica R3.1

1

szt.

sŻ. 1.000
R.AZEM 1.000

19
d.'t.

3

KNNR 5
0405-08

skrzynki i rozdzie|nice skzynkoue o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica R3.2

1

sŻ.

szl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

3

KNNR 5
0405-08

Skzynki i rozdzielnice skzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pŻez przykręcenie - rozdzielnica R4.1

1

sA.

sŹ. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

3

KNNR 5
0405-08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pzez przykręcenie - rozdzielnica R4.2

1

sa.

szt. 1.000
R.AZEM 1.000

22
d.1.

3

KNNR 5
0405-08

skŻynki i rozdzielnice skzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pzez przykręcenie - rozdzielnica R4.3

,|

sa.

szt. 1.000
RAZEM .t-000

23
d.1.

3

KNNR 5
0405-08

skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pŻezprzykręcenie - rozdzielnica R5.1

1

szt.

sŹ 1 000
RAZEII {.000

24
d.1.

3

KNNR 5
0405-08

skŻynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podloża pzez prrykręcenie - rozdzielnica R5.2

1

sA.

sŹ 1 000
RAZEM 1.000

d
25
.'t .

3

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco_
waną do podloża przez przykręcenie - rozdzielnica R6.'|

1

sa.

sa. 1.000
RAZEM 't.000

d
26
.1.
3

KNNR 5
0405-08

Skzynki i rozdzielnice skzynkowe o masie do 50 kg wraz z konslrukcją moco-
waną do podłoża pŻez przykręcenie - rozdzielnica R7.1

,|

sŹ'

sź. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

3

KNNR 5
0405-08

skzynk| i rozdzielnice skzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
Waną do podłoża przez prrykręcenie - rozdzielnica R7.2

1

sa.

szl. 1.000
RAZEM 't.000

d
28
.'t .

3

KNNR 5
0405-08

skrzynki i rozdzielnice skzynkowe o masie do 50 kg Wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pŻez przykręcenie - Rozdzielnica RlT W pom. nr 8 bud. A

1

sa.

szt 1 000
RAZEM 1.000

d
29
.1.
3

KNNR 5
0405-08

skŻynki i rozdzielnice skŻynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pzez przykręcenie - Rozdzielnica RlT w pom. nr 104 bud. A

1

szt.

Śzl 1 000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
30

d.1.
e

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skŻynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco_
Waną do podłoża pzez przykręcenie - Rozdzielnica RlT w pom' nr 202 bud' A

1

sń'

Ś7t 1 000
RAZEIII 1-OO0

31
d.1.

2

KNNR 5
0405-08

skrzynki i rozdzielnice skŻynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pzez przykręcenie - Rozdzielnica RlT w pom. nr 19 bud. B

1

szt.

s7l 1 000
RAZEM .t-000

32
d.1.

2

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pzez przykręcenie - Rozdzielnica RlT W pom. nr 'l 11 bud. B

1

szl.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d. l.

3

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg Wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża pzez przykręcenie - szafa dystrybucyjna SD

5

szt.

sŻ. 5.000
RAZEM 5.000

1-Ą Budvnek A
1.4.

I
Trasy kablowe budynek A - pańer

34
d.1.
4.1

KNNR 5
01 10-05

Listwy elektroinstalacyjne z PcW (naŚcienne, pŻypodłogowe i Ścienne) przy-
kręcane do betonu _ koryto PCV 65x210

1t0

m

m 1 10.000
RAZEM 1't 0.000

35
d.1.
4.1

KNNR 5
0 t 03-05

Rury winidurowe układane n.t. na podłożu innym niż beton

50

m

m 50.000
RAZEM 50.000

1.4.
2

Trasy kablowe budynek A - piętro nr 1

36
d.1.
4.2

KNNR 5
01 10-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naŚcienne' przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu - koryto PCV 65x210

140

m

m 't40 000
RAZEM {40.ooo

37
d.1.
4.2

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe ukladane n.t. na podłożu innym niŹ beton

50

m

m 50 000
RAZEM 50.000

1.4.
3

Trasy kablowe budynek A - piętro nr 2

d
38
.1.

KNNR 5
0'110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PcW (naŚcienne' przypodłogowe i Ścienne) przy-
kręcane do betonu - koMo PcV 65x210

180

m

m '180 000
RAZEI' 't80.000

39
d.1.
4.3

KNNR 5
0103-05

Rury winidurov1€ układane n.t. na podłożu innym niż beton

50

m

m 50.000
RAZEM 50.000

1.4.
4

!nstalacja elektryczna budynek A - pańer

40
d.1.
4Ą

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 'l2.5 mm2 układane p't. W go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x'10

140

m

m 140.000
RAZEM 140.000

4',!

d.'t.
4.4

KNNR 5
0205-01

PŻewody Kabelkowe o łącznym przekroju Żyl do 7.5 mm2 układane p't' w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2'5

430

m

m 430 000
RAZEM 430.000

42
d.1.
4.Ą

KNNR 5
0205-01

PŻewody kabelkowe o łącznym pzekroju Żył do 7 .5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach W podłożu innym niŻ betonowe - YDY 3x1 '5

370

m

m 370 noo
RAZEM 370-000

Norma PRO Wersja 4-75 Nr seryjny; 289 14
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Przedmiar robÓt

cmw
d.1 1209-1 10'l betonu
4.5

-5-

Lp. Podstawa ODis i wvliczenia l.m. Poszcz. Razem
43

d.1.
4.4

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żyl do 7 .5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezŚrubowych _ YDY 3x2'5

340

m

m 340.000
R^AZEM 340.000

4Ą
d.1.
4.4

KNNR 5
0209-04

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 '5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 2x1'5

't40

m

m 140.000
RAZEM 140.000

45
d.1.
4.4

KNR AT-14
01 02-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego _ odcinek poziomy' kabel
miedziany - KABEL SIECIOWY UTP KAT 5.E 4x2x0,5

110

m

m 1 10.000
RAZEM 110.000

46
d.1.
4.4

KNNR 5
1207-01

m

m 300 000

Wykucie bruzd dla przewodÓW vwnkowych w cegle

300
RAZEM 300_000

47
d.1.
4.4

m

m 300 000

KNNR 5
't208-02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm

300
RAZEM 300.000

48
d.'1.
4.Ą

KNNR 5
1209-1101

otw.

otw 50 000

Pzebijanie otworÓW Śr' 25 mm o długoŚci do 30 cm w Ścianach lub stropach z
betonu

50
RAZEM 50.000

1.4.
5

lnstalacja elektryczna budynek A - piętro nr {

49
d.1.
4.5

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroJu żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŻu innym niż betonowe - YDY 5x10

160

m

m 160.000
RAZEM 't60.000

50
d.'1.
4.5

KNNR 5
0205-0'l

Przewody kabelkowe o łącznym pŻekroju Żył do 7.5 mmz układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2'5

430

m

m 430.000
RAZEM 430.000

51
d.'t.
4.5

KNNR 5
0205-0 1

Przewocly kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 .5 mmz układane p.t. w go-
towych bruzdach W podlożu innym niż betonowe - YDY 3x1 '5

370

m

m 370.000
RAZEM 370.000

52
d.1.
4.5

KNNR 5
0209-04

Pzewody kabelkowe o lącznym
wych koMkach i na drabinkach

310

przekroju Żył do 7 .5 mm2 układane w goto_
na uchwytach bezŚrubowych - YDY 3x2'5

m

m 310.000
RAZEM 3't0.000

53
d.'t.
4.5

KNNR 5
0209-04

PŻewody kabelkowe o łącznym pŻekro.iu Żył do 7 .5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezŚrubowych - YDY 2x1 '5

't80

m

m 180.OOO
RAZEM 't80.000

54
d. t.
4.5

KNR 4T.14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - KABEL SIECIOWY UTP KAT 5.E 4x2x0,5

't20

m

m 't20.000
RAZEM '120-oo0

55
d,1.
4.5

KNNR 5
1207-O1

Wykucie bruzd dla przewodów vĘnkowych W cegle

300

m

m 300.000
R.AZEM 300.000

56
d.1.
4.5

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm

300

m

m 300.000
RAZEM 300.000

z

Norm PRO Wersta 4.75 Nr seryjny:28914
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Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia i.m. Poszcz, Razem
50 otw- 50.000

RAZEM 50.000
1.4.

6
lnstalacja elektryczna budynek A _ piętro nr 2

58
d.1.
4.6

KNNR 5
0205-02

Pzewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 12'5 mm2 układane p.t. W go-
towych bruzdach w podłoŹu innym niż betonowe - YDY 5x10

180

m

m 180.000
RAZEM {80.000

59
d.'t.
4.6

KNNR 5
0716-02
analogia

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m W korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - YKY 5x10

80

m

m 80 000
RAZEM 80.000

60
d.1.
4.6

KNNR 5
0205-0'1

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Żyl do 7 .5 mmz układane p.t. W go-
towych bruzdach w podłoŹu innym niż betonowe - YDY 3Ź'5

430

m

m 430 000
RAZEM 430.000

61
d.1.
4.6

KNNR 5
0205-01

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 .5 mm2 układane p't' w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonovve - YDY 3x1 '5

370

m

m 370.000
RAZEM 370.000

62
d.1.
4.6

KNNR 5
0209-04

Pzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 3x2'5

750

m

m 750.000
RAZEiII 7s0.000

63
d.1.
4.6

KNNR 5
0209-04

PŻewody kabelkowe o łącznym pŻekroju żył do 7.5 mm2 układane W goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezŚrubowych _ YDY 2x1'5

180

m

m 180.000
RAZEM 1 80-000

64
d.'t.
4.6

KNR 4T.14
0102-01

Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - KABEL SIECIOWY UTP KAT 5.E 4x2x0,5

't90

m

m 190.000
RAZEM t90.000

65
d.1.
4.6

KNNR 5
1207-0',1

Wykucie bruzd Clla pęewodÓWvwnkowych W cegle

300

m

m 300.000
RAZEM 300.000

66
d.1.
4.6

KNNR 5
1208-02

zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm

300

m

m 300.000
RAZEM 300.000

67
d.1.
4.6

KNNR 5
1209-110'l

Pzebijanie otworÓW śr' 25 mm o długoŚci do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

50

otw.

ÓtW. 50-000
RAZEiI 50,000

1.4.
7

oprawy oświetleniowe budynek A. pańer

68
d.1.
4.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa A.1

29

kpl.

kDl. 29.000
RAZEM 29.000

69
d.1.
4.7

KNNR 5
o502-02

oprawy oświelleniowe prrykręcane - oprawa A 2

45

kpl

kDl. 45.000
RAZEM 4s.000

70
d.1.
4.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa A.3

15

kpl.

kol- 15.000
RAZEM 15.000

7',!

d.'t.
4.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa B.'|

18

kpl.

kol. 18.000

6
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz, Razem
RAZEM 't8-000

72
d.1.
4.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa AW'l

3

kpl.

knl 3.000
RAZEM 3.000

73
d.1.
4.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa AW2

8

kpl.

knl I OO0

RAZEM 8.000
74

d.1.
4.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWielleniowe przykręcane - oprawa AW3

2

kpl.

kol. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.'1.
4-7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa EW1

2

kpl

kol 2.000
RAZEM 2.000

76
d.1.
4.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa EWz

'l

kpl

kol 1.000
RAZEM 1.000

1.4.
8

oprawy oświetleniowe budynek A - piętro nr 1

77
.1.d

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręoane - oprawa A.1

3'l

kpl.

kol, 31.000
RAZEM 31.000

78
d.1

KNNR 5
0502-02

oprawy ośWetleniowe przykręcane - oprawa A.2

il

kpl.

kol. 54.000
RAZEM 54.000

79
.1.d

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa A.3

3

kpl.

knl 3 000
RAZEM 3.000

d
4.8

KNNR 5
0502-02

oprawy ośWietleniowe przykręcane - oprawa B.1

16

kpl.

knl 16 000
RAZEM {6.000

81
d.'1.
4.8

KNNR 5
0s02-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa D.1

2

kpl.

kpl. 2 000
RAZEM 2-000

82
d.1.
4-8

KNNR 5
o502-o2

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AW1

3

kpl.

kol. 3.000
RAZEM 3.000

83
d.'1.
4.8

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AW2

I

kpl.

kpl. 9.000
RAZEM 9.000

B4
d.1.
4.8

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwięlleniowe przykręcane - oprawa EW1

2

Kpl.

knl 2 000
RAZEM 2.000

85
d.1.
4.8

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa EW2

2

kpl.

knl 2 000
RAZEM 2.000

1.4.
I

oprawy oświetleniowe budynek A - piętro nr 2

-7-
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5
d.1 0308-05 gunowe pŻykręcane o obciążalnoŚci

4. mm2 - gniazda pojedyńcze hermetyczne

Przedmiar robót

ze ochronnym
16 A i przekroju przewodów do 2.5

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem

d
86
.1.

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa A"t

29

kpl.

knl. 29.000
RAZEM 29-OO0

d
4.9

87
.'t .

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane _ oprawa A'2

57

lel.

kol 57 000
RAZEM 57.000

d
4.9

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa A.3

3

kpl

kol 3.000
RAZEM 3.000

89
d.1.
4-9

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa B.'1

16

kpl

kol 16.000
RAZEM 16.000

d
4.9

90
.'t .

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa D'1

3

kpl.

kol. 3.000
RAZEM 3.000

d
4.9

91
.1

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa AW'|

4

kpl.

kol. 4.000
RAZEM 4.000

92
d.1

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AW2

10

kpl.

kol. 10.000
RAZEM {0.000

d
93
.t.

kpl.

knl 2 000

KNNR 5
o502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa EW1

2
RAZEM 2.000

d
94
.1.

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa EW2

2

kpl.

knl 2.OOO

RAZEM 2.000
't.4.

10
osprzęt elektroinstalacyjny budynek A - Pańer

95
d.1.
4.10

KNNR 5
0301-12

szt.

Ś/ 85 000

Pr4ygotowanie podloża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentou/ej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworÓw w podłożu betonowym

85
RAZEM 8s.000

96
d.1.

4.'.!0

KNNR 5
0302-0'l

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

85

szt.

szt. 85.000
RAZEM 85.000

97
d.1.

4.10

KNNR 5
0304-04

odgalęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach plzykręcane

20

szt.

szt. 20.000

98
d.1.
4la

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne hermetyczne

4

szt.

sŻ

RAZEilT

4,000

20.000

RAZEM 4.000
KNNR 5
0307-02

szt.

ŚŹ 13 000

oo

d.1.
4.10

Łączniki instalacyjne

13
RAZEM {3.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robÓt

LD. Podstawa Oois iwvliczenia t.m. Poszcz. Razem
21 szt- 21.OOO

RAZEM 2{.000
101
d.1.
4.10

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne w{yczkowe ze stykiem ochronnym 2_biegunowe przykrę-
cane o obciążalnoŚci do 1 6 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 _ gniazda po-
jedyńcze
45

szt.

sŹ- 45.000
RAZEM 4s-000

102
d.1.
4.10

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - punkt PEL 2x gniazdo 230V +

1x HDMI

4

szt.

Śzt 4 000
RAZEM 4.000

103
d.1.
4.10

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓW - punkt PEL 3x gniazdo 230V +

2x RJ45

38

szt.

szt. 38.000
RAZEM 38.000

104
d.'t.
4.10

KNNR 5
0304-04
analogia

odgałęŹniki bryzgoszczelne ztworzYwa sztucznego o 4 wylotach pzykręcane -
czujnik obecnoŚci

5

szt.

sŹ. 5.000
RAZEM 5.000

1.4.
11

ospzęt elektroinstalacyjny budynek A - piętro nr 1

105
d.1.

4.11

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podloża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie Ślepych otworÓw W podłożu betonowym

50

sa.

szt. 50.000
RAZEM 50.000

106
d.'t.

4.11

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

50

sŹ.

sa. 50.000
RAZEi' 50.000

107
d.1.

4.11

KNNR 5
0304-04

odgałężniki bryzgoszczelne z twolzywa sztucznego o 4 wylotach pzykręcane

20

sa.

s7l 20 000
RAZEM 20.000

10E
d.1.

4.1',!

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne hermetyczne

4

sa.

sź 4 000
RAZEM 4.000

't09
d.1.

4.11

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne

I

sa.

Śzl 8.000
RAZEM 8.000

110
d.'t.

4.11

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne vĄczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe pzykręcane o obciążalnoŚci do 16 A i przekroju przewodÓwdo 2.5
mm2 _ gniazda pojedyńcze hermetyczne
11

szt.

Śż 11 000
RAZEM 1 {.000

1'.t1
d.1,

4.11

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykre
cane o obciążalnoŚci do 16 A i pzekroju przewodÓw do 2.5 mm2 - gniazda po_
jedyńcze
21

szt.

szt. 21.000
RAZEM 21 -000

112
d.1.

4.11

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓw - punkt PEL 2x gniazdo 230V +
'tx HDMI

4

sa.

szt- 4.000
RAZEM 4.000

1',t3
d.1,

4-',\1

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓw - punkt PEL 3x gniazdo 230V +

2x RJ45

51

szt.

sŹ. 51.000
RAZEM 51.000

114
d.1.

4.',11

KNNR 5
0304-04
analogia

odgałężniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach pzykręcane -
czujnik obecnoŚci

4

szt.

sŹ. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robÓt

Drabinki kablowe - proste,
200 mm pŻykręcane do gotowych otworÓW- koMo

o
d.'1

KNNR 5
1105-0'l
analogia

Lo, Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
't.4.

12
osprzęt elektroinstalacyjny budynek A - piętro nr 2

115
d.1.
4-12

KNNR 5
0301-'t2

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyiny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej _ wykonanie Ślepych otworóww podlożu betonowym

50

szt.

Ś7t 50 000
RAZEM 50.000

116
d.1.
4.12

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60 mm

50

sŹ.

szt. 50.000
RAZEM 50.000

1',t7
d.1.

4.',!2

KNNR 5
0304-04

odgalęŹniki bryzgoszczelne z tworzYwa sztucznego o 4 wylotach prz ykręcane

20

szt.

sŹ. 20.000
RAZEM 20.000

118
d.'1.

4.',!2

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne hermetyczne

5

szt.

szl. 5.000
RAZEM 5.000

't 19
d. l.
4.12

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne

7

sa.

sŹ. 7.000
RAZEM 7.000

'120

d.1.
4.12

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe pzykręcane o obciążalnoŚci do 16 A i przekroju przewodÓwdo 2.5
mm2 - gniazda pojedyńcze hermetyczne
18

sa.

sŹ. 18.000
RAZEM 't8.000

121
d.1.

4.12

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne vwczkowe ze styklem ochronnym 2-biegunowe przykre
cane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2'5 mm2 _ gniazda po_
jedyńcze
15

sa.

szt. 't 5.000
RAZEM I 5.000

122
d.1.

4.12

KNNR 5
031 't-0s

osprŻęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓW - punkt PEL 2x gniazdo 230V +
'lx HDMI

6

szt.

szt. 6.000
RAZEI' 6.000

123
d.1.
4-12

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacylny do listew i kanałów - punkt PEL 3x gniazdo 230V +

2x RJ45

96

sa.

s7l 96 000
RAZEM 96-OO0

12Ą
d.1.

4.12

KNNR 5
0304-04
analogia

odgałęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 Wylotach pzykręcane -
czujnik obecnoŚci

4

szt.

sa. 4.000
RAZEM 4.000

1.5
1.5.

1

Trasy kablowe budynek B - pańer

125
d.1.
5.1

KNNR 5
0'r 10-0s

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i Ścienne) przy-
kręcane do betonu - koryto PCV 65x210

60

m

m 60.000
RAZEM 60.000

126
d.1.
5.'l

KNNR 5
0'103-05

Rury winiduro\^€ układane n.t. na podłożu innym niż beton

50

m

m 50 0n0
RAZEM 50.000

't.5.
2

Trasy kablowe budynek B. piętro nr 1

127
d.1.
5-2

KNNR 5
1',to't-02

Konstrukcje Wsporcze pzykręcane o masie do 1 kg _ 2 mocowania

25

szt.

szl 25
RAZEM 25

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny:28914

't0

LTR



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
27 m 27

RAZEM 27
't29
d.1.
5.2

KNNR 5
1 106-05
analogia

Montaż pionowego podwieszenia linki noŚnej

70

m

m 70
RAZEM 70

130
d.'t.
5.2

KNNR 5
0'110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PcW (naŚcienne' przypodłogowe i Ścienne) przy-
kręcane do betonu - koryto PCV 65x210

50

m

m 50.000
RAZEM 50.000

13'l
d.'1.
5.2

KNNR 5
0103-05

RUry winidurowe ukladane n.t. na podłożu innym niż beton

50

m

m 50.000
RAZEM 50.000

1.5.
3

lnstalacja etektryczna budynek B - pańer

132
d.'t.
5.3

KNNR 5
0716-03

Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m W ko$ach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - YKY 5x25

80

m

m 80.ooo
RAZEM 80_000

133
d.'t.
5.3

KNNR 5
0716-02
analogia

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - YDY 5x'10

60

m

m 60.000
RAZEM 60.000

134
d.1.
5.3

KNNR 5
0209-03

Pzewody kabelkowe o łącznym pzekroju żył do 30 mm2 ukladane W goto-
Wych koMkach i na drabinkach bez mocowania - pŻewody YDY 5x6

20

m

m 20.000
RAZEM 20.000

135
d.1.
5.3

KNNR 5
0205-01

PŻewody kabelkowe o łącznym pzekroju Żył do 7 '5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podlożu innym niż betonowe - YDY 3x2'5

770

m

m 770.000
RAZEM 770.000

136
d.1.
5.3

KNNR 5
0205-01

PŻewody kabelkowe o łącznym pzekroju Żył do 7 .5 mm2 układane p.t. W go_
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe _ YDY 3x1 

'5

370

m

m 370.000
RAZEM 370.000

137
d.1.
5.3

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 .5 mm2 ukladane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezŚrubowych - YDY 3x2'5

90

m

m 90.000
RAZEM 90.000

138
d.1.
5.3

KNR AT-14
0't02-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - KABEL SIECIOWY UTP KAT 5.E 4y2x0,5

85

m

m 85.000
RAZEM 85.000

139
d.'t.
5.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla pzewodÓwvĘnkowych w cegle

300

m

m 300,000
RAZEM 300.000

'140
d.1.
5,3

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm

300

m

m 300 000
RAZEM 300.000

141
d.1.
5.3

KNNR 5
1209-1 '101

Pzebijanie otworÓW śr' 25 mm o dlugości do 30 cm w Ścianach lub stropach z
belonu

30

otw.

otw. 30.000
RAZEM 30.000

1.5.
4

lnstalacja olektryczna budynek B . piętro nr 1

142
d.1.
5.4

KNNR 5
0716-02
analogia

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elekhoinstalacyj-
nych - YDY 5x10

70

m

m 70.000

-11 -

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
RAZEM 70.000

143
d.'l
5.4

KNNR 5
0205-01

PŻewody kabelkowe o lącznym przekroju Żył do 7 .5 mm2 ukladane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5

150

m

m 150.000
RAZEM 150.000

144
d.1
5.4

KNNR 5
0205-0'l

Pzewody kabelkowe o lącznym przekroju Żył do7.5 mm2 układane p.t. W go-
towych bruzdach W podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5

300

m

m 300 000
RAZEM 300.000

145
d.'1.
5.4

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 .5 mm2 układane W goto-
wych kor$kach i na drabinkach na uchwytach bezŚrubowych _ YDY 3x2,5

50

m

m 50.000
RAZEM 50.000

146
d.1.
5.4

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - KABEL SIECIOWY UTP KAT 5.E 4x2x0,5

60

m

m 60.000
RAZEM 60.000

147
d.1.
5.4

KNNR 5
't207-01

Wykucie bruzd dla pzewodówvĘnkowych w cegle

100

m

m 100.000
RAZEiII 100.000

148
d. t.
5.Ą

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm

100

m

m 't00.000
RAZEM 100.000

't49
d. t.
5.Ą

KNNR 5
't209-1 101

PŻebijanie otworów Śr. 25 mm o długości do 30 cm W Ścianach lub stropach z
betollu

10

otw.

otw. 10.000
RAZEM 10.000

'1.5.
5

oprawy oświetleniowe budynek B - pańer

150
d.1.
5.5

KNNR 5
o502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane _ oprawa A.'1

21

kpl.

knl ?1 lJ(lo,

RAZEM 21.000
't51
d.1.
5.5

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane _ oprawa A.2

25

kpl.

knl 25 00n
RAZEM 25-000

152
d.1.
5.5

KNNR 5
o502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa A.3

8

kpl

kpl 8.000
RAZEM 8.000

153
d.1.
5.5

KNNR 5
0s02-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa A.4

7

kpl

kol 7.000
RAZEM 7.000

't54
d.'t.
TE

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa B.'1

17

kpl

kol 17.000
RAZEM 't7.000

155
d.1.
tĘ

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe prrykręcane _ nprawa F 1

2

kpl

knl 2 000
RAZEM 2-000

156
d.1.
tt

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa AW1

't3

kpl

kpl 13.000
RAZEM { 3-000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr serylny: 289 14
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
'157

d.1.
5.5

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa AW3

2

kpl.

kol. 2.000
RAZEM 2.000

158
d.'1.
5.5

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa EW1

7

kpl.

kol. 7.000
RAZEM 7.000

159
d.1.
5.5

KNNR 5
o502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa EW2

,|

kpl.

kol. 1.000
RAZEM {-000

1.5.
6

oprawy oświetleniowe budynek B - piętro nlt

160
d.'t.
5.6

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa A.1

4

kpl.

kol. 4 00n
RAZEM 4.000

161
d.1.
5.6

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa A.3

8

kpl.

kol. I 00n
RAZEM 8_000

162
d.1.
5.6

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa B.2

11

kpl.

kpl. 11 00n
RAZEM { 1-000

163
d.1.
5.6

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane _ oprawa F'1

20

kpl.

kol 20,ooo
RAZEM 20.000

104
d.1.
5.6

KNNR 5
o502-o2

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa AWl

4

kpl

kol 4.000
RAZEM 4.000

165
d.1.
5.6

KNNR 5
0s02-02

oprawy oŚWietleniovve przykręcane - oprawa AW4

5

kpl

kol 5.000
RAZEM 5.000

166
d.1.
5.6

KNNR 5
o502-o2

oprawy oŚwietleniowe przykręcane _ oprawa EW1

3

kpl.

kDl. 3.000
RAZEM 3.000

167
d.1.
5.6

KNNR 5
o502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa EW2

,|

kpl.

knl 1.000
RAZEM {.000

1.5.
7

osplŻęt elekt]oinstalacyiny budynek B . Pańer

168
d.1.
5.7

KNNR 5
030't-12

Przygotowanie podloża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworówW podłożu betonowym

't02

szt.

sż. 102.000
RAZEM 102.000

169
d.'t.
5.7

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60 mm

102

szt.

szt. 102.000
RAZEM 't02.000

170
d.1.
5.7

KNNR 5
0304-04

odgalęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach pzykręcane

40

szt.

szl- 40.000
RAZEM 40.000

Norma PRO Wersia 4.75 Nr seryjny:28914
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Przedmiar fobÓt

Lo. Podstawa Opis i wvliczenia i.m. Poszcz. Razem
't71
d. t.
5.7

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne hermetyczne

I

szt.

szt. 8.000
RAZEM 8.000

172
d. t.
5.7

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne

'17

sŻ.

szt. 17.000
RAZEM 17.000

'173

d.1.
5.7

KNNR 5
0406-01
analiza indy-
widualna

Montaż panelu sterowania oŚwietłeniem Ps1

I

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.1.
5.7

KNNR 5
0406-01
analiza indy-
widualna

Montaż zestawu gniazdowego v,raz z zabezpieczeniami

I

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.1.
5.7

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe pzykręcane o obciążalnoŚci do 16 A i przekroju przewodówdo 2.5
mm2 - gniazda pojedyńcze hermeĘczne
't4

sŹ.

szt. 14.000
RAZEM 14.000

176
d.'1.
5.7

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2_biegunowe przykrę-
cane o obciążalności do 16 A i pzekroju przewodÓw do 2.5 mmz _ gniazda po_
jedyńcze
63

szt.

szt. 63.000
RAZEM 63.000

177
d. t.
5.7

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanalÓw - punkt PEL 2X glliazdo 230V +
'lx HDMI

3

szt.

sŻ. 3.000
RAZEM 3.000

't78
d.1.
5.7

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓw - punkt PEL 3x gniazdo 230V +

2x RJ45

5

szt.

ś7ł 5 000
RAZEM 5.000

179
d.'t.
5.7

KNNR 5
0304-04
analogia

odgałęŹniki bryzgoszczelne z twolzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane _

czujnik obecnoŚci

5

szt.

szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.5.
8

ospŻęt elektroinstalacyjny budynek B - piętro nr 1

180
d.'t.
5.8

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce_
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworÓw w podlożu belonowym

17

szt.

sŹ. 17.000
RAZEM 17.000

18'l
d. l.
5.8

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60 mm

17

szt.

sŻ' 17.000
RAZEM 't7.000

182
d.1.
5.8

KNNR 5
0304-04

odgałęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa saucznego o 4 wylotach pzykręcane

10

sŻ.

sŹ 10 000
RAZEM I 0.000

183
d.1.
5.8

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne

6

szt.

szt. 6.000
RAZEM 6-000

184
d.1.
5.8

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne Wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykrę-
cane o obciążalnoŚci do 16 A i pzekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda po-
iedyńcze
1',!

szt.

szt. 1't.000
RAZEM { 1-000

Nom PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robót

LD. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
't 85
d.1.
5.8

KNNR 5
03't 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓW - punkt PEL 2x gniazdo 230V +

1x HDMI

2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

186
d.1.
5.8

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓW _ punkt PEL 3x gniazdo 230V +

2x RJ45

1

sa.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Budynek C
1.6.

1

Trasy kablowe budynek C - piwnica

't87
d.1.
6.1

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe układane n.t. na podlożu innym niŻ beton

100

m

m 100.000
RAZEM 100.000

1.6.
2

Trasy kablowe budynek c - pańer

188
d.1.
6.2

KNNR 5
01 03-05

Rury winidurowe układane n.t. na podłożu innym niż beton

50

m

m 50.000
RAZEM 50.000

't.6.
3

Trasy kablowe budynek c - piętro nr 1

189
d.'t.
6.3

KNNR 5
01 10-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naŚcienne, przypodłogowe i Ścienne) przy-
kręcane do betonu _ koryto PCV 65ź10

60

m

m 60.000
RAZEM 60.000

190
d.1.
6.3

KNNR 5
0103-05

Rury Winidurowe ukladane n.t. na podlożu innym niż beton

50

m

m 50.000
RAZEM 50.000

1.6.
4

lnstalacja eleKryczna budynek C - piwnica

191
d.1.
6.4

KNNR 5
07't6-02
analogia

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj_
nych - YDY 5x10

250

m

m 250.000
RAZEM 250.000

192
d.l.
6.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 -5 mm2 Układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŹu innym niż betonowe - YDY 3x2,5

300

m

m 300.000
RAZEM 300.000

193
d.l.
6.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŹu innym niż betonowe - YDY 3x1,5

390

m

m 390.000
RAZEM 390.000

194
d.1.
6.4

KNNR 5
1207-0'l

Wykucie bruzd dla pzewodÓw vĘnkowych w cegle

300

m

m 300.000
RAZEM 300.000

195
d.1.
6.4

KNNR 5
't208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm

300

m

m 300.000
RAZEM 300-000

196
d. l.
6.4

KNNR 5
1209-1101

Przebijanie otworÓw Śr. 25 mm o dlugoŚci do 30 cm w Ścianach lub stropach z
betonu

50

otvv.

otw. 50.000
RAZEM 50-000

1.6.
E

lnstalacia eleKryczna budynek c - pańer

197
d.1.
6.5

KNNR 5
0209-03

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju żyl do 30 mm2 układane w goto_
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YDY 5x4

25

m

m 25.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robÓt

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
RAZEM 25.000

198
d. l.
6.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym pzekroju Żył do 7 .5 mm2 ukladane p.t. W go-
towych bruzdach W podłożu innym niż betonowe - YDY 3X2'5

300

m

m 300-000
RAZEM 300_000

199
d.1.
6.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach W podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5

390

m

m 390 000
RAZEM 390.000

200
d.'t.
6.5

KNNR 5
0209-04

Pzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7 '5 mm2 układane
Wych ko$kach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY

5

w goto-
2x1,5

m

m 5.000
RAZEM 5.000

201
d.1
6.5

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 .5 mmz układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezŚrubowych _ HDGS 3ź,5

100

m

m 100.000
RAZEM 100.000

202
d.'1.
6.5

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy' kabel
miedziany - KABEL SIECIOWY UTP KAT 5.8 4x2x0,5

50

m

m 50.000
RAZEM 50.000

203
d.1.
6.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodÓw Vwnkowych W cegle

300

m

m 300.000
RAZEM 300.000

204
d.1.
6.5

KNNR 5
'1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm

300

m

m 300.000
RAZEM 300.000

205
d.1.
6.5

KNNR 5
't209-1101

Pzebijanie otworÓW Śr. 25 mm o długoŚci do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

50

otw.

ot\^/ 50 000
RAZEM 50.000

't.6.
6

lnstalacja elektryczna budynek c - piętro nr 1

206
d.1.
6.6

KNNR 5
07',t6-02
analogia

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - YDY 5x10

250

m

m 250 000
RAZEM 250-000

207
d.'t.
6.6

KNNR 5
020s-01

PŻewody kabelkovle o lącznym przekroju Żył do 7 .5 mm2 układane p.t. W go-
towych bruzdach w podłożu innym niz betonowe - YDY 3x2'5

300

m

m 300 000
RAZEM 300.000

208
d. 1.

6.6

KNNR 5
0205-01

Pzewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 .5 mm2 układane p.t. W go-
towych bruzdach W podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5

390

m

m 390.000
RAZEM 390.000

209
d. l.
6.6

KNNR 5
0209-04

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7 .5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezŚrubowych _ YDY 3ź'5

100

m

m 100.000
RAZEM {00.000

2'lo
d.'1.
6.6

KNR AT-14
01 02-01

Układanie poziomego okahlowania slrllklllralnegn - nrlninek pnzirrmy, kabel
miedziany - KABEL SIECIOWY UTP KAT 5.E 4x2x0,5

50

m

m 50 000
RAZEM 50_000

211
d.l.
6.6

KNNR 5
1207-O1

Wykucie bruzd dla pzewodów wtynkowych W cegle

300

m

m 300 000
RAZEM 300-000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wvliczenia l.m. Poszcz. Razem
212
d.1.
6.6

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm

300

m

m 300.000
RAZEiII 300.000

213
d.1.
6.6

KNNR 5
1209-1101

PŻebijanie otworÓW Śr. 25 mm o dlugości do 30 cm w Ścianach lub stropach z
betonu

50

otw.

otw. 50.000
RAZEM 50.000

{.6.
7

oprawy oświetleniowe budynek C . piwnica

214
d.1.
6.7

KNNR 5
o502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane _ oprawa A.3 kpl.

kol. 8.000
RAZEM 8.000

215
d.1.
6.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa B.1

12

kpl.

kol. 12,OOO
RAZEM { 2.000

216
d.1.
6.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWetleniowe przykręcane - oprawa D'2

34

kpl.

knl 34 000
RAZEM 34-000

217
d.1.
6.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa AW'| kpl.

kol. 5.000
RAZEM 5.000

218
d.1.
6.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AWS

3

kpl.

kol. 3.000
RAZEM 3.000

219
d.'t.
6.7

KNNR 5
o502-o2

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa EW1

2

kpl.

kol. 2.000
R.AZEM 2.000

220
d.1.
6.7

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa EW2

2

kpl.

kol. 2.000
RAZEM 2.000

't.6.
I

oprawy oświetleniowe budynek c - pańer

221
d.1.
6.8

KNNR 5
o502-o2

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa A.'|

20

kpl.

kol. 20.000
RAZEM 20.000

222
d.1

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa A'2

't7

kpl.

knl 't7.000

RAZEM 't7.000
223
d.'1

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane _ oprawa A.3

11

kpl

kol 1 't.000

RAZEM t.t -000
224
d.1.
6.8

KNNR 5
0502-o2

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa B.1

11

kpl

kol 't 1.000
RAZEM 11.000

225
d.1.
6.8

KNNR 5
o502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa c.'1

3

kpl.

kol. 3.000
RAZEM 3.000

-17-
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Lo. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
226
d.1.
6.8

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwetleniowe przykręcane _ oprawa D.2

4

kpl.

knl 4 000
RAZEM 4.000

227
d.1.
6.8

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa E.1

I

kpl.

knl 1 000
RAZEM 1.000

228
d.1.
6.8

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane _ oprawa AWl

10

kpl.

kol. 10.000
R.AZEM 10.000

229
d.1.
6.8

KNNR 5
0502-02

oprawy ośWietleniowe przykręcane _ oprawa AW3

3

kpl.

kol. 3.000
RAZEM 3.000

230
d.1.
6.8

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa AWs

,|

kpl.

kol. 1.000
RAZEM {.000

23'l

6.8
d.l

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane _ oprawa EWl

6

kpl.

kol. 6.000
RAZEM 6.000

232
d.1.
6.8

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa EW2

3

kpl.

kDl. 3.000
RAZEM 3.000

1.6.
I

oprawy oświetleniowe budynek c - piętro nr 1

233
d.1.
6.9

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa A.'1

4

kpl.

kol. 4.000
RAZEM 4.000

2U
d.1.
6.9

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa A.2

39

kpl.

kol. 39.000
RAZEM 39.000

235
d.1.
6.9

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWielleniowe przykręcane - oprawa B.1

4

kpl

kDl 4.000
RAZEM 4.000

238
d.'t.
6.9

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa C.1

2

kpl.

kol. 2.000
RAZEM 2.000

237
d.'t.
6.9

KNNR 5
0502-02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa D'2

2

kpl.

kol- 2.000
RAZEM 2.000

238
d,1,
6.9

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane _ oprawa G.1

2 knl

kpl.

2 000
RAZEM 2.000

239
d.1.
6.9

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa AW1

1

kpl.

kol. '1.000

RAZEM { -000

Przedmiar robót

d.1 0502-02
6.9

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny; 28914
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Przedmiar robót

podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
-1 mentowej lub gipsowej - wykonanie Ślepych otworÓW w podłożu betonowym

6
20301.1

11

Lp. Podstawa Oois iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
5 kpl. 5.00(

RAZEM 5-000

't 000

241
d.1.
6.9

KNNR 5
os02-o2

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa EW1

1

kpl.

kDl.
RAZEM 1 -000

242
d.1.
6.9

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa EW2

I

kpl.

kol. 1.000
RAZEM 1.000

1.6.
{0

ospzęt elektroinstalacyjny budynek c - piwnica

szt.

szt- 61.000

243
d.'1.
6.10

KNNR 5
0301-'t2

Pzygotowanie podloŹa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie Ślepych otworów w podłożu betonowym

61
RAZEM 61.000

szt.

sź. 51.000

244
d.1.
6.'t0

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60 mm

51
RAZEM 5't.000

szt.

szl. 20.000

245
d.1.
6.'t0

KNNR 5
0304-04

odgalęŹniki bryzgoszczelne z Nvorzywa sztucznego o 4 Wylotach przykręcane

20
RAZEM 20.000

sA.

szt. 19.000

246
d.1.
6.'t0

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne hermetyczne

19
RAZEM 19.000

247
d.1.
6.10

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne

1

szt.

szt. 't.000
RAZEM '1.000

248
d.1.
6.'t0

KNNR 5
0406-01
analiza indy-
widualna

Montaż zestawu gniazdowego wraz z zabezpieczeniami

1

sa.

szt. 1.000
RAZEM {-000

249
d. l.
6.10

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne vĄczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe pzykręcane o obciąŻalnoŚci do 16 A i przekroju przewodÓwdo 2.5
mm2 - gniazda pojedyńcze hermetyczne
36

szt.

szt. 36.000
RAZEM 36_000

250
d.1.

6. 10

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne vĄczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykrę-
cano o obciążalnoŚci do 16 A i pzekroju przewodów do 2'5 mmz - gniazda po-

Iedyńcze
5

szt.

szt. 5.000
s-oo0RAZEM

szt.

szt. 3.000

251
d.1.

6.10

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - punkt PEL 2x gniazdo 230V +

1x HDMI

3
RAZEM 3.000

szl.

s7t 5 000

252
rl 1

6.10

KNNR 5
031 1-n5

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓW - punkt PEL 3x gniazdo 230V +

5

2x R.145

RAZEM 5.000
253
d.1.
6.10

KNNR 5
0304-04
analogia

odgałęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa sztllcznego o 4 wylotach pzykręcane -
czujnik obecności

szt

szt. 5.000
RAZEM s.000

1.6.
,tl

osprzęt elektroinstalacyiny budynek C - Pańer

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryJny:28914
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
130 szt. 130.000

RAZEM I 30.000
255
d.1.

6.11

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60 mm

'130

szt.

Ś7l 1 30 00n
RAZEM 130.000

256
d.'t.

6.11

KNNR 5
0304-04

odgalęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa saucznego o 4 Wylotach przykręcane

20

sa.

szt. 20.000
RAZEM 20.000

257
d.1.

6.11

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne hermetyczne

6

szt.

szt. 6.000
RAZEM 6.000

258
d.'t.

6.11

KNNR 5
0307-o2

Łączniki instalacyjne

't5

sa.

sŻ' 15.000
RAZEM 1 5.000

259
d.'t.
6.11

KNNR 5
0406-0'l
analiza indy-
widualna

Montaż panelu sterowania oŚWietleniem Ps1

I

szt.

sŹ_ 1.000
RAZEM ,t-000

260
d.1.
6.1'l

KNNR 5
0406-01
analiza indy-
widualna

Montaż zestawu gniazdowego wraz z zabezpieczeniami

1

sń.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.1.
6.1'l

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze styklem ochronnym bryzgoszczelne 2-ble-
gunowe przykręcane o obciążalnoŚci do 16 A i przekroju pzewodÓwdo 2.5
mm2 - gniazda pojedyńcze hermetyczne
'12

szt.

szt. 't2.000
RAZEM 12.000

262
d.1.

6.11

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne vvtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykrę_
cane o obciąŻalnoŚci do 16 A i pŻekroju przewodÓw do 2.5 mmz - gniazda pc.
jedyńcze
93

szt.

szt. 93.000
RAZEM 93-000

263
d.1.
6.'t'l

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanalÓw _ punkt PEL 3x gniazdo 230V +

2x RJ45

1

szt.

Ś7t 1 000
RAZEM {-000

1.6.
12

ospzęt elektroinstalacyjny budynek C - piętro nr 1

2d4
d.1.

6.'.t2

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsovvej - wykonanie ślepych otworÓw w podłożu betonowym

58

szt.

szt. 58.000
RAZEM 58.000

265
d.1.
6.12

KNNR 5
0302-01

Puszki inslalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

58

szt.

sŹ- 58.000
RAZEM s8.000

266
d.1.
6.12

KNNR 5
0304-04

odgałęŹniki bryzgoszczelne z tlvorłwa sztucznego o 4 wylotach przykręcane

20

szt.

Śź 20 000
RAZEII 20.000

267
d.1.
6.12

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne hermetyczne

5

szt.

szt. 5.000
RAZEM 5.000

268
d.1.
6.12

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne

6

szt.

sŹ. 6.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia l.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.000

269
d.1.
6.12

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe pŻykręcane o obciążalności do 16 A i pzekroju przewodÓw do 2.5
mmz - gniazda pojedyńcze hermetyczne
7

szt.

sz1. 7.000
RAZEM 7.000

270
d.1.
6.12

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne vńyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykrę-
cane o obciążalnoŚci do '16 A i pzekroju przewodów do 2.5 mmz - gniazda po-
jedyńcze
40

szt.

sŹ 40 000

271
d.1.
6.12

KNNR 5
031 1-05

RAZEM 40.000
osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - punkt PEL 2x gniazdo 230V +

1x HDMI

I

szt.

szt. 't.000
RAZEM 1.000

272
d.1.
6.12

KNNR 5
031 1-05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓW _ punkt PEL 3x gniazdo 230V +

2x RJ45

32

szt.

sŹ. 32.000
RAZEM 32.000

273
d.1.

6.12

KNNR 5
0304-04
analogia

odgalęŹniki bryzgoszczelne zbł,lofzywa sztucznego o 4 wylotach pzykręcane -
awaryjny wyłącznik prądu kotłowni

1

sa.

sż. 't.000

RAZEM 't.000
1.7 odbiorcze

274
d.1.

7

KNNR 5
1 304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiaĄ

20

sa.

sŹ 20 000
RAZEM 20.000

275
d.1.

7

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oŚWietlenia

50

kpl.po
m.

kpl.po
m-

50.000

RAZEM 50.000
276
d.'1.

7

KNNR 5
't 303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwÓd l-tazov,ty (pomiar
pierwszy)

100

pomiar

oomrar 't00.000
RAZEM 100.000

277
d.1.

7

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwÓd 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

20

pomrar

DOmtar 20.000
RAZEM 20.000

278
d.1.

7

KNNR 5
't305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania

200

prób.

orób. 200.000
RAZEM 200.000

279
d.1.

7

KNNR 5
1301-01

SpraMzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia -
badanie Wyłącznika rÓżnicowopradowego

40

pomiar

oÓmiar 40,000
RAZEM 40.000

280
d.1.

7

KNR AT-14
01 1 1-01

Wykonanie pomiarÓW torÓW transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

50

pomiar

nnmter 50 onn
RAZEII 50-oo0

2 m lna
2-1 Place demontażowe

28',!
d.2.

1

KNR 4.03
1134-02
analogia

Demontaż opraw oŚwietleniowych

10

szt.

sa. 10.000
RA2EM { 0.000

282
d.2

1

KNR 4-03
't124-03
analogia

Demontaż łącznikÓw instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A _

1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 'l biegunowy)

20

sŹ'

szt. 20.000
RAZEM 20.000

Norm PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 289 14

-21 -



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wvliczenia l.m. Poszcz. Razem
283
d.2.

1

KNR 4-03
1122-02
analogia

DemontaŻ gniazd vvtyczkowych podĘnkowych o natężeniu prądu do 63 A

40

szt.

szt 40 000
RAZEM 40.000

284
d.2.

1

KNR 4-03
't 1 t6-04
analogia

Demontaż pŻewodÓw kabelkowych z podloŻa ceglanego lub betonowego

100

m

m 100.000
RAZEM 100.000

285
d.2.

1

KNR 4-03
1115-04
analogia

Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o łącznym przekroju zył do
50 mm2 z rur instalacyjnych - demontaż istniejącego kabla zasilającego z ele-
wacii budynku
'10

m

m 10.000
RAZEM 10.000

286
d.2.

1

KNR-W 4.03
1148-02
analogia

Demontaż puszek vńynkowych/natynkowych trÓjnikowych lub krzyŹowych

30

szt.

sź. 30.000
RAZEM 30.000

287
d.2.

1

KNR 4-03
1 129-03
kalk. ulasna

Demontaż tablic elektrycznych

2

kpl.

kol, 2.000
RAZEM 2.000

2-2 Tablica licznikowa - prace dodatkowe
288
d.2.

2

KNNR 5
't203-05

Podłączenie pzewodÓw pojedynczych o przekroju zyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce
KrotnoŚć = 2
4

sń'zył

s^-^lł 4.000
RAZEM 4.000

289
d.2.

2
kalk. własna

załoŻenie plomb na uzązeniach podlegających
ci po naprawie, remoncle I konserwacll lnstalacjl
trybucia - każda kolejna
Krotność = 2
2

oplombowaniu w szczególnoŚ-
- wE taryflkatora Tauron Dys-

sŹ

Śź 2.000
RAZEM 2.000

2.3 Tablica mieszkaniowa
290
d.2.

3

KNNR 3
0304-02

Wykucie Wnęk W Ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowa-
niem

0.1

m3

63 0.100
RAZEM 0.{00

291
d.2.

3

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla pzewodówvĄnkowych w betonie
KrotnośĆ = 2

5

m

m 5.000
RAZEM 5.000

292
d-2.

3

KNNR 5
1209-',t101
kalk. własna

PŻebUanie otworóW śr. 25 mm o długoŚci do 30 cm w Ścianach lub sropach z
betonu
KrotnośĆ = 2
2

otw

otw- 2.000
RAZEM 2.000

293
d.2.

3

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablice mieszkaniowe TM

2

sa.

szt 2 000
RAZEM 2-OO0

294
d.2.

3

KNNR 5
0205-06

Pzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mmz układane p.t' w gotc'
wych bruzdach w betonie - YDY 5x6
KrotnośÓ = 2
10

m

m 10 nnn
RAZEM 10.000

295
d.2.

3

KNNR 5
o204-04

P7ewody kahelkowe plaskie o łącznym przekrnjll żył dn 30 mm2 llkładanc W
tynku na podłożu betonowym - LgY 1x16
KrotnoŚÓ = 2
't0

m

m 10.000
RAZEM 10.000

296
d.2.

3

KNNR 5
1203-10
analogia

Podłączenie pzewodÓw kabelkowych o przekroju żyłv do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce
KrotnoŚĆ = 2
10

szt.żył

szt.żvł 10.000
RAZEM 10.000
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz. Razem
297
d.2.

e

KNNR 5
1203-11
analogia

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju Źyły do '16 mm2 pod zaciski
lub bolce

2

szt.żył

Ś^ rvł 2 000
RAZEM 2.000

2-4 Trasv kablowe
298
d.2.

4

KNNR 5
1207-O1

Wykucie bruzd dla pzewodów Mynkowych w cegle

250

m

m 250 000
RAZEM 250-000

299
d.2.

4

KNNR 5
1209-1201

Pzebijanie otworÓw Śr. 25 mm o dlugości do 40 cm w Ścianach lub stropach z
betonu

20

otw.

otw. 20.000
RAZEM 20.000

2.5
300
d.2.

5

KNNR 5
0205-01

Pzewody kabelkowe o łącznym pzekroju Żył do 7 .5 mm2 ukladane p.l' W go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe _ pzewody YDY 3x2'5

250

m

m 250.000
RAZEM 250.000

301
d.2.

5

KNNR 5
0205-01

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7.5 mm2 układane p.t. W go-
towych bruzdach w podłoŹu innym niz betonowe - pzewody YDY 4x1 '5

60

m

m 60.000
RAZEM 60.000

302
d.2.

5

KNNR 5
0205-01

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Żyl do7.5 mm2 ukladane
towych bruzdach w podłoŻu innym niŹ betonowe - pzewody YDY 3x

100

p.t. w go-
'I,5

m

m 100.000
RAZEM 100.000

303
d.2.

5

KNNR 5
0204-0'l

Pzewody vĘnkowe o łącznym pzekroju Żył do 7 .5 mm2 układane W tynku na
podłożu betonowym - LgY 1x4

40

m

m 40 000
RAZEM 40-000

2.6 osprzęt elektro instaIacvi nv
304
d.2.

6

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa B.1

5

kpl.

kol. 5.000
RAZEM 5.000

305
d.2.

6

KNNR 5
0502-02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa AWS

,|

kpl.

kol. 1.000
RAZEM 1.000

306
d.2.

6

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

46

szt.

sŹ. 46.000
RAZEM 46.000

307
d.2.

6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

70

szt.

sŻt 70,000
RAZEM 70.000

308
d.2.

6

KNNR 5
0307-o2

Łączniki instalacyjne

9

szt.

sŻ. 9.000
RAZEM 9.000

309
d.2.

6

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne natynkowe

5

Ezt,

szt. 5,000
RAZEM 5.000

3't 0
d.2.

6

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne - przycisk monostabilny / dzwonkowy

5

szt.

szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis iwvliczenia i.m. Poszcz. Razem
311
d.2.

b

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe pzykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodÓwdo 2.5
mm2 - gniazda pojedyńcze hermetyczne
10

szt.

Ś7l 10 000
RAZEM 'to-000

3
d

12
,2,
6

KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne Wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykrę_
cane o obciążalności do 16 A i pzekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda
podwójne
40

szt.

szt. 40.000
RAZEM 40.000

2.7

pierwszy)
KrotnoŚć = 2

2.000

313
d.2.

7

KNNR 5
I 303-03

RAZEM 2.000
314
d.2.

7

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwÓd 1-fazory (pomiar
pierwszy)
Krotność = 2

pomrar

DOmtar 9.000
R.AZEM 9.000

315
d.2.

7

KNNR 5
1301-01

sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia -
RCD
KrotnoŚć = 2
5

pomiar

oomtar 5.000
RAZEM 5.000

316
d.2.

7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiaĄ

4

sŻ.

szt. 4.000
RAZEM 4.000

317
d.2.

I

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania

20

prÓb.

orób. 20.000
RAZEM 20.00

2.8 Prace wvkończeniowe
318
d.2.

I

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm

300

m

m 300.000

2.9
RAZEM

319
d.2.

I

KNNR 5
0603-0'l

PŻewody uziemiające iwyrÓwnawcze W kanałach lub tunelach luzem (bednar-
ka o pzekro'ju do 'l20 mm2) _ płaskownik FeZn 30x4

10

m

m 't0.000

RAZEM 't0.000
320
d.2.

I

KNNR 5
0612-05

Złącza krryŻowe - połączenie prętpręt

2

sa.

aŹ. 2.000
RAZEM 2.001

321
d.2.

I

KNNR 5
0408-02

Dodatkowe Wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa_ szyna
uziemiająca

'l

szt.

sŹ 1 000
RAZEM 1.000

322
d.2.

I

KNNR 5
0202-03

Pzewody izolowane iednoŻyłowe o pzekroju do 25 mm2 _ przewÓd LgYżo
1x16

20

m

m 20 0()0

RAZEM 20.000
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Załącznik 2b
Koszto

Biuro proiektowania kosztorysowania i nadzoru w budownictwie Paweł Puk
oś. K. Wlelkiegol6a/6; 56 - 200 Góra; tel 504 o85732

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasylikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

4531 1 000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
31 524120-2 ośWietlenie sufi towe
45410000-4 Tynkowanie
4U4210O-B Robotymalarskie

NAZWA lNWEsTYcJl : Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej' informatycznej i ppoŻ. Waz z no-
wym pŻyłączem prądu _ branża budowlana

ADRES lNWEsTYcJl : ul' Armii Polskiej 15A; 56 _ 200 GÓra
lNWEsToR : ZespÓł SzkÓl im. Gen. sylwestra Kaliskiego w GÓze
ADRES lNWEsToRA : ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 GÓra

sPoRZĄDzlŁ KALKULACJE : Paweł Puk (ogÓlnobudowlana )
DATA oPRAcoWANlA : kwiecień 2022

NARZUTY
lKpl % R+S

% R+S+Kp(R+S)
% I(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WartoŚĆ kosaorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
ogółem wańośĆ kosztorysowa robÓt

Słownie:

zł
zł
zł



TABELA ELEMENTÓW scALoNYcH

Lp. Naanva Robocizna Matefiały sprzęt Kp z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Rozbiórki i zamulÓwania
1.1 Budvnek A
1.2 Budvnek C

2 Robotv wvkończeniowe
2.1 BUDYNEK "A'

2-,1-,1 PARTER
2.1.2 IPIETRO
2-1-3 il pIETRO
2.1.4 KLATKI SCHODOWE

2.2 BUDYNEK "C'
2.2.1 PlWNICA
2.2-2 PARTER
2.2.3 IPTETRO
2.2-4 KLATKASCHODOWA

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

słownie:

2
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn. Wańość
1 Rozbiórki i zamurowania

1.1 Budvnek A
1

d.1.
1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powierzchni do
2 m2 - demontaż istniejących drzwi wraz z oscieznicami

szt. 3.000

2
d.t.

1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2 - demontaż okna w ściance działowej

7n2 3.1 39

'Ą

d.1.
1

KNR 4-01 0427-
05
analooia

Rozebranie ścianki drewnianej rP 18.745

Ą
d.1.

1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie Ścianki z cegieł o gruboŚci 'l12 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

1n2 8.965

5
d.1.

1

KNR 4-01 0329-
02

Wykucie otworÓw w Ścianach z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla ohłorów drzwiowvch i okiennvch

7rp 't.845

6
d.'1.

1

KNR 4-04 1101-
02 110{-Os

Transpoń gruzu z terenu rozbiÓrki przy ręcznym załado_
waniu i wyładowaniu samochodem skzyniowym na od-
leołoŚć 'l5 km -wraz z opłata za utvlizacie

1113 3.547

7
d.'t.

1

KNR4-O{ 0304-
02

Uzupelnienie Ścian lub zamurowanie otworÓw W Ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komÓrkoweqo

m3 0.787

8
d.1.

,|

KNR 4-0{ 071't-
08

Uzupełnienie tynkÓW zwyklych wewnętrznych kat. lll z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i slupach
prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych sia_
lek nM wiórowo-cementowvch kJÓ 2 m2 w 1 mieisctl)

7n2 6.490

I
d.1.

1

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaŻ drzwi
oŚcieŹnicą i kompletem

wewnętrznych 80x200cm wraz z
klamek izamkÓw

szt 1.000

Razem dział: Budvnek A
1.2 Budvnek C
10

d.1 .

2

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru oŚcieżnic drewnianych o powierzchni do
2 m2 - demontaż istniejących dranvivlrazz oscieznicami

szt. 1.000

11

d.1.
2

KNR 4-01 0304-
02

Uzupełnienie Ścian lub zamurowanie otvvorÓw W Ścaa-
nach na zaprawe cementowo-wapiennej bloczkami z be-
lonu komórkoweoo

m3 0.394

12
d.1.

2

KNR 4-0't 071't-
08

Uzupehienie tynkÓW zwykłych wewnętrznych kat. lll z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych sia_
tek ÓM Wiórowo_cemenlowvch (do 2 m2w'l mieiscu)

71p 3.280

Razem dział: Budvnek c
Razem dział: Rozbiórki i zamurowania

2 Robotv wvkończeniowe
2_1 BUDYNEK "A''

2.1
1

PARTER

't3

d.2.
1.1

analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie (Wyniesienie ławek, krzeseł, mebli' itp.)
Wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 15.000

14
d.2.
1.',|

KNR AT-26
0103-02
analooia

Zabezpieczenie okien idrzwi folią 62 240.420

15
d.2.
I -'l

KNR4.Ol 1204-
08
analooia

Przygotowanie powierzchni sufitÓw pod gladzie gipsowe. m2 634.680

16
d.2.
1.1

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powierzchni Ścian pod gladzie gipsowe 1n2 1222.030

'17

t1.2.
'1.1

NNRNKB 202
I 1 34.01

Gruntowanie podłoł preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- sulity

mz 634.680

18
d.2.
11

NNRNKB 202
't134-02

Grulllowanle podłoży prepatatem "ATLAS UNl GRuNT"
- Ściany

m2 1222.030

19
d.2.
1.1

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr' 3 mm jednowarstwowe na strG
pach na podlożu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2 634.680

20
d.2.
1.1

NNRNKB 202
201 3-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
Ścianach na podłoŻu z tynku W pomieszczeniach o pow.
Dodłooi oonad 5 m2

112 1222.O30

21
d.2.
't1

KNR-W 2.02
1 51 0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
Wewr]ętrznych _ podłoży gipsowych z gruntowaniem - su-
fitu

62 634.680

3
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. l!ość Cena iedn. Wańość
22
.2.d

1.1

KNR.W 2.02
I 51 0.03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
ścianv

7n2 1222.030

23
.2.d

KNR4.01 1208-
01
analo(ria

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnośĆ = 2

mz 643.040

Razem dział: PARTER
2-l

2
l PlĘTRo

24
d.2.
1.2

analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie (Wyniesienie ławek, krzeseł, mebli' itp.)
Wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 12.000

25
d.2.
1.2

KNR 4T.26
0103-02
analooia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią v112 260.093

26
d.2.
1.2

KNR 4-01 't204-
08
analooia

Przygotowanie powieŻchni sufitÓW pod gladzie gipsowe. m2 639.350

27
d.2.
't.2

KNR4-Ol 1204.
08
analooia

Przygotowanie powierzchni Ścian pod g|adzie gipsowe. vn2 1152.016

28
d.2.
1.2

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podloży preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- sufity

mz 639.350

29
d.2.
1-2

NNRNKB 202
113+02

Gruntowanie podłoł preparatem "ATLAS UNl GRUNT'
- Ściany

112 1152-016

30
d.2.
't.2

NNRNKB 202
201S01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-
pach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

vn2 639.350

31
d.2.
12

NNRNKB 202
20'r 3-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podlożu z tynku w pomieszczeniach o pow.
nodłooi nonad 5 m2

m2 1 1 52.016

32
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowani6 farbami emulsyjnymi powieŻchni
wewnętznych - podłoŹy gipsowych z gruntowaniem - su-
fitv

mz 639.350

33
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
15't0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
ścianv

.r12 1',t52.016

u
d.2.
1.2

KNR 4-01 1208-
01
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnoŚć = 2

1'Q s96.956

2.1
3

ll PlĘTRo

35
d.2.
1.3

anallza lndywi-
dualna

zabezpieczenie (Wyniesienie ławek, kzeseł, mebli' itp.)
wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 12.000

36
d.2.
1.3

KNR AT-26
0{03-02
analoqia

Zabezpieczenie okien idrzwi folią m2 266.093

37
d.2.
1.3

KNR4-Ol 1204.
08
analooia

Przygotowanie powierzchni sufitÓw pod gładzie gipsowe. 112 639.720

38
d.2.
1.3

KNR 4-0't 1204.
08
analooia

Przygotowanie powerzchni Ścian pod gladzie gipsowe. m2 1671.902

39
d.2.
1.3

NNRNKB 202
113+01

Gruntowanie podłoży preparatem 'ATLAS UNl GRUNT"
- sufity

62 639.720

40
d.2.
1.3

NNRNKB 202
,t134-02

Gnlntowanie podłoży preparalem "ATLAS UNl GRUNT"
- Ściany

m2 1 151.038

41
d.2.
1.3

NNRNKB 202
201s-o,l

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-
pach na podłoŻu z tynku o pow. ponad 5 m2

vn2 639.720

42
d.2.
13

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gladzie gapsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z tynku W pomieszczeniach o pow.
nodłooi nonart 5 m2

m2 1 151.038

43
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni
wewnętrznych - podłoŻy gipsowych z gruntowaniem - su-
fitv

m2 1152.016

44
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętznych _ podłoży gipsowych z gruntowaniem -
Ścianv

1n2 1 151 .038

4
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm, Ilość Cena iedn. Wańość
45

d.2.
't.3

KNR4-01 1208-
01
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
Krolność = 2

mz 590.352

Razem dział: ll PlETRo
2.1.

4
KLATKI SCHODOWE

46
d.2.
't.4

KNR AT-26
0103-02
analooia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią mz 1-920

47
d.2.
1.4

KNR4-01 1204-
08
analodia

Przygotowanie powiezchni sufitów pod gładzie gipsowe 7n2 66.340

48
d.2.
1.4

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powerzchni ścian pod gładzie gipsowe m2 't 61.836

49
d.2.
14

NNRNKB 202
113+01

Gruntowanie podłoŻy preparatem'ATLAS UNl GRUNT"
- sufity

112 66.340

50
d.2.
1.4

NNRNKB 202
113+02

Gruntowanie podłoŻY preparatem'ATLAS U N l GRU NT"
- ściany

m2 161.836

51
d.2.
't.4

NNRNKB 202
201$O1

(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstlvowe na stro
pach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

Jv12 66.340

52
d.2.
14

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwovve na
Ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow.
bÓdłodi nÓnad 5 m2

p2 161.836

53
d.2.
1.4

KNR.W 2{)2
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - su-
fitv

m2 66.340

54
d.2.
1.4

KNR.W 2.02
't5{0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiezchni
wewnętznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
Ścianv

m2 161.836

55
d.2.
1.4

KNR 4.01 1208.
0,l
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. '1,60 m
Krotność = 2

vn2 74.112

Razem dział: KLATKI scHoDoWE
Razem dział: BUDYNEK "A"

2.2 BUDYNEK ''C"
2.2.

1

PIWNICA

56
d.2.
2.1

analiza indywi-
dualna

Zabezpieczenie (Wyniesienie ławek, kŻeseł, mebli' itp.)
Wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 't5.000

57
d.2.
2.1

KNR 4T.26
0t03-02
analooia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2 55-',t22

58
d.2.
2.1

KNR 4-01 12(M-
08
analooia

Przygotowanie powiezchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkÓw z poszpachlowaniem nie-
rÓwnoŚci-sufitv

612 267.890

59
d.2.
2.1

KNR4-01 120ł
08
analooia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emu|syjnymi starych tynkÓw z poszpachlowaniem nie-
rÓWności-ściany

m2 871.1 83

60
d.2.
2,1

KNR-W 2-02
't 510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powieŻchni
Wewlętrznych - podłoŻy gipsowych z gruntowaniem - su-
fitv

7n2 267.890

6l
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
1 5{ 0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewlętznych - podłoży gipŚowych z gruntowaniem -
ścianv

m2 871.183

Razem dzial: PIWNICA
2,2,

2
PARTER

62
d.2.
2.2

analiza indywi-
dualna

Zabezpieozonie (wynieoienie lawel(, l(rzoocl, mobli, itp.)
wyposażenia pomieszczenia.

kpl. 16.000

63
,2,d

2.2

KNR AT.26
0103-02
analooia

zabezpieczenie okien i drzwi folią mz 164.244

64
.2.d

2.2

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powiezchni sufitÓw pod gładzie gipsowe. 62 478.450

65
d.2.
2.2

Przygotowanie powieęchni Ścian pod gładzie gipsowe. m2 957.346

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn. Wańość
66

d.2.
22

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie po(lłoży preparatem "ATLAS UNl GRUNT"
- sufity

m2 478.450

b/
d.2.
2.2

NNRNKB 202
113+02

Gruntowanie podłoży preparatem'ATLAS UNl GRUNT"
- Ściany

m2 957.346

6B
d.2.
2.2

NNRNKB 202
201 5-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr' 3 mm jednowarstwowe na stro-
pach na podlożu z tynku o pow. ponad 5 m2

112 478-450

69
d.2.
22

NNRNKB 202
20'r 3-01

(z.X) Gładzie gipsowe
ścianach na podlożu z
nodlooi nonad 5 m2

gr. 3 mm jednowarstwowe na
tynku w pomieszczeniach o pow.

7n2 957.346

70
d.2.
2.2

KNR-W 2.02
1 51 0-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnęłznych - podłoŻy gipsowych z gruntowaniem - su-
fitu

m2 478.450

71
d.2.
2,2

KNR-W 2-02
't 510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
ścianV

vn2 957.346

72
d.2.
2.2

KNR 4-0{ ,t208-

0'l
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 'l,60 m
Krotność = 2

m2 471.657

Razem dział: PARTER
2.2.

3
l PlĘTRo

73
d.2.
2-3

analiza indywi-
dualna

zabezpieczenie (Wyniesienie ławek, krzeseł, mebli' itp.)
wyposażenia pomieszczenia.

kpl 1s.000

74
d.2.
2.3

KNR AT-26
0103-02
analooia

zabezpieczenie okien idrzwi folią 7n2 1 10.755

75
d.2.
2.3

KNR4-01 1204-
08
analoqia

Przygotowanie powieŻchni sufitÓW pod gładzie gipsowe. m2 300.970

76
d.2.
2.3

KNR4-01 {204-
08
analooia

Przygotowanie powiezchni ścian pod gładzie gipsowe rr12 684.266

77
d.2.
2.3

NNRNKB 202
201 5-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro_
pach na podłożu z Ęnku o pow. ponad 5 m2

7n2 300.970

78
d.2.
2,3

NNRNKB 202
201 3-01

(z.X) Gładzie gipsowe
ścianach na podłoŻu z
nodłooi Donad 5 m2

gr. 3 mm jednowarstwowe na
tynku w pomieszczeniach o pow.

112 684.266

79
d.2.
23

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętznych - podłoŻy gipsowych z gruntowaniem - su-
fitu

m2 300.970

80
d.2.
2.3

KNR-W 2-02
'ts10-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
Ścianv

m2 684.266

81
d.2.
2.3

KNR4-0{ {208-
01
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m
KrotnoŚć = 2

7n2 284.880

Razem dział: l PlETRo
2.2.

4
KLATKASCHODOWA

82
d.2.
2.4

KNR AT-26
0103-02
analoqia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2 3.120

83
d.2.
2.4

KNR4-0{ 1204.
08
analooia

Przygotowanie powierzchni sufitÓW pod gładzie gipsowe 62 8.735

84
d.2.
2.4

KNR4-01 1204-
08
analooia

Przygotowanie powierzchni Ścian pod gładzie gipsowe m2 58.55't

85
d.2.
2.4

NNRNKB 202
201s-0'l

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro_
pach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

vn2 8.735

86
d.2.
2.4

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
Ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow.
oodłooi oonad 5 m2

m2 58.551

87
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych _ podłoży gipsowych z gruntowaniem - su-
fitv

p2 8.735

88
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
'1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi poWerz chni
wewnętznych - podloŻy gipsowych z gruntowaniem _

ścianv

1n2 58.551
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Gena iedn. Wańość
89

d.2.
2.4

KNR4-01 1208.
0'l
analooia

Malowanie lamperii lakierem na wys. '1,60 m
KrotnoŚć = 2

1n2 27.26Ą

Razem dzial: KLATKA SCHODOWA
Razem dział: BUDYNEK "c"
Razem dzial: Robotv wvkończeniowe
Wańość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
ooolem wańość kosztorvsowa robót

Słownie:

7
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Biuro projektowania kosztorysowania i nadzoru w budownictwie Paweł Puk
oś. K. Wielkiegol6a/6; 56 _ 200 Góra; tel 504 085 732

4531 1000-0
31524120-2
454't0000-4
454r'.2100-8

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacia robót wg Wspólnego

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
oświetlenie sufitowe
Tynkowanie
Roboty malarskie

slownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

SPoRZĄDZlŁ KALKULAoJE
DATA OPMCOWANIA

Wymiana oświetlenia wraz z Wykonaniem novvej instalacji elektrycznej' informatycznej i ppoŻ. vlraz z no-
Wym przyłączem prądu - branża elektryczna
ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 GÓra
zespÓł szkół im' Gen' sylwestra Kaliskiego w GÓze
ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 GÓra

Paweł Puk (Elektryczna)
28.03.2022

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
KoszĘ poŚrednie [Kp]
zysklzl
VATM

WartośÓ kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
ogÓłem wartośÓ kosztorysowa robót

Słownie:

% R+S
% R+S+Kp(R+S)
% t(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
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TABELA ELEMENTÓW ScALoNYcH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprzęt Kp z RAZEM j.el. lj.el wań j.
el

I Budvnek szkołv
1.1 Prace demontażowe
1.2 Zasilanie i instalacje w te-

rente
1.3 Tablice rozdzielcze
'l-Ą Budvnek A

1.4.
1

Trasy kablowe budynek A
oańer

1.4.
2

Trasy kablowe budynek A
- oietro nr 1

1-4.
3

Trasy kablowe budynek A
- oietro nr 2

1.4.
4

lnstalacja elektryczna bu-
dvnek A - oańer

1.4.
5

lnstalacia elektryczna bu-
dvnek A - Dietro nr {

1.4.
6

lnstalacja elektryczna bu-
dvnek A - Dietro nr 2

1.4.
7

oprawy oświetteniowe
budvnek A - Dańer

1-4.
I

oprawy oświetleniowe
budvnek A - oietro nr 1

1.4.
o

oprawy oświetlenaowe
budvnek A - oietro nr 2

1.4.
{0

osprzęt elektroi nsta!acyj-
nvbudvnekA-Pańer

1.4.
11

osprzęt elektroi nstalacyj-
nv budvnek A - oietro nr I

1.4.
12

osplzęt e!ektroinsta!acyj-
nv budvnek A - Dietro nl 2

{.6 Budynok B
1.5.

1

Trasy kablowe budynek B
_ oeńer

1.5.
2

Trasy kablowe budynek B
- oietro nr {

1.5.
3

lnstalacja elektryczna bu-
dvnek B - Dańel

1.5.
4

lnstalacja elektryczna bu-
dvnek B - Dietro nr 1

1.5.
5

oprawy oświetleniowe
budvnek B - oańer

1.5.
6

oprawy oświetleniowe
budvnekB-oietronr'l

1.5.
7

osprzęt elektroinstalacyj-
nvbudvnekB-Pańer

1.5.
I

osprzęt elektroinstalacyi_
nv budvnek B . oietro nr I

1.6 Budvnek C
1.6.

,|
Trasy kablowe budynek G

Dtwntca
1.6.

2
Trasy kablowe budynek C
Dańer

1.6.
3

Trasy kablowe budynek C
- oietro nr 1

1.6.
4

lnstalacja elektryczna bu-
dvnek C - biwnica

1.6.
5

lnstalacja elektryczna bu-
dvnek c - Dańer

1.6.
6

lnstalacja elektryczna bu-
dvnek C - oietro nr {

1.6.
7

oprawy oświetleniowe
budvnok C - oiwnica

1 6.
8

oprawy oświetIeniowe
budvnek c _ oańer

1 6.
9

oprawy oświetleniowe
budvnek C - Dietro nr I

1.6.
{0

osprzęt elektroinstalacyj_
nvbudvnekC-niwnica

1.6.
11

osprzęt elektroinstalacyj-
nvbudvnekc-Pańer

1.6.
12

osprzęt elektroinstalacyi-
nv budvnek G - oietro nr 1

,t-7 Pomiarv odbiorcze

-2-
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Słownie:

TABELA ELEMENTÓW scALoNYcH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały sprzęt Kp z RAZEM i.el. lj.el wań j.
el

2 m
2.1 Prace demontaźowe
2.2 Tablica licznikowa - pra-

ce dodatkowe
2.3 Tablica mieszkaniowa
2.4 Trasv kablowe
2.5 lnstalacia elektrvczna
2.6 ospzęt elektroi nstalacyj-

nv
2.7 Pomiarv oloktwczno
2.8 P]ace wvkończeniowe
2.5 lnstalacja uziemiająca,

odgromowa ipołączeń
wvrównawczvch
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Nom PRO Wersja 4.75 Nr seryiny: 28914
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa opis Jedn.obm. llośó Cena iedn. Wańość
1 Budvnek szkołv

,t,,1 Prace demontażowe
1

d.1.
I

KNR 4-03 1134-
02
analoqia

Demontaż opraw oŚwietleniowych szt. 756.000

2
d.1.

1

KNR 4-03 1124.
03
analooia

Demontaż łącznikÓW instalacyjnych natynkowych o natę-
żeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wylącznik lub pzełącznik
1 bieounowv)

szt. 300.000

3
d.1.

1

KNR 4-03 1122-
02
analoqia

Demontaż gniazd vwczkowych podtynkowych o natęże-
niu prądu do 63 A

szt. 600.000

4
d.1.

1

KNR 4-03 1116-
04
analooia

Demontaż przewodÓW kabelkowych z podłoŻa ceglane_
go lub betonowego

m 300.000

5
d.1.

1

KNR-W 4-03
1148-02
analooia

Demontaż puszek Wtynkowych/natynkowych trÓjniko-
Wych lub krzyŻowych

szt. 500.000

6
d.1.

1

KNR 4-03 1129.
03
kalk. własna

Demontaż tablic elektrycznych kpl. 15.000

Razem dzial: Prace demontażowe
1.2 Zasilanie i instalacie w terenie

7
d.1.

2

KNNR 5 O7O1-
05

Kopanie rowÓw dla kabli w sposÓb mechaniczny w grun-
cie kat. lll-lV

63 5.000

I
d.1.

2

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokoŚci do 0'4m
Krofność = 2

m 2.000

I
d.1.

2

KNNR 5 O7O7-
04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo-
Wych ręcznie - YAfiS 'tx120
Krolność = 4

m 5.000

10
d.1.

2

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pogrążanie uziomÓW pionowych prętowych
w gruncie kat.lll

m 15.000

't'l
d.1.

2

KNNR 5 0603.
01

Pzewody uziemiające iwyrÓwnawcze w kanałach lub
tunelach luzem (bednarka o pzekroju do 120 mm2) -
olaskownik FeZn 30x4

m 5.000

12
d.1.

2

KNNR 5 O7O2-
05

Zasypywanie rowÓw dla kabli wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. lll-lv

63 5.000

w
1.3 Tablice rozdzielcze
13

d.1.
3

KNNR 5 O4O5-
09

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podloża wzez plzykrę-
cenie - rozdzielnica RG

sŹ. 1.000

't4
d.'1.

3

KNNR 5 0405.
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża pzez przykrę-
cenie - rozdzielnica R1.'1

szt. 1.000

15
d.1.

3

KNNR 5 0405.
08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża pzez przykrę-
cenie - rozdzielnica R1 2

sa. 1.000

16
d.'t.

3

KNNR 5 O4O5-
08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykrę-
cenie - rozdzielnica R2.1

sŹ. 1.000

17
d.1.

3

KNNR 5 O4O5-
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynko\ /e o masie do 50 kg
Wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża plzez przykrę-
cenie - rozdzielniae R2 2

sz1. 1.000

18
d.1.

2

KNNR 5 O4O5-
08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
Wfaz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez pf4krę-
cenie - rozdzielnica R3.1

szt. 1.000

19
d.1.

3

KNNR 5 O4O5-
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przaz przykrą-
cenie - rozdzielnica R3.2

szt. 1.000

?0
d.'1.

ż

KNNR 5 0406.
08

SkŻynki i rozdziolnico okrzynkowo o mooio do 60 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez prrykrę-
cenie - rozdzielnica R4.l

szt, '1.000

21
d.1.

3

KNNR 5 O4O5-
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża Wzezpfzykfę-
cenie - rozdzielnica R42

szt. 1.000

22
d.1.

3

KNNR 5 0405.
08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
Wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża pzez przykrę-
cenie - rozdzielnica R4 3

szt. 1.000

23
d.1.

3

KNNR 5 O4O5-
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża pzez przykrę-
cenie - rozdzielnica R5.1

szt. 1.000

4
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24
.'l .

3
d

KNNR 5 0405.
08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez prrykrę-
cenie - rozdzielnica R5.2

szt. 1.000

25
.1.
3

d
KNNR 5 0405.
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża pzez prrykrę-
cenie - rozdzielnica R6.1

sź. 1.000

26
d.1

3

KNNR 5 O4O5-
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoŻa przez pr4krę-
cenie - rozdzielnica R7.1

szt. 1.000

27
.1.
3

d
KNNR 5 0405.
08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
Wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża pzez pr4krę-
cenie - rozdzielnica R7.2

szt. 1.000

28
d.1

KNNR 5 O4O5-
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przezpŻykrę-
cenie - Rozdzielnica RIT w Dom. nr 8 bud. A

szt. 1.000

29
.1.
3

d
KNNR 5 O4O5-
08

skŻynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoŻa przezpfzykrę-
cenie - RÓzdzielnica RlT W nom nr1o4 btld A

szt. 1.000

30
.1.
3

d
KNNR 5 O4O5-
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoza Wzez prrykrę-
cenie - Rozdzielnica RIT w Dom. nr 202 bud. A

szt. 1.000

31
d.1.

3

KNNR 5 O4O5-
08

Skzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
Maz z konstrukcją mocowaną do podłoŹa pzezpr4krę-
cenie - Rozdzielnica RIT w Dom. nr 19 bud- B

szt. 1.000

32
d.1.

3

KNNR 5 O4O5-
08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykfę-
cenie - Rozdzielnica RIT w nom nr 1 11 hrrrl B

szt. 1.000

33
d.1.

3

KNNR 5 O4O5-
08

skŻynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg
wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża Wzez pr4krę-
cenie - szafa dvstrvbucvina SD

sŹ. 5.000

Razem dział: Tablice rozdzielcze
1.4 Budvnek A

1.4.
,|

Trasy kablowe budynek A - parter

34
d.1.
4.1

KNNR 5 011O-
05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naŚcienne' przypodło_
gowe i Ścienne) przykręcane do betonu - koryto PCV
55x210

m 1 10.000

35
d.'1.
4.1

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe układane n.l' na podłożu innym niż be-
ton

m 50.000

Razem dział: Trasv kablowe budvnek A - oańer
1.4.

2
Trasy kablowe budynek A - piętro nr 1

36
d.1.
4,2

KNNR 5 O,I1O.
05

Listwy elektroinstalacyjne z PcW (naścienne, przypodło-
gowe i Ścienne) przykręcane do betonu - koryto PCV
65x2 10

m 140.000

37
.1.d

4.2

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe układane n.t. na podloŹu innym niż be-
ton

m 50.000

Razem dział: Trasv kablowe budvnek A. Daetro nr 1

1.4.
3

Trasy kablowe budynek A - piętro nr 2

38
.1-d

KNNR 5 0110.
05

Listwy eleklroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodło-
gowe i Ścienne) pzykręcane do betonu - koryto PCV
65x2 10

m 180.000

d
43

KNNR 5 0103.
05

Rury winidurowe układane n.t. na podłożu innym niż be-
ton

m 50.000

Razem dzial: Trasy kablowe budvnek A - pietro nr 2
1-4-

4
lnstalacja elektryczna budynek A - pańer

40
d.1
4.4

KNNR 5 O2O5-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do'l2.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podloŹu in_
nvm niŹ beionowe - YDY 5x10

m 140.000

41
d.1.
44

KNNR 5 0205.
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane p.t. W gotowych bruzdach w podłożu in-
nvm niż betonowe - YDY 3x2.5

m 430.000

42
d.1.
4.4

KNNR 5 O2O5-
0't

Pzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7'5
mm2 układane p.t. W gotowych bruzdach w podłożu in-
nvm niż betonowe - YDY 3x1.5

m 370.000

d
43
.1.

4.4

KNNR 5 0209.
04

Pzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mmz układane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwvtach bezśrtlbowvch - YDY 3x2.5

m 340.000

Nom PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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44
.1.d

KNNR 5 0209.
04

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju tył do 7.5
mm2 układane w gotowych koMkach i na drabinkach na
uchwvtach bezśrtlbowvch - YDY 2x1 5

m 140.000

45
.1.d
44

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odci-
nek poziomy, kabel miedziany - KABEL SIECIOWY
UTP KAT 5.E 4x2x0,5

m 't 10.000

46
d. l.
4.4

KNNR 5 ,I207-

01
Wykucie bruzd dla pzewodÓwwtynkowych w cegle m 300.000

47
d.1.
4.4

KNNR 5 ,I208.

02
Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm m 300.000

48
.1.d

KNNR 5 1209-
1t 0t

Przebuanie otworÓw Śr' 25 mm o dlugoŚci do 30 cm w
Ścianach lub stropach z betonu

otw. 50.000

Razem dział: lnstalacia elektrvczna budvnek A - oańer
't.4.

5
lnstalacja elektryczna budynek A - piętro nr 1

49
d.1
4.5

KNNR 5 0205.
02

Pzewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do'l2.5
mmz ukladane p.t. W gotowych bruzdach w podłożu in-
nvm niż betonowe - YDY 5x10

m 160.000

50
.1.d

KNNR 5 0205.
0,1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach W podłożu in-
nvm niż betonovlre - YDY 3y2 5

m 430.000

51
d.1.
45

KNNR 5 0205.
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 4ł do 7 .5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podloŻu in-
nvm niż betonowe _ YDY 3x1.5

m 370.000

52
d.1.
4.5

KNNR 5 0209.
04

PŻewody kabelkowe o łącznym przekro.iu l{ł do 7.5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwvtach bezśrubowvch - YDY 3x2.5

m 310,000

53
.1.d

4.5

KNNR 5 O2O9-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żyl do 7.5
mm2 ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uclrwvlaclr bezśrubowvclr - YDY 2x'l.5

m 180.000

54
.1.d

KNR AT-14
0't02-0{

Układanie poziomego okablowanaa strukturalnego - odci_
nek poziomy, kabel miedziany - KABEL SIECIOWY
UTP KAT 5 F 4x2x0 5

m 120.000

d
45

KNNR 5 1207-
0't

Wykucie bruzd dla pzewodÓw vĘnkowych w cegle m 300.000

56
.1.d

4.5

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm m 300.000

57
d.1.
4.5

KNNR 5 1209-
1101

PŻebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w
Ścianach lub stropach z betonu

otw. 50.000

Razem dzlał: nr
1.4.

6
lnstalacja elektryczna budynek A - piętro nr 2

58
d.1.
4.6

KNNR 5 O2O5-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 12.5
mmz ukladane p't. w gotowych bruzdach W podłożu in_
nvm niż betonowe - YDY 5x10

m 180.000

59
d.1.
4.6

KNNR 5 0716.
02
analoqia

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m
łach elekhoinstalacyjnych - YKY 5x1

w koMach i kana-
0

m 80.000

60
d.1.
4-6

KNNR 5 0205.
01

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7.5
mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach W podłożu in_
nvm niż betonowe - YDY 3x2.5

m 430.000

61
d.1.
46

KNNR 5 0205.
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Źył do 7'5
mm2 układane p.t. W gotowych bruzdach w podlożu in-
nvm niż betonowe - YDY 3x1.5

m 370.000

62
d.1.
4-6

KNNR 5 0209.
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żyl do 7 .5
mm2 układane w gotowych koMkach i na drabinkach na
uchvwlach bezŚrubowvch - YDY 3x2.5

m 750.000

63
d.1.
4.6
64

d.1.
4.6

KNNR 5 0209.
04

KNR AT-14
0102-01

PzewodY kabelkowe o łącznYm przekroiu żYł do 7.5
mm2 układane W gotowych korytkach i na drabinkach na
uchvvytach bezśrubowych - YDY 2x'l '5
Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odci-
nek poziomy, kabel miedziany - KABEL SIECIOWY
UTP KAT 5.E 4x2x0.5

m

m

'180.000

190.000

65
d.1.
4.6

KNNR 5 .t207.

01
Wykucie bruzd dla przewodÓw Wtynkowych w cegle m 300.000

66
d.1.
4.6

KNNR 5 ,I208-

02
Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm m 300.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Lp. Podstawa Opis Jedn,obm. llość Cena iedn. Wańość
67

d.'1.
4.6

KNNR 5 1209.
1',t01

Pzebijanie otworÓW Śr. 25 mm o długoŚci do 30 cm W
Ścianach lub stropach z betonu

otw. 50.000

A- nr2
't.4.

7
oprawy oświetleniowe budynek A - pańer

68
d.1.
4-7

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa A.1 kpl. 29.000

69
d.1.
4.7

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚWietleniowe pzykręcane _ oprawa A.2 kpl 45.000

70
d.1.
4.7

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa A'3 kpl 15.000

71
d.'l.
4.7

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa B.1 kpl 18.000

72
d.1.
47

KNNR 5 0502.
02

oprawy ośWietleniowe pzykręcane - oprawa AW'| kpl 3.000

73
d.1.
4.7

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa AW2 kpl 8.000

74
d.1.
4.7

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚWietleniowe pzykręcane _ oprawa AW3 kpl 2.000

75
d. t.
47

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe pŻykręcane - oprawa EW1 kpl. 2.000

76
d.1.
4.7

KNNR 5 0502.
02

oprawy ośWetleniowe pzykręcane - oprawa EW2 kpl 1.000

A
1.4.

I
oprawy oświetleniowe budynek A - piętro nr 1

77
d.'1.
4A

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe pŻykręcane - oprawa A.1 kpl 31.000

78
d.'1.
4.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa A.2 kpl 54.000

79
d.1.
4.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pŻykręcane - oprawa A.3 kpl 3.000

80
d.1.
48

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa B.'1 kpl 16.000

8'l
d.1.
4.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pŻykręcane _ oprawa D'1 kpl 2.000

82
d.1.
4.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy ośWietleniowo przykręcano _ oprawa AW1 kpl 3.000

83
d.1.
48

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa AW2 kpl 9.000

u
d.1.
4-8

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa EW1 kpl 2.000

85
d.1.
48

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa EW2 kpl 2.000

n|t
1.4. oprawy oświetleniowe budynek A - piętro nr 2

KNNR 5 O5O2- Oprawy - oprawa 29.000
d.1

87
d.1.
4.9

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚWielleniowe pzykręcane _ oprawa A.2 kpl 57.000

88
d.1.
49

KNNR 5 0502.
02

oprawy oświetleniowe pzykręcane - oprawa A.3 kpl 3.000

7
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89

d.1.
4.9

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa B.1 kpl 16.000

90
d.1.
4.9

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa D.1 kpl 3.000

91
d.1.
4.9

KNNR 5 0502.
02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AW1 kpl. 4.000

92
d.1 .

49

KNNR 5 O5O2-
0z

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AW2 kpl. 10.000

93
d.1.
4.9

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa EW1 kpl. 2.000

d
4.9

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane _ oprawa EW2 kpl. 2.000

Razem dział: nr
't.4.
10

ospzęt elektroanstalacyjny budynek A _ Pańer

95
d.1.
410

KNNR 5 0301.
12

Przygotowanie podłoŻa pod ospzęt instalacyjny moco-
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
ślenvch otworów w oodłożtl betonowvm

szt. 8s.000

96
d.1.

4.'.10

KNNR 5 O3O2-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60
mm

szt. 85.000

97
d.1.
4.10

KNNR 5 O3O4-
04

odgalęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach przykręcane

sż. 20.000

9B
d.'1.
4.10

KNNR 5 O3O7-
02

Łączniki instalacyjne hermetyczne szt. 4.000

99
d.1 .

4,10

KNNR 5 O3O7-
02

Łączniki instalacyjne szt. 13.000

100
d.1.

4.',!0

KNNR 5 0308.
05

Gniazda instalacyine lvtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2_biegunowe przykręcane o obciążal_
ności do 16 A i pzekroju pzewodÓw do 2.5 mm2 -

'.rnie"dA noiedvńcze hermelvcŻne

szt. 21.000

101
d.1.

4.'.!0

KNNR 5 0308.
04

Gniazda instalacyjne Vńyczkowe ze stykiem ochronnym
2_biegunowe pzykręcane o obciążalnoŚci do 16 A i

ozekroiu nzewodÓw do 2'5 mmz - oniazda ooiedvńcze

szt. 45.000

102
d.1 .

4-10

KNNR 5 0311.
05

ospzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓw - punkt
PEL 2x gniazdo 230V + 1x HDMI

szt. 4.000

103
d.1 .

4,',lo

KNNR 5 03,I1.
05

ospzęt elektroinstalacyjny do listew i kanalów - punkt
PEL 3x gniazdo 230V + 2x RJ45

sa. 38.000

104
d.1.

4.',10

KNNR 5 O3O4-
04
analoqia

odgałęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
Wylotach przykręcane - czujnik obecnoŚci

szt. 5.000

Razem dział: osDrzet elektroinstalacvinv budvnek A - Pańer
1.4.

11
osprzęt elektroinstalacyjny budynek A - piętro nr 1

105
d.'t.

4.11

KNNR 5 O3O1-
12

Przygotowanie podłoża pod ospzęt instalacyjny moco_
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
śleDvch otworów w oodłożU betonowvm

szt. 50.000

106
d.1.

4.',t1

KNNR 5 0302.
0'l

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm

szt. 50.000

107
d.1.

4.1',!
108
d.1.
411

KNNR 5 0304.
04

KNNR 5 O3O7-
02

odgałęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa saucznego o 4
Wylotach pzykręcane

Łączniki instalacyjne hermeĘczne

szt.

szt.

20.000

4.000

109
d.1.

4.11

KNNR 5 O3O7-
02

Łączniki instalacyjne szt. 8.000

110
d.1.

4.11

KNNR 5 0308.
05

Gniazda instalacyjne vńyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążal-
ności do 16 A i przekroju pzewodów do 2.5 mm2 -
oniazda ooiedvńcze hermełVczne

szt. 't 1.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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11',1

d.1
4.'t1

KNNR 5 O3O8-
04

Gniazda instalacyjne Vńyczkowe ze stykiem ochronnym
2-biegunowe pzykręcane o obciążalnoŚci do 16 A i

nrzekroitl nrzewodów do 2'5 mrn2 - dniazda oÓiedvńĆze

szt. 21.000

112
d.1.
4-11

KNNR 5 031,I-
05

osprzęt
PEL 2x

elektroinstalacyjny do listew i kanałÓW- punkt
gniazdo 230V + 1x HDMI

szt. 4.000

113
d.1.
4-11

KNNR 5 03{1.
05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓW- punkt
PEL 3x gniazdo 230V + 2x RJ45

sŻ. 51.000

114
d.1.

4.11

KNNR 5 0304.
04
analooia

odgałęŹniki bryzgoszczelne ztwolrywa sztucznego o 4
wylotach pzykręcane - czujnik obecnoŚci

szt. 4.000

Razem dział: Osorzet elektroinstalacvinv budvnek A _ oietro nr 1

1.4.
12

ospzęt elektroinstalacyjny budynek A - piętro nr 2

115
d.1.
4.12

KNNR 5 O3O1-
't2

Pzygotowanie podloŻa pod ospzęt instalacyjny moco-
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
Śleovch otworóW W Dodlożu betonowvm

szt. 50.000

't 16
d.1.
4.12

KNNR 5 0302.
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60
mm

sa. 50.000

117
d.1.
4.12

KNNR 5 O3O4-
04

odgałęŹniki bryzgoszczelne ztworzrya sztucznego o 4
wylotach przykręcane

szt. 20.000

118
d.1.
4.12

KNNR 5 0307.
02

Łączniki instalacyjne hermetyczne sŹ. 5.000

1t9
d.1.
4.12

KNNR 5 O3O7-
02

Łączniki instalacyjne sa. 7.000

120
d.1.
4.12

KNNR 5 0308.
05

Gniazda instalacyine wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2_biegunowe przykręcane o obciążal-
noŚci do '16 A i przekroju przewodÓw do 2.5 lnm2 -
oniazda ooiedvńcze hermelvczne

szt. '18.000

121
d.1.
412

KNNR 5 O3O8-
04

Gniazda instalacyjne Vńyczkowe ze stykiem ochronnym
2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i

nrzekroitl nrzewodów do 2 5 rnrn2 - rniezde ÓÓiedvńĆze

szt. 15.000

122
d.1.

4.',12

KNNR 5 031,I.
05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓw - punkt
PEL 2x gniazdo 230V + 1x HDMI

szt. 6.000

123
d.1.

4.12

KNNR 5 0311.
05

ospzęt elektroinstalacyjny do listew i kanalów - punkt
PEL 3x gniazdo 230V + 2x RJ45

szt. 96.000

124
d.1.

4.12

KNNR 5 0304.
04
analooia

odgałęŹniki bryzgoszczelne zN,lorzYwa sztucznego o 4
wylotach pzykręcane - czujnik obecnoŚci

sŹ. 4.000

Razem bu A. nr2
Razem dzial:

,t.5 Budvnek B
1.5.

1

Trasy kablowe budynek B - paŃer

12s
d. t.
5.1

KNNR 5 0110.
05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne' przypodło-
gowe i ścienne) przykręcane do betonu - koryto PCV
65x210

m 60.000

126
d.1.
51

KNNR 5 0103.
05

Rury winidurowe układane n.t. na podłoŻu innym niż be-
ton

m 50.000

Razem dział: Trasv kablowe budvnek B - oańer
1.5.

2
Trasy kablowe budynek B _ piętro nr 1

127
d. l.
5.2

KNNR s .t101-

02
Konstrukcje Wsporcze przykręcane o masie do 1 kg _ 2
mocowanta

szt. 25

't?8
d.1.
5.2

KNNR s 1106-
01
analoqia

Drabinki kablowe _ proste, narożne, przykręcane' reduk-
cyjne o szerokości do 200 mm pzykręcane do gotowych
otworÓW - koryto oświelleniowe LTR

m ?7

129
d.1.
5.2

KNNR 5 1106.
05
analooia

Montaż pionowego podwieszenia linki nośnej m 70

130
d.'t.
5.2

KNNR 5 O{10-
05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naŚcienne, pŻypodło-
gowe i Ścienne) przykręcane do betonu - koMo PcV
65x21 O

m 50.000

131
d.1.
52

KNNR 5 0103.
05

Rury Winidurowe układane n.t' na podłoŻu innym niŻ be-
ton

m 50.000

9
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KOSZTORYS

LD. Podstawa Opis Jedn.obm. llośó Cena iedn. Wartośó
Razem dział: Trasv kablowe budvnek B - Dietro nr 1

't.5.

3
lnstalacja elektryczna budynek B _ pańer

't32
d.1.
5.3

KNNR 5 0716-
03

Układanie kabli o masie do 'l.5 kg/m w korytach i kana-
lach elektroinstalacyjnych - YKY 5x25

m 80.000

133
d.1.
5.3

KNNR 5 0716-
02
analoqia

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kana_
lach elektroinstalacyinych - YDY 5x'10

m 60.000

134
d.1.
5.3

KNNR 5 0209.
03

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju
mm2 ukladane w gotowych korytkach i na
bez mocowania - orze-wodv YDY 5x6

żył do 30
drabinkach

m 20.000

135
d.1.
5.3

KNNR 5 O2O5-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żyl do 7 .5
mm2 układane p.t' W gotowych bruzdach w podloŻu in_
nvm niż betonowe - YDY 3x2.5

m 770.000

't 36
d.'1.
5.3

KNNR 5 0205.
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żyl do 7 .5
mm2 układane p.t' w gotowych bruzdach w podłoŹu in-
nvm niż betonowe - YDY 3x1.5

m 370.000

137
d.1.
5.3

KNNR 5 0209.
04

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7.5
mm2 układane w gotowych koMkach i na drabinkach na
uchwvtach bezŚrubowvch - YDY 3Ź.5

m 90.000

138
d.1.
53

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odci_
nek poziomy, kabel miedziany - KABEL SIECIOWY
UTP KAT 5.E 4x2x0.5

m 85.000

139
d.'1.
5.3

KNNR 5 1207.
01

Wykucie bruzd dla przewodÓW Wtynkowych w cegle m 300.000

140
d.'1.
5.3

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm m 300.000

141
d.1.
5.3

KNNR 5 ,I209-

1101
Przebuanie otworóW Śr. 25 mm o długoŚci do 30 cm w
Ścianach lub stropach z betonu

otw. 30.000

Razem dział: lnstalacia elektryczna budynek B. pańer
1 5.

4
lnstalacja elektryczna budynek B - piętro nr 1

142
d.1.
5.4

KNNR 5 0716.
02
analooia

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kana-
łach elektroinstalacy|nych - YDY 5x10

m 70.000

143
d.1.
54

KNNR 5 O2O5-
01

Pzewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 '5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nvm niż betonowe - YDY 3x2.5

m 150.000

144
d. t.
5.4

KNNR 5 O2O5-
01

Przewody kabelkowe o łącznynl przekroju Żyl do 7 .5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w pod|oŹu in-
nym niż betonowe _ YDY 3x1'5
PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Ął do 7 .5
mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na
Uchwvtach bezśnlbowvch - YDY 3x2 5

r'n

m

300.000

145
d.'t.
5-4

KNNR 5 O2O9-
04

50.000

146
d.1.
54

KNR 4T.14
0{02.01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odci-
nek poziomy, kabel miedziany - KABEL SIECIOWY
UTP KAT 5.E 4x2x0.5

m 60.000

147
d.1.
5.4

KNNR 5 {207.
01

Wykucie bruzd dla pzewodÓw wtynkowych w cegle m 100.000

148
d.1.
5.4

KNNR 5 'l208-
02

zaprawanie bruzd o szerokoŚci do 50 mm m 100.000

149
d.1.
5.4

KNNR 5 1209-
110'|

Przeb|anie otworÓw Śr' 25 mm o dlugoŚci do 30 cm w
Ścianach lub stropach z betonu

otw. 1 0.000

I B- nrl
1.5.

5
oprawy oświetleniowe budynek B - pańer

1s0
d.1.
5.5

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane _ oprawa A' 1 kpl 21.000

15'l
d.1.
55

KNNR 5 0502.
02

oprawy ośWetleniowe pŻykręcane - oprawa A.2 kpl. 25.000

'152
d.1.
5.5

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe pzykręcane - oprawa A.3 kpl. 8.000

153
d.1.
5.5

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa A.4 kpl. 7.000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny;28914
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn, Wańość
154
d.1.
5.5

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy ośWietleniowe pzykręcane - oprawa B.1 kpl 17.000

155
d.1.
5.5

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pŻykręcane - oprawa E.1 kpl 2.000

156
d.1.
55

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚWietleniowe pzykręcane - oprawa AW1 kpl. 1 3.000

't57
d.1.
5.5

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe pzykręcane - oprawa AW3 kpl 2.000

158
d.1.
55

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa EW1 kpl 7.000

159
d.1.
5.5

KNNR 5 0502.
02

oprawy oświetleniowe pzykręcane _ oprawa EW2 kpl. 1.000

dzial:
1.5.

6
oprawy oświetleniowe budynek B - piętro nr 1

160
d.1

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwetleniowe pzykręcane - oprawa A.1 lel. 4.000

161
d.1.
5.6

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚWietleniowe pŻykręcane - oprawa A.3 kpl. 8.000

162
d.1.
56

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pLzykręcane - oprawa B.2 kpl. '11.000

163
d.1.
5.6

KNNR 5 0502.
02

oprawy oświetleniowe pzykręcane - oprawa F.1 kpl. 20.000

164
d.1

KNNR 5 0502.
02

oprawy oświetleniowe pzykręcane - oprawa AW1 kpl. 4.000

d.1
5.6

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pŻykręcane - oprawa AW4 kpl. s.000

166
d.1.
56

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚWietleniowe pzykręcane - oprawa EW'l kpl. 3.000

167
d.1.
56

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe pŻykręcane - oprawa EW2 kpl. 1.000

Razem dzial: oprawv ośwletlenlowe budvnek B - Dletro nr 1

1.5.
7

osprzęt elektroinstalacyiny budynek B - Pańer

168
d.1.
5.7

KNNR 5 0301.
12

Przygotowanie podłoŻa pod ospzęt instalacyjny moco-
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
Śleovch otworóW w oodłożu betonowvm

szt. 102.000

169
d.1.
5.7

KNNR 5 O3O2-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm

sA. '102.000

170
d.1.
57

KNNR 5 0304.
04

odgałęŹniki bryzgoszczelne ztwolzYwa sztucznego o 4
wylotach przykręcane

szt. 40.000

17',!
d.1.
5.7

KNNR 5 0307.
02

Łączniki instalacyjne hermetyczne sa. 8.000

172
d.1.
5.7

KNNR 5 O3O7-
02

Łączniki instalacyjne sń. 17.000

173
d.1.
5.7

KNNR 5 0406-
01
analiza indywi-
dualna

Montaż panelu sterowania oŚwietleniem PS1 szt. 1.000

174
d.1.
5-7

KNNR 5 0406.
01
analiza indywi-
dualna

MontaŻ zestawu gniazdowego wraz z zabezpieczeniami szt. 1.000

175
d.1.
5.7

KNNR 5 0308.
05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-bieguno\i\€ przykręcane o obciążal-
ności do 16 A i przekroju pzewodÓw do 2.5 mm? -
qniazda poiedvńcze hermetvczne

szt. 14.000

-11 -
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KOSZTORYS

Lo. Podstawa Opis Jedn.obm. llośó Cena iedn. Wańość
176
d.1.
5,7

KNNR 5 O3O8-
04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
2-biegunowe pzykręcane o obciążalnoŚci do 16 A i

DŻekroiu orzewodÓw do 2.5 mmz - oniazda ooiedvńcze

szt. 63.000

177
d.1.
57

KNNR 5 0311.
05

ospzęt eleklroinstalacyjny do listew i kanałÓw - punkt
PEL 2x gniazdo 230V + lx HDMI

szt. 3.000

178
d.'1.
5.7

KNNR 5 0311-
05

ospzęt elektroinstalacyjny do listew i kanalÓw _ punkt
PEL 3x gniazdo 230V + 2x RJ45

szt. 5.000

179
d.1.
5.7

KNNR 5 O3O4-
04
analooia

o(lgałęŹniki bryzgoszczelne ztwolzYwa sztucznego o 4
Wylotach przykręcane - czujnik obecnoŚci

szt. 5.000

Razem dzial: osprzet elektroinstalacvinv budvnek B _ Pańer
1.5.

I
ospzęt elektroinstalacyjny budynek B _ piętro nr't

't80

d.1
5.8

KNNR 5 0301.
12

Plzygotowanie podłoża pod osplzęt instalacyjny moco_
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
śleovch otworóW w DodłożU betonowvm

szt. 17.000

181
d.1.
5.8

KNNR 5 0302.
0'l

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60
mm

szt. 17.000

182
d.1.
58

KNNR 5 O3O4-
04

odgałęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach przykręcane

szt. 't0.000

183
d.1.
5.8

KNNR 5 O3O7-
02

Łączniki instalacyjne szt. 6.000

1U
d.'t.
5.8

KNNR 5 0308.
04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i
pzekroiu pzewodów do 2.5 mm2 - oniazda Doiedvńcze

sa. 11.000

185
d.1.
5.8

KNNR 5 0311.
05

osplzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓw - punkt
PEL 2x gniazdo 230V + 'lx HDMI

szt. 2.000

186
d.1.
5,8

KNNR 5 03't1-
05

osplzęt elektroinstalacyjny do listew i kanalów - punkt
PEL 3x gniazdo 230V + 2x RJ45

sa. 1.000

Razem dział: osprzęt elektroinstalacvinv budvnek B - oietro nr 1

Razem dział: Budynek B
{-6

1.6.
,|

Trasy kablowe budynek C - piwnica

187
d.1.
6.1

KNNR 5 O103-
05

Rury winidurowe układane n.t. na podłożu innym niż be-
ton

m 100.000

c
Trasy kablowe budynek c - pańer

188
d.1.
6-2

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe ukladane n.t. na podłożu innym niż be_
ton

m 50.000

Razem kablowe c-
1.6.

3
Trasy kablowe budynek G _ piętro nr'|

189
d.1.
6.3

KNNR 5 0110.
05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naŚcienne, pzypodlo-
gowe i ścienne) przykręcane do betonu - ko$o PcV
65x2't0

m 60.000

190
d.1.
6.3

KNNR 5 0103.
05

Rury winidurowe układane n.t. na podłożU innym niż be-
ton

m 50.000

Razem c- 1

't.6.
4

lnstalacja elektryczna budynek C - piwnica

191
d.'1.
6.4

KNNR 5 0716.
02
analoqia

Układanie kabli o masie do '1 '0 kg/m W korytach i kana-
łBch elektroinctalacyjnych _ YDY 5x10

m 250.000

192
d. l.
6.4

KNNR 5 O2O5-
01

Przewody kabelkowe tl łącztIyttt przekrtlju Żył dtl7 .5
mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niz betonowe - YDY 3x2,5

ln 300.000

193
d.1.
6.4

KNNR 5 O2O5-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane p't. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nvm niż betonowe - YDY 3x1.5

m 390.000

194
d.1.
64

KNNR 5 1207-
0'r

Wykucie bruzd dla pzewodów vĄnkowych w cegle m 300.000

Noma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llość Cena iedn. Wańośó
195
d.1.
6.4

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 300.000

196
d.1.
6.4

KNNR 5 1209-
't101

Przebijanie otworów Śr' 25 mm o dlugośc| do 30 cm w
Ścianach lub stropach z betonu

otw. 50.000

1.6.
5

lnstalacja elektryczna budynek C - pańer

197
d.1.
6.5

KNNR 5 O2O9-
03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żyl do 30
mm2 układane wgotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - przewodv YDY 5x4

m 25.000

198
d.1.
6,5

KNNR 5 0205.
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 .5
mm2 układane p.t' w gotowych bruzdach w podłożu in-
nvm niż betonowe _ YDY 3x2.5

m 300.000

199
d.1.
6.5

KNNR 5 O2O5-
01

Przewody kabelkowe o łącznym
mm2 układane p.t. w gotowych
nym niż betonowe - YDY 3x1'5

przekroju Żył do 7 .5
bruzdach w podłożu in-

m 390.000

200
d.1.
6.5

KNNR 5 O2O9-
o4

PEeWody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7.5
mm2 układane w golowych korytkach i na drabinkach na
uchwvtach bezŚrubowvch - YDY 2x'|.5

m 5.000

201
d.1.
65

KNNR 5 0209.
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 '5
mm2 układane wgotowych korytkach i na drabinkach na
uchwńach bezŚrubowvch - HDGs 3x2-5

m 100.000

202
d.1.
6.5

KNR AT.14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego _ odci-
nek poziomy, kabel miedziany - KABEL SIECIOWY
UTP KAT 5.E 4x2x0 5

m 50.000

203
d.1.
6.5

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla pzewodÓw vĘnkowych W cegle m 300.000

204
d.1.
6.5

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm m 300.000

205
d.'t.
65

KNNR 5 1209.
't101

Pzebijanie otworÓW Śr. 25 mm o dlugoŚci do 30 cm W
Ścianach lub stropach z betonu

otvv. 50.000

1.6.
6

lnstalacja elektryczna budynek C - piętro nr't

206
d.1.
6.6

KNNR 5 O7I6-
02
analoqia

Układanie kabli o masie do 1'0 kg/m w korlach i kana-
lach elektroinstalacyjnych - YDY 5xl0

m 250.000

207
d.1.
6.6

KNNR 5 0205.
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ąl do 7 .5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nvm niz betonowe - YDY 3x2 5

m 300.000

208
d.1.
6.6

KNNR 5 O2O5-
0't

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 .5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach W podłożu in-
nvm niż betonowe - Y|JY 3x1.5

m 390.000

209
d.1.
6.6

KNNR 5 O2O9-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żyl do 7 .5
mm2 układane Wgotowych korytkach i na drabinkach na
uchwvtach bezśrubowvch - YDY 3ź.5

m 100.000

2',t0
d.1.
6.6

KNR 4T.14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odci-
nek poziomy, kabel miedziany - KABEL SIECIOWY
UTP KAT 5.E 4x2xo 5

m 50.000

211
d.1.
6.6

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla pzewodÓw vĘnkowych w cegle m 300.000

212
d.1.
6.6

KNNR 5 ,I208.

02
Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm m 300.000

21 KNNR 5 1209. mmo 30cmw otw.
d.1 1',to'l Ścianach lub stropach z betonu

Razem dział: c- nr'l
budynek C - piwnica

KNNR 5 0502. oprawy oŚwietleniowe pŻykręcane - oprawa A.3
d.'l

215
d.1.
6-7

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa B.1 kpl. 12.000

z',t6
d.1.
6.7

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane _ oprawa D.2 kpl. 34.000

Noma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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LD. Podstawa opis Jedn.obm. llość Cena iedn. Wańość
217
d.1.
6.7

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa AW1 kpl. 5.000

218
d.'t.
6.7

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa AWS kpl. 3.000

219
d.'t.
6.7

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa EWl kpl. 2.000

224
d.1.
6.7

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa EW2 kpl. 2.000

Razem c-
iowebudynekC.pańer

221
d.1.
68

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa A.1 kpl. 20.000

222
d.'1.
6.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe pŻykręcane - oprawa A.2 kpl. 17.000

223
d.1.
6.8

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa A.3 kpl. 1't.000

224
d.1.
68

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa B"l kpl. 1 '1.000

225
d.1.
6.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa C.1 kpl. 3.000

226
d.'t.
6.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe pŻykręcane - oprawa D.2 kpl. 4.000

227
d.1.
6.8

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa E.1 kpl. 1.000

228
d.1.
6.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa AW1 kpl. 10.000

229
d.1.
68

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa AW3 kpl. 3.000

230
d.1.
6.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe pzykręcane - oprawa AWS kpl. 1.000

231
d.1.
6.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświctlcniowe prŻykręcane - oprawa EW1 kpl. 6.000

232
d.1.
6.8

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa EW2 kpl. 3.000

Razem dzial: oprawy oświetleniowe budvnek G - pańer
1.6.

I
oprawy oświetleniowe budynek c - piętro nr 1

233
d.1.
6.9

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy ośWietleniowe pzykręcane - oprawa A.1 kpl. 4.000

234
d.'1.
6.S

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pŻykręcane - oprawa A.2 kpl. 39.000

235
d.'t.
8.9

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa B.1 kpl 4.000

236
d. l.
6.9

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pzykręcane - oprawa C.1 kpl 2.000

237
d. l.
6.9

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwletlenlowe przykręcane - oprawa D'2 l(pl 2.000

238
d.1.
6.9

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe przykręcane - oprawa G.1 kpl 2.000

239
d.'1.
6.S

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚWietleniowe pzykręcane - oprawa AW1 kpl 1.000

Noffi PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llośó Cena iedn. Wańość
240
d.1.
69

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oŚwietleniowe pŻykręcane - oprawa AWS kpl. 5.000

241
d.1.
6.9

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa EW1 kpl. 1.000

242
d.1.
6.9

KNNR 5 O5O2-
02

oprawy oświetleniowe pŻykręcane _ oprawa EWz kpl. 1.000

Razem
1.6.

10
osprzęt e]ektroinstalacyjny budynek C - piwnica

243
d.1.
6.10

KNNR 5 O3O1-
12

Przygotowanie podłoża pod ospzęt instalacyjny moco_
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
Śleovch otworów W oodłożu betonowvm

szl. 61.000

244
d.1.
6.10

KNNR 5 0302.
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60
mm

szt. 51.000

245
d.1.
6.10

KNNR 5 O3O4-
o4

odgalęzniki bryzgoszczelne z tworzywa saucznego o 4
wylotach przykręcane

sa. 20.000

246
d.1.
6 1o

KNNR 5 0307.
02

Łączniki instalacyjne hermeĘczne sŻ. 19.000

247
d.1.
6.10

KNNR 5 O3O7-
02

Łączniki instalacyjne szt. 1.000

248
d.1.
6.10

KNNR 5 0406-
01
analiza indywi-
dualna

Montaż zestawu gniazdowego vlraz z zabezpieczeniami sń' '1.000

249
d.1.

6.'t 0

KNNR 5 O3O8-
05

Gniazda instalacyjne vĘczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążal-
ności do 16 A i przekroju przewodóW do 2.5 mmz -
oniazda ooiedvńcze hermetvczne

szt. 36.000

250
d.1.
610

KNNR 5 O3O8-
04

Gniazda instalacyjne vĘczkowe ze stykiem ochronnym
2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i

DŻekroiu orzewodów do 2.5 mm2 - dnie7de ooiedvńcze

szt. 5.000

251
d.1.

6. t0

KNNR 5 O3I1-
05

osplzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓw - punkt
PEL 2x gniazdo 230V + 1x HDMI

szt. 3.000

252
d.'1.

6.10

KNNR 5 0311-
05

osprzęt eleklroinstalacyjny do listew i kanałów - punkt
PEL 3x gniazdo 230V + 2x RJ45

szt. 5.000

253
d.1.

6.10

KNNR 5 O3O4-
04
anatoqia

odgałęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa saucznego o 4
wylotach przykręcane _ czujnik obecnoŚci

sA. 5.000

1.5.
11

ospzęt elektroinstalacyjny budynek C - Pańer

254
d.1.
611

KNNR 5 0301.
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco-
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
śleovch otworów w oodłożU belonowvm

sa. '130.000

255
d.1.

6.11

KNNR 5 O3O2-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm

szt. 't30.000

256
d.1.
611

KNNR 5 0304.
04

odgałęŹniki bryzgoszczelne zI\rlozywa sŹucznego o 4
wylotach przykręcane

szt. 20.000

257
d.1.

6.11

KNNR 5 O3O7-
02

Łączniki instalacyjne hermetyczne sŹ. 6.000

258
d.1.
ti 11

KNNR 5 0307.
02

Łączniki instalacyjne sŻ. 15.000

2s9
d.1.
6.11

KNNR 5 0406-
0{
analiza indywi-
dualna

Montaż panelu sterowania oświetleniem PS'| sŻ. 1.000

260
d.1.
6.1'l

KNNR 5 0406.
01
analiza indywi-
dualna

Montaż zestawu gniazdowego vłraz z zabezpieczeniami szt. 't.000

-15 -
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261
d.1,

6.1'1

KNNR 5 O3O8-
05

Gniazda instalacyjne w{yczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciąŻal-
noŚci do 16 A i przekroju przewodÓw do 2.5 mm2 -
oniazda ooiedvńcze hermełvczne

szt. 12.000

262
d.1.

6.11

KNNR 5 0308.
04

Gniazda instalacyine wtyczkowe ze stykiem ochronnym
2-biegunowe pŻykręcane o obciążalności do 16 A i
przekroiu DrzewodÓw do 2.5 mm2 - oniazda ooiedvńcze

szt. 93.000

263
d.'t.
611

KNNR 5 031{-
05

osplzęt
PEL 3x

elektroinstalacyjny do listew i kanałÓw- punkt
gniazdo 230V + 2x RJ45

szt. 1.000

- Pańer
1.6.

12
osprzęt elektroinstalacyjny budynek C - piętro nr l

264
d.1.
6.12

KNNR 5 0301.
12

Przygotowanie podłoŹa pod ospzęt instalacyjny moco-
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
Ślepych otworÓW w podłoŹu betonowvm

szt. 58.000

265
d.1.
6,12

KNNR 5 O3O2-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Śr.do 60
mm

szt. 58.000

266
d.1.

6.12

KNNR 5 O3O4-
04

odgałęŹniki bryzgoszczelne z tworzywa sŻucznego o 4
wylotach przykręcane

szt. 20.000

267
d.1.

6.12

KNNR 5 0307.
02

Łączniki instalacyjne hermetyczne sŹ. 5.000

268
d.1.
6.12

KNNR 5 O3O7-
02

Łączniki instalacyjne szt. 6.000

269
d.'1.
6.12

KNNR 5 O3O8-
05

Gniazda instalacyjne vĘczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążal-
noŚci do 16 A i pŻekroju pzewodÓw do 2.5 mmz -
oniazda ooiedvńcze hermetvczne

szt. 7.000

270
d.1.

6.',tz

KNNR 5 O3O8-
04

Gniazda instalacyjne Myczkowe ze stykiem ochronnym
z-biegunowe przykręcane o obciążalnoŚci do 16 A i

ozekroiu oŻewodów do 2'5 mm2 - oniazda oÓiedvńcze

szt. 40.000

271
d.1.
6.12

KNNR 5 031.t-
05

osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałÓw - punkt
PEL 2x gniazdo 230V + 1x HDMI

szt. 1.000

272
d.'1.

6.12

KNNR 5 0311-
05

osprzęt elektroinstalacyjny
PEL 3x gniazdo 230V + 2x

do listew i kanalÓw- punkt
RJ45

szt. 32.000

273
d.1.
6.12

KNNR 5 O3O4-
04
analooia

odgalęŹniki bryzgoszczelne ztwolzrya sztucznego o 4
wylotach przykręcane - awaryjny wyłącznik prądu kot-
łowni

sŻ. 1.000

Razem nr
Razem dział: Budynek c

1.7 Pomiary odbiorcze
274
d.1.

7

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomlary lnstalacjl uzlemlające] (pleniłszy po-
miar)

sŹ. 20.000

275
d.1.

7

KNR 13-2't
0301-03

Pomiary natężenia oŚwiet|enia kpl.pom. 50.000

276
d. l.

7

KNNR 5 1303.
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwÓd
1 -tazov,ły (pomiar pierwszy)

pomrar 100.000

277
d.'1.

7

KNNR 5 ,I303-

03
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomrar 20.000

278
d.1.

KNNR 5 {305-
01

SpraMzenie samoczynnego wylączania zasilania prÓb. 200.000

279
d.'l.

7

KNNR 5 I3O1-
01

Sprawdzenle i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napięcia - badanie wyłącznika rÓżnicowopra_
doweoo

pomrar 40.000

280
d. 1.

7

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torÓw transmisyjnych zgodnie z
wymaganlaml

pomlar 50.000

Razem dzial: Pomiary odbiorcze
Razem dział: Budvnek szkofu

2 Część mieszkalna
2.1 Prace demontażowe
281
d.2.

I

KNR 4-03 1134-
02
analooia

Demontaż opraw oŚwietleniowych sa. 10.000

Noffi PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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282
d.2

,|

KNR 4-03 1124.
03
analooia

Demontaż lącznikÓW instalacyjnych naĘnkowych o natę-
żeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik
1 biegunowy)

szt. 20.000

283
d.2.

1

KNR 4-03 1{22-
02
analoqia

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęze-
niu prądu do 63 A

szt. 40.000

2U
d.2.

1

KNR 4-03 't116-
04
analooia

Demontaż przewodów kabelkowych z podloża ceglane_
go lub betonowego

m 100.000

285
d.2.

1

KNR 4-03 1115-
04
analogia

Demontaż przewodÓw kabelkowych opancezonych o
łącznym przekroiu zył do 50 mmz z rur instalacyjnych _

demontaż istniejącego kabla zasilającego z elewacji bu-
dvnku

m 10.000

286
d.2.

I

KNR.W 4-03
't148-02
analoqia

Demonlaż puszek
wych lub klzyżowych

szt. 30.000

287
d.2.

1

KNR 4-03 1129-
03
kalk. własna

DemontaŹ tablic elektrycznych kpl. 2.000

dział: Prace demontażowe
2.2 Tablica licznikowa - prace dodatkowe
288
d.2.

2

KNNR 5 1203-
05

Podłączenie pzewodów pojedynczych o pŻekroju żyły
do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
Krotność = 2

szt.Ż^ył 4.000

289
d.2.

2
kalk. własna

ZałoŻenie plomb na uzązeniach podlegających oplom_
bowaniu w szczegÓlnoŚci po naprawie, remoncie i kon-
seMacji instalacji - wg taryfikatora Tauron Dystrybucja -
każda kolejna
Krotność = 2

szt 2.000

Razem dział: Tablica licznikowa - prace dodatkowe
2.3 Tablica mieszkaniowa
290
d.2.

a

KNNR 3 0304.
02

Wykucie Wnęk w Ścianach z cegły na zaprawie cemen-
towej z ich otynkowaniem

63 0.100

291
d.2.

3

KNNR 5 1207-
03

Wykucie bruzd dla pzewodÓww{ynkowych w betonie
Krotność = 2

m 5.000

292
d.2.

3

KNNR 5 1209-
1't 01
kalk. własna

Pzebijanie otworÓw Śr. 25 mm o długoŚci do 30 cm w
ścianach lub stropach z betonu
Krotność = 2

otw. 2.000

293
d.2.

3

KNNR 5 0404.
01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - tablice mieszka-
niowe TM

szt. 2.000

294
d.2.

3

KNNR 5 O2O5-
06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30
mm2 układane p.t. w qotowych bruzdach w betonie -
YDY 5x6
KrotnoŚĆ = 2

m 10.000

295
d.2.

3

KNNR 5 O2O4-
04

Pzewody kabelkowe płaskie o łącznym pzekroju żył do
30 mm2 układane w Ęnku na podłożu betonowym - LgY
1x'|6
KrotnoŚĆ = 2

m 't0.000

296
d.2.

3

KNNR 5 1203.
{0
analoqia

Podłączenie pzewodÓw kabelkowych o przekroju żyły
do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
KrotnoŚć = 2

szt.Ż^yl 10.000

297
d.2.

3

KNNR 5 
'203.11

analooia

Podłączenie pzewodÓw kabelkowych o pzekroju Źyly
do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

sń.żył 2.000

Razem dział: Tablica mieszkaniowa
2.4 Trasv kablowe
298
d.2.

4

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla pzewodÓwwtynkowych w cegle m 250.000

299
d.t.

4

KNNR 5 1209.
1201

Przebijanie otworÓw Śr. 25 mm o długoŚci do 40 cm w
ócianaoh lub atropaoh z betonu

otw. 20.000

dzial:
2.5

300
d.2.

5

KNNR 5 0205.
01

PŻewody kabelkowe o lącznym przekroju zył do 7.5
mm2 układane p.t. W gotowych bruzdach w podlożu in-
nvm niż betonowe - oŻewodv YDY 3ź.5

m 250.000

301
d.2.

5

KNNR 5 O2O5-
0,1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Żyl do 7.5
mm2 ukladane p.t. W gotowych bruzdach w podłożu in-
nvm niż betonowe - orzewodv YDY 4x'l.5

m 60.000

-'t7 -
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302
d.2.

5

KNNR 5 0205.
0l

PŻewody kabelkowe o łącznym przekroju Żył do 7 .5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach W podlożu in_
nvm niŻ betonowe _ ozewodv YDY 3x1.5

m 100.000

303
d.2.

5

KNNR 5 0204.
0{

Pzewody wtynkowe o lącznym przekroju Żyl do7 '5
mm2 ukladane wtynku na podłożu betonowym - LgY
1x4

m 40.000

Razem dział: l ns!ąlacja elektryczna
2.6 osprzęt elektroinsta!agyiny
304
d.2.

h

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚwietleniowe pŻykręcane - oprawa B.1 kpl. 5.000

305
d.2.

A

KNNR 5 0502.
02

oprawy oŚWietleniowe przykręcane - oprawa AWs kpl. 'l .000

306
d-2.

6

KNNR 5 O3O1-
12

Przygotowanie podłoŻa pod osprzęt instalacyjny moco_
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
Śleovch otworÓW W oodłożu betonowvm

szt. 46.000

307
d.2.

h

KNNR 5 O3O2-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm

szt. 70.000

308
d.2.

6

KNNR 5 0307.
02

Łączniki instalacyjne sa. 9.000

309
d.2.

b

KNNR 5 0307.
01

Łączniki i pzyciski instalacyjne bryzgoszczelne natynko-
WC

szt. 5.000

310
d.2.

6

KNNR 5 0307.
02

Łączniki instalacyjne - przycisk monostabilny / dzwonko-
wy

szt. 5.000

311
d.2.

6

KNNR 5 0308.
05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2_biegunowe pEykręcane o obciążal-
noŚci do 16 A i pzekroju pŻewodóW do 2.5 mrtŻ -
qniazda poiedvńcze hermetvczne

szt. 10.000

312
d.2.

6

KNNR 5 O3O8-
04

Gniazda instalacyjne lvtyczkowe ze stykiem ochronnym
2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i
pzekroiu pŻewodÓW do 2'5 mmz - oniazda oodwóine

szt. 40.000

Razem dział: ospzęt elektroinstalacyinY
2.7

313
d.2.

7

KNNR 5 1303.
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji eleklrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)
Krotność = 2

pomrar 2.000

314
d.2.

7

KNNR 5 1303.
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji eleklrycznej - obwÓd
1 -fazowy (pomiar pierwszy)
KrotnoŚĆ = 2

pomrar 9.000

315
d.2.

7

KNNR 5 1301.
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napięcia - RCD
KrotnośÓ = 2

pomrar 5.000

316
d.2.

KNNR 5 1304-
0t

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po_
miar)

szt. 4.000

317
d.2.

7

KNNR 5 1305.
01

sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania prÓb. 20.000

Pom
2.8
318
d.2.

8

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokoŚci do 50 mm m 300.000

dział: Prace
2-9

319
d.2.

o

KNNR 5 0603-
0{

Pzewody uziemiające i Wyrównawcze W kanałach lub
tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) -
plaskowrik FeZrr 30x4

m 't0.000

320
d.2.

I

KNNR 5 0612.
05

Złącza WzyŻowe - połączenie prętpręt szt. 2.000

321
d.2.

I

KNNR 5 0408.
02

Dodalkowe wypusaŻerlie rozdzieklic nlodułowych - list-
wa przyłączowa- szyna uziemiająca

szt. 1.000

322
d.2.

I

KNNR 5 O2O2-
03

Przewody izolowane jednożyłowe o pzekroju do 25
mm2 - przewÓd LgYżo 1x'l6

m 20.000

dział:
Razem

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 28914
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