Znak Sprawy: ZP.264.16.2021

Zafacznik Nr 1 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego — Etap Il

Propozycja Koncepcji - Il etap monitoringu wizyjnego parking dla pacjentéw, pracownikow
§ ej

Kamery zainstalowane w | etapie

Przyblizona lokalizacja nowych kamer

- STOA § 3T02 - Skrzynki Teletechniczne

. ST03 - Przyblizona lokalizacja Mowej Skrzynki Teletechnicznej
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Zamowienie jest podzielone na nastepujgce czesci:

1.

2.

Cze$é | — zaprojektowanie systemu monitoringu, akceptacja Zamawiajgcego oraz uzyskanie
niezbednych decyzji administracyjnych do wykonania przedmiotowego zadania
Cze$é Il — wykonanie systemu monitoringu zakoriczone odbiorem przez Zamawiajacego

Cze$¢ | - Zaprojektowanie systemu monitoringu, akceptacja Zamawiajacego oraz uzyskanie
niezbednych decyzji administracyjnych do wykonania przedmiotowego zadania w oparciu o
nastepujace dane:

1.

2.
3.
4

o

6.
7

llo$¢ nowych kamer — 10 szt.

Skrzynka teletechniczna wraz z niezbednymi akcesoriami — min. 1 komplet

Niezbedna infrastruktura do uruchomienia systemu

lloé¢ nowych dyskéw do rejestratora HIKVISION (DS-9664NI-18) o pojemnosci minimum 4TB
kazdy przeznaczonych do pracy 365/7/24 — 2 sztuki

Termin wykonania projektu — maksymalnie 4 tygodnie, liczac od dnia podpisania umowy
Transmisja wizji odbywa¢ sie musi poprzez sie¢ komputerowq opartg o przetagczniki sieciowe.
Minimalne parametry urzadzen:

Kamera parametry minimaine/maksymalne:
Kamera wandaloodporna cylindryczna przeznaczona do pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkow w
obszarach o stabym poziomie o$wietlenia lub w catkowitej ciemnosci.

LG R R RS R R R

Rozdzielczo$¢ min. 6MP

Rozmiar przetwornika: 1/2,4"

Czuto$¢ kamery: 0,008 Lux

Maksymalna rozdzielczosé: 3072 x 2048
llos¢ transmitowanych obrazéw: 20 kl./s
Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
Tor audio: Tak

Typ obiektywu: Moto-Zoom

Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm
Zasieg oswietlacza: 50 m

Rejestracja na karte pamieci: do 128GB
Wbudowana analiza obrazu: Tak
Wejscia alarmowe: 1

Wyjscia alarmowe: 1

PoE: 802.3at klasa 4

Zasilanie DC: 12V DC

Temperatura pracy: -30..60 °C

Stopien ochrony obudowy: IP67
Odpornosé na uderzenia: IK10

Typ obudowy: Cylindryczna

Urzadzenie sieciowe/switch parametry minimalne/maksymaine:

SN

R RN

Porty Gigabit - 24

Porty SFP -4

Porty PoE - 24

PoE+ (802.3at) - 24
Budzet PoE (Wat) - 384w
Tablica MAC - 8K

llo$¢ VLAN - 256

VLAN routing - Tak
Dynamic VLAN - Tak
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MLD Snooping - Tak

Statyczne trasy - 32

EEE - Tak

Zasilacz Wewnetrzny - tak

Konsumpcja energii (Wat) - 483.5w

Wentylatory - 2

Emisja hatasu @25C (dBA) - 31.8

Temperatura pracy - 0° do 50° C

8. Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego:

W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia lub strefy wydzielone przeciwpozarowo
Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykonania przejsc p.poz. w klasie co najmniej sciany lub stropu.
Zamawiajgcy wymagaé bedzie po wykonaniu przejs¢ ppoz. przekazania przez Wykonawce
dokumentacji w postaci: protokotu z wykonania przejs¢ wraz z aktualnymi certyfikatami na
zastosowane materiaty. Prace zwigzane z wykonaniem przej$é ppoz. winny by¢ wykonane przez firme
specjalistyczng. Prace te beda uzgadniane i nadzorowane przez Inspektora ds. ochrony ppoz.
Zamawiajgcego.

2SN N NENENENEN

UWAGA!

Nieruchomos¢ zlokalizowana jest na obszarze zespotu urbanistyczno-architektonicznego i warstw
kulturowych miasta Ptocka, wpisanego do rejestru zbytkow pod nr 51/182/59W, data wpisania
16.11.1959r.

Zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. (z pdzniejszymi zmianami) o ochronie zbytkdw i opiece nad
zabytkami, wszelkie dziatania prowadzone przy zabytku, wymagajg uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego.

Czesé Il - wykonanie systemu monitoringu zakoriczone odbiorem przez Zamawiajacego

1. Dostawa i montaz zaprojektowane systemu monitoringu

2. Uruchomienie systemu monitoringu

3. W zwiagzku z faktem rozszerzenia poprzedniego Etapu ktéry byt zrealizowany w 2020 roku,
Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode Gwaranta Etapu |, tj. (Balcerzak Budownictwo spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig sp6tka komandytowa, ul. kard. Stefana Wyszyniskiego 5, 09-500
Gostynin) na czynnosci zwigzane z ingerencjg w wykonywang w | Etapie infrastrukture.

4. Termin realizacji Czesci Il - 4 tygodnie, liczac od dnia uzyskania pozytywnych opinii, decyzji
zezwalajgcych na realizacje przedmiotowych robét.

UWAGA!

Zamawiajacy zaleca dokonanie przed ztozeniem oferty wizji lokalnej terenu, uktadu komunikacyjnego
obiektu oraz otoczenia w celu oszacowania przez Wykonawce na jego wilasng odpowiedzialnosé,
kosztéow i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do prawidtowego
przygotowania oferty na wykonanie przedmiotu zamédwienia. Przeprowadzenie wizji lokalnej odbywa
sie na koszt Wykonawcy.
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