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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAKUP NOWEGO SYSTEMU UPS - ZASILANIE

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego systemu UPS dla dwóch niezależnych układów zasilania, składających się z modułowych urządzeń UPS 2x 120[kVA] oraz 2x 80[kVA], pracujących w układzie 1+1, 3f/3f z współpracującym zewnętrznym bankiem baterii 2x2x40 szt. 150[Ah] oraz 2x40 szt. 120[Ah] 
w WSD  w Bydgoszczy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej i zapoznania się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną .

3. Wymiana struktury zabezpieczającej nie może zaniżyć istniejących parametrów systemu. Wszelkie odstępstwa od istniejącej struktury muszą być konsultowane z Zamawiającym. 

4. Zakres prac:
1) Odłączenie uszkodzonych urządzeń UPS od infrastruktury szpitalnej bez przerwy w jego funkcjonowaniu;
2) Odłączenie, usunięcie i utylizacja 240 szt. akumulatorów z akumulatorowni;
3) Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzeń UPS 2x 120[kVA] + 2x 80[kVA]
- dostarczone urządzenia UPS muszą posiadać do konfigurowania moc maksymalną i pracować jako układ podwójnej konwersji przy współczynniku szczytu 2,5 i możliwość przeciążenia do 150% przez 60 [s]. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w karty komunikacyjne z protokołem MODBUS TCP/IP.  Czas utrzymania zespołu sal operacyjnych – min.2,0 [h]. Czas utrzymania infrastruktury IT- min 30 [min];
4) Nowo instalowany UPS należy zintegrować z istniejącym systemem BMS, za pomocą protokołu MODBUS/TCP. Odczyt danych z urządzenia, będzie się odbywał za pośrednictwem jednego 
z istniejących sterowników obiektowych firmy Wago. Wykonawca musi dysponować wiedzą na temat istniejącego układu oraz aktualnymi źródłami oprogramowania sterowników obiektowych. Szpital nie dysponuje kodami źródłowymi oprogramowania. Po integracji UPS-a ze wskazanym sterownikiem, należy dokonać zmian w wizualizacji na stacji roboczej i zobrazować dane ze sterownika Wago 
na osobnej planszy synoptycznej. Wszelkie prace ze sterownikami należy uzgodnić z firmą serwisującą obiekt, ponieważ aktualne oprogramowanie podlega gwarancji;
5) W procesie instalacji należy użyć istniejących już regałów na akumulatory oraz przewodów łączących baterie akumulatorów;
6) Integracja urządzeń z istniejącym systemem BMS;
7) Dostawa oraz instalacja 240 szt. Akumulatorów o żywotności projektowej 12lat. Tj. 160szt. Akumulatorów 150[Ah] oraz 80szt. Akumulatorów 120[Ah];
8) Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac;
9) Dokumentacja powykonawcza. Dostarczenie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów higienicznych, instrukcji obsługi na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały zgodnie 
z opisanymi  parametrami. Dostarczenie protokołów z przeprowadzonych prób i sprawdzeń instalacji i uruchomienia systemu.
10)  Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń.
11) Obsługa serwisowa zasilaczy UPS w okresie udzielonej gwarancji:
a) bezpłatne przeglądy gwarancyjne – minimum raz w roku o ile DTR-ka urządzenia nie przewiduje częściej,
b) przyjazd w razie zgłoszenia usterki w czasie nie dłuższym niż 2[h] w wersji 24/7

5. Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację zastosowanych urządzeń potwierdzających, 
że oferowany sprzęt spełnia wymagania w postaci oryginalnych ilustrowanych folderów, materiałów technicznych producenta. 


6. Podane powyżej wymagania techniczne są wymagane jako minimalne. Można zastosować jednostki 
o takich samych parametrach, równoważnych lub lepszych.

7. Minimalny okres gwarancji dla systemu równoległego UPS wraz z infrastrukturą – 36 m-cy.

8.  Na czas prowadzenia prac modernizacyjnych należy zachować ciągłość zasilania dla obwodów po UPS. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zasilania we własnym zakresie. W tym celu musi przedstawić planowany harmonogram prac, szczególnie dokonywanych przełączeń zasilania w taki sposób by nie pozbawić obiektów zasilania gwarantowanego z zastępczych systemów zasilania.

9.  Wszelkie prace należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem: 
1) Wykonania robót rozbiórkowych (jeżeli takowe będą miały miejsce) - przed przystąpieniem do prac demontażowych należy dokonać zgłoszenia właściwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru elementów podlegających demontażowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjęciowej oraz wpisem do dziennika budowy; 
2) Prowadzenie prac, w tym „głośnych i brudnych” stosownie do wymagań Zamawiającego tj. w sposób niezakłócający bieżące działania (roboty tzw. „głośne i brudne” można prowadzić w każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym w godzinach popołudniowych od godziny 16 do 22 przez 7 dni 
w tygodniu, lub jeśli zajdzie potrzeba to prace muszą być wykonane w weekend;
3) Prowadzenie prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy (robót), otoczeniu i budynkach sąsiednich;
W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:
a) wygrodzenie stref bezpieczeństwa wokół frontu robót; wykonanie oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz prawa budowlanego 
/ oznaczenia i ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem pełnym z blachy, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) jeżeli takowe będą występować.
b) zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energie elektryczną;
c) zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania obiektów sąsiadujących;
d) zabezpieczenie przed wibracjami;
e) zabezpieczenie przed brudem, kurzem, pyłem, zalaniem;
f) wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem;
g) wykonanie zabezpieczenia czujek dymu przed zadymieniem i zapyleniem tylko na niezbędny okres wykonywania prac mogących wywołać fałszywy alarm pożarowy w budynku.
4) Utrzymania w czystości wykorzystywanych pomieszczeń oraz dróg komunikacyjnych objętych 
ww. zamówieniem;
5) Przestrzegania wytycznych nadzoru Zamawiającego;
6) Przestrzegania wytycznych do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo;
7) Konieczności zdemontowania i zabezpieczenia elementów zdemontowanych na czas wykonywania prac, a następnie ponownego montażu wszystkich elementów przeznaczonych do ponownego montażu;
8) Wykonania przejść i przebić przez przegrody budowlane wyłącznie w zakresie niezbędnym 
do przełożenia elementów instalacji.

10.  Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca winien wprowadzić środki zmierzające do łatwej identyfikacji firmy pracującej przy niniejszych/przedmiotowych pracach (osób, samochodów, ciężkiego sprzętu itp.) poprzez wprowadzenie oznakowania  kamizelek odblaskowych, ubrań roboczych i ochronnych itp. nazwą firmy.
2) Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego dotyczących zapobieżeniu powstania szkód.
3) Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego 
o uszkodzeniach i usterkach spowodowanych działaniami pracowników swoich oraz podwykonawców, a także zauważonych uszkodzeń i usterek wywołanych innymi czynnikami.
4) Wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania, jak również jego pracowników, podwykonawców – także w zakresie budynków Szpitala, zagospodarowania terenu, drogi dojazdowej, ogrodzeń itd. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan pierwotny w przypadku zniszczeń itp.
5) Wykonawca ma obowiązek stałego utrzymania w czystości miejsca pracy oraz wyrzucania  wszelkich odpadów, opakowań, zużytych materiałów do własnych lub wynajętych kontenerów na odpady. Kontenery muszą być na bieżąco opróżniane.
6) Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek również wokół kontenerów na odpady.
7) Wszelkie dostawy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w sposób zapewniający prawidłowe 
i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkich elementów budynków, małej architektury, dróg, chodników oraz terenu wokół budynków oraz  utrzymania istniejących dojazdów 
i dróg pożarowych.
8) Wykonawca odpowiada za poinformowanie swoich pracowników o powyższych wytycznych, odpowiada także za kontrolę ich przestrzegania przez te osoby.
9) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia:
a) co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci 
„GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenerg. o napięciu nie wyższym niż 1 [kV]
· aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej   regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;
b) co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci 
„GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla
· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 [kV];
· aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;
· sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych 
w punktach powyższych; 
· Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV.
c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz należącą 
do właściwej Izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wskazanych w lit. a), b) i c) przez 1 osobę.
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