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Bydgoszcz, 09.03.2020 .

Do uczestnikdw postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia:

Budowa przytqczy ciepfowniczych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego C+D i budynku
ustugowego E przy ul. Jagielloriska/Ogiriskiego w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 031-073347
KPEC Spotka z o.0. informuje, ze w dniu 27.02.2020 r. do ww. postepowania wptyneto
nastepujace pytanie:

1. Ze wzgledu na rozbieznosci pomiedzy specyfikacja materiatowg a schematem montazowym
dotyczace typu zaworu (z odpowietrzeniem, bez odpowietrzenia lub z odwodnieniem)
poprosze o okreslenie wtasciwego typu zaworu do kazdego przytacza.

Odpowiedz na pytanie

Na przytaczu do budynku C+D zawér z odwodnieniem od budynku.

Na przytaczu do budynku E zawér z odwodnieniem od budynku.

Specjali
ds. zaméwieri




