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Do wszystkich Wykonawc6w

Dotyczy: postgpowania przetargowego PN 2311012020 - zaprojektowanie i wybudowanie hangaru

w K4kolewie.

Zamawiajqcy, zgodnie z art. 38 ust. I ustawy z drua 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych

(tekst jednolityDz.U.22019 r.poz. 1843 zp62n. zm.),udziela nastqpujqcych wyjaSnieri na pytania zlo2oteprzez

Wykonawcq.

Pytanie I
Prosimy o zestawienie wlposa2enia pomieszczeri zabudowy modulowo-kontenerowej oraz parametr6w i
standardu tego wlposa2eota. Czy nie byloby zasadnym, 2eby Program Funkcjonalno U2ytkowy zaurieral standard

jak i iloSci wlposa2enia, aby zapewni( zlolerrie oferty o r6wnowa2nych parametrach i iloSciach przez uczestnik6w

przetargu?

Odpowiedi:
Zamawiajqcy wyjaSnia, 2e ilo5i i aranlacjg wlposa2enia nale|y przyjEe wedlug rysunk6w. OdnoSnie

przewidywanego wlposa2enia stalego, zaleLy ono od system6w stosowanych przez dostawcq kontener6w.

WstEpnie zalo2ono:.

Sanitariaty:

Miski ustqpowe ceramiczne, stoj 4ce, z Hapq wolno opadaj qcq kompaktowe;

Umywalki ceramiczne, wiszqce rozmiar 50cm.

Umywalka dla niepelnosprawnych niskoprofilowa, dedykowana.

Brodziki niskoprofilowe 100x100cm, uzgodnione z dostawcq systemu kontenerowego.

Drzwi kabin prysznicowych szklane.

Baterie umywalkowe 2eliwne.

Natryski wlposa2one w zestawy prysznicowe ze sluchawk4 montowane do pionowego uchwytu i wq2em w

obudowie metalowej.

Zlew gospodarczy stalowy.

Wyposa2enie toalety dla niepelnosprawnych w pochwyy stalowe ze stali kwasoodpornej przy misce ustqpowej

orazprzy umywalce, atakie w kabinie prysznicowej.

Pomieszczenie socjalne

Meble kuchewrc zptyt wi6rowych, okleinowanych, z blatami konglomeratowymi na ptycie MDF. Zlewozmywak

kuchenny granitowy, 2-komorowy, wpuszczany w blat. Nad blatem farnrch zmywalny z szyby lub ptyty

wykoriczonej w spos6b umo2liwiajqcy zmywanie.

Meble biurowe

stoly o stela2ach stalowych zblatami z okleinowanych ply wi6rowych, min. rozmiar 160/80

krzesla tapicerowane, na stela2ach stalowych, satynowanych.

Resalv

Stoj4ce regaly magazynowe: stalowe, modulowe, systemowe, mocowane do Sciany.

Projekt aran2acji i wyposa2enianale2y uzgodnii zZamawiajqcym na etapie projektu wykonawczego
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Pytanie 2

Zam6wienie zawiera dostawq hangaru oraz modul6w kontenerowych. Zar6wno obudowa hangaru jest osobn4

przegrodq jak i obudowa modul6w kontenerowych (o odpowiedniej odpornoSci ogniowej). Czy w zwiqzku z tym

Zamawiajqcy przewidzial fakt, i2 okna zewnqtrzne hangaru oraz okna modul6w bqd4 siq dublowai, a co za tym
idzie otwieranie okien bEdzie niemo2liwe bqdL bardzo utrudnione. Czy Zamawiajqcy wymaga, ieby jednak

zapewnii otwieranie okien zewnqtrznych?

Odpowiedi:
Zamawiajqcy informuje, 2e w obudowie hangaru nale?y wykonai obudowane otwory w formie lvnQki, w kt6rej

znajdzie siq okno kontenera, w spos6b minimalizuj4cy ograniczenie doptywu Swiatla do pomieszczenia. Nie

przewiduje siE osadzania podw6jnych okien, ale wykonanie obudowanej wnqki. Na styku kontenera oraz obudowy

wnqki nale2y zapewnii szczelne polqczenie z zastosowaniem uszczelek epdm, taSm rozprq2nych (np. illbruck),

lub inne dopuszczone w ramach systemu elewacyjnego.

Rozwiqzania nalely uzgodnii z Zamawiajqcym na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 3

W zwi4zku z planowanym zwiqkszeniem zapotrzebowania na moc przylqczerriowq 500kW w przyszloScibardzo

proszQ o informacjq czy w chwili obecnej nale|y zaloLyt kabel zasilajqcy na l20kW czy juzterazna 500kW?

OdpowiedZ:

Zamawiajqcy informuje, 2e zgodfie z treSci4 PFU, do gl6wnej rozdzielni elektrycmej doprowadzii nale?y od

szaflo przylqczeniowej przew6d zasilaj4cy niskiego napiqcia w ukladzie trdfazowym z moce przyl4czeniowq

s00kw.

Zpowadmtrem

Pelnomocnik
Dyrektora tChB pAN ds. pCSS
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