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REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Widok złącza ZK+TL

Adres inwestycji:

Nazwa inwestora:

Nazwa rysunku:

Nr rys.:Data:Skala:

Elektryka

Stadium projektu:

Skład projektowy Podpis:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
ul. GRABOWA 1A; 40-172 KATOWICE

PRACOWNIA PROJEKTOWA MODUŁ
ADAM DOMIN

ul. św. Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. +48 515 101 905, e.mail. ppmodul@poczta.onet.pl

GLIWICE, UL. ŚLUSARSKA 4
DZIAŁKA 905; 899, OBRĘB 0024, KŁODNICA

mgr inż. MARCIN TRONT
upr. nr SLK/3640/PWOE/11

Głębokość: 250mm

TYP: 2x STN 106x84 1060x840x250

PRODUCENT: INCOBEX

TYP: 1x FTN 40 

TYP: 1x STN 66x84 660x840x250

TYP: 1x STN 40x84 400x840x250

TYP: 1x FTN 66
TYP: 2x FTN 106 
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TL-MYJNIA

LICZNIKI - LEWA STRONALICZNIKI - LEWA STRONA

LICZNIKI - LEWA STRONA

LICZNIKI - PRAWA STRONALICZNIKI - PRAWA STRONALICZNIKI - PRAWA STRONA

ZK4a TL-1 TL-2 TL-3


