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Do Zainteresowanych 

 

Zgodnie z a art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2019 poz. 2019 ze zm., dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn.:  

Przeglądy i obsługa serwisowa Systemu Kontroli Dostępu (SKD), telewizji dozorowej 

(CCTV) oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)” w budynku Politechniki 

Warszawskiej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4 

sygnatura postępowania CZIiTT-ZP10/2023, wpłynęły pytania do SWZ, poniżej treść pytań i odpowiedzi 

Zamawiającego: 

 

Pytanie 1: 

Czy jest dostępny wykaz ilości, rodzajów elementów dla poszczególnych systemów?  

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Tak, w ustępach 2, 3., 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Projektu umowy 

– Załącznika nr 1 do SWZ): 

  

2. Wykaz podstawowych urządzeń SKD (Bosch): 

1) Kontroler przejścia APC – 27 szt. 

2) Obudowa AWO 610 – 27 szt. 

3) Zasilacz PSBOC 501235 – 27 szt. 

4) Czytnik kart ARD-R10 – 45 szt. 

5) Czytnik kart z szyfratorem – 14 szt. 

6) Przycisk wejścia – 3 szt. 

7) Przycisk ewakuacyjny D-108 – 13 szt. 

8) Elektrozaczep symetryczny, rewersyjny DES07R-12DU – 40 szt. 

9) Kontrakton SD-8811– 40 szt. 

3. Wykaz podstawowych urządzeń systemu CCTV: 

1) Kamera kopułkowa IN-IP3-2.0MP-2812-VD-IR – 39 szt. 

2) Kamera w obudowie zintegrowanej IN-IP3-2.0MP-2812-B – 10 szt. 

3) Dysk twardy 4TB WD/PURPLE – 8 szt. 

4) Rejestrator sieciowy IN-NVR-4516FHD – 4 szt. 

5) Stanowisko komputerowe do zarządzania, serwer IN-NVS-I760 – 2 szt. 

6) Monitor LCD 246V5LHAB – 4 szt. 

7) Dysk twardy 2TB/WD/SATA – 2 szt. 

8) Klawiatura do rejestratorów IN-420KL – 1 szt. 

4. Wykaz podstawowych urządzeń systemu SSWiN (Bosch): 

1) Czujka ruchu „PIR+MW” – RK825DTG3 – 37 szt. 

2) Czujka zbicia szyby – AD 700AM – 5 szt. 

3) Czujka magnetyczna – SD-5011 – 144 szt. 

4) INT-TSG-SSW – 3 szt. 

5) Sygnalizator optyczno-akustyczny – 19 szt. 

6) Manipulator MAP 0001 – 3 szt. 
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Pytanie 2: 

Proszę o podanie następujących informacji: 

- firma producenta danego systemu - SKD, CCTV i SSWiN 

- ilość elementów podlegają przeglądowi (CCTV - ile kamer, SSWIN - ile czujek, SKD - ile przejść) 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zgodnie z ustępami 2, 3., 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Projektu 

umowy – Załącznika nr 1 do SWZ.  

 

Pytanie 3: 

Jaki jest dostęp do Kamer CCTV, czy są zawieszone tak, że bez problemu dostaniemy się do nich  

z drabiny, czy może występuje montaż w miejscach wymagających użycia podnośnika koszowego. 

 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Kamery znajdujące się wewnątrz budynku są dostępne z drabiny, natomiast te zamontowane na 

zewnątrz wymagają użycia podnośnika koszowego lub rusztowania. 

 

DYREKTOR 
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