
moduł 
akumulatorów
ELG740240

zasilacz
sieciowy

ELG740230

Szafka instalacji przyzywowej
(zabudować w tablicy RG1/2)

230V

Łazienka
piętro

Legenda
Lampka sygnalizacji grupowej

Lampka sygnalizacyjna pomieszczenia

Przycisk przywoławczy

Przycisk odwoławczy

Uwaga: okablowanie wykonać 
przewodem typu J-Y(St)Y 2x2x0,8mm.
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