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I. Część opisowa.
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja istniejącej instalacji c.o. w wskazanych pomieszczeniach budynku Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych oraz modernizację istniejących kotłowni w zakresie wymiany kotłów gazowych, celem poprawy efektywności energetycznej budynków COPOW oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Siodle.
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej planowanej modernizacji instalacji c.o. oraz kotłowni wraz z wykonaniem robót w oparciu o wykonaną dokumentację wraz z rozruchem kotłowni. W skład powyższych prac wchodzi:
• Wykonanie wizji lokalnej na obiekcie (zalecane przez Zamawiającego), 
• Wykonanie bilansu energetycznego – zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń w których przewidziana jest wymiana grzejników (pomieszczenia  kuchni  oraz montaż dodatkowych grzejników w  pom. holu w domach dziecka na  I piętrze), w pomieszczeniu kuchni zastosowanie grzejników z atestem dla pracy w pom. mokrych (wilgotnych)
• opracowanie dokumentacji na wymianę kotłów gazowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie obejmującym, demontaż istniejących urządzeń w kotłowniach, montaż nowych urządzeń w kotłowniach oraz kotłów gazowych kondensacyjnych z zastosowaniem kotłów pracujących kaskadowo (z wymiennikiem krzemowo-aluminiowym ) moc kotłów 470 kW, wymiana oraz montaż dodatkowych grzejników – zgodnie z bilansem, 
• pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień zezwoleń w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych w zależności od wymagań ustawy - Prawo budowlane, od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
• modernizacja komina tj. wymiana istniejącego komina na przewód powietrzno-spalinowy
• opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
• wykonanie modernizacji instalacji c.o. zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 
• modernizacja (automatyka) istniejącej pompy ciepła zamontowanej w domu dziecka z modernizowaną kotłownią (- wyłączanie i włączanie pomy ciepła  przy zadanej temp. zewnętrznej) 
• przeprowadzenie wszelkich badań, pomiarów oraz przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej, 
• wykonanie próby szczelności instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania, 
• wykonania płukania instalacji c.o. 
• rozruch kotłowni oraz instalacji odbiorczych w budynku wraz z regulacją kotłowni. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja istniejącej instalacji c.o. w zakresie wymiany istniejących grzejników w pom jw. , wymianę kotłów gazowych w istniejącej kotłowni, celem poprawy efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina’ i Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Nowym Siodle
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej planowanej modernizacji instalacji c.o. oraz kotłowni wraz z wykonaniem robót w oparciu o wykonaną dokumentację wraz z rozruchem kotłowni. 
W skład powyższych prac wchodzi: 
Opracowanie projektowe, które należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami). Realizacja  zakresu powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w instrukcji dla Wykonawców 
oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

a) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

Instalacja c.o. w budynku domu Dziecka Catharina  wykonana jest z rur wielowarstwowych z zastosowaniem grzejników stalowo-płytowych. Grzejniki w  Domach Dziecka w pom. kuchni nie dogrzewają pomieszczeń do temp. normowych w  holach na I piętrze brak grzejników.
Instalacja c.o. w budynku Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego pozostaje bez zamian.
Instalacje c.o zabezpieczone naczyniem wzbiorczym.
Dla ogrzania pomieszczeń i przygotowania C.W.U. obiektów jw. Obecnie w kotłowni zamontowane są dwa kotły o mocy 460 kW każdy dla zapewnienia zapotrzebowania na ciepło budynków i C.W.U. Generalnie pracuje jeden kocioł a drugi wykorzystywany jest jako rezerwowy. Dodatkowo budynku Domu Dziecka Catharina zamontowana jest pompa ciepła mocy 145kW, która pokrywa zapotrzebowanie na ciepło i przygotowanie C.W. U. dla domu dziecka w okresie jesienno-letnim graniczenia temp. przełączenia na prace z kotłowni (wyłączenia pompy ciepła) wynosi o 10oC. Przełączenie wykonywane jest ręcznie.

Budynek Domu Dziecka Catharina wykonany w technologii tradycyjnej. Pełna dokumentacja do wglądu u Inwestora.
Budynek Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego wykonany w technologii tradycyjne ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Budynek częściowo podpiwniczony składający się z budynku głównego czterokondygnacyjnego, budynku szkolnego dwukondygnacyjnego oraz łącznika łączącego budynek główny na wysokości stropu I piętra z budynkiem szkolnym na wysokości parteru
 
Zakres planowanych prac. 
Planowana wymiana kotłów na paliwo gazowe wraz z rozruchem instalacji odbiorczych obejmować będzie w swym zakresie: 
• demontaż kotłów gazowych wraz z zabezpieczeniami i instalacjami hydraulicznymi, 
• demontaż instalacji technologicznej kotłowni w zakresie do istniejącego filtroodmulnika istniejące rozdzielacze zasilające obiegi grzewcze pozostają bez zmian,
• demontaż zbędnych elementów instalacji elektrycznej i sterowniczej, 
• montaż nowych kotłów na paliwo gazowe, o mocy zgodnej z bilansem dla optymalizacji pracy kotłowni i pracy budynków (zamontowana pompa ciepła) montaż kotłów pracujących kaskadowo z uwzględnieniem pokrycie na zapotrzebowanie ciepo dla C.W.U. na potrzeby budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, kotły z wymiennikiem ciepła aluminiowo-krzemowym , 
• montaż osprzętu kotła wraz z automatyką sterującą, współpracują z istniejącą pompą ciepła (włącz-wyłącz pompę ciepła),
• montaż opomiarowani ciepła dla rozliczania zużytej energii dla Domu Dziecka „Catharina” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
• montaż instalacji elektrycznej i sterowniczej, 
• wymiana istniejącego komina na nowy powietrzno-spalinowy,
• montaż napędów eklektycznych do istniejących przepustnic w budynku Domu Dziecka Catharina,
• montaż dwóch dodatkowych zasuw z napędami na  zasilaniu instalacji  zasilającej Dom Dziecka Catharina, 
• rozruch kotłowni wraz z rozruchem instalacji odbiorczych (technologiczna kotłowni, wentylacyjna, elektryczna), 
• wymianę grzejników  na nowe stalowe wraz z zaworami termostatycznymi i powrotnymi w zakresie zgodnym z bilansem – w pom. Jw.

b) Aktualne uwarunkowania. 

Odbiorcą ciepła jest budynek użyteczności publicznej stanowiący siedzibę Domu Dziecka Catharina oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle. Opracowana koncepcje i dokumentację modernizacji kotłowni Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu. Opracowania projektowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami. 

c) Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
Modernizacja kotłowni oraz wymiana grzejników . 
W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać:
• wymianę istniejących kotłów gazowych na nowe kotły gazowe kondensacyjne, 
• wymianę grzejników na stalowe do pomieszczeń mokrych wraz zaworami termostatycznymi i powrotnymi w pomieszczeniach kuchni montaż grzejników w pomieszczeniach holu na I piętrze domu diecka Catharina”
• powyższy zakres należy wykonać w oparciu o przeprowadzona wizję lokalną, rozeznania obiektu i pomieszczenia kotłowni, 
• projekty (koncepcję) należy uzgodnić z Inwestorem (Zamawiającym), 
• uzgodnione i zatwierdzone koncepcje wymiany kotłów, będą podstawową do opracowania dokumentacji wykonawczej.
d) Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. Wymagania szczegółowe dotyczące modernizacji kotłowni: 
• kotły na paliwo gazowe ( gaz propanowy ) z mocą dostosowaną do potrzeb istniejących pomieszczeń, 
• automatyka kotła winna zapewniać możliwość regulacji i nastaw temperatury za kotłem, utrzymania minimalnej temperatury na wejściu do kotła, oraz współpracę z istniejąca pompą ciepła
• automatyka pogodowa współpracująca z zaworem mieszającym z możliwością sterowania pracą instalacji w trybie godzinowo - tygodniowym w zależności od temperatury zewnętrznej, 
• automatyka sterująca procesem podgrzewu wody, na potrzeby c.o. i C.W.U.
• automatyka sterująca procesem wyłączania i załączania pompy ciepła zależna od temp. zewnętrznej oraz sterująca zasuwami zamykającymi.
• wykonanie innych prac zawartych w dokumentacji projektowej, wymaganych dostosowaniem pomieszczenia i instalacji do obowiązujących przepisów. 
• kotłownia ma dostarczać ciepło na potrzeby instalacji c.o. i C.W.U.,
• kotłownia będzie obsługiwana przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego, które zostaną przeszkolone przez Wykonawcę w zakresie obsługi zmodernizowanej kotłowni oraz w zakresie obowiązujących przepisów bhp, 
• w okresie gwarancji za prawidłowe działanie kotłów i zamontowanych grzejników c.o. wraz z osprzętem odpowiada Wykonawca,
· w czasie prowadzenia prac w kotłowni należy je tak  prowadzić , żeby nie było przerw w dostawie ciepłej wody uzyskiwanej z istniejącej pompy ciepła.
 
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

a) Wymagania dotyczące opracowań projektowych. 

Dokumentacje należy opracować w wersji analogowej, w trzech egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej w zakresie:
• schemat technologiczny kotłowni gazowej,
• obliczenia mocy cieplnej, pozwalającej na właściwą pracę kotłów, 
• zestawienie materiałów, 
• szczegółowy opis techniczny, 
• opis przyjętych rozwiązań technicznych, 
• utrzymywać teren budowy w należytym porządku,
• wykonawca zobowiązuje się do: zapewnieni miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych oraz pokrycia kosztów ich transportu i składowania
• wykonywał prace wynikające z nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, ze szczególną ostrożnością i odpowiednim zabezpieczeniem. 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami projektu, obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na obiekcie (terenie budowy), metody użyte przy modernizacji kotłowni oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zlecenia aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. oraz zabezpieczy teren budowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
Materiały, narzędzia i urządzenia dostarczane na budowę powinny być sprawdzane pod względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w dokumentacji projektowej, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Transport materiałów i urządzeń składowych kotłowni powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu, jeżeli takowe istnieje. W czasie transportu elementy powinny być układane na stabilnym podłożu i zabezpieczone przed przemieszczeniem. Miejsce składowania powinno być czyste, równe i suche – magazynowane elementy powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, a także zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich. Wokół pomieszczenia objętego pracami należy wydzielić strefę bezpieczeństwa, za którą osoby niepożądane nie mogą się poruszać. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za teren robót, ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do modernizacji kotłowni od daty rozpoczęcia, do czasu odbioru końcowego. Zamawiający przewiduje nadzór inwestorski oraz bieżącą kontrolę przedmiotowych robót. 
Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:
- proponowane materiały budowlane i instalacyjne
- faktycznie dostarczone i zabudowane materiały, zgodne z zatwierdzeniami 
- sposób i jakość prowadzonych prac 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór końcowy robót
- odbiory gwarancyjne i pogwarancyjne.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała:

• rozwiązania projektowane zawarte w projekcie budowlano – wykonawczym i specyfikacjach technicznych, 
• stosowane gotowe wyroby montażowe, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektem i specyfikacją techniczną, 
• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem i specyfikacją techniczną oraz sztuką budowlaną. 
• odbiór dokumentacji projektowej, 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór rozruchu instalacji na gorąco, 
• odbiór końcowy. 
• deklarację zgodności wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty, gwarancje), 
• powykonawczy schemat technologiczny kotłowni obejmujący poszczególne instalacje podlegające modernizacji, 
• instrukcję obsługi, 
• część opisową dokumentacji modernizacyjnej obejmującą: − opis technologii kotłowni, 
· − opisy oraz obliczenia doborowe poszczególnych urządzeń kotłowni, 
· − karty katalogowe, DTR poszczególnych urządzeń, 
· − karty gwarancyjne. 

• wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. 
• zamawiający udzieli mu w tym celu stosowanych upoważnień. 
• wyroby stosowane w trakcie modernizacji kotłowni, mają spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a wykonawca przedstawi Inwestorowi odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbioru, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy prawo budowlane i postanowień umowy. 

Opracowania techniczne modernizacji wykonać zgodnie z:

• ustawą z dnia 7 lipca 1994r "Prawo Budowlane" (Dz. U. 2023 poz. 682 wraz z późniejszymi zmianami). 
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 wraz z późniejszymi zmianami). 

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji, zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
Po wykonaniu robót, teren na którym były one prowadzone (pomieszczenie kotłowni, ciągi komunikacyjne, teren składowania materiałów) zostanie przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.

c)  Utylizacja materiałów  i urządzeń z demontażu jest po stronie Wykonawcy.

III. Część informacyjna.
 1. Zamawiający stwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2023 poz. 682 wraz z późniejszymi zmianami), 
• Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2022 r. poz. 1679). 
• Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U Nr 130 poz. 1389 wraz z późniejszymi zmianami),

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1213).

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 wraz z późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz
rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający
informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021, poz.1213)

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w posiadaniu Zamawiającego zostaną udostępnione jako pomocnicze dla Wykonawcy. 

a) Projekt budowlany instalacji sanitarnych Domu Dziecka
b) Projekt budowalny instalacji c.o. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
c) Projekt budowlany istniejącej kotłowni.













































