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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECZNICZNE
PAROWNICA


	NAZWA URZĄDZENIA
	

	TYP / MODEL
	

	PRODUCENT
	

	ILOŚĆ
	

	KRAJ POCHODZENIA
	

	ROK PRODUKCJI
	




	Lp.
	WARUNKI DO SPEŁNIENIA
	PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU
	INFORMACJE PODANE PRZEZ WYKONAWCĘ

	
	KONSTRUKCJA I PARAMETRY URZĄDZENIA

	1. 
	Rok produkcji urządzenia - 2022
	TAK
	

	2. 
	Urządzenie nowe, nierekondycjonowane
	TAK
	

	3. 
	Pojemność zbiornika min. 5 litrów
	TAK, podać
	

	4. 
	Ciśnienie robocze w zakresie min. 0-8 bar
	TAK, podać
	

	5. 
	Temperatura robocza min. 150 oC
	TAK, podać
	

	6. 
	Modułowa regulacja ciśnienia umożliwiająca ustawienie parametrów mycia
	TAK
	

	7. 
	Zbiornik wykonany z materiału odpornego na korozję np. stal nierdzewana
	TAK
	

	8. 
	Waga pustego urządzenia nieprzekraczająca 30 kg. 
	TAK
	

	9. 
	Nakrętka z wymiennymi uszczelkami
	TAK
	

	10. 
	Opcjonalnie – pompa do napełniania urządzenia przez przyłącze do sieci wodnej lub za pomocą zbiornika
	TAK
	

	11. 
	Długość węża min. 1,3 m
	TAK
	

	
	INNE INFORMACJE

	12. 
	Instalacja urządzenia w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego oraz szkolenie personelu, w terminie dogodnym dla zamawiającego
	TAK
	

	13. 
	Szkolenia personelu w okresie gwarancyjnym
	TAK
	

	14. [bookmark: _GoBack]
	Instrukcja obsługi w jęz. polskim
	TAK
	



