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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa monitoringu miejskiego -  etap IV

Działając zgodnie z art.  284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1     zapytania Wykonawcy:  
Kamery ACTI-A44 nie są już produkowane. Proszę o informację o dopuszczalnym zamienniku. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:
Dopuszczalny  zamiennik  to  ACTI  Z47  lub  inne  równoważne  posiadające  minimum  parametry
określone w zamówieniu.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:
Czy do poniższego zapytania będzie potrzebny rejestrator i dysk?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:
Nie, do poniższego zapytania nie będzie potrzebny rejestrator i dysk. 

Treść 3 zapytania Wykonawcy:
Ewentualnie jaki rejestrator jest już zainstalowany na tej inwestycji?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:
Rejestrator RS3621xs+ 3szt. wraz z licencjami LicencjeSurveilance Station DEVICE LICENCE 8szt.
Dyski HDD 16TB HATS 300-16T 36szt. 

Treść 4 zapytania Wykonawcy:
Jeżeli wybieramy kamery z analityką, producent musi pokrywać się z producentem rejestratora?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:
Tak, stąd kamery ACTI A44 lub ACTI Z47 lub inne równoważne posiadające minimum parametry
określone w zamówieniu.

Treść 5 zapytania Wykonawcy:
W  projekcie  nie  ma  doprecyzowanej  informacji  jaki  access  point  jest  wymagany  w  hot-spocie,
rozumiemy że wykonawca ma tutaj dowolność? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:
W tym etapie nie jest ujęta budowa hot-spotów. 

Treść 6 zapytania Wykonawcy:
Jakie oprogramowanie monitoringu wizyjnego jest do tej pory używane przez Gminę Miejską Łeba? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:
Sprzęt i oprogramowanie opisane jest w punkcie 2.9 opisu projektu wykonawczego. 

Treść 7 zapytania Wykonawcy:
Czy zamawiający zezwala na odbycie wizji lokalnej? 



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:
Zamawiający wskazuje na zapisy SWZ, Dział, XXV, pkt. 5. 

Treść 8 zapytania Wykonawcy:
Czy zamawiający zgadza się na podmianę światłowodów (kabli telekomunikacyjnych) z tub 2,4
(które  nie  będą  wyprodukowane  przez  kablownie  ze  względu  za  zbyt  małe  ilości  i  nie  są
standardowym wykonaniem) na światłowody o tubie 1,8? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Treść 9 zapytania Wykonawcy:
Chciałbym zgłosić jeszcze jedną uwagę odnośnie braku dokumentacji, przez co niemożliwe jest
poprawne zliczenie urządzeń-> nie dodali Państwo rysunku projektowanej inwestycji numer S-07
lub W-07. W załączniku nr 8 do dokumentacji projektowej w zakładce PW->Podgląd numeracji
rysunków P-1 A3 jest informacja, że taki rysunek techniczny występuje, lecz chyba przez pomyłkę
nie został udostępniony bo numerki są od 1-6, a potem 8-10.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:
Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje odcinka monitoringu znajdującego się na rysunkach
technicznych numer S-07 lub W-07.

Treść 10 zapytania Wykonawcy:
Zgodnie z Państwa sugestią instalacji kamery AXIS – Q1659 lub inna o nie gorszych parametrach
do  czytania  tablic  rejestracyjnych  proszę  o  doprecyzowanie  który  model  dokładnie  sugerują
Państwo zainstalować: AXIS Q1659 10-22 mm, AXIS Q1659 100 mm, AXIS Q1659 24 mm, AXIS
Q1659 50 mm, AXIS Q1659 55-250 mm, AXIS Q1659 70-200 mm, czy AXIS Q1659 85 mm. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10:
Zainstalowane  kamery  mają  posiadać  parametry  umożliwiające  uwidocznienie  tablic
rejestracyjnych i ich odczyt przez operatora monitoringu.

Treść 11 zapytania Wykonawcy:
Czy w zakresie etapu IV jest budowa stacji monitoringu w Urzędzie Miasta? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:
Zakres  zamówienia  nie  obejmuje  budowy  stacji  monitoringu.  Zakres  zamówienia  obejmuje
doposażenie przełączników we wkładki SFP WDM. 


