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dotyczy postepowania na:

»Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania: Przebudowa drogi
w zakresie budowy chodnikéw wraz ze wzmochieniem nawierzchni jezdni drogi wojewdédzkiej nr 747
na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowosci Lipa Miklas w zakresie robé6t budowlanych,
konstrukcji kanaly technologicznego, kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego, budowa zatoki
autobusowej, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz budowa pobocza”
— nr postepowania 205/22

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.) Mazowiecki Zarzagd Drég Wojewddzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, iz otrzymat
zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, na ktore niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,wartos$¢ robot drogowych”. Czy wartos¢ ta jest
wg Zamawiajgcego tozsama z wartoscig robét zwigzang z ,budowa / rozbudowg / przebudowg drogi
publicznej”. W zakres budowy / rozbudowy / przebudowy drogi wchodzg zazwyczaj (réwniez w przypadku
przedmiotowego zadania) roboty branzowe, jak roboty kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, ktdre
tacznie sktadajg sie na inwestycje drogowsg i zaréwno Kierownik Budowy, jak réwniez geodeta i rozliczeniowiec
wykonujg prace zwigzane z calym zakresem zadania. W zwigzku z tym wnosimy o zmiane zapiséw ha
nastepujgce: - Kierownik Budowy posiadajgcy: - doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robét drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot nie mniejszej niz 5 000 000 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia.*™ — Geodeta posiadajgcym:
- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwdch zadaniach polegajacych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robo6t nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.*** ~ Osobg
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia umowy posiadajaca: - doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na
minimum dwdch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
rob6t nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych-o-zakonczeniu realizacji zamoéwienia.**

Odpowiedz 1:

Wartos¢ robdt drogowych” to warto$é robot wykonanych w zakresie uprawnien wykonawczych
o specjalnosci drogowej okreslonych w art. 15a ust. 9 ustawy Prawo Budowlane.

Zapisy pkt. VIIl.2.4.c SWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 2:
Whnosimy o zmniejszenie wymagan dotyczacych doswiadczenia Kierownika Robo6t Drogowych, poniewaz sg

one wieksze niz wymagania dla Kierownika Budowy, ktory jest nadrzedny nad Kierownikiem Robot
Drogowych, na: , - Kierownik robét drogowych posiadajgcy: - doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robdét drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia”.

Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3:
Wnosimy o zmiane wymagan dotyczgcych doswiadczenia Kierownika robot instalacyjnych na nastepujgce:

- Kierownik robét instalacyjnych posiadajgcy: - doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych
na minimum dwoch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie kanalizacji deszczowej
lub sanitarnej o warto$ci rob6t nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia®. Wniosek swoj motywujemy tym, ze roboty
kanalizacyjne wykonywane w zwigzku z realizacjg zadania na budowe / rozbudowe / przebudowe drogi nie
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réznig sie od robot kanalizacyjnych wykonywanych podczas zadania na wykonywanie robét kanalizacyjnych.
Czesto najpierw ogtaszane sg przetargi na wykonanie robét kanalizacyjnych, a pézniej na wykonanie drogi,
a dla Kierownika robét nie ma to znaczenia.

Odpowiedz 3:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4:
Wnosimy o zmiane wymagan dotyczacych doswiadczenia Kierownika robot elektrycznych
i elektroenergetycznych na nastepujace: ,- Kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych

posiadajgcy: - doswiadczenie na stanowisku kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum dwoch zadaniach polegajgcych na wykonaniu robét elektrycznych i elektroenergetycznych
o wartosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia”. Wniosek swoj motywujemy tym, ze roboty elektryczne
wykonywane w zwigzku z realizacjg zadania na budowe / rozbudowe / przebudowe drogi nie réznig sie
od robét elektrycznych wykonywanych podczas zadania na wykonywanie robét elektrycznych. Czesto zadania
te realizowane sg w osobnych przetargach, a dla do$wiadczenia Kierownika robot nie ma to znaczenia.

Odpowiedz 4:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, iz warto$¢ rob6t elekirycznych i elektroenergetycznych jakimi musi wykazac sie

kierownik robét elektrycznych wynosi 500 000,00.

Odpowiedz 5:
Zamawiajgcy potwierdza, iz wartos¢ robot elektrycznych i elektroenergetycznych jakimi musi wykaza¢ sie

kierownik robét elektrycznych wynosi 500 000,00 PLN.

Pytanie 6:
Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 karbowanych? Spowoduje

to obnizenie kosztow inwestyciji lecz nie pogorszy jakosci zatozeh projektowych.
Odpowiedz 6:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 karbowanych.

Pytanie 7:
Czy zamiast systemu rury pvc dn600 Zamawiajgcy dopusci do zastosowania w kanalizacji deszczowej system

z rur strukturalnych Twin Wall z PEHD ID o sztywnosci SN 8; PN 0,5, ze specjalnie wyprofilowanym kielichem
redukujacym site weisku 0 50% przy zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476), zgodny z
normg PN-EN 13476-37

Odpowiedz 7:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowania w kanalizacji deszczowej system z rur strukturalnych Twin Wall

z PEHD ID o sztywnosci SN 8; PN 0,5, ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujgcym site wcisku o
50% przy zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476), zgodny z normg PN-EN 13476-3 jako

rozwigzanie réwnowazne.

Pytanie 8:
Czy Zamawiajacy zatwierdzi do zastosowania w inwestycji jako rozwigzania réwnowazne do opisanych w

SIWZ i STWIOR wpustéw ulicznych betonowych dn 500 z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m oraz z wpustem
zeliwnym/kratg zeliwng klasy D400 nowe drogowe studzienki wpustowe o nastepujacej charakterystyce:

— posiadajg Krajowg Ocene Techniczng (KOT) wydang przez IBDiM dopuszczajacg do stosowania w

inzynierii komunikacyjnej do punktowego ujmowania i odprowadzania wody powierzchniowej

(opadowej i roztopowej) z drdg, parkingdw, obiektéw inzynierskich oraz innych obiektéw i obszaréw
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zwigzanych z inzynierig komunikacyjna, ktéra zawiera wytyczne zastgpienia typowych wpustéw
betonowych;

— posiadajg nstp. wymiary geometryczne: a) $rednica Dw 425, Dz 477, D$r 450, b) srednica odplywu dn
200, c) przy gtebokosci osadnika — 0,65 m zapewniajg pojemnos$¢ osadnikowg réwng przewidzianej
w projekcie i opisanej w SIWZ;

- w zabudowanym zestawie posiadaja nastepujgce elementy skiadowe: a) rure trzonowg karbowang
SN2 lub SN4 z PP o wymiarach Dw 425, Dz 477, Dsr 450, zgodng z normg PN-EN 13598-2; b) modut
odplywowy odptywu z kréécem dn 200, taczony szczelnie z rurg trzonowg za pomocg uszczelki
profilowej zgodnej z normg PN-EN 681-1; c) dno z PP tgczone szczelnie z rurg trzonowg za pomocg
uszczelki profilowej zgodnej z normg PN-EN 681-1;

— zwienczenie drogowej studzienki wpustowej sklada sie z nastp. elementéw: a) wpustu zeliwnego klasy
D400 zgodnego z normag PN-EN 124 b) zelbetowego adaptera pod wpust c) betonowego pierscienia
odcigzajgcego

—~ poddawana jest wyczerpujgcym badaniom do oceny statosci wlasciwosci uzytkowych (w tym m.in.
trwatosci, wytrzymatosci, obcigzalnosci i szczelnosci), co wynika z KOT oraz Krajowej Deklaraciji
Wiasciwosci Uzytkowych;

- wyposazona bedzie w uliczne kraty zeliwne / wpusty zeliwne klasy D400 o wymiarach 420x620 mm /
o powierzchni wiotowej 9-10 dm2 , jak tego wymagajg zapisy SIWZ / STWIOR.?

Odpowiedz 8:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie wpustow ulicznych z tworzywa. Studnie i wpusty drogowe

muszg by¢ betonowe.

Dzialajagc na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 6, 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie uprzejmie informuje,
ze dokonuje zmiany Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajgcy dokonuje korekty Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w zakresie zatgcznika o nazwie
»SWZ 205 22” zamieszczonego w dniu 15.12.2022 r. o godzinie 08:08, poprzez zamieszczenie aktualnie
obowigzujgcej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia o nawie ,,SWZ 205 22 po zmianie
z dnia 28.12.2022 r.” Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, iz zamieszczony w dniu 15.12.2022 r.
o godzinie 08:08 plik o nazwie ,SWZ 205 22" przestaje by¢ aktualny.

W zwiazku z powyzszym Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa
informuje, ze zmianie ulega termin skiadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziatach:
Rozdziat XVIl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.02.2023 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
Sposoéb i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie internetowej prowadzonego
postepowania do dnia 03.01.2023 r. do godz. 08:00
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Otwarcie ofert
7. Otwarcie ofert nastapi dnia 03.01.2023 r. o godzinie 09:00 za posrednictwem Platformy

Zakupowej.

Brzmienie po zmianach:
Rozdziat XVIl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.02.2023 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Rozdziat XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA OFERT

Sposob i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego
postepowania do dnia 10.01.2023 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastapi dnia 10.01.2023 r. o godzinie 10:00, za posrednictwem Platformy

Zakupowej.

W zwigzku z powyzszym wymagane wadium w przedmiotowym postepowaniu musi by¢ wniesione do dnia
10.01.2023 r. do godz. 08:00 i obejmowaé okres uwzgledniajgcy przesunigty termin sktadania ofert.
Informacje dotyczace wadium pozostaja zgodne z rozdziatem XVI Cze$ci | SWZ.

Opublikowane odpowiedzi oraz zmiany sa wiazace i dotycza wszystkich uczestnikow postepowania.
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