
Istniejący wodociąg
z żeliwa sferoidalnego
DN100 - bez zmian

przejście szczelne 

Istniejący wodociąg
z żeliwa sferoidalnego
DN100 - bez zmian

Stopnie złazowe żeliwne

przejście szczelne 
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Istniejący wodociąg
z żeliwa sferoidalnego
DN80
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Istniejący przyłącze wodociągowe
 DN40 do budynku nr 36 - bez zmian
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Włączenie do istniejącego
budynku nr 36

Projektowana wymiana włazu żeliwego wraz z stopą
z klasy C250 na D400 - rzędną dopasować do
rzędnej nowoprojektowanej drogi pożarowej

Projektowana wymiana włazu żeliwego wraz z stopą
z klasy C250 na D400 - rzędną dopasować do
rzędnej nowoprojektowanej drogi pożarowej

Oznaczenia:
1 - połączenie kołnierzowe do rur żeliwnych
    Dn100 mm istniejące
2 - redukcja z żeliwa DN100/80 istniejąca
3 - zasuwa kołnierzowa klinowa
    długa Dn80mm istniejąca
4 - łącznik wodomierza DN80 istniejący
5 - wodomierz sprzężony DN80 istniejący
6 - kołnierzowy zawór antyskażeniowy
    typu EA Dn80mm istniejący
7 - połączenie kołnierzowe do rur żeliwnych
    Dn80 mm istniejące
8 - redukcja z żeliwa DN80/50 istniejąca
9 - kołnierz z gwintem DN50/DN40 istniejący
10 - zawór odcinający DN40 istniejący
11 - redukacja gwintowana DN40/32 istniejąca
12 - wodomierz DN32 istniejący (do budynku nr 36)
13 - zawór antyskażeniowy DN40 istniejący
14 - Przejście DN40 istniejące
15 - Nadajnik do odczytu radiowego - istniejący
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