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Jednostka zewnętrzna

AOYG 30 LAT4

8kW / el. 2,22kW /230V

wymiary:szer/wys/gł: 900 x 830 x 330

(SALA KONFERENCYJNA)

-  Jednostka zewnętrzna

-  Odprowadzenie skroplin w kierunku pionu kanalizacyjnego

-  Prowadzenie przewodu miedzianego z czynnikiem chłodniczym

-  Przepust dachowy - prowadzenie przewodu przez stropodach

INSTALACJE

N

-  Kierunek przepływu czynnika chłodniczego/skroplin

LEGENDA:

Jednostka zewnętrzna

AOYG14LAC2

4kW / el. 1,09kW /230V

wymiary:szer/wys/gł: 790 x 540 x 290

(POM. 3.1 i 3.2)

*UWAGI

Jednostki zewnętrze montować na konstrukcjach wsporczych,

stalowych. Wysokość konstrukcji ok. 50cm.

Jednostka zewnętrzna

AOYG 30 LAT4

8kW / el. 2,22kW /230V

wymiary:szer/wys/gł: 900 x 830 x 330

(POM. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)
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Przepust dachowy firmy Castel Cool

wymiary: 250x125mm

inŜ. Anna Okupska

projektant główny:

inŜ. Alfred Michno
upr. nr 2605/94/UW/JG
w zakr. sieci, inst. i wentylacji z/o
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE;
 projekt wykonano w programie ArchiCAD, nr licencji 8-5530330/14342
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