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UWAGA:

Brak możliwości inwentaryzacji instalacji,

trasy przewodów sugerowane.
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Projektowany grzejnik

C-33/600/800
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WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

C.O. - RZUT PIĘTRA
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grzejnik wymienić

grzejnik wymienić

grzejnik wymienić

grzejnik wymienić

UWAGA:

Przed realizacją potwierdzić podejścia

boczne/dolne grzejników.

Uwagi:

Legenda:

1/ Rurociągi grzewcze w pomieszczeniu kotła gazowego wykonać

z rur stalowych lub miedzianych.

2/ Przed realizacją zdemontować istniejący kocioł na paliwo stałe.

3/ Przed realizacją zdemontować istniejący zasobnik cwu.

Średnica rurociągu grzewczego c.o.

co 2x cu22x1,0

Projektowane rurociągi zasilania/powrotu c.o.

Istniejące rurociągi zasilania/powrotu c.o.

Istniejący grzejnik do wymiany na nowy

Tytuł rysunku:

Włączenie do istniejącej instalacji c.o. - rzut piętra

Inwestor:

Projektant:

Data opracowania: Skala:

1:50

Nr projektu:
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