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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt TECHNICZNY instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniu pracowni techniki kryminalistycznej – sala 204 w budynku D Państwowej 
Uczelni Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła. 
 
Projekt swym zakresem obejmuje Instalację elektryczną obejmującą: 

• Instalację gniazdową, 

• Instalację zasilanie klimatyzacji 

• Instalację oświetleniową 
 

Na niniejsze opracowanie składają się: 

• opis techniczny, 

• rysunki. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• dokumentacji przetargowej, 
• wytycznych Inwestora, 
• obowiązujących przepisów: 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 
Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, 

◦ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,  Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. 
zmianami 

◦ Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 
2018 poz. 2339 z pożn. zmianiami, 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz.U. 2016 poz. 1966, 

◦ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/34/UE w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i 
systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej  

◦ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, Dz.U. z 9 października 2018r. poz. 1935 

• i Polskich Norm: 
◦ PN-HD 60364-1:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: 

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
◦ PN-HD 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 

Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
◦ PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 

4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

◦ PN-HD 60364-4-42:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 
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◦ PN-HD 60364-4-43:2012 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

◦ PN-HD 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-
52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

◦ PN-HD 60364-5-54:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-
54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody 
ochronne 

◦ PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
◦ PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego, 
◦ PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy" 

 
3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

ROZDZILENICA  

Instalację elektryczną Sali 201 zasilić z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na 
poddaszu.  
Rozdzielnicę wykonać natynkowo na poddaszu nad Salą 201.  
 

 

Zdjecie 1 Rozdzielnia główna na poddaszu z której należy zasilić rozdz. sali 201 

 

INSTALACJA SIŁOWA 

• W pomieszczeniu zlokalizować instalację gniazdową podtynkową.  

• Instalację prowadzić w bruzdach przewodem YDY 3x2,5 450/750V. 

• Osprzęt montować w puszkach Ø60 podtynkowych głębokich. 
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• Przewody łączyć w puszkach osprzętu w zaciskach gniazd. 

• Nad częścią sanitarną pomieszczenia stosować osprzęt hermetyczny. 

• Gniazda montować w ramkach wielokrotnych. 

• Instalację na poddaszu prowadzić w kanale kablowym PVC od rozdzielnicy. Z poziomu 
poddasza przebić przepust kablowy do sali.  

• Gniazda zasilić dwoma obwodami, osobno dla części sanitarnej i osobno dla 
pozostałych gniazd. 

• Gniazdo rzutnika umieścić na suficie lub wsporniku rzutnika. 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

• Stosować oprawy LED 600x600 do montażu w suicie podwieszanym, 

• Dopuszcza się stosowanie opraw zamiennych o nie gorszych parametrach niż 
zaproponowanie w projekcie, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN 12464-1, 

• Instalację prowadzić podtynkowo w bruzdach przewodem YDY 3x1,5 450/750V. 

• Oprawy zasilić dwusekcyjnie załączanie łącznikiem świecznikowym podwójnym, 

• Nad tablicą szkolną zamontować oprawę podświetlającą z oddzielnym łącznikiem w 
pobliżu tablicy 

• Instalację na poddaszu prowadzić w kanale kablowym PVC od rozdzielnicy. Z poziomu 
poddasza przebić przepust kablowy do sali.  

 

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 

Zgodnie z normą PN-EN 50172:2005 dla pomieszczenia zaprojektowano oświetlenie 
awaryjne. 
Oświetlenie awaryjne zasilić z innego obwodu niż oświetlenie ogólne, jednak z tej samej 
fazy. 
 

INSTALACJA ZASILANIA PODGRZEWACZA WODY 

W Sali zamontowano rozdzielnicę przeznaczoną do celu podłączenia podgrzewacza ciepłej 
wody.  
Ogrzewacz zasilić przewodem YDY 5x4.  
 

INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH 

Należy zasilić elektrycznie następujące urządzenia: 
1) Wentylację 

2) Wentylator wyciągowy 

3) Agregat chłodniczy centrali 

Do każdego z urządzeń doprowadzać i zasilić przewodem YDY 5x2,5. 
Przewody prowadzić w poddaszu natynkowo z kanałach lub rurkach PVC. 
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4. BILANS MOCY 

 
Urządzenie Moc 

jedn. 
Liczba Moc 

za-
inst. 

Wsp.jedn. Moc 
szczy-
towa 

Na-
pię-
cie 

cos 
fi 

Prąd 

 
[kW] [szt] [kW] 

 
[kW] [V] 

 
[A] 

Wentylacja 5.0 1 5.0 1 5 400 0.9 8.03 

Wentylator wyciągowy 0.5 1 0.5 1 0.5 400 0.9 0.80 

Agregat chłodniczy centrali 3.0 1 3.0 1 3 400 0.9 4.82 

Oprawy oświetlenia ogólnego 0.024 15 0.360 1 0.36 230 0.9 1.74 

Kinkiet 0.016 1 0.016 1 0.016 230 0.9 0.08 

Oprawy awaryjne 0.001 2 0.002 0.2 0.0004 230 0.9 0.002 

Gniazda 0.75 8 6 0.3 1.8 230 0.9 5.03 

RAZEM 
    

10.68 
  

17.14 

 
  



PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 

9 

5. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
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6. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA  

 

Piła, 20 maja 2021 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) 

Oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy - INSTALACJA ELEKTRYCZNA-  

Pracownia techniki kryminalistycznej w budynku „D” Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  zakresie: projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych wydanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nr ew. 

MAZ/IE/0137/02.  

 

 

 

 Projektant :                   

 Marek Mucha        

 Nr upr. GP.7342/191/209/93      
 



Nazwa rysunku:

Data

Nr uprawn. Podpis

Skala

1:50

PROJEKT TECHNICZNY
Branża

Opracowanie

Nazwa projektu

ELEKTRYCZNA

E-1
Nr rys.:

Inwestor

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Pracownia techniki kryminalistycznej w budynku "D"

Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile,

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła






