
Krotność wymian powietrza min. 3 h-1
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HALA SERWISOWA

MAGAZYN OLEJÓW

MAGAZYN CZĘŚCI

POMIESZCZENIE 
SOCJALNE/PORZADKOWE

SZATNIE 

BIURA

KOMUNIKACJA/BIURA

TOALETY

SERWER/ROZDZIELNIA

Tempetatura zimą 12°C
Temperatura latem - bez normowania

Temperatura zimą 5°C
Temperatura latem - bez normowania

Temperatura zimą 5°C

Temperatura zimą 24°C

Temperatura zimą 20°C
Wilgotność min. 40%
Temperatura latem 24°-26°C

Temperatura zimą 20°C
Wilgotność min. 40%
Temperatura latem 24°-26°C

Temperatura zimą 20°C
Temperatura latem - bez normowania

LEGENDA

Temperatura zimą 20°C

Temperatura zimą 5°C2 MAGAZYN ŚOR

Temperatura zimą 20°C

7 KOTŁOWNIA/HYDROFORNIA
Temperatura latem 26°C

Wentylacja naturalna

Temperatura latem - bez normowania

Temperatura latem - bez normowania

8 ŚMIETNIK
Wentylacja grawitacyjna

Temperatura latem - bez normowania

TREŚĆ RYSUNKU: NR RYS.:

DATA: SKALA:

FAZA:

ADRES OBIEKTU:

NAZWA OBIEKTU:

INWESTOR:


