
T9

MS132- 6,3-10

A16-30-10

3f
YDY 4x2,5mm 2

4,0 kWT9-rwąca rzekaI>3

T10
MS132- 6,3-10

3f
YDY 4x2,5mm 2

4,0 kWT10-rwąca rzekaI>3

T11

MS132- 6,3-10

3f
YDY 4x2,5mm 2

4,0 kWT11-rwąca rzekaI>3

T12
MS132- 6,3-10

3f
YDY 4x2,5mm 2

4,0 kWT12-rwąca rzekaI>3

T13
MS116- 2,5-4

A12-30-22

3f
YDY 4x1,5mm 2

1,5 kWT13-masaż karku szerokiI>3

T14

MS132- 20-25

A30-30-10

3f
YDY 7x6mm2

8,7 kWT14-szala wodnaI>3

T15
MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x1,5mm 2

2,2 kWT15-masaż karku wąskiI>3

T16

MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x1,5mm 2

3,0 kWT16-masaż karku szerokiI>3

T17
MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x1,5mm 2

3,0 kWT17-masaż karku wąskiI>3

T18
MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x1,5mm 2

3,0 kWT18-masaż karku wąskiI>3

T19
MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x2,5mm 2

3,0 kWT19-masaż karku wąskiI>3

T20

MS132- 6,3-10

3f
YDY 4x1,5mm 2

4,0 kWT20-masaż karku wąskiI>3

T21
MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x1,5mm 2

2,2 kWT21-ławka z masażem powietrznymI>3

T22

MS116- 12-16

3f
YDY 4x2,5mm 2

5,5 kWT22-leżanka z masażem powietrznymI>3

T23
MS116- 2,5-4

3f
YDY 4x1,5mm 2

1,3 kWT23-leżanka z masażem powietrznymI>3

T24

MS116- 2,5-4

3f
YDY 4x1,5mm 2

1,3 kWT24-leżanka z masażem powietrznymI>3

T25

MS132- 6,3-10

3f
YDY 3x2,5mm 2

1,3 kWT25-leżanka z masażem powietrznymI>3

T26
MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x1,5mm 2

2,2 kWT26-ławka z masażem powietrznymI>3

T27

MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x1,5mm 2

2,2 kWT27-ławka z masażem powietrznymI>3

T28
MS116- 12-16

3f
YDY 4x2,5mm 2

5,5 kWT28-gejzer powietrznyI>3

T31
MS132- 20-25

3f
YDY 7x6mm 2

8,7 kWT31-pompa obiegowa zjeżdżalniaI>3

T32

MS116- 12-16

3f
YDY 7x6mm 2

5,5 kWT32-pompa obiegowa zjeżdżalniaI>3

T33

MS132- 20-25

3f
YDY 7x6mm 2

7,5 kWT33-pompa obiegowa zjeżdżalniaI>3

T34
MS132- 6,3-10

A30-30-10

3f
YDY 4x2,5mm 2

4,0 kWT34-pompa obiegowa kaskada wodnaI>3

T37

MS116- 2,5-4

3f
YDY 4x1,5mm 2

1,48 kWT37-drzewko wodneI>3

T38
MS116- 1,6-2,5

3f
YDY 4x1,5mm 2

0,6 kWT38-jeż wodnyI>3

T39

MS116- 2,5-4

3f
YDY 3x2,5mm 2

0,4 kWT39-bubuI>3

T42
MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x1,5mm 2

2,0 kW
T42-pompa obiegowa wanny Coliseum

I>3

T43
MS116- 4-6,3

3f
YDY 4x1,5mm 2

2,0 kW
T43-pompa obiegowa wanny Coliseum

I>3

T44
MS132- 6,3-10

3f
YDY 4x1,5mm 2

2,0 kW
T44-pompa obiegowa wanny Coliseum

I>3

T45

MS132- 6,3-10

3f
YDY 4x1,5mm 2

2,0 kW
T45-pompa obiegowa wanny Coliseum

I>3

T46
MS116- 2,5-4

3f
YDY 4x1,5mm 2

1,5 kW
T46-pompa obiegowa wanny Odisea

I>3

T47

MS132 6,3-10

1f
YDY 3x2,5mm 2

1,3 kW
T47-dmuchawa powietrzna SPA

I>3

T48
1f

2

1,3 kW
T48-dmuchawa powietrzna SPA

I>3

T49
1f

2

1,3 kW
T49-dmuchawa powietrzna SPA

I>3

T54
MS132- 6,3-10

1f
YDY 3x2,5mm 2

1,5 kWT54-dmuchawa powietrznaI>3

T55
3f 5,5 kWT55-dmuchawa powietrznaI>3

T56
3f T56-dmuchawa powietrznaI>3

T57
3f T57-dmuchawa powietrznaI>3

T58
3f T58-dmuchawa powietrznaI>3

T59
3f T59-dmuchawa powietrznaI>3

T60
3f T60-dmuchawa powietrznaI>3

T61
3f T61-dmuchawa powietrznaI>3

T62
3f T62-dmuchawa powietrznaI>3

T63
3f T63-dmuchawa powietrznaI>3

T64
3f T64-dmuchawa powietrznaI>3

25A
ILTS-E3

T66
T66-rezerwa

35A
ILTS-E3

T67
T67-rezerwa

16A
ILTS-E3

T68
T68-rezerwa

F204 63-30-AC

F204 63-30-AC

F204 63-30-AC

F204 63-30-AC

F204 63-30-AC

F204 63-30-AC

F204 40-30-AC

F204 63-30-AC

F204 63-30-AC

F204 63-30-AC

F204 63-30-AC

63A
ILTS-E3 63A

25A
ILTS-E3 63A

63A
ILTS-E3 63A

Tmax T3
250

PE

N
3xCL523G

OVR T2 3L 40 275 P

WLZ z pola NN projektowanej stacji transformatorowej
4 x YAKY 1x150mm 2

+ wyzwalacz
wzrostowy wyłączenie p.poż.

z rozdzielnicy RG

HDGs 2x1,5mm

E L E K T R Y C Z N A

KALISZ ul.Sportowa
PARK  WODNY

dz.nr 2/2;2/3;2/4;2/5;2/6;2/7;2/8;9;8;20;21; obręb nr 48;

Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

SPRAWDZAJĄCY

BRANŻA

RYS.

mgr inz. Zdzisław Stachowiak
UAN-7342-8/93

mgr inz. Roman Stachowiak
AU.F 1-4-100/78

data:

PROJEKT POWYKONAWCZY

B U D Y N E K  -  A

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączane ze sterownika wanny

A16-30-10

A16-30-10

A16-30-10

B12-30-10

B12-30-10

B12-30-10

A12-30-10

A12-30-10

A16-30-10

A12-30-10

A26-30-10

AF12-30-10-13

A12-30-10

AF12-30-10-13

AF12-30-10-13

AF12-30-10-13

A26-30-10

załączane ze sterownika wanny

załączane ze sterownika wanny

AF30-30-10-13

AF30-30-10-13

AF30-30-10-13

AF12-30-10-13

AF12-30-10-13

B12-30-10

AF12-3010-13

AF12-30-10-13

AF12-30-10-13

AF12-30-10-13

AF12-30-10-13

AF12-30-10-13

AF12-30-10-13

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

ROZDZIELNICA BASENOWA RB-A
- SCHEMAT IDEOWY

E/2/13

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

załączanie z pulpitu w pom. ratownika

umieszczonego w pom. ratownika

umieszczonego w pom. ratownika

umieszczonego w pom. ratownika

załączane ze sterownika wanny
umieszczonego w pom. ratownika

załączane ze sterownika wanny
umieszczonego w pom. ratownika

załączane ze sterownika wanny
umieszczonego w pom. ratownika

załączane ze sterownika wanny
umieszczonego w pom. ratownika

załączane ze sterownika wanny
umieszczonego w pom. ratownika

MS132- 6,3-10

YDY 3x2,5mm

AF12-30-10-13

MS116- 6,3-10

YDY 3x2,5mm

AF12-30-10-13

63A
ILTS-E3 63A

63A
ILTS-E3 63A

S203 B6A
CZF

S201 B6A
sterowanie

F1

S203 B6A
CZF

S201 B6A
sterowanie

F2

S203 B6A
CZF

S201 B6A
sterowanie

F3

S203 B6A
CZF

S201 B6A
sterowanie

F4

S203 B6A

S201 B6A
F5

S203 B6A
CZF

S201 B6A
sterowanie

F6

CZF

sterowanie

inż. Krzysztof Kupijaj

05.2012 r.

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C-S

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

5,5 kW

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

5,5 kW

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

5,5 kW

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

5,5 kW

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

5,5 kW

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

5,5 kW

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

5,5 kW

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

5,5 kW

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

5,5 kW

MS116- 12-16

YDY 4x2,5mm 2

A26-30-10

I   = 394,2 AN

Moc dla RB:
P = 361,6 kW

P = 253,9 kWS

k = 0,7 - wsp.jednoczesności oświetlenia

I   = 400 ABN

k = 0,2 - wsp.jednoczesności zestawów gniazd
k = 0,8 - wsp.jednoczesności technologii

6A
E93/20

63A
ILTS-E3 63A

63A
ILTS-E3 63A

63A
ILTS-E3 63A

63A
ILTS-E3 63A

ILTS-E3 63A

ILTS-E3 63A

S203 C25A

CPS 2000

PS3020 M340

DDI 6402K

DDO 6402K

Zasilacz 24V DC

SH202  B6

SH202  B6

PREVENTA XPS-AK

ABL 8RPS24050

ABL 8RPS24050

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

RSB 1A160BD

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie

ASUS R
Przekreślenie
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