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OCENA TECHNICZNA  

1. Podstawa opracowania 

▪ Zlecenie wykonawcy; 

▪ Wizja lokalna i wywiad środowiskowy; 

▪ Obowiązujące normy i przepisy;      

2. Cel oceny technicznej 

Celem oceny technicznej jest ocena możliwości montażu paneli fotowoltaicznych PV na dachach 

obiektów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jeleniej Górze. W skład obiektów budowlanych 

wchodzą: hala autobusowa, budynek dyspozytorni, budynek biurowy, wiata do tankowania. 

3. Opis istniejących obiektów budowlanych 

3.1. Budynek hali autobusowej 

3.1.1. Dane ogólne 

Przedmiotowy budynek hali autobusowej jest budynkiem parterowym. Budynek w technologii 

żelbetowej prefabrykowanej. Z wypełnianiem ścianami z elementów drobnowymiarowych. Dachy 

płaskie i łukowe, pokryte papą. Konstrukcja dachu z wiązarów żelbetowych łukowych. Konstrukcja 

dachy z pyt korytkowych Słupy żelbetowe. 

3.1.2. Ocena techniczna elementów obiektu 

▪ Stropodach – stan techniczny dobry; 

3.1.3. Dokumentacja fotograficzna 
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3.2. Budynek dyspozytorni 

3.2.1. Dane ogólne 

Przedmiotowy budynek dyspozytorni jest budynkiem parterowym. Budynek w technologii 

tradycyjnej. ścianami z elementów drobnowymiarowych. Dachy żelbetowy płaski, pokryty papą. 

3.2.2. Ocena techniczna elementów obiektu 

▪ Stropodach – stan techniczny dobry; 

3.2.3. Dokumentacja fotograficzna 
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3.3. Budynek biurowy 

3.3.1. Dane ogólne 

Przedmiotowy budynek biurowy jest budynkiem 4-kondygnacyjnym. Budynek w technologii 

tradycyjnej. Ściany z elementów drobnowymiarowych. Stropy i dach żelbetowy płaski, pokryty papą. 

3.3.2. Ocena techniczna elementów obiektu 

▪ Stropodach – stan techniczny dobry; 

3.3.3. Dokumentacja fotograficzna 
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3.4. Wiata do tankowania 

3.4.1. Dane ogólne 

Przedmiotowy wiata konstrukcji stalowej. Dach płaski pokryty blachą trapezową na płatwiach. 

3.4.2. Ocena techniczna elementów obiektu 

▪ Dach – stan techniczny dobry; 

3.4.3. Dokumentacja fotograficzna 
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4. Dane dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych 

4.1. Dane techniczne paneli PV 
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4.2. Schemat rozmieszczenia 
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4.3. Zestawienie obciążeń stropodachu 

 
Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy płaskie 

Połać dachu obciążonego równomiernie - przypadek (i): 
- Dach płaski 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA): 
 - strefa obciążenia śniegiem 1;  
 sk = 0,70 kN/m2 
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych 
zamieci) 
- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa 
- Współczynnik ekspozycji: 

 - teren normalny → Ce = 1,0 

- Współczynnik termiczny → Ct = 1,0 
- Współczynnik kształtu dachu: 

 nachylenie połaci  = 1,0o 

 1 = 0,8 
Obciążenie charakterystyczne: 

 s = ·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,700 = 0,560 kN/m2 

Obciążenie obliczeniowe: 

 S= 0,562·1,5 = 0,84 kN/m2  

Obciążenie wiatrem zostaje pominięte ponieważ budynek posiada ściany attykowe osłaniające połać 

dachowa, a planowane panele PV będą posiadały wiatrownice. 

4.4. Sposób montażu 

Montaż paneli PV w układzie poziomym na gotowych stelażach aluminiowych. Stelaże posiadają od 

tylnej strony wiatrownicę zabezpieczająca element przed poderwaniem przez wiatr. Ponad to są 

obciążone balastem w postaci bloczków betonowych. W rozliczeniu na 1m2 obciążenie sumaryczne 

od paneli PV wraz ze stelażem i balastem wynosi. Panel PV – 0,12 kN/m2, Stelaż – 0,08kN/m2, Balast 

– 0,36 - 0,55 kN/m2. Ciężar na 1m2 uzależniony jest od ustawienia i ilości powtarzalnych elementów 

w rzędzie.  

Zestawienie obiektów budowlanych z zakładanym obciążeniem: 

1. Hala autobusowa – konstrukcja aluminiowa z panelami obciążona balastem – obciążenie 

0,50 – 0,55 kN/m2 

2. Budynek dyspozytorni – konstrukcja aluminiowa z panelami obciążona balastem – 

obciążenie 0,50 – 0,55 kN/m2 

3. Budynek biurowy – konstrukcja aluminiowa z panelami obciążona balastem – obciążenie 

0,50 – 0,55 kN/m2 

4. Wiata do tankowania konstrukcja aluminiowa z panelami kotwiona do stropodachu – 

przewidywane obciążenie – 0,20-0,25 kN/m2 

5. Wnioski i zalecenia 

Ciężar paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją i balastem mieści się w przedziale 0,5 – 0,55 

kN/m2. Obciążenie śniegiem na stropodach wynosi 0,84 kN/m2. Poprzez montaż paneli 

fotowoltaicznych wprowadzamy dodatkowe obciążenie jak wyżej.  

W związku z montażem paneli na dachu padający śnieg będzie zalegał w tych miejscach na panelach. 

W momencie gdy panele zaczynają działać, rozgrzewają się powodując częściowe topnienie śniegu. 
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W związku z powyższym zakłada się redukcję obciążenia śniegiem od 50%. Co da nam wartość 

0,25-0,275 kN/m2. Pozostała część śniegu zsunie się na połać dachową. Ale będzie znajdować się na 

ścieżkach technologicznych nieobciążonych. Ponad to jej ilość nie będzie przekraczać dopuszczalnej.  

Dodać należy, że nie było możliwości technicznej sprawdzić części zamkniętej stropodachu miedzy 

płytami korytkowymi a właściwym stropem na budynku biurowym. Obiekty są w ciągłej eksploatacji. 

Nie zanotowano widocznych nieprawidłowości tj, klawiszowania płyt korytkowych , zarysowań czy 

pęknięć. Konstrukcja stalowa wiaty do taknowania dobra. Obciążenia nie przkroczą dopuszczalnych 

norm. 

UWAGA: 

Warunkiem niezbędnym do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu jest obowiązek Inwestora 

na regularne usuwanie warstwy śniegu z paneli oraz z dachu. 

Podsumowując stwierdza się, że przedmiotowe obiekty MZK w Jeleniej Górze znajduje się w 

dobrym stanie technicznym. Planowany montaż paneli fotowoltaicznych na stropodachu obiektów 

wraz z konstrukcją i balastem nie będzie zagrażał zdrowiu i życiu ludzi.  

Podczas montażu konstrukcji należy zachować bezwzględną ostrożność aby nie uszkodzić 

warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz warstwy izolacji termicznej, obróbek i wykonanych 

tynków. Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie montażu należy zgłosić do Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego , wstrzymać prace do czasu ustalenia warunków naprawy. Za wszelkie uszkodzenia 

odpowiada wykonawca paneli fotowoltaicznych. 
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