Ez?g:gjzsekie Rzeczpospolita % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurokaejzka m
{ ) 9 Europejski Fundusz
Program Regionalny _ Polska - 24 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego
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Wykonawcy,
ktorym udostepniono SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie kompleksowych robot
budowlanych zwiqzanych z wymianq zZrédla ciepla do zasilania obiektéw Zespolu
Szkol Braniowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
wKompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw stanowiqcych wlasnosé
Powiatu Tczewskiego”

W zwiazku z wnioskiem skierowanym do Zamawiajacego odnoszacym si¢ do przetargu
nieograniczonego pn. Wykonanie kompleksowych robét budowlanych zwiqzanych z wymiang
zrédla ciepla do zasilania obiektow Zespolu Szkol Branzowych w Tczewie w ramach realizacji
zadania  inwestycyjnego pn. , Kompleksowa modernizacja energetyczna  budynkéw
stanowiqcych wlasnos¢ Powiatu Tczewskiego”, w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.z2019r. poz. 1843), Zamawiajacy udziela
odpowiedzi na nastgpujace pytania:

»1. Prosimy o podanie informacji na temat przeglqdow okresowych — w jakiej ilosci majq
sie odbywac i na czyj koszt?”

Odpowiedz:
Przeglady okresowe, wyznaczone przez DTR producenta urzadzen, beda w okresie

gwarancji przeprowadzane na koszt Wykonawcy, a po gwarancji na koszt Zamawiajacego.
Odrebng sprawa sa przeglady gwarancyjne, ktére Zamawiajacy bedzie w okresie gwarancji
zwolywac¢ zgodnie z paragrafem 8 ustep 2 Istotnych Postanowienn Umowy, dodatkowo opisane
w karcie gwarancyjnej, stanowiacej zatacznik do Istotnych Postanowieri Umowy.

»2.  Prosimy réwniez o informacje na temat czesci eksploatacyjnych, na czyj koszt bedq sie
odbywaly ewentualne wymiany tychze czesci?”’

Odpowiedz:

Czgsci  eksploatacyjne, podlegajace cyklicznej wymianie (zgodnie z DTR), beda
wymieniane na koszt Zamawiajacego, natomiast w przypadku przedwczesnego ich zuzycia,
beda wymieniane na koszt Wykonawcy (w okresie gwarancji).

s Czy jest zgoda na stosowanie urzqdzen i materialow réwnowaznych? Czy mozna
stosowac urzqdzenia rownowazne w przypadku kotléw?

Odpowiedz:
Dopuszcza sig stosowanie urzadzen i materiatéw réznych producentéw o réwnowaznych

parametrach technicznych, pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogéw dokumentacji
projektowej, zalaczonej do przetargu oraz wszystkich przepiséw budowlanych i branzowych.

»4.  Jakie parametry urzqdzenia sq dla Zamawiajqcego istotne?”’

Odpowiedz:
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;,

zataczonej do SIWZ oraz wszystkimi przepisami budowlanymi i branzowymi.
Podstawowe parametry kottéw przyjetych w dokumentacji:
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- kociot gazowy kondensacyjny

- klasa efektywno$ci energetycznej: A

- znamionowa moc cieplna: 40 kW

- poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu: 52 dB
- zakres mocy c.0.:5,3-42 kW

- maksymalne ci$nienie wody c.o.: 3 ba

.. ) Co w momencie, gdy dana czes¢, ktora zostanie uszkodzona nie bedzie dostepna
w kraju, czy tez nie bedzie dostepna u producenta, a czas na jej wyprodukowanie czy tez
dostarczenie bedzie wynosil np. 2 tygodnie?”
Odpowiedz:

Sprawy te reguluja zapisy karty gwarancyjnej, stanowiacej zalacznik do Istotnych
Postanowien Umowy.
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