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~'" )II 
TAURON 

DYSTRYBUUA 

PW"POLBUD" 

ul. Sejmowa 12 
42-200 CZEiSTOCHOWA 

W odpowiedzi na wniosek, data wplywu do TAURON Dystrybucja SA 13.07.2021r., 
uprzejmie informujemy, ze na za!qczonej do wniosku mapie naniesiono orientacyjne przebiegi 
sieci elektroenergetycznej b~dqcej w!asnosciq TAURON Dystrybucja SA, w oparciu 
o posiadanq dokumentacj~ technicznq. Planowanq inwestycj~ polegajqcq na przebudowie 
drogi gminnej ul. Zgody, ul. Myszkowska i ul. Boczna w miejscowosci Kozieg!6wki opiniujemy 
pozytywnie pod warunkiem zastosowania si~ do ponizszych zaleceri : 

1. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania planowanej inwestycji z urzqdzeniami TAURON 
Dystrybucja SA nalezy wykonac zgodnie z og61nie obowiqzujqcymi przepisami 
i normami. 

2. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa 
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401) 
zabrania si~ urzqdzania stanowisk pracy, sk!adowisk materia!6w i element6w budowlanych 
oraz pracy sprz~tu budowlanego w odleg!osci mniejszej niz: 

• 3m od rzutu poziomego skrajnych przewod6w linii napowietrznych 0 napi~ciu 
znamionowym nieprzekraczajqcym 1 kV . 

• 5m od rzutu poziomego skrajnych przewod6w linii napowietrznych 0 napi~ciu 

znamionowym nieprzekraczajqcym 15kV. 
Odleg!osci powyzsze dotyczq r6wniez uzycia dzwignic, liczqc odleg!osc od najdalej 
wysuni~tej cz~sci maszyny do skrajnego przewodu. 

3. W przypadku, gdyby technologia prac budowlanych wymaga!a prowadzenia rob6t bez 
mozliwosci zachowania wymog6w okreslonych wyzej, nalezy uzgodnic bezpieczne metody 
pracy ze Sp6!kq eksploatujqcq siec. 

4. W poblizu urzqdzeri podziemnych T AURON Dystrybucja SA prace nalezy wykonywac 
r~cznie , zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami. Wskazane jest ze wzgl~du na 
bezpieczeristwo os6b i mienia, by przed przystqpieniem do prac wystqpic do TAURON 
Dystrybucja SA Oddzia! w Cz~stochowie 0 nadz6r branzowy. 



S. przy projektowaniu drogi : 
- nalezy zachowac minimalnq odleglosc projektowanych urzqdzeri 
podziemnych od istniejqcych fundament6w slup6w linii energetycznych: 

, 

• linii nN - 1m, 
• linii SN - 2m, 
• linii WN - Sm 

- nalezy zachowac minimalnq odleglosc od zlqczy kablowych O,Sm 
nalezy zachowac minimalnq odleglosc od sieci podziemnych , istniejqcych kabli linii 

energetycznych: 
• linii nN - O,Sm, 
• linii SN - 1 m, 
• linii WN - Sm 

6. Kable elektroenergetyczne b~dqce w kolizji poprzecznej z planowanq inwestycjq 
nalezy zabezpieczyc dzielonq rurq oslonowq przepustu wychodzqcego po O,Sm poza 
jezdni~/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego zgodnie z zalqcznikiem nr 1 (wytyczne do 
zabezpieczenia kabli) dolqczonym do niniejszego uzgodnienia. Dokladne polozenie 
naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocq przekop6w kontrolnych, 
wykonanych r~cznie (bez uzycia sprz~tu mechanicznego). 

Odpowiedzialnosc za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia 
urzqdzeri TAURON Dystrybucja SA ponosi kierujqcy pracami tj . osoba z uprawnieniami do 
rob6t elektrycznych, wzgl~dnie kierownik budowy lub wlasciciel obiektu. 

W przypadku stwierdzenia kolizji planowanej inwestycji z urzqdzeniami 
elektroenergetycznymi TAU RON Dystrybucja SA, nalezy wystqpic do TAURON Dystrybucja 
S.A z wnioskiem 0 wydanie warunk6w technicznych usuni~cia kolizji. 
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogq znajdowac si~ urzqdzenia 
elektroenergetyczne i teletechniczne nieb~dqce wlasnosciq TAU RON Dystrybucja SA 
Waznosc uzgodnienia ustala si~ na okres dw6ch lat, liczqc od daty niniejszego pisma. 

Za naniesienie uzbrojenia terenu zostanie wystawiona na podstawie cennika uslug 
pozataryfowych faktura VAT w wysokosci 78,00 zl + VAT, kt6rq b~dzie nalezalo uregulowac 
w terminie podanym na fakturze . 

Kopia: 
- OMD 

Zalf/czniki: 
- mapa 
- wytyczne do zabezpieczenia kab/i 

Jak moze si~ Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowac 
Moze Pan/Pani/Paristwo skontaktowac si~ z nami na jeden z ponizszych sposob6w; 

listownie, na adres uL Mirowska 24, 42-200 CZE;STOCHOWA 
elektronicznie, na ad res info@tauron-dystrybucja.pl 
telefonicznie, pod numerem +48 32 606 0 616 

Prosimy, by w korespondencji , powolal si~ Pan/Pani/Paristwo na nr pisma lub nr sprawy. 

lAURON DystrvbuCja S,A 
ul. Podgorska 25A 
31·035 Krakow 

NIP: 611 0202860. REGON: 230179216 

I<apltal zakladowV !wplaconV): 560.489.734,52 zl 

ReJestraCja: Sqd ReJonowV dla Krakowa SrodmieSCl3 
XI WVdzlai Gospodarczy KraJowego Rejestru Sqdowego 
pod numerem KRS: 0000073321 

tqczymy wyrazy szacunku 

TAURON. obb rr-:::_!_ uqa S,J.\. 
S O~dz'alw (Z~stochow," 
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W ' . umer.!dLII 
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Zalqcznik nr 1 

~'
)l' TAURON 

DYSTRYBUUA 

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI 
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OCZlOMD/UB/GS/487/2021) 

1. Kable elektroenergetyczne b~d,!ce w kolizji poprzecznej z planowan'! inwestycj'! nalezy 
zabezpieczye dzielon,! rur'! oslonow'! przepustu wychodz'!cego po O,5m poza jezdni~ 
I wjazd I chodnik I os obiektu liniowego. 

2. Nalezy stosowae nast~puj,!ce srednice rur ochronnych: 
a) Dla kabli 1 kV rury 0 srednicy minimum 11 Omm koloru niebieskiego. 
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 

3. W przypadku wyst~powania kabli elektroenergetycznych zabrania si~ prowadzenia rob6t 
ziemnych sprz~tem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopae tylko do strefy 
ochronnej tj . folii lub cegly - zabrania si~ odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

4. Nalezy uzyskae zgod~ na wymagane odplatne wyl'!czenia odpowiednich urz'!dzeri 
energetycznych oraz ustalie nadz6r sluzb energetycznych. 

5. Wszelkie prace na istniej,!cych urz,!dzeniach energetycznych b~d,!cych wlasnosci,! 
TAURON Dystrybucja SA nalezy wykonywae z zachowaniem szczeg61nych srodk6w 
ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucja SA Oddzial 
w Cz~stochowie , a nast~pnie zglosie celem dokonania odbioru rob6t zanikowych . 

6. Prace przy urz,!dzeniach energetycznych powinny bye wykonywane przez pracownik6w 
posiadaj,!cych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowi'!zuj'!cymi normami 
i przepisami. 

7. W przypadku wyst'!pienia niewystarczaj'!cej gl~bokosci polozenia istniej,!cych kabli 
energetycznych - zgodnie z wymogami obowi'!zuj'!cych przepis6w i norm - oraz innych 
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidziee mozliwose przelozenia kabla/kabli 
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy 
wyst,!pie z wnioskiem 0 okreslenie nowych warunk6w technicznych usuni~cia kolizji sieci 
elektroenergetycznej . 

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodoci,!gowej, cieplowniczej 
itp.) z istniej,!cymi kablami SN, nalezy przedlozye do uzgodnienia w TAURON 
Dystrybucja SA (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowi,!cy elelemnt 
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu 
i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych. 

Z powazaniem 
O\URON buc;a ':; 

Oddziaf Cz-:stochowi! 
Spec' s. Dokumentfl.c,l: 

o mentaCjI 

Solak 
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

ul. ZGODY i ul. MYSZKOWSKA 

W KOZIEGtOWKACH 

INWESTOR: 
GMINA I MIASTO KOZIEGtOWY 
PI. MONIUSZKI 14 
42-350 Koziegtowy 

---"""tc~~ iec ia km 

45/7 

WJ,_'Clon~m tare., f.(\ e':;l~ prl.t:04eg"~'~ 

Zakres opracowania: 
'<.'"Z!:;CiZefi podzl"n r,. ~ ," Sci TAlJ!RQIi.l 

OYiitr 'bucja . 1\, 

-ul. Zgody odcinek 1 - dt. 129,89 

-ul. Zgody odcinek 2 - dt. 312,50 m 

-ul. Myszkowska - dt. 175,90 m 

Odoziaf \J CZt;:.~ ~0 ;hC:'", ie 

• .I l'll? '1E::1;.>o .... ,~trzna widoczna w ter 
• nir!~'J/'lqb~'! 5wSiic """""'" 

OBIEKT: 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ s 

SYTUACJA 
tel. (OM) ~-54"'149890~=~::-----1 NIP 57S-2tt~-34'. IDS . • m . ZGOOY 

SKAlA 1:500 DATA: 06. 2021 r. 
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LEGENDA: 

KOSTKA BETONOWA SZAR 8 em 

KRAWE;ZNIK BET. 15x22x1 00 

OSDROGI 

1ST. KANALlZACJA DESZCZOWA 

1ST. SIEG TELETECH. 

1ST. SIEG ENERGETYCZNA 
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ZASUWY DO REGULACJI. 

PROJ. KANAt TECHNOLOGICZNY 
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

ul. ZGODY i ul. MYSZKOWSKA 

W KOZIEGtOWKACH 

INWESTOR: 
GMINA I MIASTO KOZIEGtOWY 
PI. MONIUSZKI 14 
42-350 Kozieg~owy 

LEGENDA: 

L------,I KOSTKA BETONOWA SZAR 8 em 

KRAWE;ZNIK BET. 15x22x1 00 

OS DROGI 

1ST. KANALlZACJA DESZCZOWA 

1ST. SIEC TELETECH. 

w • 
--(~-

1ST. SIEC ENERGETYCZNA 

GRAN ICE DZIAtEK EWID. 

ZASUWY DO REGULACJI. 

PROJ. KANAt TECHNOLOGICZNY 

Zakres opracowania: 

-ul. Zgody odcinek 1 - dl. 129,89 m 

-ul. Zgody odcinek 2 - dl.312,50 m 

-ul. Myszkowska - dl. 1 
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SYTUACJA 
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KOZIEGtOWKI UL MYSZKOWSKA-boczna 

SKALA 1:500 DATA: 06. 2021 r. 
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