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2xN FTP kat. 6A N=
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PANEL KROSOWY 24xRJ KAT. 6A
EKRANOWANY

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA 12xSC - APC duplex

LISTWA ZASILAJĄCA Z FILTREM I OGRANICZNIKIEM
9 GNIAZD 230V Z BOLCEM

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENT DACHOWY
Z TERMOSTATEM

ORGANIZATOR KABLI

Uwagi:
- Przełącznik zarządzalny L2 -  posiadajacy, min 24 porty
gigabitowe, min 4 sloty SFP+ 10 GE
-Access Point PRO - Sufitowy punkt dostępowy WiFi 7

SALA LEKCYJNA

światłowód 12j

2x F/UTP kat.6A

PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY
min. 24 porty, min 4 Porty SFP+
ORGANIZATOR KABLI

PPD-1

--
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PodpisProjektant

Skala

13.05.2024
DataBranża

Tytuł rysunku

Nazwa zadania

ELEKTRYCZNA

BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I PRZEBUDOWA
CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OSOWCU

PDL/0160/PWBE/16
Nr uprawnień

mgr inż Krzysztof Klewinowski
Projektant

Schemat - LAN

ES_03

N FTP kat. 6A N=

Szafa wisząca 12U, 600/400/600 szer./gł./wys mm.
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TRISET113PE N=N x TRISET113PE


